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E-01

工事写真 　　ロ－テ－ションアウトレット　　　設備容量６ ・変圧器容量　　　　　　　　　　　別図による １ 　・一般型　　・ボタン型　・工事写真の撮り方／建築、及び同/建築設備に従い撮影する。15電　気　設　備　工　事　特　記　仕　様　書
　・高圧コンデンサ－総容量　　　　　別図による　　電子納品とし、次のものを提出する。 電 　　　工事範囲２ 　・配管　　・配線　　・接地工事

話Ⅰ　工事概要 　　　避雷器７ 　・設ける
　　全写真のサムネールを印刷したもの(A4版)  1部 設１　　工事場所　　志摩市内 　　　接地８ 　・Ａ種Ｄ種共用　　Ｂ種単独　　　　　　　・単独
　　代表的写真を抽出し、Ｌ版相当サイズで印刷(A4版用紙に1ページあたり3枚) 備　・共用（３Ω以下）２　　建物概要
　　印刷したもの  1部

　・接地埋設位置近くに接地極埋設標を設ける 　　　電気方式１ 　・ＡＣ　　・ＤＣ
　　営繕工事完成引渡要領により作成する。

　・但し避雷極接地は単独とする。建物名称 延面積（　　㎡） 消防令別表第一構造 階数 備考 　イ 　　　機種２ 　・電話形親機　　・スピ－カ形親機 　・ナ－スコ－ル
　ン共 　・電話形子機　　・スピ－カ形子機　　　接地用端子函９ 　・設ける。　　　　　（　　　　）完成図等 　※　建築工事特記仕様書による。16 　タ

　換気扇 　・設ける。（温度感知形） 　　　通話方式３ 　・親子式　　・相互式　　・同時式　　・交互式１　０　 　｜
通 　基礎及びフェンス１　１　 　・本工事　　　・別途工事 　　　機器使用４ 　・校内連絡用　　・身体障害者用　　・夜間受付用　ホ

　ン　その他２　１　 　・消防庁認定品
事 　設

　備
　　　形式１ 　・オ－プン　　　・簡易形　　　・キュ－ビクル形

項
３　　工事種別（〇印のあるものを適用する。） 　　　発電機２ 　・電気方式　　　・三相３線式　　　・電圧２００Ｖ 　　　増幅器(既設)１ 　・種類　（・一般放送用　　・非常放送用　　・併用）

　・形式　（・卓上形　　・壁掛形　　・キャビネットラック形　　　　　原動機３ 　・定格出力　　　　　ＫＶＡ
建物別 　　　　　　・デスク形）　・種類　　　・ディ－ゼルエンジン

塗装場所　塗装 塗り17 自塗装の種別 　・定格出力　　　　　　　　　　・性能　　級工事種目 備考 　・始動方式（・電気式　　・空気式）
拡機材 回数状態 家 　・付加機器（・コ－ルサイン　　・モニタ－　　・ＡＭ，ＦＭラジオ付　・冷却方式（・水冷循環式　　　・ラジエ－タ－式）受変電設備
声調合ペイント ２金属製プルボックス 内面は除く 発 　　　　　　　・リモコンマイク　　・マイク入力　　　回路自家発電設備 　　　燃料４ 　・種類　　（・Ａ重油　　・軽油　　・灯油） 設　　　　ダクト 電 　　　　　　　・出力スイッチボ－ド　　回路電灯設備 　・小出槽　　　　　リットル 備サビ止めペイント金属製の支持金物 ２ （合計４回）露出 設 　増幅器の入出力配線と外部配線（壁ボックス等）の接続はコネクタ－による。動力設備 　・地下貯油槽　　　リットル

　　　　架台など 調合ペイント又はアルミ ２ 備 　（・本工事　　・別途工事　　・専用　　・ボイラ－と共用）避雷針設備 　　　マイクロホン２ 　・ダイナミック形（単一指向性）　　・性能　　級　本
ニュウムペイント

構内配電線路 　・ワイヤレス式　4本　　　基礎及びフェンス５ 　・本工事　　・別途工事
陰ぺいサビ止めペイント ２

電話配管設備 　・マイクロホンスタンド　（・卓上形　１本　　・床上形　１本）　　　その他６ 　・消防法認定品
電線管 １エッチングプライマ－露出

　・リモコンマイク　（卓上形　　本）インタ－ホン・電気錠設備
調合ペイント又はアルミ ２

　・延長コ－ド　（１０ｍ×各　本）拡声設備 　　　電気方式１ 　・幹線　　・単相３線式２００／１００Ｖ
ニュウムペイント

電気時計設備 　　　　　　・直流２線式１００Ｖ 　　　ワイヤレス受信機３ 　・水晶制御方式　　　チュ－ナ－２チャンネル内蔵
（備考）　配線室、共同構内は露出として扱う。

テレビ共聴設備 　・分岐　　・単相２線式１００Ｖ 　・８００ＭＨＺ
　電力等の引込み 　・電力及び電話引込線の引止方法、位置については電力会社、及び電話会社18

（トイレ呼び出し表示） 　　　　　　・直流２線式１００Ｖ表示設備 電　　と打合わせの上監督員との協議により施工する。 　　　　　　・単相２線式２００Ｖ火災報知設備 　　　パルス発生器１ 　・水晶式　　型　　1回線　　精度　　級灯　施工一般19 　・配線器具は（・大角形　・ワイド形）スイッチは（・一般　・ネ－ム付）
防犯配管設備 　・時報器　（・プログラムタイマ－　　・チャイム）　　　分電盤２ 　・埋込型　　・半埋込型　　・露出型、鉄製・指定色設 電　　とする。
構内交換設備 ３ 　・アップコン　　・収納式（上下可動） 　　　子時計２ 　・埋込　　・壁掛け　　・スピ－カ付備 　　　フロア－コンセント 気　・配線器具のプレ－トは（・新金属製　・樹脂製）とする。
構内通信線路 　・電池内蔵　　　・電源別置　　　非常用照明器具４ 　　　体育館用時計３ 　・アナログ　　・デジタル時　・フロアボックスのプレ－トは（・アルミダイカスト製・銅合金製）とする。
ＡＶ設備工事 　　　蛍光灯安定器５ 　・LED方式とする。 　　　屋外ポ－ル時計4計　・機器を実装しないボックス等には用途表示を行う。
ＩＴＶ設備工事 設　・プルボックスの使用区分は、屋内一般は鋼製、屋内多湿箇所は塩化ビニル

備　　製、屋外はステンレス製とする。また、鋼製及びステンレス製は接続端子

　　付とする。
　　　同軸ケ－ブル１ 　・高周波同軸ケ－ブル（２Ｖ）　・プルボックスの止めネジは、鋼製にはクロムメッキ製、塩化ビニル製及び

　・発砲ポリエチレン絶縁同軸ケ－ブル（ＦＥ）Ⅱ　工事仕様書 　　ステンレス製にはステンレス製とし、ねじの頭部はプラスとする但し

　　陰ぺい部分に設けるプルボックスの止めねじは、蝶ねじとする テ１　　共通事項 　　　アンテナ２ ・　ＡＵ－１形　　・ＡＵ－２形

　・盤類には、盤函体より（・二重天井内　・床下）迄予備配管（３１） レ　　　　図面及び特記仕様書に記載されていない事項はすべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の 　　　アンテナ支持３ 　・側面　　・自立
　　１本を施工する。 ビ　　　電気設備工事、建築工事、機械設備工事標準仕様書（平成28年版）及び標準図（平成27年版） 　　　増幅器４ 　・ＵＶ－２　　・Ｕ－２　

共 　　　電界強度の測定５ 　・要　　・不要
聴　・配管の使用区分は原則として次による。　　　は標準図を適用しない。図面と仕様書に差異がある場合及び不明な箇所が生じた場合は全て 　　　電波障害調査６ 　・事前調査ポイント　　個所　　・事後調査ポイント　　個所

　　屋内幹線（陰ぺい、打ち込み）　　　・・Ｅ管　　　監督員の指示による。

　　屋内幹線（露出）　　　　　　　　　・・ＣＰ管 　　　電気方式１ 　・ＡＣ　　・ＤＣ
　　屋外（地中）　　　　　　　　　　　・・ＦＥＰ管２　　特記仕様書 　　　表示盤２ 　・窓数　　1窓表
　　屋外（露出）　　　　　　　　　　　・・ＣＰ管

　　　１）項目は番号に○印の付いたものを適用する。 　　　吊りボルト６ 　　　発信器３ 　・埋込形　　・露出形　　・ランプ付　　・防水示
　　Ｈ．Ｈ～盤　　　　　　　　　　　　・・ＨＩＶＥ管

● ボルト本数９φ種類　　　２）特記事項は〇印の付いたものを適用する。 　　　その他４ 　・同一室内に取り付ける電鈴、ブザ－等の音色は異なるものとする。設
　　屋内分岐（陰ぺい、打ち込み）　　　・・ＰＦ１重管

電池内蔵型白熱灯器具 １以上 備
　　屋内分岐（露出）　　　　　　　　　・・ＣＰ管　メタルモ－ル

電池内蔵型蛍光灯２０Ｗ×１以上３　　設計図書優先順位 ２以上　・露出配管はねじ込み接続とする。
蛍光灯２０Ｗ×２以上、４０Ｗ×１以上 　　　火災報知装置１ 　・受信機 　　　　設計図書中に相互に差異のある場合の優先順位は次の通りとする。 　・配管等の支持間隔は次による。

４以上蛍光灯２０Ｗ×４以上、４０Ｗ×５以上 　　　　　・壁掛型　　・自立型　　・単独　　　但し現場説明書及び質疑回答書は 優先とする。 　　金属管　　　・・２．０ｍ以下　　金属ダクト　・・水平２．０ｍ以下
必要数その他器具重量１．５ｋｇ以上 　・副受信機　 窓　　　１　特記仕様書　２　設計図　３　標準仕様書　 　　合成樹脂管　・・１．５ｍ以下　　　　　　　　　　垂直３．０ｍ以下 火

家庭用吊り下げ器具及びシステム天井器具は除く 　　　非常警報装置２ 　・一体形　　・単独　　ＰＦ管　　　・・１．０ｍ以下　　金属線ぴ配線　　・・１．０ｍ以下 災
　　　ガス漏れ警報装置３ 　・受信機　　級　　回線　　・ＬＰガス用　　・都市ガス用　　　　　　　　　・・２．０ｍ以下ライティングダクト 報

　・壁掛形　　・自立形　　・単独　　・一体形（総合防災盤組み込み）　　　その他７ 　・分電盤の図面ホルダ－に、単線結線図を具備する。　　合成樹脂線ぴ配線・・０．５ｍ以下 知
　・検知器　　・プラグ式　　・固定式　・露出配管をサドル止めする場合は両サドルとする。 設

特　　記　　事　　項項　　目 　・配管工事だけの場合は、呼び線（ビニ－ル被覆鉄線１．２ｍｍ）を 　　　電気方式１ 　・幹線　　・三相３線式２００Ｖ 　　　その他４ 　・防犯設備も含む　　・非常通報設備も含む備
　　挿入する。 　・分岐　　・三相３線式２００Ｖ 　　　　　　　　　　　　ＳＦＤ－１１９（電気通信共済会）１　機材等の指定 ・　設備機材等指定表によるほか同等品以上とする。但し同等品以上と
　・幹線用プルボックス及び盤内その他要所のケ－ブル電線には、ファイバ－　　する場合は監督員の承諾を受ける。 　　　制御盤 　・ドア裏面の充電部に感電防止の処置を施す。動 2
　　製の名札を取付回路の種別、行く先等を表示する。但しＨ．Ｈ内は 力２　施工従事者 ・　自家用電気工作物においても法令で定める電気工事とする。 　　　手元開閉器３ 　・配電函　　・鉄箱 　　　連動制御器１ 　・　　回線（遠方復帰機構　　回線）
　　プラスチック製（エッチング）とする。 設 　・壁掛形　　・自立形　　・単独３　工事用仮設 ・　工事区分表による。 　　　電流計４ 　・０．２ＫＷ以上の電動機に設置（管理指針付き） 防
　・地中電路には全て、標識シ－ト及び埋設表示杭を設け、埋設表示杭の位置 備 火４　残土処分 ・　構内指示場所に敷ならし。　　　　・構内指示の場所に推積。 　　　その他５ 　・別途機器への接続は本工事とする。 　　　自動閉鎖装置２ 　・防火戸用　　・防火ダンパ－用　　・防火シャッタ－用
　　を施工図に付すこと。 戸　　・構外搬出適切処分 　・分電盤の図面ホルダ－に、単線結線図を具備する。 　・単独　　・一体形
　・ハンドホ－ルの天端はＧＬ＋２０ｍｍとする。但しアスファルト用は 設５　埋戻し土 ・　根切土の中の良質土　　　　・山砂類（購入土）
　　ＧＬ±０ｍｍとする。 備共 ６　発生材の処分 ・　自由処分　　・市に引渡　　・市に引渡しを要するもの 　　　受電部１ 　・突針　　・棟上げ導体　　・架空線式
　・金属管と配分電盤、プルボックスなどとの間はボンディングを行い電気的

７　再使用機器 ・　なし　　・清掃絶縁抵抗測定のうえ取り付ける。 　　　避雷導線２ 　・銅より線　　・銅帯　　・建築構造体利用 　　　交換機機種１ 　・ボタン電話式　　・電子式避　　に接続する。通 　　　回線数 　・内線　／　回線（実装　　回線）　　　接地極３ 　・単独　　・建築構造体利用 ２構雷　・機器及び配管等の塗装色は監督員の指示による。
　・局線　／　回線（実装　　回線）　　　接地用端子函４ 　・黄銅製　　・ステンレス製 内針

　・工事に必要な既設機器等の脱着については図面に指示なくても行うこと。事
交 　　　電話機 　・卓上　　・壁掛け　　・ダイヤル式　　・プッシュボタン式８　提出書類及び期限 ・　別紙による　 ３

　・工事着工前に絶縁抵抗測定を行い記録しておくこと。また工事完了後に
換　　（原則としてＡ版 　　　配線方式１ 　・地中線式　（・直埋式　　・管路式）　　・架空線式

　　おいても絶縁抵抗測定等、その他監督員の指示による測定を行うこと。項
設　　　　　　とする） 　　　地中線路の余長２ 　・マンホ－ル、ハンドホ－ル内でケ－ブルの余長を見込む。
備　・直埋式の道路横断ケ所は管路としその両端は余長を見込む。構・　別紙による　　９　引渡書類

　　　地中線路保護材料　・耐衝撃性硬質ビニ－ル電線管（ＨＩＶＥ） 　　　配線方式１ 　・地中線式（・直埋式　・管路式）　・架空線式内
　・波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ） 　　　地中線の余長２ 　・マンホ－ル、ハンドホ－ル内でケ－ブルの余長を見込む配 構　官公庁その他 　・工事の施工に必要な手続きは請負者の責任とし、その費用は請負者の負担１　０　

　・直埋式の道路横断ケ所は管路としてその両端は余長を見込む１　　　電気方式 　　高圧　　※三相３線　６ＫＶ 　　　電柱等立上り部４ 　・厚銅電線管（地中部分ジュ－ト巻又は防食テ－プ巻）電 内　　　　　手続き 　　とする。
　　低圧　　※単相３線２００／１００Ｖ 　・耐衝撃性硬質ビニ－ル電線管（ＨＩＶＥ） 　　　地中線保護材料３ 　・耐衝撃性硬質ビニ－ル電線管（ＨＩＶＥ）線 通
　　　　　　※三相３線２００Ｖ 　・ポリエチレン被覆鋼管（ＰＬＰ）受 　・波付硬質ポリエチレン管（ＦＥＰ）路 信　照度測定１１ 変 ２　　　盤形式 　・屋外キュ－ビクル形　・その他（　　　　） 　　　高圧気中開閉器５ 　・耐塩型　　・重耐塩型 　　　電柱等立上り部４ 　・厚銅電線管（地中部ジュ－ト巻又は防食テ－プ巻）線

電 　・地路　　・過電流地路　　・過電流方向性地路 　・耐衝撃性硬質ビニ－ル電線管（ＨＩＶＥ）・ポリエチレン被覆鋼管３　　　主遮断装置 　・ＶＣＢ形　　　・ＰＦ－Ｓ形 　（ＰＬＰ）路
　耐震施工１２ 　　設備機器の固定は建設省住宅局建築指導課監修の建築設備耐震設計施工 設 　・遮断容量　　　・４０ＫＡ 　　　装柱器材６ 　・耐塩型（ケ－ブル端末処理材共）　　・一般型 　　　その他５ 　・埋設深さ（・Ｈ＝１．２ｍ以上　　・Ｈ＝０．６ｍ以上）

　　指針による。 備 ４　　　操作方法 　・手動式　　　　・電気式（・交流　・直流） 　　　外灯接地７ 　・単独　　・共用（ケ－ブル１芯線使用） 　　　地下埋設標６ 　・杭　　・シ－ト
　既設との取合い 　・本工事施工に伴う既設設備の軽微な加工改造は本工事とする。３１

５　　　変圧器 　・油入形　　　　・モ－ルド形 　　　外灯の点滅方法８ 　・自動（・タイマ－　　・光電式自動点滅器）
　他工事との取合い４１ 　・工事区分表による。

　・手動　　・自動－手動併用 　　　スリ－ブ１ 　・地中部分はＶＰ管とする。　　・水密を要する部分はツバ付鋼管とする。
　他工事との取合い　・工事に伴う官公署への申請、届け出は請負者において行い、これに伴う15 そ 　・一般は紙スリ－ブとする。但し防火区画貫通部分は鋼管とする。　　　その他９ 　・埋設深さ（・Ｈ＝１．２ｍ以上　　・Ｈ＝０．６ｍ以上）

　　費用も本工事に含む。 の　地下埋設標０１ 　・杭　　・シ－ト
他

校舎

３

浜島中学校

　　尚、各種手続き一覧表を作成の上、事前に提出し監督職員の承諾を得る事。

　・測定箇所は１部屋５ケ所以上　　

　　（注）監督職員の指示ある場合はそのケ所による。

　　　工事監理指針（平成28年版）による。但し標準図による図示記号、区分、名称の記入なきもの

平成31年1月　日

浜島中学校ＬＥＤ照明器具取替工事
平成30年度（繰越事業）志教総第7号



特

記

事

項

図面番号

縮 尺

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日

株式会社　前野建築設計　一級建築士事務所　三重県知事登録　第1- 699号

建築士

建築士

管　理

管　理

前野・西沢特定建築設計共同企業体

一級建築士　第117422号

西沢　雅彦西沢建築設計事務所　　　一級建築士事務所　三重県知事登録　第1- 464号

一級建築士　第320204号

前野　将輝

一級建築士　第360917号

前田　祐作

三橋　五百子

一級建築士　第307846号
1/600配置図・付近見取図

道路中心線

5
,
5
0
0

北

グラウンド

屋内運動場

校舎

体育用具室

クラブハウス

相撲場

前面道路

受水槽 プロパン庫

合併処理機械室

キュービクル

合併処理槽

配 置 図 1/600

海

浜島墓苑 鳥羽海上保安分室

浜島小学校

中部電力　浜島変電所

浜島中学校

北

付 近 見 取 図

海

志摩広域消防組合

浜島分署市営斎場

主
要

地
方

道
浜

島　
阿

児
線

　
バ

イパ
ス

工事場所

浜島中学校

工事範囲を示す。

凡　　例

E-02

平成31年1月　日

平成30年度（繰越事業）志教総第7号
浜島中学校ＬＥＤ照明器具取替工事



特

記

事

項

図面番号

縮 尺

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日

株式会社　前野建築設計　一級建築士事務所　三重県知事登録　第1- 699号

建築士

建築士

管　理

管　理

前野・西沢特定建築設計共同企業体

一級建築士　第117422号

西沢　雅彦西沢建築設計事務所　　　一級建築士事務所　三重県知事登録　第1- 464号

一級建築士　第320204号

前野　将輝

一級建築士　第360917号

前田　祐作

三橋　五百子

一級建築士　第307846号
1/250

浜島中学校

既設照明器具を撤去し、LED照明器具に取り替える。

照明設備１階平面図・照明器具姿図

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

放送室
準備室 準備室準備室

準備室

ホール

研修室
スタジオ会議室

玄関

ポーチ

階段

生徒昇降口

職員玄関

階段

廊下

階段

倉庫

陶芸室

シャワー室

女
子
職
員
便
所

男
子
職
員
便
所

男
子
便
所

女
子
便
所

機械室受水槽

北

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０ Ｘ１１ Ｘ１２ Ｘ１３ Ｘ１４ Ｘ１５ Ｘ１６ Ｘ１７ Ｘ１８ Ｘ１９ Ｘ２０ Ｘ２１ Ｘ２２ Ｘ２３ Ｘ２４ Ｘ２５

保健室

印刷室

休憩室

8
,
8
0
0

2
,
6
0
0

8
,
8
0
0

2
0
,
2
0
0

4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 360 4,140 4,500 4,000 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

67,000

107,500

40,500

4,5004,5004,5004,5004,500

キュービクル

職員室

A×15

L-1A

校長室

E×4

L-1B

(LED照明有り)

A×6

D×2
相談室

木工技術教室 美術教室
調理教室

B× 2
A×12

B× 2
A×12

B× 2
A×12

B× 2
A×12

金工技術教室

教材室

教材室

相談室

D×2

用務員室

配膳室

F×2

１ 階 平 面 図 1/250

直付け　

FL40W×2

金工技術教室

木工技術教室

美術教室

調理教室

保健室

相談室

校長室

職員室

配膳室

用務員室

１階照明器具撤去一覧表

直付け　

FL40W×1

12

12

12

12

6

黒板灯

FL40W×1

2

2

2

2

埋込

4

4

69

FL20W×5

直付け　 直付け　

金工技術教室

木工技術教室

美術教室

調理教室

保健室

相談室

校長室

職員室

配膳室

用務員室

直付け　

12

12

12

12

6

15

黒板灯

2

2

2

2

埋込

4

１階照明器具更新一覧表

A D B

4

EFL20W×1

1

2

コード
ペンダント

FCL30W×2

直付け　

F

2 3

2

LSS9-6800LM

消費電力：43.0W（100V）
器具光束：6,900 lm　

照明器具姿図

Ａ LEDベースライト　 LED 黒板灯Ｂ

LSR12-2900LM

消費電力：20.6W（100V）
器具光束：2,900 lm　

Ｃ

LRS3-6300LM
器具光束：6,600 lm　
消費電力：43.0W（100V）
既設埋込開口寸法を確認の上器具選定を行う

LEDベースライト　

LSS9-4900LM
器具光束：5,200 lm　
消費電力：32.5W（100V）

Ｄ LEDベースライト　 Ｅ LEDベースライト　 LEDベースライト　

消費電力：32.5W（100V）

参考品番　直付XLX450APNZLE9
器具光束：4,940 lm　

プルスイッチ付

Ｆ

LED 埋込黒板灯

既設埋込開口寸法を確認の上器具選定を行う
消費電力：20W（100V）

既設埋込開口寸法を確認の上器具選定を行う

LEDベースライト　

LRS3-4700LM
器具光束：5,040 lm　
消費電力：32.5W（100V）

LEDベースライト　Ｇ Ｈ Ｉ

参考品番　直付XLX830DENLE2
器具光束：13,400 lm　
消費電力：86.5W（100V）

配膳室
D×3

倉庫 倉庫

平成31年1月　日

※別途発注の空調機設置工事の施工図を確認し、照明位置が空調機設置位置と干渉しないことを確認すること。

E-03

LRS4-6300LM
既設埋込開口寸法を確認の上器具選定を行う

器具光束：2,790 lm　
LRS8-2600LM

浜島中学校ＬＥＤ照明器具取替工事
平成30年度（繰越事業）志教総第7号
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理科教室１

特

記

事

項

図面番号

縮 尺

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日

株式会社　前野建築設計　一級建築士事務所　三重県知事登録　第1- 699号

建築士

建築士

管　理

管　理

前野・西沢特定建築設計共同企業体

一級建築士　第117422号

西沢　雅彦西沢建築設計事務所　　　一級建築士事務所　三重県知事登録　第1- 464号

一級建築士　第320204号

前野　将輝

一級建築士　第360917号

前田　祐作

三橋　五百子

一級建築士　第307846号
1/250

浜島中学校

既設照明器具を撤去し、LED照明器具に取り替える。

Ｙ１

Ｙ２

Ｙ３

Ｙ４

準備室

玄関

ポーチ

階段

配膳室 階段

廊下

階段

準備室

渡り廊下

男
子
便
所

女
子
便
所

男
子
便
所

女
子
便
所

準備室

生徒会室

北

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０ Ｘ１１ Ｘ１２ Ｘ１３ Ｘ１４ Ｘ１５ Ｘ１６ Ｘ１７ Ｘ１８ Ｘ１９ Ｘ２０ Ｘ２１ Ｘ２２ Ｘ２３

２ 階 平 面 図 1/250

Ｙ２

Ｙ１ａ

Ｙ２ａ

Ｙ４ａ2,
1
0
0

1
8
,
1
0
0

8
,
8
0
0

2
0
,
2
0
0

8
,
8
0
0

4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

7
,
0
0
0

2
,
3
0
0

7
,
2
0
0

2
,
6
0
0

4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 360 4,140 4,500 4,5004,500 4,500 4,500 4,500 4,500

67,000

99,290

40,500

4,000 4,500

B×2
D×9

B×2
D×9

B×2
D×9

B×2
D×9

B×2
D×9

B×2
D×9理科教室２ 被服教室

B× 2 B× 2 B× 2

理科教室１

理科教室２

被服教室

理科教室１

理科教室２

被服教室

２階照明器具撤去一覧表 ２階照明器具更新一覧表

照明設備２階平面図

直付け　

9

9

9

9

9

9

黒板灯

2

2

2

2

2

2

2

2

2

直付け　

FL40W×1 FL40W×1FL40W×2

15

12

直付け　

9

9

9

9

9

9

黒板灯

2

2

2

2

2

2

2

2

D B

2

15

12

直付け　

A

普通教室1 普通教室2 普通教室3 普通教室4学習室1 学習室2

普通教室 1

普通教室 2

普通教室 3

普通教室 4

学習室 1

学習室 2

普通教室 1

普通教室 2

普通教室 3

普通教室 4

学習室 1

学習室 2

A×15 A×12

E-04

平成31年1月　日

A×12

12

照明撤去後ブランクプレート設置

浜島中学校ＬＥＤ照明器具取替工事
平成30年度（繰越事業）志教総第7号



Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４ Ｘ５ Ｘ６ Ｘ７ Ｘ８ Ｘ９ Ｘ１０ Ｘ１１ Ｘ１２ Ｘ１３ Ｘ１４ Ｘ１５ Ｘ１６ Ｘ１７ Ｘ１８ Ｘ１９ Ｘ２０ Ｘ２１ Ｘ２２ Ｘ２３ Ｘ２４ Ｘ２５

３ 階 平 面 図 1/250

特

記

事

項

図面番号

縮 尺

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日

株式会社　前野建築設計　一級建築士事務所　三重県知事登録　第1- 699号

建築士

建築士

管　理

管　理

前野・西沢特定建築設計共同企業体

一級建築士　第117422号

西沢　雅彦西沢建築設計事務所　　　一級建築士事務所　三重県知事登録　第1- 464号

一級建築士　第320204号

前野　将輝

一級建築士　第360917号

前田　祐作

三橋　五百子

一級建築士　第307846号
1/250

Ｙ１

Ｙ２

北

Ｙ４ａ

Ｙ２

Ｙ１ａ

Ｙ２ａ

Ｙ４ａ

Ｙ２ａ

7
,
0
0
0

2
,
3
0
0

7
,
2
0
0

7
,
0
0
0

2
,
3
0
0

8
,
8
0
0

1
8
,
1
0
0

4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

40,500

4,500 4,500 4,500 4,500 360 4,140 4,500 4,000 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

67,000

107,500

照明設備　３階平面図

階段

配膳室 階段

廊下

階段

準備室

特別活動室 準備室

既設照明器具を撤去し、LED照明器具に取り替える。

B×2
D×9

B×2
D×9

B×2
D×9

楽器庫

コンピュータ教室

音楽教室

図書室

コンピュータ教室

直付け　

３階照明器具撤去一覧表

直付け　

FL40W×1

9

9

9

黒板灯

FL40W×1

2

2

2

FL110W×2

埋込

FL40W×2FL40W×1

埋込黒板灯

普通教室 1

普通教室 2

普通教室 3

埋込

FL40W×1

11

準備室

図書室

コンピュータ教室

音楽教室

直付け　

３階照明器具更新一覧表

図書室

C×17

I×11
G× 2

G× 2
H×24

9

9

9

2

2

2

D B

黒板灯 埋込

C

1717

G H I

埋込黒板灯 直付け　埋込

普通教室1 普通教室2 普通教室3

音楽教室 2 24

普通教室 1

普通教室 2

普通教室 3

242

11

平成31年1月　日

E-05

2

浜島中学校ＬＥＤ照明器具取替工事
平成30年度（繰越事業）志教総第7号
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