
株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

改修前
A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

1/50

一時取外シとする備品類を示す

備品家具を示す（移設工事対象外）

消
消火器（備品）を示す

※保管先は監督員と協議すること。

※ 解体撤去を示す

● 既設のままを示す

床仕上材 撤去範囲を示す

床仕上材・下地材　撤去範囲を示す

モルタルカッター切を示す

家具撤去を示す

ステンレスレールＷ１００及び

ステンレス沓摺Ｗ４０撤去を示す

コンクリートカッター切を示す

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

床仕上材・下地材・コンクリート（シンダー）

一般ＦＬからの床仕上高さを示す

既設躯体を示す

±0

凡 例

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

Ａ

Ｄ Ｂ

Ｃ

展開記号

改修範囲外を示す

２ 階 平 面 詳 細 図 № ５

　２階平面詳細図№５
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※排煙オペレーター

●上部梁型：Ｗ５１５Ｈ１１０

●御影石ノンスリップ溝加工●御影石ノンスリップ溝加工

●電話台：天板　タモ集成材

※防火シャッター

※三方枠：木製

※ピクトサイン

※マーブライトカウンター

※壁：タイル

※手すり：ＳＵＳφ４０

※Ｌ型手すり：ＳＵＳ

※排水目皿

※ベビーベッド：木製

※ベビーベッド：木製

※点検口

補強板　２段

※Ｌ型手すり：塩ビ製

※Ｌ型手すり：ＳＵＳ

※床見切：ＳＵＳ

※床見切：ＳＵＳ　Ｗ３０

※飾り棚（下部収納）

※排煙オペレーター

300

1
0
0

※ＳＵＳ製床見切

●壁面絵画埋め込み

※御影石Ｗ２００

※飾り棚：タモ集成材

3,7001,210

250

530
※防火戸

シャッター枠撤去部分壁モルタル撤去

550

※点字シート

2
,
2
0
0

●上部梁型：Ｗ５００Ｈ１１０

1,540

　　バーナー仕上６００×４５０

±０

±０

±０

床：※ビニル床シート２．８張

　　●モルタル金コテ押エ

床：●御影石張り

床：●御影石張り

9
5
0床：●御影石張り

±０

床：●タイルカーペット敷

　　●モルタル金コテ押エ

床：※タイルカーペット敷

　　※モルタル金コテ押エ

●御影石張り

±０

床：※磁器質５０角モザイクタイル張　モルタル下地

　　※養生モルタル　シンダーコンクリート押エ

　　●コンクリートスラブの上アスファルト防水

※塩ビ製手すり

※塩ビ製手すり

Ｆ

Ｇ

Ｅ

（詳細は防水改修図による）

※棚

※棚

※棚

※塩ビ製手すり

◆

※階段ノンスリップ

◆案内サイン：６００×１２００

シャッター枠撤去部分壁モルタル撤去

ロビー

●床見切：御影石（ジェットバーナー）
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

1/50

Ａ

Ｄ Ｂ

Ｃ

展開記号

２ 階 平 面 詳 細 図 № ５

　２階平面詳細図№５

改修後

一般ＦＬからの床仕上高さを示す±0

±0
-130

上段：一般ＦＬからの床仕上高さを示す

下段：既設スラブ高さを示す

既設躯体を示す

既設のままを示す

改修範囲外を示す

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

ステンレス目地棒を示す

● 既設のままを示す

一時取外シ（再取付）

消 消火器（備品）を示す

凡 例

◆

改修後
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床：防滑性ノーワックスビニル床シートァ２．０張

　　モルタル金コテ

　　ポリスチレンフォームァ５０＋５０

　　セルフレベリングァ１０
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屋内消火栓（機械設備工事）

2,055

既設ＳＤ開口４５０角閉鎖
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≒1,150

消屋内消火栓（機械設備工事）

ポストフォーム面台

Ｄ
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ベビーベッド
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ポストフォーム面台
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Ｄ

ＷＣ（Ｗ）
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（有効開口）
1,200

排煙オペレーター

1,080570

既設モルタル下地

排煙オペレーター

ＳＵＳ製枠：Ｗ１１０

◆案内サイン：６００×１２００

（表示面張替）

既設ＳＤ開口９００×２０００閉鎖

１時間耐火壁

500

●上部梁型：Ｗ５００Ｈ１１０

±0

タレ壁：Ｈ６００

ＳＵＳ製枠：Ｗ１１０

ポストフォーム面台

多目的ＷＣ

Ｄ
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ポストフォーム面台

Ｄ
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ガラス面：目隠しフィルム張6
5
0

±０

床：ビニル床シートァ２．８張

　　モルタル面　ケレン清掃

550

±0

モルタル面　ケレン清掃

ロビー

倉庫Ｃ

±0

床：ビニル床シートァ２．８張

床：ビニル床シートァ２．８張

モルタル金コテ

●上部梁型：Ｗ５１５Ｈ１１０

±0

女子更衣室
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カウンター（機械設備工事）
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12.5+12.5+312.5+12.5+3
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床開口閉鎖

床開口閉鎖

ＳＵＳ製枠：Ｗ１４０

５ｂ

床モルタル金コテ仕上を示す

床：乾式２重床を示す
Ｄ

１０

壁：モルタル補修　ＥＰ塗

壁：モルタル補修ＥＰ塗

壁：モルタル補修ＥＰ塗

点字シート

床：ビニル床シートァ２．８張

モルタル面　ケレン清掃

階段ノンスリップ

便器開口閉鎖の詳細は構造図による
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

改修前
A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日 　２階平面詳細図№６
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●電話台：天板　タモ集成材

※飾り棚（下部収納）

●受付カウンター

※ミニキッチンＷ１２００

※三方枠：木製

※床見切：ＳＵＳ　Ｗ４０※床見切：ＳＵＳ　Ｗ４０

※ピクトサイン

3
0
0

●壁面絵画埋め込み

◆室名サイン

●室名サイン

●室名サイン

●天板：タモ集成材ァ４０

●窓下収納

◆ホワイトボード：１８００×９００
●下部収納棚

●スライディングウォール（防音タイプ）

廊下

±０

床：※ビニル床シート２．８張

　　●モルタル金コテ押エ

±０

事務室

床：※タイルカーペット敷

　　●モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　●モルタル金コテ押エ

床：※タイルカーペット敷

※シート張りの上

　　●モルタル金コテ押エ

●室名サイン

±０

床：※タイルカーペット敷

±０

　　●モルタル金コテ押エ

相談室２

床：※タイルカーペット敷

±０

　　●モルタル金コテ押エ

床：※モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床タイル張

　　●モルタル金コテ押エ

更衣室（男）

±０

一時取外シとする備品類を示す

備品家具を示す（移設工事対象外）

消
消火器（備品）を示す

※保管先は監督員と協議すること。

※ 解体撤去を示す

● 既設のままを示す

床仕上材 撤去範囲を示す

床仕上材・下地材　撤去範囲を示す

モルタルカッター切を示す

家具撤去を示す

ステンレスレールＷ１００及び

ステンレス沓摺Ｗ４０撤去を示す

コンクリートカッター切を示す

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

床仕上材・下地材・コンクリート（シンダー）

一般ＦＬからの床仕上高さを示す

既設躯体を示す

±0

凡 例

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

Ａ

Ｄ Ｂ

Ｃ

展開記号

改修範囲外を示す

1/50２ 階 平 面 詳 細 図 № ６
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◆案内サイン：６００×１２００
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●窓下収納
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日 　２階平面詳細図№６
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改修後

一般ＦＬからの床仕上高さを示す±0

±0
-130

上段：一般ＦＬからの床仕上高さを示す

下段：既設スラブ高さを示す

既設躯体を示す

既設のままを示す

改修範囲外を示す

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

ステンレス目地棒を示す

● 既設のままを示す

一時取外シ（再取付）

消 消火器（備品）を示す

凡 例

◆

改修後
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2
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8
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9
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5
0

9
4
0

5
0
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0

ＰＳ

1
1
0

4
4
0

8
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0

4
6
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1
,
1
0
0

4
0

1
,
1
6
0

7
0

1
,
1
6
0

4
0

1
,
1
0
0

4
6
5

4
4
0

8
5
0

相談室１

相談室２

4
5
0

1
2
0

300

5
0
0

4
65

1
,
1
0
0

4
0

1
,
1
0
0

2
,
3
90

4
0

4
6
5

5
0
0

窓下収納

2
5

2
,
0
00

2
4
5

1
,
2
0
0

80
9
4
0

5
0

50
9
4
0

5
0

94
0

5
0

9
4
0

5
0

9
4
0

5
0

94
0

9
4
0

8
0

1,
2
0
0

500

壁
：

御
影

石
張

1
0
0

7
0
0

5
0

9
5
0

室名サイン

１ ２ ３ ４ ５

4
4
0

2
2
2

掃
出

し
→

Ｆ
Ｉ

Ｘ
に

改
修

（
カ

バ
ー

工
法

）

壁
：

Ｅ
Ｐ

塗
替

室名サイン（表示面張替）

室名サイン（表示面張替）

室名サイン（表示面張替）

壁：ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）

5,5001,540

3
0
0

消

ＰＳ

1,500 5,200

（表示面張替）
壁：モルタルァ２０　金コテ　ＥＰ塗

ガラス面：目隠しフィルム張

ガラス面：目隠しフィルム張

ガラス：目隠しフィルム張

350 800

6
5
0

2
,
2
0
0

1
,
6
5
0

8
,
4
0
0

サッシ取合い金物

Ｄ
９

Ｄ
９

サッシ取合い金物

1
5
0

8
0
0

7
0
0

既設天板タモ集成材：ＣＬ塗

◆ホワイトボード：１８００×９００

±0

±0

女子更衣室

床：タイルカーペット敷

　　モルタル面　ケレン清掃

±0

男子更衣室

床：タイルカーペット敷

　　モルタル面　ケレン清掃

±0

事務室２

事務室１

床：ビニル床シートァ２．８張

　　モルタル面　ケレン清掃

　　モルタル面　ケレン清掃

±0

　　モルタル面　ケレン清掃

±0

　　モルタル面　ケレン清掃

床：タイルカーペット敷

床：タイルカーペット敷

床：タイルカーペット敷

床：モルタル金コテ

1
,
0
8
5

12
.
5

1
2
.
5

6
5

1
2.
5

1
2
.
5

6
5

12.5 12.5

65

1
2
.
5

6
5

2
,
8
0
0

床モルタル金コテ仕上を示す

床：乾式２重床を示す
Ｄ

１０

6
5

1
2
.5
+
1
2
.
5

1
2
.5
+
1
2
.
5

床：モルタル金コテ

A-082

カーテンレール

カーテンレール

電気盤



株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

改修前
A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

一時取外シとする備品類を示す

備品家具を示す（移設工事対象外）

消
消火器（備品）を示す

※保管先は監督員と協議すること。

※ 解体撤去を示す

● 既設のままを示す

床仕上材 撤去範囲を示す

床仕上材・下地材　撤去範囲を示す

モルタルカッター切を示す

家具撤去を示す

ステンレスレールＷ１００及び

ステンレス沓摺Ｗ４０撤去を示す

コンクリートカッター切を示す

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

床仕上材・下地材・コンクリート（シンダー）

一般ＦＬからの床仕上高さを示す

既設躯体を示す

±0

凡 例

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

Ａ

Ｄ Ｂ

Ｃ

展開記号

改修範囲外を示す

1/50

5,000

９７ ８

6,7002,7005,4001,000

10,800

4
6
5

7
6
5

4
5
0
1
2
0

4
6
5

4
5
0
1
2
0

4
6
5

4
5
0

12
0

ＰＳ

4
5
0

1
2
0

5
0

800

厨房

－５０

1
1
0

ＥＰＳ木製棚

7
0

1,
8
0
0

7
0

1
2
0

1,
40
0

消

100380 1,727

倉庫６

ガスコンロ付

800 900

湯沸室

750

7
5
0

屋
内

消
火

栓

2
,
0
0
0

2,
0
0
0

50

4
4
7
.
5

4
0

1
,0
0
0

40
1
,
0
0
0

7
4
7
.5

2
,
3
2
5

4
4
0

1
,
3
9
0

1
,
3
9
0

4
4
0

4
6
0

5
,
5
4
5

8
5
0

1
3
0

2
1
5

5,
6
0
0

5
,
6
0
0

※面台：ＳＵＳ

※軽量バランスシャッター

※配膳カウンター：木製ァ４０

※タレ壁：Ｈ５６５
※排水桝

※排水溝：Ｗ１５０

※ＳＵＳ製フードＢＯＸ

※ＳＵＳ製フードＢＯＸ

※ＳＵＳ製フードＢＯＸ

※壁：タイル※壁：クロス

上
部

排
煙

窓
に

改
修

（
カ

バ
ー

工
法

）
上

部
排

煙
窓

に
改

修
（

カ
バ

ー
工

法
）

※塩ビ製手すり

※アコーディオンカーテン

※アルミパーテーション

※ミニキッチンＷ１２００

※三方枠：木製

※床見切：ＳＵＳ　Ｗ４０※床見切：ＳＵＳ　Ｗ４０

※ピクトサイン

1,195

3
0
0

300

300

3
0
0

◆室名サイン

3
0
0

◆掲示板：９００×９００

床：※タイルカーペット敷

　　●モルタル金コテ押エ

床：※モルタル金コテ押エ

±０

床：※ビニル床タイル張

　　●モルタル金コテ押エ

更衣室（男）

±０

床：※ビニル床タイル張

　　●モルタル金コテ押エ

更衣室（女）

床：※ビニル床タイル張

　　●モルタル金コテ押エ

食堂

±０

　　●モルタル金コテ押エ

床：※フローリングァ１２張

床：※モルタル金コテ押エ

床：※モルタル金コテ押エ

床：※エポキシ系防塵塗床　ノンスリップ加工

　　※モルタル金コテ押エ

　ＳＵＳ製グレーチングＷ２００　

　ＳＵＳ製蓋

　　●アスファルト防水

　　※シンダーコンクリート押エァ１５０

　　※養生モルタルァ２５

Ａ

Ｂ

Ｃ

1
,
6
0
0

2,
0
0
0

6
0
0

1
,
4
0
0

7
,
2
0
0

3,8001,2001,700

1
1
,5
0
0

3
0
0

300

600 1,3001,300 465 900

２ 階 平 面 詳 細 図 № ７

　２階平面詳細図№７

※洗面化粧台：Ｗ７５０

床：※ビニル床タイル張

　　●モルタル金コテ押エ

2,000600

◆

A-083



600 1,3001,300 465 900

100380 1,727

4
6
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5

4
5
0
1
2
0

4
6
5

4
5
0
1
2
0

4
6
5

4
5
0

12
0

4
5
0

1
2
0

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

Ａ

Ｄ Ｂ

Ｃ

展開記号

1/50

5,000

９７ ８

6,7002,7005,4001,000

10,800

4
6
5

7
0

1,
8
0
0

7
0

4
4
7
.
5

4
0

1
,0
0
0

40
1
,
0
0
0

7
4
7
.5

2
,
3
2
5

4
4
0

1
,
3
9
0

1
,
3
9
0

4
4
0

5,
6
0
0

5
,
6
0
0

Ａ

Ｃ

3,8001,2001,700

1
1
,5
0
0

3
0
0

300

改修後

改修後　２階平面詳細図№７

２ 階 平 面 詳 細 図 № ７

4
6
5

4
4
0

7
6
5

4
5
0
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2
0

4
6
5

4
5
0
1
2
0

4
6
5

4
5
0

12
0

4
5
0

1
2
0

7
0

1,
8
0
0

7
0

室名サイン

4
4
7
.
5

4
0

1
,0
0
0

40
1
,
0
0
0

7
4
7
.5

2
,
3
2
5

4
4
0

1
,
3
9
0

1
,
3
9
0

4
4
0

掃
出

し
→

Ｆ
Ｉ

Ｘ
・

上
部

排
煙

窓
に

改
修

（
カ

バ
ー

工
法

）
上

部
排

煙
窓

に
改

修
（

カ
バ

ー
工

法
）

±0
-255

乾式２重床

壁
：

Ｅ
Ｐ

塗
替

壁：ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）

5,5001,540

3
0
0

消

社会福祉協議会事務所

床：ビニル床シートァ２．８張

±0

　　セルフレベリングァ１０

床：ビニル床シートァ２．８張

　　モルタル面ケレン清掃

床：モルタル金コテ

床：モルタル金コテ

660

床：モルタル金コテ

Ｂ

柱打増（詳細は構造図による）

1
1
,
2
0
0

一般ＦＬからの床仕上高さを示す±0

±0
-130

上段：一般ＦＬからの床仕上高さを示す

下段：既設スラブ高さを示す

既設躯体を示す

既設のままを示す

改修範囲外を示す

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

ステンレス目地棒を示す

● 既設のままを示す

一時取外シ（再取付）

消 消火器（備品）を示す

凡 例

◆

床モルタル金コテ仕上を示す

床：乾式２重床を示す
Ｄ

１０

7
0
0

ＰＳ

Ｄ
ＳＵＳ製面台Ｄ

７
キッチン ５ｈ

壁見切：アルミ複合型材

壁見切：アルミ複合型材

壁
：

Ｐ
Ｂ

ァ
１

２
．

５
（

Ｇ
Ｌ

工
法

）

830

2,000600

A-084

1
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6
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2
.
5
+
1
2
.
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1
2
.
5
+
1
2
.5

1,900

電気盤



株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

改修前
A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日 　３階平面詳細図№１

壁：※モルタル下地

Ｄ

7
4
2

1,
0
0
0

2101,2004,190

110

8
0
0

資料室

850

800

1,800

3
0
0

4
0
0

6
0
0

1
,
1
0
0

消

屋
内

消
火

栓

8
5

待合待合

女子更衣室

3,1303,210

7
8
0

100100

7
0
0

8
8
0

1,500 1,500

1
,
6
2
0

8
5
0

廊下

7
8
0

3
,
0
0
0

1
,
2
0
0

4
,
9
0
0

屋根：露出アスファルト防水

　　　防水モルタル金コテ下地

7
3

2
,
5
7
4

5
3

●天板：ステンレス

　下部収納

●三方枠：木製Ｗ１３５

●室名サイン

※アルミサッシ

外壁：せっ器質小口割肌タイル張り１８００角撤去

防水改修工事図参照

※枕棚

※中段

※中段・枕棚

※中段

※枕棚

●床見切：ＳＵＳ Ｗ４０

●木製三方枠：Ｗ１４０　ァ４０ ●木製三方枠：Ｗ１４０　ァ４０

●床見切：ＳＵＳ Ｗ４０

※下足入

●室名サイン ●室名サイン

※下足入

※洗面化粧台

※面台：ＳＵＳァ１. ０加工

●カウンター：木製ァ４５

◆吊りカーテンレール ◆吊りカーテンレール

◆スチールパーテーション◆スチールパーテーション

◆室名サイン ◆室名サイン

●室名サイン

◆ホワイトボード：１８００×９００

※飾り棚

3
00

◆スチールパーテーション ◆スチールパーテーション

1
,
5
0
0

◆ホワイトボード：１２００×９００

●下部：ＳＵＳレール ●天板：ステンレス

　下部収納

検診室Ｂ

　　●モルタル金コテ押エ

±０ 検診室Ａ

±０

床：※ビニル床シートァ２．０張

●手すり

※上框：桧集成材１００角※上框：桧集成材１００角

床：※化粧合板フロア張

　　※転ばし木床組

床：※ビニル床シートァ２．８張

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　●モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　●モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　●モルタル金コテ押エ

300 300
150

床：※モルタル金コテ押エ

床：※モルタル金コテ押エ

±０

　　●モルタル金コテ押エ

床：●ビニル床シートァ２．０張

3
0
0

1
5
0

5,6005,6005,600

1,400 2,800 1,400

70465 1,100 40 1,1601,100402,390401,1004654651,100402,390401,100465 465

5,900

300

●屋根：ステンレス鋼板ァ０. ８　折板葺　Ｈ＝８５

4
,
6
0
0

5
,
0
0
0

9
,
60
0

3
9
0

Ｈ

Ｇ

6
,
9
0
0

2
,
7
0
0

２ ３ ５４

2,800

一般ＦＬからの床仕上高さを示す

既設躯体を示す

±0

コンクリート壁撤去を示す

（建具共）

床仕上材 撤去範囲を示す

床仕上材・下地材　撤去範囲を示す

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

床仕上材・下地材・コンクリート（シンダー）

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

モルタルカッター切を示す

家具撤去を示す

ステンレスレールＷ１００及び

ステンレス沓摺Ｗ４０撤去を示す

コンクリートカッター切を示す

※ 解体撤去を示す

● 既設のままを示す

一時取外シ（再取付）

消
消火器（備品）を示す

※保管先は監督職員と協議すること。

凡 例

1/50

Ａ

Ｄ Ｂ

Ｃ

展開記号

改修範囲外を示す３ 階 平 面 詳 細 図 № １

●手すり

◆ホワイトボード：１８００×９００

◆

※点字シート

健康相談室

±０

　　●モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床シートァ２．０張

A-085



株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

1/50

Ａ

Ｄ Ｂ

Ｃ

展開記号

A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

改修後

● 既設のままを示す

一時取外シ（再取付）

消 消火器（備品）を示す

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

ステンレス目地棒を示す

改修範囲外を示す

既設躯体を示す

既設のままを示す

一般ＦＬからの床仕上高さを示す±0

±0
-130

上段：一般ＦＬからの床仕上高さを示す

下段：既設スラブ高さを示す

凡 例

◆

改修後

1
2
.
5

1
2
.
5

6
5

850

1,800

1
,
1
0
0

8
5

3,1303,210

1,500 1,500

7
8
0

4
,
9
0
0

7
3

2
,
5
7
4

5
3

2
,
7
0
0

1
,
8
0
0

100

100

12.5 12.5

2101,2004,190

65

6
5

325

4
6
3

1
2
.
5+
1
2
.
5

1
2
.
5
+
1
2
.
5

　　　　　　　ＳＯＰ塗替

壁：ＥＰ塗替

◆吊りカーテンレール ◆吊りカーテンレール

◆ホワイトボード：１２００×９００

◆ホワイトボード：１８００×９００

◆スチールパーテーション ◆スチールパーテーション

Ｐ
Ｂ

ァ
１

２
．

５
　

Ｅ
Ｐ

塗

Ｌ
Ｇ

Ｓ
下

地

◆スチールパーテーション ◆スチールパーテーション

押出成形セメント板ァ６０

屋
内

消
火

栓

カウンター（機械設備工事）

▲三方枠：木製Ｗ１３５　ＳＯＰ塗替

◆ホワイトボード：１８００×９００

●室名サイン
●室名サイン（表示面張替）

床：ビニル床シートァ２．８張

　　モルタル面　ケレン清掃

▲木製三方枠：Ｗ１４０　ァ４０　ＳＯＰ塗替 ▲木製三方枠：Ｗ１４０　ァ４０　ＳＯＰ塗替
●室名サイン 室名サイン（表示面張替）

●床見切：ＳＵＳ Ｗ４０ ●床見切：ＳＵＳ Ｗ４０

上框：タモ積層材　１００×５０ 上框：タモ積層材　１００×５０
Ｄ

　　　ＣＬ塗 　　　ＣＬ塗

床：ビニル床シートァ２．０張 床：ビニル床シートァ２．８張
モルタル金コテ 　　モルタル面　ケレン清掃 壁見切：アルミ複合型材

ベビールーム 倉庫Ｅ

待合
消

待合

廊下 ±０

踏込

±０

床：ビニル床シートァ２．８張

　　モルタル面　ケレン清掃

＋１００
＋１００ 踏込

検診室Ｂ

±０

　　モルタル面　ケレン清掃

床：ビニル床シートァ２．８張 ±０

　　モルタル面　ケレン清掃

床：ビニル床シートァ２．８張

検診室Ａ

床：モルタル金コテ

±０

　　モルタル面　ケレン清掃

床：モルタル金コテ

750 床：既設のまま

床：ビニル床シートァ２．８張

4
,
6
0
0

5
,
0
0
0

9
,
60
0

3
9
0

Ｈ

Ｇ

7
4
2

1,
0
0
0

8
0
0

5,6005,6005,600

1,400 2,800 1,400

70465 1,100 40 1,1601,100402,390401,1004654651,100402,390401,100465 465

5,900

300

2,800

２ ３ ５４

6
,
9
0
0

2
,
7
0
0

３ 階 平 面 詳 細 図 № １

　３階平面詳細図№１

床モルタル金コテ仕上を示す

床：乾式２重床を示す
Ｄ

１０

◆室名サイン（表示面張替） ◆室名サイン（表示面張替）

点字シート

▲カウンター：木製ァ４５

壁：モルタル補修

（各部詳細図№２による）

A-086

防水形複層塗材Ｅ吹付



株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

改修前
A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

検査用ＷＣ

ＥＰＳ

ＷＣ（Ｍ）

－３０

ＷＣ（身）

消

消毒室

ＥＶ

吹抜

女子更衣室

※寝台用１１人乗り
検査室

±０

±０
資料室

９６ ７ ８ ８’５

Ｈ

Ｇ’

Ｇ

Ｈ

Ｇ

一般ＦＬからの床仕上高さを示す

既設躯体を示す

±0

コンクリート壁撤去を示す

（建具共）

床仕上材 撤去範囲を示す

床仕上材・下地材　撤去範囲を示す

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

床仕上材・下地材・コンクリート（シンダー）

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

モルタルカッター切を示す

家具撤去を示す

ステンレスレールＷ１００及び

ステンレス沓摺Ｗ４０撤去を示す

コンクリートカッター切を示す

※ 解体撤去を示す

● 既設のままを示す

一時取外シ（再取付）

消
消火器（備品）を示す

※保管先は監督職員と協議すること。

凡 例

1/50

Ａ

Ｄ Ｂ

Ｃ

展開記号

改修範囲外を示す３ 階 平 面 詳 細 図 № ２

　３階平面詳細図№２

850 850

100

6
0
0

750

2
,
2
5
0

1,
7
0
0

2
00

7
5
0

850

425

1,1501,700

375 860 790 3,575

1401,200801,000501,000105

5
0
0

煙道

7
95

800

3
,
2
4
0

1
,
8
9
5

2
5
0

壁
：

タ
イ

ル
壁

：
吹

付

壁：吹付

1,265

ＰＳ

1
1
0

2,025

屋内消火栓

40

3
0

1,300

Ｄ

ＳＵＳ張り

９

８

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

120

1
2
0

5
0
0

1
8
0

1
8
0

180

20
0

180

開口：１５００×１５００

開口：１５００×１５００

アルミスパンドレル

※上部棚板ァ２５※ミニキッチン：Ｌ１５００※洗面化粧台

※ガス漏れ警報器

●ステンレス台

※ＳＵＳ製手すり

※ハッチ：１０６５×１４００

●室名サイン

※面台：ＳＵＳァ１. ０加工

※パスボックス

※室名サイン

※ピクトサイン ※木枠：９５×２０

※たれ壁

※ピクトサイン

※排水目皿

※床見切：ＳＵＳ

※棚

※棚

※三方枠：木製

※面台：御影石ァ２０

※排水目皿

※ピクトサイン

※壁：タイル

※塩ビ製手すり

※Ｌ型手すり：ＳＵＳ

床：※磁器質５０角モザイクタイル張　モルタル下地

　　※養生モルタル　シンダーコンクリート押エ

　　●コンクリートスラブの上アスファルト防水

※棚 ※棚
※Ｉ型手すり：ＳＵＳ　Ｈ６００　

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　※モルタル金コテ押エ

◆室名サイン

◆階案内板：木枠　板面ＳＵＳ　９００×６００

※ステンレス製手すり

◆掲示板：１８００×９００ ◆掲示板：１８００×９００

※三方枠：御影石

4
,
6
5
0

●上部梁型：Ｗ４５０Ｈ１７０

300 300
150

床：●ビニル床シートァ２．８張
　　●モルタル金コテ押エ

　　●モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　●モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床シートァ２．８張

5,0005,8005,0005,600

1,0004,0001,6503,3502,800 2,7502,850

2,720 2,280 1,200

70 4651,160 40 1,100 46540 1,160 1252,260 765 465420 4202,930

390610

5,600

2,800

1
,
00
0

4
,
0
0
0

5
,
0
0
0

4
,
6
0
0

3
9
0

6
1
0

9
,
60
0

6
,
9
0
0

2
,
7
0
0

床：※モルタル金コテ押エ

床：※モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　●モルタル金コテ押エ

廊下

◆

◆室名サイン

A-087



株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

1/50

Ａ

Ｄ Ｂ

Ｃ

展開記号

A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

改修後

● 既設のままを示す

一時取外シ（再取付）

消 消火器（備品）を示す

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

ステンレス目地棒を示す

改修範囲外を示す

既設躯体を示す

既設のままを示す

一般ＦＬからの床仕上高さを示す±0

±0
-130

上段：一般ＦＬからの床仕上高さを示す

下段：既設スラブ高さを示す

凡 例

◆

９

850 850
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1
2
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5
0
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1
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0
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1
,
2
0
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2
,
5
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0
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1
,
3
0
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,
7
0
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2
,
5
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2
,
5
0
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1
,
9
0
0
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900900 165165
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2209001651,200900630

5
0
0

1
8
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95
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900 900 700

1509001,800

12.5 12.5
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5
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1
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.
5
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6
5

6
5

12.5 12.5

65

1,300

1
2
.
5+
1
2
.
5

1
2
.
5
+
1
2
.
5

ポストフォーム面台

●ステンレス台壁モルタル補修
ポストフォーム面台

おだれタイル張壁：ＥＰ塗替 ＰＳ
ＳＵＳ製面台

ポストフォーム面台

カウンター（機械設備工事）
軒樋：塩ビ製Ｗ１００

ベビーベッド

タレ壁：Ｈ６００

８

９

◆階案内板：９００×６００（表示面張替）
１０

●室名サイン（表示面張替）

１１◆室名サイン（表示面張替）

１２

１３

１４

１５

１６室名サイン（表示面張替）

１７

１８

１９

２０ ベビーベッド
煙道

Ｄ

ＷＣ（Ｍ）

±0
ＥＶ

乗用１１人乗り

ＷＣ（身障者用）

消

吹抜

ＥＰＳ

３
Ｄ

Ｄ

４ａ
Ｆ

±0
-145

±0
-145

床：既設のまま

モルタル金コテ

床：ビニル床シートァ２．８張

750

消毒室

±０

　　モルタル面　ケレン清掃

床：ビニル床シートァ２．８張

床：モルタル金コテ

床開口閉鎖

床開口閉鎖

ポストフォーム面台

Ｄ

ポストフォーム面台

Ｄ
６ｋ

６ｊ

Ｄ
６ｈ

　　モルタル金コテ

　　ポリスチレンフォームァ５０＋５０

　　セルフレベリングァ１０

床：防滑性ノーワックスビニル床シートァ２．０張

床開口閉鎖

●上部梁型：Ｗ４５０Ｈ１７０

Ｄ
６ｆ

Ｄ
６ｇ

65
12.5+12.5+3

12.5+12.5+3

65

壁：モルタル補修

5,0005,8005,0005,600

1,0004,0001,6503,3502,800 2,7502,850

2,720 2,280 1,200

70 4651,160 40 1,100 465 1252,260 765 465420 4202,930

６ ７ ８ ８’
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５
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0

Ｈ

Ｇ
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,
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,
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0

1
,
00
0

4
,
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0
0

5
,
0
0
0

4
,
6
0
0

3
9
0

6
1
0

Ｈ

Ｇ’

Ｇ

390610

床：ウレタンゴム系塗膜防水　Ｘ－１工法（平面・立上）

　　モルタル金コテ押エ

　　既設コンクリートスラブ

３ 階 平 面 詳 細 図 № ２

　３階平面詳細図№２

５ｃ

床モルタル金コテ仕上を示す

床：乾式２重床を示す
Ｄ

１０

ＰＳ7
5
0

400

洗濯機パン（機械設備工事）

床：ビニル床シートァ２．８張

　　モルタル面　ケレン清掃

廊下

床開口閉鎖：１０６５×１４００

（詳細は構造図による）

改修後

◆掲示板：１８００×９００

屋内消火栓（機械設備工事）

床：モルタル金コテ

柱：モルタル補修

柱：モルタル補修

壁：モルタル補修

後付けステンレス製タラップ

壁：モルタル補修

壁：強化ＰＢァ２１＋２１

　　ＥＰ塗

三方枠：ＳＵＳ

ＳＵＳ製枠：Ｗ１２０

遮音壁

便器開口閉鎖の詳細は構造図による

ＷＣ、相談室　新規ＬＧＳ壁（遮音）：天井まで

天井：ＧＷァ１００敷き込み

倉庫Ｆ倉庫Ｅ

A-088

二方枠：ＳＵＳ製タレ壁下共



　　　防水モルタル金コテ下地

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

改修前
A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

一般ＦＬからの床仕上高さを示す

既設躯体を示す

±0

コンクリート壁撤去を示す

（建具共）

床仕上材 撤去範囲を示す

床仕上材・下地材　撤去範囲を示す

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

床仕上材・下地材・コンクリート（シンダー）

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

モルタルカッター切を示す

家具撤去を示す

ステンレスレールＷ１００及び

ステンレス沓摺Ｗ４０撤去を示す

コンクリートカッター切を示す

※ 解体撤去を示す

● 既設のままを示す

一時取外シ（再取付）

消
消火器（備品）を示す

※保管先は監督職員と協議すること。

凡 例

1/50

Ａ

Ｄ Ｂ

Ｃ

展開記号

改修範囲外を示す３ 階 平 面 詳 細 図 № ３

　３階平面詳細図№３

壁：※モルタル下地

Ｄ

2
2
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2
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6
0
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1
,
1
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消

屋
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消
火
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8
5

梁天端：吹付

待合待合

女子更衣室

3,1303,210

7
8
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6
4
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100100

7
0
0

8
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,
6
2
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廊下
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5

1
,
4
2
0

7
5

1
,
4
20

7
5

7
8
0

1
,
4
2
0

2
5
0

7
3

2
,
5
7
4

5
3

●三方枠：木製Ｗ１３５

●室名サイン

※枕棚

※中段

※洗面化粧台
※４０×４０＠４５０

※柱：４０×６０

●梁天端：コンクリート打放

※中段・枕棚

※中段

※枕棚

●床見切：ＳＵＳ Ｗ４０

●木製三方枠：Ｗ１４０　ァ４０ ●木製三方枠：Ｗ１４０　ァ４０

●床見切：ＳＵＳ Ｗ４０

※下足入

●室名サイン ●室名サイン

※下足入

※床柱：φ１３０

※床の間 ●窓下収納

※洗面化粧台

※光接続箱（電気設備工事）

◆スチールパーテーション◆スチールパーテーション

9
2
0

2
0
8

300

◆室名サイン ◆室名サイン

●室名サイン

◆ホワイトボード：１８００×９００

※飾り棚

※付柱
壁：※モルタル下地

30
0

300 2,050

2
,
60
0

150
300

　　●モルタル金コテ押エ

床：※タイルカーペット敷

　　●モルタル金コテ押エ

±０

床：※ビニル床タイル張

床：※モルタル金コテ押エ
±０

　　●モルタル金コテ押エ

床：●ビニル床シートァ２．０張

●手すり

＋１００

床：※化粧合板フロア張

　　※転ばし木床組 床：※タタミ敷ァ５５

　　※転ばし木床組

　　※耐水合板ァ１２下地

床：※タタミ敷ァ５５

　　※転ばし木床組

　　※耐水合板ァ１２下地

※上框：桧集成材１００角※上框：桧集成材１００角

床：※化粧合板フロア張

　　※転ばし木床組

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　●モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　●モルタル金コテ押エ

3
0
0

1
5
0

5,6005,6005,600

２ ３ ５４

300

2,485 3,115

3002,815

1,855 3,745

465 1,100 40 4652,390 40 1,100 465 1,100 40 4652,390 40 1,100

5,600

1551,280751,2807045

850 850

100

6
0
0

2
,
2
5
0

425

375

煙道

500

800

7
3
0

ＥＰＳ

湯沸コーナー

天板：メラミン化粧合板

ＳＵＳ張り

7
3

2
,
5
7
4

5
3

※ミニキッチン：Ｌ１５００

●室名サイン

※面台：ＳＵＳァ１. ０加工

※パスボックス

※室名サイン

◆掲示板：１８００×９００

※アコーディオンカーテン（枠共）

465 1,100 40 4652,390 40 1,100

3,615

5,600

6
,
2
0
0

3
9
0

Ｇ

Ｆ

4
,
6
0
0

６

1,985

障がい者相談支援センターこだま

●手すり

※点字シート

床：※モルタル金コ押エ

屋根：露出アスファルト防水

防水改修工事図参照

◆

※塩ビ製手すり

A-089



株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

1/50

Ａ

Ｄ Ｂ

Ｃ

展開記号

A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日 　２階平面詳細図№３

改修後

● 既設のままを示す

一時取外シ（再取付）

消 消火器（備品）を示す

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

ステンレス目地棒を示す

改修範囲外を示す

既設躯体を示す

既設のままを示す

一般ＦＬからの床仕上高さを示す±0

±0
-130

上段：一般ＦＬからの床仕上高さを示す

下段：既設スラブ高さを示す

凡 例

◆

２ 階 平 面 詳 細 図 № ３

改修後
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3
,
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5
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900900 165165

1,5854,015

2101,2004,190

100

65

6
5

325

12.5 12.5

100

1
2
.
5

1
2.
5

6
512.5

65

725 1,030

12.5 12.5

100

2,050 463480

4
6
3

950 1,030

12.512.5

65

床：モルタル金コテ押エ

耐
火

１
時

間
壁

（
ス

ラ
ブ

ま
で

）

吹抜

1
2
.5
+
1
2
.
5

1
2
.
5
+
1
2
.
5

12.5+12.5 12.5+12.5

12.5+12.5 12.5+12.5

◆スチールパーテーション ◆スチールパーテーション

屋
内

消
火

栓

室名サイン（表示面張替） 室名サイン
カウンター（機械設備工事）

▲三方枠：木製Ｗ１３５　ＳＯＰ塗替

◆ホワイトボード：１８００×９００

●室名サイン（表示面張替） ●室名サイン（表示面張替）

床：ビニル床シートァ２．８張

　　モルタル面　ケレン清掃

▲木製三方枠：Ｗ１４０　ァ４０　ＳＯＰ塗替 ▲木製三方枠：Ｗ１４０　ァ４０　ＳＯＰ塗替

●床見切：ＳＵＳ Ｗ４０ ●床見切：ＳＵＳ Ｗ４０

上框：タモ積層材　１００×５０ 上框：タモ積層材　１００×５０
Ｄ

　　　ＣＬ塗 　　　ＣＬ塗

床：ビニル床シートァ２．０張 床：ビニル床シートァ２．８張
モルタル金コテ 　　モルタル面　ケレン清掃 壁見切：アルミ複合型材

床：ビニル床シートァ２．８張 床：ビニル床シートァ２．８張

　　耐水合板ァ１２＋１２ 　　耐水合板ァ１２＋１２

　　セルフレベリングァ１０ 　　セルフレベリングァ１０ 壁見切：アルミ複合型材梁天端：吹付
壁：モルタル補修 壁：モルタル補修

●窓下収納

天板：メラミン化粧合板
木製額縁：１００×２５　ＳＯＰ塗

梁天端：コンクリート打放

待合
消

待合

廊下 ±０

踏込

倉庫７

乳児相談室２ 相談室１ 相談室２乳児相談室１

＋１００ ±０ ±０＋１００

±０

階段ノンスリップ

床：タイルカーペット敷床：タイルカーペット敷

　　モルタル面　ケレン清掃

床：モルタル金コテ

625

床：既設のまま

木製額縁：１００×２５　ＳＯＰ塗

床：ビニル床シートァ２．８張

　　モルタル面　ケレン清掃

＋１００
＋１００ 踏込

2,485 3,115 1,855 3,745 1,585

465 1,100 40 4652,390 40 1,100 465 1,100 40 4652,390 40 1,1001551,280751,2807045 465 1,100 40 4652,390 40 1,100

5,600 4,015

4,3405,2755,9002,867.52,432.5

5,6005,6005,600

２ ３ ５４

300 5,600

６
6
,
2
0
0

3
9
0

Ｇ

Ｆ

4
,
6
0
0

防水改修工事図参照

　　　防水モルタル金コテ下地

屋根：露出アスファルト防水

床モルタル金コテ仕上を示す

床：乾式２重床を示す
Ｄ

１０

点字シート
室名サイン（表示面張替）室名サイン（表示面張替）

室名サイン（表示面張替）

　　断熱性床下地材ァ９５ 　　断熱性床下地材ァ９５

遮
音

壁
（

天
井

ま
で

）

ＷＣ、相談室　新規ＬＧＳ壁（遮音）：天井まで

天井：ＧＷァ１００敷き込み

塩ビ製手すり

A-090



株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

改修前
A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

Ｇ

Ｆ

1
,
2
0
0

5
,
0
0
0

6,
2
0
0

5
5
0

4
,
6
0
0

Ｇ’

1/50

Ａ

Ｄ Ｂ

Ｃ

展開記号

6
0
0

750

2,025

1,300

９

１０

１１

●室名サイン ※室名サイン

※塩ビ製手すり

◆階案内板：木枠　板面ＳＵＳ　９００×６００

●上部梁型：Ｗ４５０Ｈ１７０

天板：メラミン化粧合板

425

1,1501,700

375 860 790 3,575

1401,200801,000501,000105

5
00ＥＰＳ

煙道

7
9
5

99
5

5
0

5
0

1
,
0
0
0

7
4
0

99
0

5
0

1
,
5
3
0220120

500

ＥＰＳ 障がい者相談支援センターこだま

1
,
6
8
0

壁
：

吹
付

40

壁：吹付

ＰＳ

30

Ｄ

吹抜

4
00

1
,
4
0
0

400

屋
内

消
火

栓

消

360

湯沸コーナー

Ｄ

4
6
5

7
6
5

4
3
0

43
0

2,
9
1
0

－３０

ＷＣ（Ｗ）

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

１０１１

1
8
0

1
8
0

7,585

2
3
0

285900

※窓下収納

※下部レール

※上部棚板ァ２５

●カウンター：木製ァ４０

※ミニキッチン：Ｌ１５００

脱着 ※防火シャッター

※ベビーベッド：木製

※ベビーベッド：木製

※排水目皿

※
壁

：
タ

イ
ル

※三方枠：木製

※壁：タイル

●カウンター：木製ァ６０

※防火戸
シャッター枠撤去部分壁モルタル撤去

※マーブライトカウンター

床：※磁器質５０角モザイクタイル張　モルタル下地

　　※養生モルタル　シンダーコンクリート押エ

　　●コンクリートスラブの上アスファルト防水

※Ｌ型手すり：ＳＵＳ

※床見切：ＳＵＳ

※点検口

※棚

※棚

※棚

※塩ビ製手すり

※ステンレス製手すり

※ステンレス製手すり

◆掲示板：１８００×９００ ●室名サイン

◆ホワイトボード：１５００×９００

◆ホワイトボード：１２００×９００：脱着

※アコーディオンカーテン（枠共）

ロビー

　　●モルタル金コテ押エ

±０

●上部梁型：Ｗ５００Ｈ１７０

●上部梁型：Ｗ４５０Ｈ１７０

床：※ビニル床シートァ２．８張
床：※ビニル床シートァ２．８張

±０

　　※モルタル金コテ押エ

　　●モルタル金コテ押エ

±０

床：※タイルカーペット敷

９６ ７ ８ ８’

5,0005,8005,0005,600

1,6503,3502,7502,850 3904,610

2
,
7
0
0

1
,
9
0
0

4
,
3
0
0

3
9
0

3
,
9
1
0

46540 1,100 465 1,100 40 2,690 40 1,100 165

225

7,085500

一般ＦＬからの床仕上高さを示す

既設躯体を示す

±0

コンクリート壁撤去を示す

（建具共）

床仕上材 撤去範囲を示す

床仕上材・下地材　撤去範囲を示す

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

床仕上材・下地材・コンクリート（シンダー）

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

モルタルカッター切を示す

家具撤去を示す

ステンレスレールＷ１００及び

ステンレス沓摺Ｗ４０撤去を示す

コンクリートカッター切を示す

※ 解体撤去を示す

● 既設のままを示す

一時取外シ（再取付）

消
消火器（備品）を示す

※保管先は監督職員と協議すること。

凡 例

改修範囲外を示す

　３階平面詳細図№４

３ 階 平 面 詳 細 図 № ４

※点字シート

◆

A-091



株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

1/50

Ａ

Ｄ Ｂ

Ｃ

展開記号

A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

● 既設のままを示す

一時取外シ（再取付）

消 消火器（備品）を示す

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

ステンレス目地棒を示す

改修範囲外を示す

既設躯体を示す

既設のままを示す

一般ＦＬからの床仕上高さを示す±0

±0
-130

上段：一般ＦＬからの床仕上高さを示す

下段：既設スラブ高さを示す

凡 例

◆

改修後

改修後

220120
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12.5 12.5
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床：モルタル金コテ押エ 床：モルタル金コテ押エ

1,300

12.5+12.5 12.5+12.5 12.5+12.5

≒1,150

2
1
+
2
1

21+21

1
2
.
5+
3

2
1
+
2
1

2
1
+
2
1

屋内消火栓（機械設備工事）

９

◆階案内板：９００×６００（表示面張替）
１０

●室名サイン（表示面張替）

１１◆室名サイン（表示面張替）

１２

１３

１４

１５

１６室名サイン（表示面張替）

１７

１８

１９

２０ ベビーベッド
煙道

Ｄ

カーテンレール カーテンレール

ポストフォーム面台

ポストフォーム面台

ガ
ラ

ス
面

：
目

隠
し

フ
ィ

ル
ム

張
り

排煙オペレーター

ポストフォーム面台
●カウンター：木製ァ４０

屋内消火栓（機械設備工事）

ＥＰＳ ＰＳ

電気盤

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

既設ＳＤ開口９００×２０００閉鎖 Ｄ

●カウンター：木製ァ６０

１１１０

消

吹抜

ＥＰＳ

相談室２ 女子更衣室 男子更衣室

±０ ±０ ±０

消

特防

特煙

４ｂ
Ｆ

６ｂ
Ｄ

６ｃ
Ｄ

６ｄ
Ｄ

±0
-145

点字ブロック

階段ノンスリップ

床：ビニル床シートァ２．８張

　　モルタル面　ケレン清掃

階段

床：タイルカーペット敷

　　モルタル面　ケレン清掃

床：タイルカーペット敷

　　モルタル面　ケレン清掃

床：タイルカーペット敷

　　モルタル面　ケレン清掃

3
1
0

1
,
0
0
0

上部開口

ポストフォーム面台

Ｄ
６ｋ

ポストフォーム面台

ＷＣ（Ｗ）

±0

ＳＵＳ製枠：Ｗ１１０

カウンター（機械設備工事）

ＳＵＳ製枠：Ｗ１４０

ＳＵＳ製枠：Ｗ１１０

床：防滑性ノーワックスビニル床シートァ２．０張

　　モルタル金コテ

　　ポリスチレンフォームァ５０＋５０

　　セルフレベリングァ１０

床開口閉鎖

1
2
.
5
1
2
.
5
+
3

6
5

タレ壁：Ｈ６００

●上部梁型：Ｗ４５０Ｈ１７０

●上部梁型：Ｗ５００Ｈ１７０

65

耐火片面壁（スラブまで）

耐火片面壁

９６ ７ ８ ８’

5,0005,8005,0005,600

1,6503,3502,7502,850 3904,610
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,
7
0
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3
9
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2
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5
,
8
1
0
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5
5
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,
2
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5
,
0
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2
0
0

Ｇ
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4
,
6
0
0

Ｇ’

３ 階 平 面 詳 細 図 № ４

　３階平面詳細図№４

Ｄ

ＳＵＳ製面台

５ｂ

床：モルタル金コテ押エ

サッシ取合金物

Ｄ
９ａ

Ｄ

サッシ取合金物

９ｂ

床モルタル金コテ仕上を示す

床：乾式２重床を示す
Ｄ

１０

12.5+12.5

遮
音

壁
（

天
井

ま
で

）

遮
音

壁
（

天
井

ま
で

）

ＷＣ、相談室　新規ＬＧＳ壁（遮音）：天井まで

天井：ＧＷァ１００敷き込み

便器開口閉鎖の詳細は構造図による

遮音壁

◆掲示板：１８００×９００

壁：モルタル補修

12.5+12.5+3 12.5+12.5+3
65

Ｄ
６ｊ

多目的ＷＣ
既設ＳＤ開口４５０角閉鎖

床：ビニル床シートァ２．８張

　　モルタル面　ケレン清掃

±０

ロビー

　　モルタル面　ケレン清掃

床：ビニル床シートァ２．８張

廊下

ポストフォーム面台

Ｄ
６ｈ

●上部梁型：Ｗ４５０Ｈ１７０

壁：上部開口

A-092

二方枠：ＳＵＳ製タレ壁下共
Ｗ１１０



株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

改修前
A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

1/50

一時取外シとする備品類を示す

備品家具を示す（移設工事対象外）

消
消火器（備品）を示す

※保管先は監督員と協議すること。

※ 解体撤去を示す

● 既設のままを示す

床仕上材 撤去範囲を示す

床仕上材・下地材　撤去範囲を示す

モルタルカッター切を示す

家具撤去を示す

ステンレスレールＷ１００及び

ステンレス沓摺Ｗ４０撤去を示す

コンクリートカッター切を示す

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

床仕上材・下地材・コンクリート（シンダー）

一般ＦＬからの床仕上高さを示す

既設躯体を示す

±0

凡 例

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

Ａ

Ｄ Ｂ

Ｃ

展開記号

改修範囲外を示す
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ワクチン接種準備チーム
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１０１１

1
8
0

1
8
0

3,0003,700
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,
1
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2
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3
,
4
4
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2
3
0

73 2,555 73

285900

●室名サイン

※ミニキッチン：Ｌ１５００

※飾り棚

●室名サイン●アルミ見切：１５角

●カウンター：木製

●木製棚

※
壁

：
ク

ロ
ス

張
り

●木製窓下棚

●窓台：木製ァ３０

※
壁

：
ク

ロ
ス

張
り

※手すり

※防火シャッター

●カウンター：木製ァ６０

※防火戸

甲

300300

※防火戸
シャッター枠撤去部分壁モルタル撤去

※点字ブロック

※マーブライトカウンター
※点検口

◆室名サイン

3
0
0

3
0
0 1
5
0

◆ホワイトボード：１８００×９００

◆スクリーンＢＯＸ

※床見切：ＳＵＳ Ｗ４０

●救助袋

●上部梁型：Ｗ４５０Ｈ１７０

　　※モルタル金コテ押エ

湯沸室

　　●モルタル金コテ押エ
●床：ビニル床シート張

床：※ビニル床シートァ２．８張

床：※ビニル床シートァ２．０張

※モルタル金コテ押エ

　　●モルタル金コテ押エ

±０

床：※タイルカーペット敷

　　●モルタル金コテ押エ

±０

床：※タイルカーペット敷
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5,0005,8005,000
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6,400 2,700 3,700 3,000 1,000

３ 階 平 面 詳 細 図 № ５

　３階平面詳細図№５

シャッター枠撤去部分壁モルタル撤去

◆ホワイトボード：１５００×９００

◆ホワイトボード：１２００×９００

床：※モルタル金コテ押エ

床：※モルタル金コテ押エ

床：※モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　●モルタル金コテ押エ

廊下

◆

A-093



　　モルタル面　ケレン清掃

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

1/50

Ａ

Ｄ Ｂ

Ｃ

展開記号

改修後

一般ＦＬからの床仕上高さを示す±0

±0
-130

上段：一般ＦＬからの床仕上高さを示す

下段：既設スラブ高さを示す

既設躯体を示す

既設のままを示す

改修範囲外を示す

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

ステンレス目地棒を示す

● 既設のままを示す

一時取外シ（再取付）

消 消火器（備品）を示す

凡 例

◆

改修後
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1
2
.
56
5 1
2
.
5

床：モルタル金コテ押エ 床：モルタル金コテ押エ
≒1,150

2
1
+
2
1

21+21

1
2
.
5
+
3

2
1
+
2
1

2
1
+
2
1

既設ＳＤ開口４５０角閉鎖

ＰＳ

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９

既設ＳＤ開口９００×２０００閉鎖 Ｄ

●カウンター：木製ァ６０

１１１０

●木製窓下棚

ＥＰＳ
壁：モルタル補修

●窓台：木製ァ３０

◆室名サイン（表示面張替）

壁
：

Ｅ
Ｐ

塗
　

Ｐ
Ｂ

ァ
１

２
．

５

ＰＳ
壁：モルタル補修

床：モルタル金コテ ●室名サイン（表示面張替）

壁
：

Ｅ
Ｐ

塗
　

Ｐ
Ｂ

ァ
１

２
．

５

壁
：

Ｅ
Ｐ

塗
替

●アルミ見切：１５角

壁
：

Ｅ
Ｐ

塗
替

●カウンター：木製

◆スクリーンＢＯＸ 壁モルタル補修
◆ホワイトボード：１８００×９００

ＳＵＳ製面台

キッチン
●救助袋

●木製棚 壁見切：アルミ複合型材

ＥＰＳ

●室名サイン

特防

特煙

会議室

健康推進課

（保健センター）

湯沸室
倉庫６

Ｄ

７
Ｄ

点字ブロック

階段ノンスリップ

床：ビニル床シートァ２．８張

　　モルタル面　ケレン清掃

階段

　　モルタル面　ケレン清掃

床：ビニル床シートァ２．８張

床：ビニル床シートァ２．８張

床：既設のまま

±０

床：ビニル床シートァ２．０張

　　モルタル金コテ

±０

床：タイルカーペット敷

　　モルタル面　ケレン清掃

685

床：モルタル金コテ

±０

床：タイルカーペット敷

　　モルタル面　ケレン清掃

3
1
0

ポストフォーム面台

Ｄ
６ｊ

65
12.5+12.5+312.5+12.5+3●上部梁型：Ｗ４５０Ｈ１７０

耐火片面壁（スラブまで）

耐火片面壁
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３ 階 平 面 詳 細 図 № ５

　３階平面詳細図№５

５ｊ

床モルタル金コテ仕上を示す

床：乾式２重床を示す
Ｄ

１０

4
5
0

壁見切：アルミ複合型材

6
5

12.512.5

65

床：モルタル金コテ

床：モルタル金コテ

廊下

床：ビニル床シートァ２．８張

　　モルタル面　ケレン清掃

A-094

ＥＰＳ

総合防災盤



株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

改修前
A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日
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多目的ホール
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330

ＥＰＳ

2
5
0

屋内消火栓

手すり

消

390 6,010

●室名サイン ●室名サイン

●床見切：ＳＵＳ Ｗ４０

※床：カーペット敷

●飾り棚：タモ集成材ァ４０

※ピクチャーレール：Ｌ３０００

※ピクチャーレール：Ｌ２５００

※室名サイン

※アルミパーテーション

●室名サイン

※アルミサッシ※アルミサッシ
※せっ器質小口割肌タイル張り

1
,
1
0
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,
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2,000

打合室

1,450
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床：※モルタル金コテ押エ

　　●モルタル金コテ押エ

±０

床：※タイルカーペット敷

　　●モルタル金コテ押エ

上
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窓
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改
修

（
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バ
ー

工
法

）

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　●モルタル金コテ押エ
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９７ ８ ８’

一時取外シとする備品類を示す

備品家具を示す（移設工事対象外）

消
消火器（備品）を示す

※保管先は監督員と協議すること。

※ 解体撤去を示す

● 既設のままを示す

床仕上材 撤去範囲を示す

床仕上材・下地材　撤去範囲を示す

モルタルカッター切を示す

家具撤去を示す

ステンレスレールＷ１００及び

ステンレス沓摺Ｗ４０撤去を示す

コンクリートカッター切を示す

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

床仕上材・下地材・コンクリート（シンダー）

一般ＦＬからの床仕上高さを示す

既設躯体を示す

±0

凡 例

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

Ａ

Ｄ Ｂ

Ｃ

展開記号

改修範囲外を示す

1/50

　３階平面詳細図№６

３ 階 平 面 詳 細 図 № ６

◆スクリーンＢＯＸ ◆スクリーンＢＯＸ

●スライディングウォール

◆

A-095

床：※タイルカーペット敷



株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

Ａ

Ｄ Ｂ

Ｃ

展開記号

1/50

改修後

一般ＦＬからの床仕上高さを示す±0

±0
-130

上段：一般ＦＬからの床仕上高さを示す

下段：既設スラブ高さを示す

既設躯体を示す

既設のままを示す

改修範囲外を示す

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

ステンレス目地棒を示す

● 既設のままを示す

一時取外シ（再取付）

消 消火器（備品）を示す

凡 例

◆

改修後

10
0

1
,
2
0
0

1
,
8
4
0

725

415 250

2
5
0

6,025

1,700 1,700

330

2
5
0

390 6,010

アルミサッシ入替 アルミサッシ入替

2,000

1
,
1
0
0

2
,
3
4
5

8
0
0

1,450

3
2
0

1
0
0 1
2
.
5
+
1
2
.
5

1
2
.
5
+
1
2
.
5

ＥＰＳ

●室名サイン

●手すり

●床見切：ＳＵＳ Ｗ４０ ●飾り棚：タモ集成材ァ４０

●室名サイン（表示面張替） ●室名サイン（表示面張替）

屋内消火栓

モ
ル

タ
ル

面
　

ケ
レ

ン
清

掃

モ
ル

タ
ル

面
　

ケ
レ

ン
清

掃

壁
：

Ｅ
Ｐ

塗
　

Ｐ
Ｂ

ァ
１

２
．

５
（

Ｇ
Ｌ

工
法

）

壁
：

Ｅ
Ｐ

塗
　

Ｐ
Ｂ

ァ
１

２
．

５
（

Ｇ
Ｌ

工
法

）

●スライディングウォール

ＲＣ柱補強

消

多目的ホール

　　モルタル面　ケレン清掃
床：既設のまま

上
部

排
煙

窓
に

改
修

（
カ

バ
ー

工
法

）

±０

床：タイルカーペット敷

　　モルタル面　ケレン清掃

◆スクリーンＢＯＸ ◆スクリーンＢＯＸ

10,800

5,0005,8005,000

390

９７ ８ ８’

765 900 40 4651,890 40 900 90040465 1,890409001,300 600 1,3002,000 600 375

1
1,
2
0
0

1
,
1
0
0

46
5

4
0

4
6
5

2
,
4
4
0

2
,
6
9
5

2
,
4
4
0

2
,
3
9
5

7
65

7
65

4
5
0
1
2
0

1
20

4
5
0

4
6
5

7
1
0

2
,8
0
0

5
,
6
0
0

5
,
6
0
0

Ｃ

Ａ

3
9
0

9
4
5

4
,2
6
5

4
,
5
6
5

1
,
0
3
5

5
,
6
0
0

Ｄ

Ｂ

３ 階 平 面 詳 細 図 № ６

　３階平面詳細図№６

床モルタル金コテ仕上を示す

床：乾式２重床を示す
Ｄ

１０

1
8
0

遮音壁（スラブまで）

壁
上

部
開

口

A-096

　　セルフレベリングァ５

床：ビニル床シートァ２．８張

倉庫Ｄ

±０

　　セルフレベリングァ５

床：ビニル床シートァ２．８張

健康推進課

（保健センター）

壁
：

Ｅ
Ｐ

塗
　

Ｌ
Ｇ

Ｓ
Ｗ

１
０

０
下

地



株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71

１階ＥＶホール

２ＦＬ

１ＦＬ

6
0
0

2,
0
0
02
,
6
0
0

3
,
9
0
0

1,
3
0
0

6
0
0

2,
0
0
0

Ｇ

Ｆ

Ｆ Ｆ

Ｆ

5,350

７

4,340

※ＥＶ扉（枠共）

※三方枠：ＳＵＳ

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁下地　　※モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁下地

壁：※内装用吹付タイル 壁：※内装用吹付タイル

1,260

Ｂ面Ａ面

ＥＶホール倉庫８

※車いすガード

※塩ビ製手すり

※車いすガード

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

4,340

ＦＦ

6
0
0

2,
0
0
0

７６ ６

Ｃ面

ＥＶホール 倉庫８

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁下地

　　●ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

5,350

Ｇ

Ｄ面

２ＦＬ

１ＦＬ

2
,
6
0
0

3
,
9
00

1
,
3
0
0

天井：※岩綿吸音板ァ９

　　※ＰＢァ９．５下地　ＬＧＳ下地

　　●ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　●モルタル金コテ押エ

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

巾木：●ビニル巾木Ｈ＝６０

巾木：●ビニル巾木Ｈ＝６０

１階倉庫２

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

凡 例

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

家具撤去を示す

一時取外シ（再取付）

２ＦＬ

１ＦＬ

3
,
9
00

4,000

８’

2
,
8
0
0

1
,
1
0
0

※木製棚：Ｗ３３５０Ｈ２２００Ｗ６３０

6
0

1
0
0

※４０×６０

※６０×３０6
4
0

6
0

6
4
0

6
0

6
4
0

1
0
0

2
,
0
0
0

●タテ樋

Ｃ面

天井：※ケイカル板ァ６　ＶＰ塗

　　　※ＬＧＳ下地（ＲＣ壁撤去影響部分のみ）

Ｇ’ Ｈ

２ＦＬ

１ＦＬ

3
,
9
00

2
,
8
0
0

1
,
1
0
0

天井：※ケイカル板ァ６　ＶＰ塗

　　　※ＬＧＳ下地（ＲＣ壁撤去影響部分のみ）

1,000

5,000

4,300

※木製棚：Ｗ３３５０Ｈ２２００Ｗ６３０

3
0
0

1,200

Ｄ面

１階展開図（ＥＶホール・倉庫２）

番号 幅０. ２０ｍｍ未満 幅１. ００ｍｍ未満 補修方法

コンクリート打放面（ｍ）

クラック

カ

カ

倉庫８

1.2

1.2

◆

※塩ビ製手すり

壁：●内装用吹付タイル

壁：●内装用吹付タイル

●塩ビ製手すり

●車いすガード

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁下地

壁：※内装用吹付タイル

360

壁：●内装用吹付タイル

●塩ビ製手すり

●車いすガード

巾木：●ビニル巾木Ｈ＝６０

300 300
150

300 300
150

天井：※岩綿吸音板ァ９

　　※ＰＢァ９．５下地　ＬＧＳ下地

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

H1

H2

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

※点字シール

3
0
0

壁：※内装用吹付タイル

　　※モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁下地

壁：※内装用吹付タイル

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁下地

◆案内サイン：６００×１２００

　（表示面張替）

A-097



株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子
縮 尺

A2：1/50

A3：1/71

１階ＥＶホール

２ＦＬ

１ＦＬ

6
0
0

2,
0
0
02
,
6
0
0

3
,
9
0
0

1,
3
0
0

6
0
0

2,
0
0
0

Ｇ

Ｆ

Ｆ Ｆ

Ｆ

5,350

７

4,3401,260

Ｂ面Ａ面

ＥＶホール倉庫８

4,340

ＦＦ

6
0
0

2,
0
0
0

７６ ６

Ｃ面

ＥＶホール 倉庫８

5,350

Ｇ

Ｄ面

２ＦＬ

１ＦＬ

2
,
6
0
0

3
,
9
00

1
,
3
0
0

２ＦＬ

１ＦＬ

3
,
9
00

4,000

８’

2
,
8
0
0

1
,
1
0
0

1
0
0

2
,
0
0
0

●タテ樋

Ｃ面

Ｇ’ Ｈ

２ＦＬ

１ＦＬ

3
,
9
00

2
,
8
0
0

1
,
1
0
0

1,000

5,000

4,300

3
0
0

1,200

Ｄ面

１階展開図（ＥＶホール・倉庫２）

●塩ビ製手すり

●車いすガード

●塩ビ製手すり

●車いすガード

改修後

360

１階倉庫２

ＢＢ１ 750

Ｆ２Ｆ１

Ｃ１

ＢＢ１

ＢＢ１

Ｗ１

Ｗ１ 750

Ｆ２ Ｆ１

375

3
0
0

375

ＢＢ２

改修後

Ｗ３

Ｗ７

Ｗ６

Ｗ３

Ｗ２

Ｗ３

Ｗ５

◆案内サイン：６００×１２００

Ｃ１

Ｃ２

Ｗ８Ｗ８

Ｃ４

Ｃ４

Ｃ２

● 既設のままを示す

Ｃ１

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

床　：

床　：

仕上凡例

Ｆ１

Ｆ２

ＢＢ１

下地処理　ケレン掛け

ビニル床シートァ２．８張

ビニル床シートァ２．８張

巾木：ビニル巾木Ｈ＝６０

Ｗ１

Ｗ２

Ｗ３

壁　：

壁　：

壁　：

巾木：ＢＢ２

壁　：

壁　：

壁　：

壁　：

Ｗ４

Ｗ５

Ｗ６

◆ 一時取外シ（再取付）

Ｗ８

Ｃ４

既設躯体を示す

凡 例

既設のままを示す

壁塗替を示す

Ｗ５

Ｗ５

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

モルタル金コテ

天井：

天井：

天井：

A-098

既設ＲＣ　素地のまま

下地調整材Ｃ－２　内装用複層塗材Ｅ　

既設モルタル下地

下地調整ＲＣ種の上ＥＰ塗　

既設モルタル下地　既設内装用吹付タイル

ＰＢァ１２．５　内装用複層塗材Ｅ

ＬＧＳ下地

ＰＢァ１２．５　内装用複層塗材Ｅ

既設ＬＧＳ下地

下地調整ＲＣ種の上ＥＰ塗　

既設ＰＢ下地　既設内装用吹付タイル

内装用複層塗材Ｅ

強化ＰＢァ２１＋２１（耐火１時間壁）

ＬＧＳ下地

素地のまま

押出成形板ァ６０

化粧石膏ボードァ９．５張

ＬＧＳ下地

化粧石膏ボードァ９．５張

既設ＬＧＳ下地

ケイカル板ァ６　ＥＰ塗

既設ＬＧＳ下地



株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

A2：1/100

A3：1/141

4
,
0
0
0

９ ８ ７

10,800 5,000

15,800

ＯＰＥＮ

4
,
0
0
0

5,6005,6005,6005,6005,6005,0001,2004,6005,000

43,800

ＡＢＣＤＥＦＦ’ＧＧ’Ｈ

ＯＰＥＮ ＯＰＥＮ ＯＰＥＮ ＯＰＥＮ ＯＰＥＮ ＯＰＥＮ

屋内消火栓

4
,
0
0
0

ＯＰＥＮ

5
4
0

ＯＰＥＮ

5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,000 1,200 4,600 5,000

43,800

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｆ’ Ｇ Ｇ’ Ｈ

Ｂ面

Ｃ面

Ｄ面

ａ面

改修前 １階展開図（駐車場）

改修前

4
,
0
0
0

ａ面

5,000

７ ８

2
0
0

オ

カ

キ

自動式エポキシ樹脂低圧注入工法

Ｕカットシール材充填工法

ひび割れ部シール工法
コンクリート面ひび割補修

（クラック幅０．２㎜未満）

コンクリート面ひび割補修

（クラック幅０．２㎜以上１．０㎜未満）

コンクリート面ひび割補修

（クラック幅１．０㎜以上）

【註記】

・施工前に調査を行い、施工図、施工数量調書を作成し監督職員の承認を受けること。

記号 条 件 補 修 工 法

補修方法凡例

番号 幅０. ２０ｍｍ未満 幅１. ００ｍｍ未満 補修方法

コンクリート打放面（ｍ）

クラック

3.3

3.3

2.4

0.9

2.6

3.8

2.0

カ

カ

カ

カ

カ

カ

カ

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9
H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

A-099



株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

A2：1/100

A3：1/141

4
,
0
0
0

９ ８ ７

10,800 5,000

15,800

4
,
0
0
0

5,6005,6005,6005,6005,6005,0001,2004,6005,000

43,800

ＡＢＣＤＥＦＦ’ＧＧ’Ｈ

4
,
0
0
0

5
4
0

5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,000 1,200 4,600 5,000

43,800

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｆ’ Ｇ Ｇ’ Ｈ

Ｂ面

Ｃ面

Ｄ面

ａ面

１階展開図（駐車場）

4
,
0
0
0

ａ面

5,000

７ ８

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

改修後

改修後

ＯＰＥＮ

ＯＰＥＮ ＯＰＥＮ ＯＰＥＮ ＯＰＥＮ ＯＰＥＮ ＯＰＥＮ

屋内消火栓

ＯＰＥＮ
ＯＰＥＮ

壁：押出成形セメント板タテ張

　　防水形複層塗材Ｅ吹付

壁：押出成形セメント板タテ張

既設のままを示す

凡 例

壁：既設ＲＣ壁　水洗い工法（高圧ポンプ１０～１５Ｍｐａ）

　　既設看板シールあと　清掃すること

A-100

　　複層塗材Ｅ吹付



●下足入（上部収納）：１６×８＝１２８足

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71

１階エントランスホール

１階展開図（エントランスホール）

9,185

585

５’ ７

8,600

Ａ面

2
,
6
0
0

Ｆ

Ｆ

Ｆ

2
0
0

11,700

3,100 5,600 3,000

4
0

6
0

2
,
6
60

1
0
0
4
2
0

2
,
1
0
0

6
0

2
,
1
0
0

2
0
0
4
0
0

３連

1
0
0

Ｃ Ｂ
Ｂ面

3
,
9
0
0

２ＦＬ

１ＦＬ

※上部可動式防煙タレ壁

●塩ビ製手すり

●下足入（上部収納）：１６×８＝１２８足

●サイン：Ｗ４１５Ｈ１５４０Ｄ５５

585

５’７

8,600

Ｆ Ｆ Ｆ

ＯＰＥＮ

12,160

2,975

Ｃ面

Ｆ

2
,
6
0
0

6
0

3
,
9
0
0

２ＦＬ

１ＦＬ

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）
コンクリートカッター切を示す

モルタルカッター切を示す

仕上材 撤去範囲を示す

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材・下地材・コンクリート

撤去範囲を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

家具撤去を示す

一時取外シ（再取付）

凡 例

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁下地

●塩ビ製手すり

床：●磁器質１５０角タイル張

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁下地

壁：●御影石張（本磨き）

巾木：●磁器質１００角タイル張

壁：●御影石張（本磨き）

床：●磁器質１５０角タイル張

●上框：御影石張り

●上框：御影石張り

●塩ビ製手すり

●手すり補強板：木製

1
,
0
0
0

●受付カウンター：タモ集成材ァ４０

壁：※内装用吹付タイル

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

●下足入（上部収納）：１６×８＝１２８足

天井：※岩綿吸音板ァ９＋１２

　　　※ＰＢァ９．５下地　ＬＧＳ下地

◆

11,700

3,1005,6003,000

ＣＢ
Ｄ面

壁：●御影石張（本磨き） ※上部可動式防煙タレ壁

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

4
0
0

1
,
0
0
0

1
0
0

7
0
0

Ｆ

2
0
0

2
,
1
0
0

4
0
0

●案内サイン：９００×６００
●塩ビ製手すり

ＯＰＥＮ

ＯＰＥＮ
◆掲示板：１８００×９００

クラック

●車いすガード
壁：●内装用吹付タイル

1,
3
0
0

壁：●内装用吹付タイル

壁：●内装用吹付タイル

　　●ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

●車いすガード

壁：●内装用吹付タイル

　●ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

壁：●内装用吹付タイル 壁：●内装用吹付タイル

　　●ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　●モルタル金コテ押エ

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０巾木：●ビニル巾木Ｈ＝６０ 巾木：●ビニル巾木Ｈ＝６０

巾木：●ビニル巾木Ｈ＝６０

●ＳＵＳパイプφ２２

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

A-101



Ｗ５

●上框：御影石張り

8,600

●下足入（上部収納）：１６×８＝１２８足

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子
縮 尺

A2：1/50

A3：1/71

１階エントランスホール

１階展開図（エントランスホール）

9,185

585

５’ ７
Ａ面

2
,
6
0
0

Ｆ

Ｆ

Ｆ

2
0
0

11,700

3,100 5,600 3,000

4
0

6
0

2
,
6
60

1
0
0
4
2
0

2
,
1
0
0

6
0

2
,
1
0
0

2
0
0
4
0
0

1
0
0

Ｃ Ｂ
Ｂ面

3
,
9
0
0

２ＦＬ

１ＦＬ

●塩ビ製手すり

●ＳＵＳパイプφ２２

●下足入（上部収納）：１６×８＝１２８足

●サイン：Ｗ４１５Ｈ１５４０Ｄ５５

585

５’７

8,600

Ｆ Ｆ Ｆ

ＯＰＥＮ

12,160

2,975

Ｃ面

2
,
6
0
0

6
0

3
,
9
0
0

２ＦＬ

１ＦＬ

●塩ビ製手すり

●上框：御影石張り

●塩ビ製手すり

●手すり補強板：木製

1
,
0
0
0

●下足入（上部収納）：１６×８＝１２８足

11,700

3,1005,6003,000

ＣＢ
Ｄ面

4
0
0

1
,
0
0
0

1
0
0

7
0
0

Ｆ

2
0
0

2
,
1
0
0

4
0
0

●案内サイン：９００×６００

ＯＰＥＮ

ＯＰＥＮ
◆掲示板：１８００×９００

●車いすガード

1,
3
0
0

改修後

上部可動式防煙タレ壁

改修後

Ｗ２

Ｗ２

シート張替

看板下部：ＳＯＰ塗替

Ｃ１

●受付カウンター：タモ集成材ァ４０

　ＳＯＰ塗替

ＳＯＰ塗替

Ｃ１

Ｆ１

ＢＢ１

Ｗ１

Ｗ１

Ｆ

上部可動式防煙タレ壁

　表示シート張替

Ｗ５

Ｗ５

Ｗ５Ｗ１

Ｗ１０

Ｆ

ＣＢ

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

Ｗ２

A-102

凡 例 凡 例 仕上凡例

ビニル床シートァ２．８張
既設躯体を示す ● 既設のままを示す 床　：

モルタル面　ケレン清掃

既設のままを示す ◆ 一時取外シ（再取付） ビニル巾木Ｈ＝６０巾木：

化粧石膏ボードァ９．５張
壁塗替を示す 各部詳細図番号を示す 天井：

ＬＧＳ下地

Ｆ１ Ｗ５

ＢＢ１ Ｗ１０

●
Ｗ１ Ｃ１

Ｄ

Ｗ２

モルタル面　ケレン清掃

下地調整ＲＣ種の上ＥＰ塗　
壁　：

既設ＰＢ下地　既設内装用吹付タイル

ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）ＥＰ塗
壁　：

新設ＲＣ壁

下地調整材Ｃ－２　内装用複層塗材Ｅ　
壁　：

既設モルタル下地

下地調整ＲＣ種の上ＥＰ塗　
壁　：

既設モルタル下地　既設内装用吹付タイル



　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71

2
,
6
0
0

2,100

Ｆ

Ａ面

２ＦＬ

１ＦＬ

５

2
,
6
0
0

Ｅ’ Ｄ’ ＤＦＧ

1,800 6,200 3,900 4,700 2,600

Ｂ面

2,
0
0
0

1
0
0
4
6
0
4
0

ＯＰＥＮ

●木製枠

◆掲示板：１８００×９００

3
,
1
3
0

Ｆ

Ｆ
Ｆ

Ｆ

3
,
9
0
0

1,
3
0
0

1,
3
0
0

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　●モルタル金コテ押エ

28,100

2
,
6
0
0

1
,3
0
0

Ｂ’ＣＤ

5,600 3,300

ＯＰＥＮ

屋内消火栓
消
火
器

28,100
既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）
コンクリートカッター切を示す

モルタルカッター切を示す

仕上材 撤去範囲を示す

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材・下地材・コンクリート

撤去範囲を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

家具撤去を示す

一時取外シ（再取付）

凡 例

◆

天井：※岩綿吸音板ァ９＋９

　　　※ＰＢァ９．５下地　ＬＧＳ下地

１階展開図（廊下№１）

２ＦＬ

１ＦＬ

２ＦＬ

１ＦＬ

オ

カ

キ

自動式エポキシ樹脂低圧注入工法

Ｕカットシール材充填工法

ひび割れ部シール工法
コンクリート面ひび割補修

（クラック幅０．２㎜未満）

コンクリート面ひび割補修

（クラック幅０．２㎜以上１．０㎜未満）

コンクリート面ひび割補修

（クラック幅１．０㎜以上）

【註記】

・施工前に調査を行い、施工図、施工数量調書を作成し監督職員の承認を受けること。

記号 条 件 補 修 工 法

補修方法凡例

番号 幅０. ２０ｍｍ未満 幅１. ００ｍｍ未満 補修方法

コンクリート打放面（ｍ）

クラック

カ

カ

カ

カ

1.3

1.0

0.6

0.6

H10

H11

H12

H13

H10

H11

H12

H13

壁：※内装用吹付タイル

　　※モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

巾木：●ビニル巾木Ｈ＝６０

●車いすガード

●塩ビ製手すり※塩ビ製手すり

※車いすガード

300
130

壁：※内装用吹付タイル

　　※モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

壁：※内装用吹付タイル

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

壁：※内装用吹付タイル

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁
　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

壁：●内装用吹付タイル

壁：●内装用吹付タイル

壁：●内装用吹付タイル 壁：●内装用吹付タイル

　　●モルタル金コテ押エ　ＣＢ壁 　　●ＰＢァ１２．５　●ＬＧＳ下地壁：●内装用吹付タイル

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

●車いすガード

●塩ビ製手すり

巾木：●ビニル巾木Ｈ＝６０

１階廊下№１

300300

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　※モルタル金コテ押エ

壁：●内装用吹付タイル

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

※上部可動式防煙タレ壁

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

※土間コンクリートァ１５０

A-103



　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）
コンクリートカッター切を示す

モルタルカッター切を示す

仕上材 撤去範囲を示す

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材・下地材・コンクリート

撤去範囲を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

家具撤去を示す

一時取外シ（再取付）

凡 例

◆

Ｂ’ Ｃ Ｅ’Ｄ’Ｄ Ｆ

3,9004,7002,6005,6003,300

Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ

Ｆ
Ｆ Ｆ

Ｄ面

2
,
6
0
0

2,
0
0
0

1
0
0
4
6
0
4
0

1,
3
0
0

２ＦＬ

１ＦＬ

※ピクチャーレール：Ｌ３０００

壁：※内装用吹付タイル

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

壁：※内装用吹付タイル

壁：※内装用吹付タイル

　　※モルタル金コテ押エ　※ＲＣ壁

※塩ビ製手すり

28,100

Ｆ Ｇ

1,8006,200

屋内消火栓
消
火
器

※ピクチャーレール：Ｌ３０００

壁：※内装用吹付タイル

　　※モルタル金コテ押エ　※ＲＣ壁

2
,
6
0
0

2
,0
0
0

1
0
0
4
6
0
4
0

1
,3
0
0

２ＦＬ

１ＦＬ

Ｄ面

28,100

１階展開図（廊下№２）

3
0
0

300 300

　　※ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

壁：※内装用吹付タイル

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

●塩ビ製手すり

300

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

壁：●内装用吹付タイル

壁：※内装用吹付タイル

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

壁：※内装用吹付タイル

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

300300

壁：※内装用吹付タイル

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

　　　※ＰＢァ９．５下地　ＬＧＳ下地

天井：※岩綿吸音板ァ９＋９

巾木：●ビニル巾木Ｈ＝６０

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　●モルタル金コテ押エ

１階廊下№２

壁：※内装用吹付タイル

壁：※内装用吹付タイル

300

　　※モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

壁：※内装用吹付タイル

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁
　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

壁：●内装用吹付タイル

430

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　※モルタル金コテ押エ

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

　　※土間コンクリートァ１５０

A-104



Ｗ２

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子
縮 尺

A2：1/50

A3：1/71

2
,
6
0
0

2,100

Ａ面

２ＦＬ

１ＦＬ

５

2
,
6
0
0

Ｅ’ Ｄ’ ＤＦＧ

1,800 6,200 3,900 4,700 2,600

Ｂ面

2,
0
0
0

ＯＰＥＮ

◆掲示板：１８００×９００

3
,
1
3
0

Ｆ

Ｆ
Ｆ

Ｆ

3
,
9
0
0

1,
3
0
0

1,
3
0
0

28,100

2
,
6
0
0

1
,3
0
0

Ｂ’ＣＤ

5,600 3,300

ＯＰＥＮ

屋内消火栓
消
火
器

28,100

天井：※岩綿吸音板ァ９＋９

　　　※ＰＢァ９．５下地　ＬＧＳ下地

１階展開図（廊下№１）

２ＦＬ

１ＦＬ

２ＦＬ

１ＦＬ

●塩ビ製手すり
300

130

●車いすガード

●塩ビ製手すり

１階廊下№１ 改修後

● 既設のままを示す

Ｗ３

6
0
0

ＢＢ１

Ｗ１

多目的ルーム１

Ｆ２

●車いすガード

Ｗ３

Ｗ２

Ｆ１

●木製枠：ＳＯＰ塗替

ＢＢ１
●車いすガード

●塩ビ製手すり

既設躯体を示す

凡 例

既設のままを示す

壁塗替を示す

Ｗ２Ｗ１

上部可動式防煙タレ壁

Ｗ５Ｗ２Ｗ２

Ｗ２

Ｆ１

改修後

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

A-105

◆ 一時取外シ（再取付）

各部詳細図番号を示す

仕上凡例

ビニル床シートァ２．８張
床　：

モルタル面　ケレン清掃

ビニル床シートァ２．８張
床　：

モルタル金コテ

ビニル巾木Ｈ＝６０巾木：

下地調整材Ｃ－２　内装用複層塗材Ｅ　
壁　：

既設モルタル下地

下地調整ＲＣ種の上ＥＰ塗　
壁　：

既設モルタル下地　既設内装用吹付タイル

ＰＢァ１２．５　内装用複層塗材Ｅ
壁　：

ＬＧＳ下地

下地調整ＲＣ種の上ＥＰ塗　
壁　：

既設ＰＢ下地　既設内装用吹付タイル

化粧石膏ボードァ９．５張
天井：

ＬＧＳ下地

●
Ｄ

Ｆ１

Ｆ２

ＢＢ１

Ｗ１

Ｗ２

Ｗ３

Ｗ５

Ｃ１



株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子
縮 尺

A2：1/50

A3：1/71

2
,
6
0
0

1,
3
0
0

２ＦＬ

１ＦＬ

１階展開図（廊下№２）

3
0
0

300 300

１階廊下№２ 改修後

改修後

4
0

2
0
0

2
,
36
0

4
0

Ｂ’ Ｃ Ｅ’Ｄ’Ｄ Ｆ

3,9004,7002,6005,6003,300

Ｆ Ｆ

Ｄ面

28,100

壁：※内装用吹付タイル

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

300Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ

Ｗ１

Ｗ３

Ｗ３

Ｃ１

Ｗ１

Ｗ２

Ｗ１

Ｗ３

300

Ｆ Ｇ

1,8006,200

2
,
6
0
0

1
,3
0
0

２ＦＬ

１ＦＬ

Ｄ面

28,100

●塩ビ製手すり

300

Ｆ１

ＢＢ１ＢＢ１

Ｃ１

Ｆ２

430

Ｗ１Ｗ１
Ｗ１

Ｗ３

360

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

Ｗ１

Ｗ２

A-106

凡 例

既設躯体を示す

既設のままを示す

壁塗替を示す

● 既設のままを示す

◆ 一時取外シ（再取付）

各部詳細図番号を示す

仕上凡例

ビニル床シートァ２．８張
床　：

モルタル面　ケレン清掃

ビニル床シートァ２．８張
床　：

モルタル金コテ

ビニル巾木Ｈ＝６０巾木：

下地調整材Ｃ－２　内装用複層塗材Ｅ　
壁　：

既設モルタル下地

下地調整ＲＣ種の上ＥＰ塗　
壁　：

既設モルタル下地　既設内装用吹付タイル

ＰＢァ１２．５　内装用複層塗材Ｅ
壁　：

ＬＧＳ下地

下地調整ＲＣ種の上ＥＰ塗　
壁　：

既設ＰＢ下地　既設内装用吹付タイル

化粧石膏ボードァ９．５張
天井：

ＬＧＳ下地

●
Ｄ

Ｆ１

Ｆ２

ＢＢ１

Ｗ１

Ｗ２

Ｗ３

Ｗ５

Ｃ１



株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前１階トレーニングルーム

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71
１階展開図（トレーニングルーム）

5,600 5,600 5,600

16,800

４３ ５ ６

2
,
7
0
0

Ａ面

2
,
7
0
0

2
0
0

1
,2
5
0

1
0
0

1
,2
5
0

7,800

Ｈ
Ｂ面

7,800

Ｈ
Ｄ面

塩ビ製手すり

900

姿見

1
,
9
4
0

500

1
0
0

2
,
7
0
0

5,6005,6005,600

16,800

４ ３５６

Ｆ

1
,
2
0
0

１ＦＬ

２ＦＬ

3
,
9
00

3
,
9
0
0

１ＦＬ

２ＦＬ

●木製格子：Ｈ＝８００　タモ集成材

●手すり：φ５０

●支柱：φ５０　＠９００

●手すり子：φ３８　＠１５０
1
0
0

●塩ビ製手すり

●姿見：Ｗ１８２０Ｈ１９４０

床：※スポーツ用弾力性塗床ァ１５

　　●モルタル金コテ押エ

※巾木：ビニル巾木Ｈ６０

　　●モルタル金コテ押エ

壁：●内装用吹付タイル

●ＣＢ ●ＣＢ

●塩ビ製手すり

　　●モルタル金コテ押エ

壁：●内装用吹付タイル

ＬＧＳ下地 ＲＣ下地

壁：※内装用吹付タイル

　　※モルタル金コテ押エ

　　●モルタル金コテ押エ

壁：●内装用吹付タイル

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

壁仕上材・下地材・コンクリート

凡 例

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す
撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

家具撤去を示す壁仕上材 撤去範囲を示す

壁仕上材・下地材　撤去範囲を示す 一時取外シ（再取付）

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

◆

◆掲示板：１８００×９００

　　※モルタル金コテ押エ

床：※スポーツ用弾力性塗床　ァ１５ 床：※スポーツ用弾力性塗床　ァ１５

　　●モルタル金コテ押エ

天井：※岩綿吸音板ァ９＋１２

　　　※ＰＢァ９．５下地

　　　※ＬＧＳ下地

●ＬＧＳ下地

●ＰＢァ１２．５

壁：●内装用吹付タイル
※ＰＢァ１２．５※ＬＧＳ下地

壁：※内装用吹付タイル

250300

壁：※内装用吹付タイル

※ＰＢァ１２．５●ＬＧＳ下地 ※塩ビ製手すり

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

300300

　　●モルタル金コテ押エ

壁：※内装用吹付タイル

●点検口：４００角　化粧ビス止メ●点検口：４００角　化粧ビス止メ

A-107

Ｃ面



株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子
縮 尺

A2：1/50

A3：1/71

改修後

● 既設のままを示す

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

◆ 一時取外シ（再取付）

既設躯体を示す

既設のままを示す

壁塗替を示す

改修後 １階展開図（多目的ルーム１）

１階多目的ルーム

5,600 5,600 5,600

16,800

４３ ５ ６

2
,
7
0
0

Ａ面

2
,
7
0
0

2
0
0

1
,2
5
0

1
0
0

1
,2
5
0

7,800

Ｈ
Ｂ面

7,800

Ｈ
Ｄ面

塩ビ製手すり

900

1
,
9
4
0

500

1
0
0

1
,
2
0
0

１ＦＬ

２ＦＬ

3
,
9
00

3
,
9
0
0

１ＦＬ

２ＦＬ

1
0
0

●塩ビ製手すり

●ＣＢ ●ＣＢ

●塩ビ製手すり

◆掲示板：１８００×９００

Ｆ

●木製格子：Ｈ＝８００　タモ集成材　ＳＯＰ塗替

●手すり：φ５０　ＳＯＰ塗替

●支柱：φ５０　＠９００　ＳＯＰ塗替

●手すり子：φ３８　＠１５０　ＳＯＰ塗替

下がり壁見切：塩ビ製

ＢＢ１

●姿見：Ｗ１８２０Ｈ１９４０

●点検口：４００角　化粧ビス止メ ●点検口：４００角　化粧ビス止メ

　ＳＯＰ塗替

　ＥＰ塗替 　ＥＰ塗替

Ｃ７

Ｃ７

Ｆ５

Ｆ５ Ｆ５Ｆ６

ＢＢ１

Ｃ７

Ｗ２ Ｗ２ Ｗ２ Ｗ２

Ｗ２

Ｗ２

Ｗ２

485

2
,
7
0
0

5,6005,6005,600

16,800

４ ３５６
Ｄ面

Ｃ７

Ｗ５

Ｗ３

Ｗ１ ＯＰＥＮＷ３

300

Ｗ４
Ｗ１２

Ｆ６

Ｆ７

Ｗ３Ｗ１２

カガミ：Ｗ６３００Ｈ２３００

Ｄ
１２

ＢＢ１

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

Ｗ１

360

A-108

仕上凡例

発泡複層ビニル床シートァ４．５張
床　：

モルタル面　ケレン清掃

発泡複層ビニル床シートァ４．５張
床　：

モルタル金コテ

発泡複層ビニル床シートァ４．５張

乾式二重床床　：

セルフレベリングァ１０

ビニル巾木Ｈ＝６０巾木：

下地調整材Ｃ－２　内装用複層塗材Ｅ　
壁　：

既設モルタル下地

下地調整ＲＣ種の上ＥＰ塗　
壁　：

既設モルタル下地　既設内装用吹付タイル

ＰＢァ１２．５　内装用複層塗材Ｅ
壁　：

ＬＧＳ下地

ＰＢァ１２．５　内装用複層塗材Ｅ
壁　：

既設ＬＧＳ下地

下地調整ＲＣ種の上ＥＰ塗　
壁　：

既設ＰＢ下地　既設内装用吹付タイル

ＰＢァ１．５（ＧＬ工法）内装用複層塗材Ｅ
壁　：

既設ＲＣ下地

ロックウール吸音板ァ９　直張
天井：

ＬＧＳ下地

Ｆ５

Ｆ６

Ｆ７

ＢＢ１

Ｗ１

Ｗ２

Ｗ３

Ｗ４

Ｗ５

Ｗ１２

Ｃ７

凡 例



株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前１階器具庫

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71

Ａ面

2
,
7
0
0

1
,
2
0
0

3
,
9
0
0

２ＦＬ

１ＦＬ

3,200

６

改修後

600

天井：●化粧石膏ボードァ９．５

　　　●ＬＧＳ下地　　　●ＬＧＳ下地

天井：※化粧石膏ボードァ９．５

1,800

1L-2

2
,
7
0
0

2,
0
0
0

7
0
0

Ｇ
Ｂ面

600

天井：●化粧石膏ボードァ９．５

　　　●ＬＧＳ下地 　　　●ＬＧＳ下地

天井：※化粧石膏ボードァ９．５

2
,
7
0
0

3,200

６
Ｃ面

600

天井：●化粧石膏ボードァ９．５

　　　●ＬＧＳ下地 　　　●ＬＧＳ下地

天井：※化粧石膏ボードァ９．５

1,800

Ｇ
Ｄ面

600

天井：●化粧石膏ボードァ９．５

　　　●ＬＧＳ下地　　　●ＬＧＳ下地

天井：※化粧石膏ボードァ９．５

壁：●ＥＰ塗

　　●ＲＣ壁　モルタル下地 壁：※ＥＰ塗

柱型：●ＥＰ塗

　　※ＲＣ壁　モルタル下地

●ＲＣ　モルタル下地

壁：※ＥＰ塗

　　※ＲＣ壁　モルタル下地

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

凡 例

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

家具撤去を示す

一時取外シ（再取付）

Ａ面

2
,
7
0
0

1
,
2
0
0

3
,
9
00

２ＦＬ

１ＦＬ

3,200

６

600

1,800

2
,
7
0
0

2
,
0
0
0

7
00

Ｇ
Ｂ面

600

2
,
7
0
0

3,200

６
Ｃ面

600

1,800

Ｄ面

600

１階展開図（器具庫）改修後

◆

１階器具庫

壁：※ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

　　※ＬＧＳ下地

300

壁：●ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

　　●ＬＧＳ下地

300

　　※モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床シートァ２．０張床：●ビニル床シートァ２. ０張

　　●モルタル金コテ押エ

300

　　※モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床シートァ２．０張 床：●ビニル床シートァ２. ０張

　　●モルタル金コテ押エ

既設のままＣ２ Ｃ２既設のまま

300

Ｆ８既設のまま

Ｇ

300

Ｆ８ 既設のまま

Ｃ２既設のまま 既設のままＣ２

ＢＢ１ ＢＢ１

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

1,500

　　※モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床シートァ２．０張 床：●ビニル床シートァ２. ０張

　　●モルタル金コテ押エ

※土間コンクリートァ１５０

1,500

　　※モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床シートァ２．０張床：●ビニル床シートァ２. ０張

　　●モルタル金コテ押エ

※土間コンクリートァ１５０

既設のまま 既設のまま

1,5001,500

ＢＢ１ 巾木：ビニル巾木Ｈ＝６０

床　：
ＬＧＳ下地　ＰＢァ１２．５

ＥＰ塗
Ｗ７

1
5
0

1
5
0

250

580 580

250

土間コンクリートァ１５０

Ｆ８ａ

凡 例

床　：
ビニル床シートァ２．０張

仕上凡例

Ｆ８

● 既設のままを示す

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

◆ 一時取外シ（再取付）

既設躯体を示す

既設のままを示す

壁塗替を示す

モルタル金コテ

床　：
ビニル床シートァ２．０張

Ｆ８ａ
土間コンクリートァ１５０　モルタル金コテ

Ｆ８ａ Ｃ２ 天井：
既設ＬＧＳ下地

化粧石膏ボードァ９．５張

Ｗ７

Ｗ７

A-109



株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71

2,
4
0
0

3,485

3
0

3,200

ＬＧＳ

3,200

3
0

1
,
2
70

9
0
0

7
2
0

140

3,485

3
0

2,
4
0
0

3
0

2,
0
0
0

4
0
0

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面
６ Ｇ ６ Ｇ

１ＦＬ

ＷＣＦＬ

3
,
9
0
0

1
,
5
0
0

２ＦＬ

床：※磁器質５０角モザイクタイル張

※モルタル下地

※シンダーコンクリート

●アスファルト防水

※便器部分コンクリート

壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル下地　ＲＣ壁

壁：●半磁器質１００角タイル張

　　●ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　●モルタル金コテ押エ

床：※磁器質５０角モザイクタイル張

※モルタル下地

※シンダーコンクリート

●アスファルト防水

壁：●半磁器質１００角タイル張

　　●モルタル下地　ＲＣ壁

※面台：１００角タイル張り

※マーブライトカウンター

※化粧カガミ

壁：●半磁器質１００角タイル張

　　●モルタル下地　ＣＢ壁

※便器部分コンクリート

700×400 700×400 700×400

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　●モルタル金コテ押エ

床：※磁器質５０角モザイクタイル張

※モルタル下地

※シンダーコンクリート

●アスファルト防水

　　　※ＰＢァ９．５下地　ＬＧＳ下地

天井：※岩綿吸音板ァ９＋１２

※棚：ポリ合板フラッシュ ァ４０

改修後

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

凡 例

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

家具撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

2
,
4
0
0

3,4853,200 3,200

1
,
2
7
0

9
0
0

7
2
0

3,485

2
,
4
0
0

3
0

2
,
0
0
0

4
0
0

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面
６ Ｇ ６ Ｇ

１ＦＬ

3
,
9
00

1,
5
0
0

２ＦＬ

700×400 700×400 700×400

ＳＵＳ製面台 Ｄ
１２

洗面カウンター（機械設備工事）

改修後

※床見切：ＳＵＳ ※床見切：ＳＵＳ

※棚：ポリ合板

天井：
化粧石膏ボードァ９．５張

Ｃ１

Ｃ１

ＢＢ３

Ｆ９Ｆ１０ Ｆ１０Ｆ９

手すり（機械設備工事）

ＢＢ３

Ｄ

カガミ：１１３０×９００

ＲＣスラブ復旧（構造図による）

１階展開図（ＷＣ（Ｗ）

１階ＷＣ（Ｗ）

衛生機器撤去は機械設備工事とする。

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

ＬＧＳ下地

５ａ

112

Ｗ１４

112 床　：

仕上凡例

● 既設のままを示す

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

◆ 一時取外シ（再取付）

既設躯体を示す

既設のままを示す

壁塗替を示す

Ｆ９

凡 例

防滑性ノーワックスビニル床シートァ２．０張

巾木：

床　：Ｆ１０

セルフレベリングァ１０

防滑性ノーワックスビニル床シートァ２．０張

ＢＢ３ ビニル巾木Ｈ＝１００

抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張

耐水ＰＢァ１２．５Ｗ１４ 壁　：

モルタル面　ケレン清掃

モルタル金コテ

ＬＧＳ下地

ポリスチレンフォームァ２０

A-110



株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71

改修後

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

凡 例

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

家具撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

改修後

3,200

9
0
0

7
2
0

Ａ面
６

2,
4
0
0

3
0

１ＦＬ

ＷＣＦＬ

3
,
9
0
0

1
,
5
0
0

２ＦＬ

※マーブライトカウンター

※化粧カガミ

　　●モルタル下地　ＣＢ壁

壁：●半磁器質１００角タイル張壁：●半磁器質１００角タイル張

●ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　●モルタル金コテ押エ

615 3,900

4,715

200

3
0

Ｂ面
Ｆ Ｅ’

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　●モルタル金コテ押エ

床：※磁器質５０角モザイクタイル張

※モルタル下地

※シンダーコンクリート

●アスファルト防水

天井：※岩綿吸音板ァ９＋１２

　　　※ＰＢァ９．５下地　ＬＧＳ下地
壁：●半磁器質１００角タイル張

　　●モルタル下地　ＲＣ壁

3,200

Ｃ面
６

※便器部分コンクリート

700×400

500

4,650

5503,900200

Ｄ面
Ｅ’ Ｆ

700×400

※便器部分コンクリート

床：※磁器質５０角モザイクタイル張

※モルタル下地

※シンダーコンクリート

●アスファルト防水

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　●モルタル金コテ押エ

※棚：ポリ合板フラッシュ ァ４０

壁：●半磁器質１００角タイル張

　　●モルタル下地　ＲＣ壁
壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル下地　ＲＣ壁
　　●モルタル下地　ＲＣ壁

壁：※半磁器質１００角タイル張

3,200

7
2
0

Ａ面
６

2
,
4
0
0

3
0

１ＦＬ

ＷＣＦＬ

3
,
9
00

1,
5
0
0

２ＦＬ

615 3,900

4,715

200

Ｂ面
Ｆ Ｅ’

3,200

Ｃ面
６

700×400

500

4,650

5503,900200

Ｄ面
Ｅ’ Ｆ

700×400

洗面カウンター（機械設備工事）

9
0
0

Ｄ
１２

カガミ：１６００×９００

1
,3
1
5

3
0
0

１ＦＬ

1
,4
0
0

Ｄ
６ａ

面台：ポストフォーム

1
,4
0
0

500

3
0
0

※床見切：ＳＵＳ

※面台：御影石張りァ２０

※面台壁：半磁器質１００角タイル張

　　　　　※ＣＢ積

天井：
化粧石膏ボードァ９．５張

Ｃ１

ＬＧＳ下地　外壁：押出成形板

床　：

仕上凡例

● 既設のままを示す

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

◆ 一時取外シ（再取付）

既設躯体を示す

既設のままを示す

壁塗替を示す

Ｆ９

凡 例

防滑性ノーワックスビニル床シートァ２．０張

巾木：

床　：Ｆ１０

セルフレベリングァ１０

防滑性ノーワックスビニル床シートァ２．０張

ＢＢ３ ビニル巾木Ｈ＝１００

抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張

耐水ＰＢァ１２．５Ｗ１４ 壁　：

Ｗ１５

抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張

壁　：耐水ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）

Ｗ１６

Ｃ１

Ｆ９ Ｆ１０ Ｆ９Ｆ１０

ＲＣスラブ復旧（構造図による）

手すり（機械設備工事）

ＢＢ３

１階展開図（ＷＣ（Ｍ）

１階ＷＣ（Ｍ）

Ｗ１４

Ｗ１５

衛生機器撤去は機械設備工事とする。

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

モルタル面　ケレン清掃

モルタル金コテ

ポリスチレンフォームァ２5

抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張

壁　：

ＬＧＳ下地（ＧＷ充填）スラブまで

耐水ＰＢァ１２．５＋１２．５（スラブまで）

ＬＧＳ下地

既設ＲＣ壁
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71

改修後

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

凡 例

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

家具撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

改修後

2,
4
0
0

１ＦＬ

3
,
9
0
0

1
,
5
0
0

２ＦＬ

１階身障者ＷＣ

2,100 2,100 2,100 2,100

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面
６ ６

4
0
0

2,
0
0
0

天井：※岩綿吸音板ァ９＋１２

　　　※ＰＢァ９．５下地　ＬＧＳ下地壁：●半磁器質１００角タイル張

　　●モルタル下地　ＣＢ壁 壁：●半磁器質１００角タイル張

　　●モルタル下地　ＲＣ壁

壁：●半磁器質１００角タイル張

　　●モルタル下地　ＣＢ壁

壁：●半磁器質１００角タイル張

　　●モルタル下地　ＣＢ壁

2
,
4
0
0

１ＦＬ

3
,
9
00

1,
5
0
0

２ＦＬ

2,100 2,100 2,100 2,100

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面
６ ６

4
0
0

2
,
0
0
0

●ＳＵＳ製手すり：７００×６００

●ＳＵＳ製手すり：Ｌ１０００ ●ＳＵＳ製手すり：Ｌ６００

仕上凡例

● 既設のままを示す

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

◆ 一時取外シ（再取付）

既設躯体を示す

既設のままを示す

壁塗替を示す

凡 例

※傾斜カガミ

化粧カガミ（機械設備工事）

Ｆ１０

床　：Ｆ１０

セルフレベリングァ１０

防滑性ノーワックスビニル床シートァ２．０張

天井：
化粧石膏ボードァ９．５張

Ｃ１

Ｃ１

１階展開図（身障者ＷＣ）

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

モルタル金コテ

ＬＧＳ下地

床：※磁器質５０角モザイクタイル張

　　※モルタル金コテ押エ

　　※シンダーコンクリート

◆Ｐ型手すり

◆Ｐ型手すり

ポリスチレンフォームァ２０

A-112



株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

改修前
A2：1/50

A3：1/71

１階女子シャワー室

１ＦＬ

２ＦＬ

3
,
9
0
0

３

1,0501,1001,050

3,200

※床見切：ＳＵＳ

※三方枠：木製ＯＰ

3,800

1,800 2,000

Ｇ ３

1,050 1,100 1,050

3,200

ＯＰＥＮ

3,800

1,8002,000

Ｇ

※三方枠：木製ＯＰ

※床見切：ＳＵＳ

1
,
2
0
0※下枠：ＳＵＳ ※下枠：ＳＵＳ

※三方枠：木製ＯＰ

※ＵＢ ※ＵＢ

1,
3
3
0

2
,
6
0
0

3
0

シャワー室ＦＬ

壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル下地　ＲＣ壁

壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル下地　ＣＢ壁

　　　※ＬＧＳ下地

天井：※ケイカル板ァ６　ＶＰ塗

※三方枠：木製ＯＰ

壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル下地　ＣＢ壁

3
0

壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル下地　ＣＢ壁
壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル下地　●ＲＣ柱

※面台：１００角タイル張り

　　　※ＣＢ積　モルタル下地

Ａ面 Ｄ面Ｃ面Ｂ面

　　※モルタル下地

床：※磁器質５０角モザイクタイル張

　　※シンダーコンクリートァ４５

　　※養生モルタルァ２５

　　●アスファルト防水

※ＵＳ ※ＵＳ

１ＦＬ

２ＦＬ

3
,
9
0
0

1
,
3
3
0

2
,
6
0
0

3
0

シャワー室ＦＬ

４

7503,550

1,5501,2501,500

※ＵＳ ※ＵＳ※ＵＳ

※床見切：ＳＵＳ

※三方枠：木製ＯＰ

2,300

４

750 3,550

1,550 1,250 1,500

※ＵＳ※ＵＳ※ＵＳ

※床見切：ＳＵＳ

※三方枠：木製ＯＰ

2,300

ＯＰＥＮ

壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル下地　ＲＣ壁

壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル下地　ＣＢ壁

床：※磁器質５０角モザイクタイル張

　　※モルタル下地

　　※シンダーコンクリートァ４５

　　※養生モルタルァ２５

　　●アスファルト防水

壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル下地　ＣＢ壁
　　　※ＬＧＳ下地

天井：※ケイカル板ァ６　ＶＰ塗

壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル下地　ＣＢ壁

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

凡 例

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

家具撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

衛生機器撤去は機械設備工事とする。

１階男子シャワー室

１階展開図（女子シャワー室・男子シャワー室）

０８１２ ０８１２ ０８１２ ０８１２

０８１２ ０８１２ ０８１２ ０８１２

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

※三方枠：木製ＯＰ
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5

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71

プール通路

１ＦＬ

２ＦＬ

3
,
9
0
0

1
,
5
0
0

2
,
4
0
0 ※室名サイン

2
,
4
0
0

2
,
0
0
0

40
0

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

凡 例

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

家具撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

衛生機器撤去は機械設備工事とする。

　　※モルタル下地

　　※シンダーコンクリートァ４５

　　※養生モルタルァ２５

　　●アスファルト防水

床：※プール用磁器タイル張　１００×２００

　　※モルタル下地　ＣＢ壁

壁：※磁器質二丁掛タイル張　５０×１００

１ＦＬ

２ＦＬ

3
,
9
0
0

1
,
5
00

2
,
4
0
0

2
,
0
0
0

4
0
0

Ｆ

ＯＰＥＮ 2
,
4
0
0

2
,
0
0
0

4
0
0

※シャワー用金具

壁：※磁器質二丁掛タイル張　５０×１００

　　※モルタル下地　●ＲＣ柱

※塩ビ製手すり

5
5

5
5

壁：※磁器質二丁掛タイル張　５０×１００

　　※モルタル下地　●ＲＣ柱

※点検口：４００角　化粧ビス止メ

※塩ビ製手すり

天井：※内装用吹付タイル

※モルタル金コテ下地　●ＲＣスラブ

壁：※磁器質二丁掛タイル張　５０×１００

　　※モルタル下地　●ＣＢ壁

壁：※磁器質二丁掛タイル張　５０×１００

　　※モルタル下地　●ＲＣ柱

　　※ＬＧＳ下地

天井：※ケイカル板ァ６　ＶＰ塗

１階展開図（プール通路）

３

2,050

Ａ面

３
Ｃ面

2,050

2,3003,300

３’４

8,870

2703,9004,700

Ｅ’ ＦＤ’
Ｄ面

壁：※磁器質二丁掛タイル張　５０×１００

　　※モルタル下地　●ＲＣ柱
1,000 1,000

ＯＰＥＮ

壁：※磁器質二丁掛タイル張　５０×１００

　　※モルタル下地　ＣＢ壁

※室名サイン ※ピクトサイン

※塩ビ製手すり

壁：※磁器質二丁掛タイル張　５０×１００

　　※モルタル下地　ＣＢ壁

※カーテンレール

　　※モルタル下地　●ＲＣ壁

壁：※内装用吹付タイル

8,870

270 3,900 4,700

Ｅ’Ｆ Ｄ’
Ｂ面

壁：※磁器質二丁掛タイル張　５０×１００

　　※モルタル下地　ＲＣ壁 1,0001,000

壁：※磁器質二丁掛タイル張　５０×１００

　　※モルタル下地　●ＲＣ柱

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

1
3
5

1
3
5

A-114



株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71

プール用ＷＣ（Ｗ）

2,
4
0
0

3
,
9
0
0

1
,
5
0
0

6
0

※面台：１００角タイル張り※マーブライトカウンター

※化粧カガミ

※便器部分コンクリート

9
0
0

7
3
01
,
2
0
0

4
0
0

2,
0
0
0

壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル下地　ＣＢ壁

※棚：ポリ合板フラッシュ

壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル下地　●ＲＣ柱

　　※モルタル下地　ＲＣ壁

壁：※半磁器質１００角タイル張

壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル下地　●ＲＣ柱

壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル下地　ＲＣ壁
　　　※ＬＧＳ下地

天井：※バスリブ張

プール用ＷＣ（Ｍ）

4
0

1
,
3
2
0

9
0
0

450

4
0

2
,
1
80

2
,
1
0
0

7
3
0

3
,
9
0
0

6
0

2
,
0
0
0

2
,
1
0
0

4
0

２ＦＬ

１ＦＬ

ＷＣＦＬ

２ＦＬ

ＷＣＦＬ

１ＦＬ

600

700×400

700×400

※化粧カガミ

※面台：御影石張りァ２０

※マーブライトカウンター

床：※磁器質５０角モザイクタイル張

　　※モルタル下地

　　※シンダーコンクリートァ１２５

　　※養生モルタルァ２５

　　●アスファルト防水

４
Ａ面

3,550

3,835

285

Ｂ面

2,200

４

3,550

3,835

285

Ｃ面

2,200

Ｄ面

3,475

４

315315

3,865

Ｄ面
Ｅ’

200 2,000

2,200

Ｃ面

3,790

Ｂ面
Ｅ’

2002,000

2,200

Ａ面

250 3,300

４

※便器部分コンクリート

床：※磁器質５０角モザイクタイル張

　　※モルタル下地

　　※シンダーコンクリートァ１２５

　　※養生モルタルァ２５

　　●アスファルト防水

700×400

1
2
0

※換気口：木製枠

※便器部分コンクリート

3
5
0

1
2
0

壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル下地　ＣＢ壁

壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル下地　●ＣＢ壁

　　※モルタル下地　ＲＣ壁

壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル下地　ＲＣ壁

壁：※半磁器質１００角タイル張

※ＬＧＳ下地

天井：ケイカル板ァ６　ＶＰ塗 既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

凡 例

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

家具撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

衛生機器撤去は機械設備工事とする。

１階展開図（プール用ＷＣ（Ｗ）（Ｍ））

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル下地　ＣＢ壁

A-115



株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子
縮 尺

A2：1/50

A3：1/71

改修後多目的ルーム２（１）

１ＦＬ

２ＦＬ

3
,
9
0
0

1
,
3
0
0

2
,
6
0
0

開口閉鎖：ＰＢァ１２．５

　　　　　ＬＧＳ下地

Ｃ７

３

5,600

４

3555,245

Ａ面
Ｅ’ Ｄ’Ｇ Ｆ

3,900 4,7006,200

14,800

Ｂ面

ＯＰＥＮ

2
,
0
0
0

60
0

室名札
Ｓ
３

1
30

1
30

1
30

2
40

2
10

2
35

Ｗ１ Ｗ３ Ｗ１
室名札

Ｓ
３

Ｗ１７ Ｗ１２

Ｃ７

ＢＢ１

Ｃ８

2
,0
6
0

１ＦＬ

２ＦＬ

3
,
9
0
0

ＯＰＥＮ

1
,
5
0
0

2
,
4
0
0

2
,
0
6
0

3,9004,700

Ｅ’ ＦＤ’３３’４

6,200

14,800

Ｇ

1,000 1,000

Ｗ１２

Ｗ１２

Ｗ１８

Ｗ１２

Ｃ８

Ｃ７

下がり壁：既設フレキ板

下地調整ＲＢ種の上ＥＰ塗替

Ｗ１２

Ｗ１７ Ｗ１２

Ｗ１２ Ｗ１２

2
,
6
0
0

1
3
5

点検口：４００角　ケイカル板ァ６

　　　　ＥＰ塗

Ｃ７

Ｃ７

2
,
4
0
0

2,3003,300

5,600

Ｃ面 Ｄ面

改修後 １階展開図（多目的ルーム２（１））

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

Ｆ１２ Ｆ１１ Ｆ１２

Ｆ１１ Ｆ１２ Ｆ１１

Ｆ１２

Ｆ１２ Ｆ１３

Ｆ１３

Ｆ１２ Ｆ１１

Ｆ１２

Ｗ１７ Ｗ１７

A-116

壁　：
既設ＣＢ壁

壁　：
新設ＲＣ壁

天井：
ＬＧＳ下地

内装用複層塗材Ｅ
天井：

既設ＲＣスラブ

Ｗ１７

Ｗ１８

Ｃ７

Ｃ８

ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）内装用複層塗材Ｅ

ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）内装用複層塗材Ｅ

ロックウール吸音板ァ９　直張

発泡複層ビニル床シートァ４．５張
既設躯体を示す ● 既設のままを示す ビニル巾木Ｈ＝６０床　： 巾木：

下地処理　ケレン掛け

発泡複層ビニル床シートァ４．５張
既設のままを示す ◆ 一時取外シ（再取付） 壁　：

乾式２重床 既設モルタル下地床　：

セルフレベリングァ１０
壁塗替を示す 各部詳細図番号を示す 壁　：

発泡複層ビニル床シートァ４．５張 ＬＧＳ下地

乾式２重床　セルフレベリング床　：
壁　：

新設コンクリートスラブ 既設ＲＣ壁

ＢＢ１

Ｗ１

●
Ｗ３

Ｄ

Ｗ１２

凡 例

Ｆ１１

Ｆ１２

Ｆ１３

下地調整材Ｃ－２　内装用複層塗材Ｅ　

ＰＢァ１２．５　内装用複層塗材Ｅ

ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）内装用複層塗材Ｅ

仕上凡例



株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71

１階ラウンジ

5,900

5,600 300

４ ５
Ａ面

8,200

2,600 5,600

ＣＤ’ Ｄ
Ｂ面

木製ＦＩＸ窓

2
,
9
2
0

4
0

1,
4
2
0

1
,
4
6
0

2,
4
0
0

１ＦＬ

3
,
9
0
0

1
,
5
0
0

２ＦＬ

※ソファー※ソファー※飾り棚：タモ集成材ァ３０

5,900

5,600300

４５

ＦＦＦＦＦＦ

Ｃ面

8,200

2,6005,600

Ｃ Ｄ’Ｄ

ＦＦＦＦＦＦＦ

1
,0
0
0

4
0

2
,
6
0
0

1
,
5
6
0

2
,
6
0
0

1
,
5
0
0

1
,
1
0
0

3
,
9
00

１ＦＬ

２ＦＬ

※木枠：Ｗ１３５

※塩ビ製手すり

Ｄ面

天井：※岩綿吸音板ァ９＋１２

　　　※ＰＢァ９．５下地　ＬＧＳ下地　　※モルタル下地　ＣＢ壁

壁：※内装用吹付タイル 壁：※内装用吹付タイル

　　※モルタル下地　ＣＢ壁

壁：※内装用吹付タイル

　　●モルタル下地　ＲＣ壁

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　●モルタル金コテ押エ

壁：※内装用吹付タイル

　　※モルタル下地　ＲＣ壁

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

※木枠：Ｗ１３５

天井：※岩綿吸音板ァ９＋１２

　　　※ＰＢァ９．５下地　ＬＧＳ下地

壁：※内装用吹付タイル

　　※モルタル下地　ＲＣ壁

壁：※内装用吹付タイル

　　※モルタル下地　ＲＣ壁

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　●モルタル金コテ押エ

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

凡 例

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

家具撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

ＯＰＥＮ

４３’３

Ｆ

2,300 3,300

5,600

　　※モルタル下地　ＲＣ壁

※壁：磁器質二丁掛タイル張

＜プール棟解体にて撤去＞

●ＲＣ壁

※内装用吹付タイル

床：※プール用磁器タイル張　１００×２００

　　※モルタル下地

　　※養生モルタルァ２５

　　●アスファルト防水

Ａ面

１階展開図（ラウンジ・プールシャワー入口）

１階プールシャワー入口

※シャワー用金具

2
,
7
0
0

2
,
1
6
0

5
4
0

　　※シンダーコンクリートァ８０

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日
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Ｗ１０

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子
縮 尺

A2：1/50

A3：1/71

3
,
9
0
0

１ＦＬ

２ＦＬ

改修後

2
,
6
0
0

1,
3
0
0

2
0
0

1,
6
0
0

1
0
0

6
6
0

4
0

２ＦＬ

１ＦＬ

5,6002,300 3,300

11,200

2
,
0
6
0

5
4
0

2,600 5,600

2
,
9
2
0

4
0

1,
4
2
0

1
,
4
6
0

640

11,500

3,300

2
,
6
0
0

1
,
5
0
0

1
,
1
0
0

3
,
9
0
0

１階多目的ルーム２（２）

改修後 １階展開図（多目的ルーム２（２））

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

≒3,002 ≒3,002 ≒3,002 ≒3,002 ≒3,002 ≒3,002

Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ

ＯＰＥＮ
排煙オペレーター：移設

ＣＢ

Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ

Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ ＦＦ

Ａ面 Ｂ面
４ ５ Ｄ’ Ｄ Ｃ Ｂ’３ ３’

Ｃ面
５’ Ｄ’

エントランス展開図による

発泡複層ビニル床シートァ４．５張 下地調整材Ｃ－２　ＥＰ塗
既設躯体を示す ● 既設のままを示す ビニル巾木Ｈ＝６０床　： 巾木： 壁　：

発泡複層ビニル床シートァ４．５張 ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗
既設のままを示す ◆ 一時取外シ（再取付） 壁　：

乾式２重床 ＬＧＳ下地床　：

セルフレベリングァ１０ ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）ＥＰ塗 ロックウール吸音板ァ９　直張
壁塗替を示す 各部詳細図番号を示す 壁　：

ＬＧＳ下地
発泡複層ビニル床シートァ４．５張

ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）ＥＰ塗床　：
壁　：

Ｃ７ Ｃ７

Ｗ２０Ｗ７

Ｗ２０ Ｗ１９
Ｗ７Ｗ１９ Ｗ１９ Ｗ２０ Ｗ１９Ｗ７

ＢＢ１ ＢＢ１
Ｆ１２

Ｆ１４

Ｗ７ Ｗ１９

Ｗ１０ ＢＢ１

ＢＢ１ Ｗ２０

Ｗ７
Ｆ１２

●
Ｃ７

Ｄ

Ｆ１４
Ｗ１９

Ｆ１１

Ｆ１１ Ｆ１１

Ｆ１１
モルタル面　ケレン清掃

モルタル金コテ

新設ＲＣ壁

既設ＲＣ壁

天井：

既設ＲＣ壁  モルタル面ケレン清掃

Ｗ２０

Ｆ１２

Ｃ７

Ｆ１２

A-118

凡 例 仕上凡例



　　※ＬＧＳ下地

壁：※内装用吹付タイル　ＰＢァ１２．５張

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

前野　初像

三橋五百子

改修前

改修前
A2：1/50

１階展開図（女子更衣室）
A3：1/71

5,600

３

5,600

2,4001,0501,1001,050

４ ５

5,600

1,7003,900

４ ５

8,000

2,400

Ａ面 Ａ面

4,185 1,415

11,500

300

ＯＰＥＮ

2
,
0
0
0

6
0
0

7
2
0

１階女子更衣室

※塩ビ製手すり

※三方枠：木製ＯＰ

※ピクトサイン

※三方枠：木製ＯＰ

※塩ビ製手すり ※マーブライトカウンター

5,000

1,800 680 2,520

Ｇ
Ｂ面

9
0
0

5,600

３

5,600

2,400

４５

4,1851,415

Ｃ面

1,150 2,050

2
,
0
0
0

6
0
0

11,500

300

2
,
6
0
0

5,000

Ｇ

3,200 1,800

Ｄ面

ＯＰＥＮ

2,
6
0
0

3
,
9
00

1
,
3
0
0

2
,
6
0
0

3
,
9
0
0

1
,
3
0
0

２ＦＬ

１ＦＬ

１ＦＬ

２ＦＬ

30060 300 60

※化粧カガミ

※マーブライトカウンター

2,345

　　※モルタル金コテ押エ

　　●モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床シートァ２．８張

床：※ビニル床シートァ２．８張

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＣＢ壁　モルタル金コテ押エ

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

※ビニル巾木Ｈ＝６０
　　●モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床シートァ２．８張

天井：※ケイカル板ァ６　ＶＰ塗

　　　※ＬＧＳ下地

　　※ＣＢ壁　モルタル金コテ押エ

壁：※内装用吹付タイル

30060 300 60

　　※モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床シートァ２．８張

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　※モルタル金コテ押エ

　　※ＣＢ壁　モルタル金コテ押エ

壁：※内装用吹付タイル

壁：※内装用吹付タイル

　　●ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＣＢ壁　モルタル金コテ押エ

2
,
0
00

6
0
0

3
0

4,200

2,485 1,715

Ｄ面

２ＦＬ

１ＦＬ

3
,
9
0
0

1
,
3
00

Ｆ

壁：※内装用吹付タイル

300300
6060

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　※モルタル金コテ押エ

●点検口：４００角　化粧ビス止メ

※塩ビ製手すり

　　●ＣＢ壁　モルタル金コテ押エ

壁：※内装用吹付タイル

壁：※内装用吹付タイル

　　●ＣＢ壁　モルタル金コテ押エ

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＣＢ壁　モルタル金コテ押エ
　　●ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

Ｃ面Ｂ面

2,050

３

6
0
0

2
,
0
002
,
6
0
0

2,215

Ａ面

2,050

３

※塩ビ製手すり

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

Ｆ

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＣＢ壁　モルタル金コテ押エ

300 60

　　※モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床シートァ２．８張

30060

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　※モルタル金コテ押エ

※塩ビ製手すり ※塩ビ製手すり

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

家具撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

凡 例

一級建築士　第360917号一級建築士　第117489号
阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

A-119



2,
6
0
0

3
,
9
00

1
,
3
0
0

5,600 300

2
,
0
0
0

6
0
0

6,255

355

720

3,300

2
,
0
0
0

6
0
0

5,600300

6,255

355

720

3,300

カガミ：Ｗ２０００Ｈ９００

洗面カウンター（機械設備工事）

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面
４ ５ Ｇ ５ ４ Ｇ

Ｃ１

１２
Ｄ

Ｗ２１ Ｗ７ Ｗ２１ Ｗ７ Ｗ２１

ＢＢ１

Ｆ１

２ＦＬ

１ＦＬ

Ｗ７

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

前野　初像

三橋五百子

A2：1/50

A3：1/71

一級建築士　第360917号一級建築士　第117489号

１階男子更衣室 改修後

下地調整材Ｃ－２　ＥＰ塗
壁　：

既設ＲＣ壁　既設モルタル下地

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗
壁　：

ＬＧＳ下地

化粧石膏ボードァ９．５張

ＬＧＳ下地

Ｗ２１

Ｗ７

Ｃ１

2
,
6
0
0

3
,
9
0
0

1
,
3
0
0

3001,800

2,100 1,600

2
,
0
0
0

6
0
0

300 1,800

2,100

720

1,600

2
,
0
0
0

6
0
0

2
,
6
0
0

3
,
9
0
0

1
,
3
00

2,155

1,800355

720

2
,
0
00

6
0
0

1,600 2,155

1,800 355

720

1,600

720

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面
５ ５

４ ４Ａ面 Ｂ面 Ａ面 Ｂ面

Ｃ１

Ｗ７ Ｗ２１ Ｗ７ Ｗ７

ＢＢ１

Ｆ２ Ｆ１ Ｆ１ Ｆ２

Ｃ１

Ｗ７ Ｗ７ Ｗ７ Ｗ７

ＢＢ１ Ｆ１

Ｆ２ Ｆ１ Ｆ１ Ｆ２

２ＦＬ

１ＦＬ

２ＦＬ

１ＦＬ

１階脱衣室（１）

１階脱衣室（２）

改修後 １階展開図（男子更衣室、脱衣室（１）、脱衣室（２））

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

Ｆ１５

天井：

凡 例

既設躯体を示す

既設のままを示す

壁塗替を示す

● 既設のままを示す

◆ 一時取外シ（再取付）

各部詳細図番号を示す

仕上凡例

ビニル床シートァ２．８張

乾式２重床床　：

セルフレベリングァ１０

ビニル巾木Ｈ＝６０巾木：

●
Ｄ

ＢＢ１

床　：

床　：

Ｆ１

Ｆ２

ビニル床シートァ２．８張

モルタル面　ケレン清掃

モルタル金コテ

ビニル床シートァ２．８張

Ｆ１５

ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）ＥＰ塗
壁　：Ｗ１９

既設ＲＣ壁  モルタル面ケレン清掃

Ｗ１９ Ｗ１９

壁：モルタル補修

A-120



株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71
１階展開図（男子更衣室）

2,
6
0
0

3
,
9
00

1
,
3
0
0

3,550 5,600

４ ５
Ａ面

9,450

300

1,8003,7852,3651,500

ＯＰＥＮ

2,
2
0
0

2
,
0
0
0

ＯＰＥＮ

Ｂ面
Ｆ Ｅ’

2,6004,500

200

9
0
0

6
0
0

2
,
0
0
0

２ＦＬ

１ＦＬ

壁：※内装用吹付タイル

壁：※内装用吹付タイル

壁：※内装用吹付タイル

　　●ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

　　※ＣＢ壁　モルタル金コテ押エ

　　※ＣＢ壁　モルタル金コテ押エ

　　※ＣＢ壁　モルタル金コテ押エ

壁：※内装用吹付タイル

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ
　　※ＬＧＳ下地

壁：※内装用吹付タイル　ＰＢァ１２．５張

3,000 3,900

7,100

2,215

※マーブライトカウンター

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　※モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　●モルタル金コテ押エ

　　●ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

壁：※内装用吹付タイル

※化粧カガミ

5,600

４５
Ｃ面

300 3,550

9,450

1,5002,3653,7851,800

7
20

Ｄ面
Ｅ’ Ｆ

3,900 3,000

7,100

200

2
,
6
0
0

1
,
43
0

1
,
1
7
0

2
,
0
0
0

ＯＰＥＮ

塩ビ製手すり

2
,
6
0
0

3
,
9
0
0

1
,
3
0
0

２ＦＬ

１ＦＬ

壁：※内装用吹付タイル
　　※ＬＧＳ下地

壁：※内装用吹付タイル　ＰＢァ１２．５張

壁：※内装用吹付タイル

　　●ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

壁：※内装用吹付タイル
壁：※内装用吹付タイル

　　※ＣＢ壁　モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　●モルタル金コテ押エ

※ビニル巾木Ｈ＝６０

300

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　※モルタル金コテ押エ

壁：※内装用吹付タイル

　　●ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＣＢ壁　モルタル金コテ押エ

４

4,105

4,420

315

2,3651,500555

1
,
3
0
0

1
,
3
0
0

2
,
2
0
0

2
,
0
00

ＯＰＥＮ

Ａ面

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＣＢ壁　モルタル金コテ押エ

2
,
6
0
0

3
,
9
0
0

1
,
3
00

２ＦＬ

１ＦＬ

2
,
6
0
0

1,900

Ｆ

2,600

700

Ｄ面

面台：１００角タイル張り

　　●ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

　　※ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

壁：※内装用吹付タイル

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＣＢ壁　モルタル金コテ押エ

　　※ＣＢ壁　モルタル金コテ押エ

壁：※内装用吹付タイル　ＰＢァ１２．５張

　　※ＬＧＳ下地

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

家具撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

凡 例

１階男子更衣室

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

A-121



2,
6
0
0

3
,
9
00

1
,
3
0
0

２ＦＬ

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

前野　初像

三橋五百子

A2：1/50

A3：1/71

一級建築士　第360917号一級建築士　第117489号

改修後

改修後

１階女子更衣室

5,600 300

6,255

355

１２
Ｄ

カガミ：Ｗ２０００Ｈ９００

200

3,800

3,600

2
,
0
0
0

6
0
0

5,600300

6,255

355

750750

Ｃ１

720

2
,
6
0
0

3
,
9
0
0

1
,
3
0
0

200

3,800

3,600

2
,
0
0
0

6
0
0

2
,
6
0
0

3
,
9
0
0

1
,
3
0
0

300

750

2,100

1,800

1,600

3001,300 300

750

2,100

1,800

1,600

300 1,300

2
,
6
0
0

3
,
9
0
0

1
,
3
00

４

355 1,800

2,155

Ａ面

1,600

3001,300

Ｂ面
４

3551,800

2,155

Ｃ面

1,600

300 1,300

Ｂ面
化粧石膏ボードァ９．５張

ＬＧＳ下地
Ｃ１

凡 例

既設躯体を示す

既設のままを示す

壁塗替を示す

● 既設のままを示す

◆ 一時取外シ（再取付）

各部詳細図番号を示す

仕上凡例

ビニル床シートァ２．８張

乾式２重床床　：

セルフレベリングァ１０

ビニル巾木Ｈ＝６０巾木：

●
Ｄ

ＢＢ１

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗
壁　：

ＬＧＳ下地
Ｗ７

下地調整材Ｃ－２　ＥＰ塗
壁　：

既設ＲＣ壁　既設モルタル下地
Ｗ２１

壁　：Ｗ１９
ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）ＥＰ塗

１階展開図（女子更衣室、脱衣室（３）、脱衣室（４））

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

床　：

床　：

Ｆ１

Ｆ２

ビニル床シートァ２．８張

モルタル面　ケレン清掃

モルタル金コテ

ビニル床シートァ２．８張

Ｆ１５

洗面カウンター（機械設備工事）

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面
４ ５ Ｅ’ ５ ４

Ｄ面
Ｅ’ ５ Ｆ ５ Ｆ

Ｗ７ Ｗ７ Ｗ２１ Ｗ２１ Ｗ２１ Ｗ２１

Ｆ２ Ｆ２ Ｆ２ Ｆ２ Ｆ１５

Ｆ１ Ｆ１ Ｆ１ Ｆ１ＢＢ１

Ｗ７ Ｃ１

Ｗ７

Ｗ７ Ｗ２１ Ｗ２１
Ｗ１９ Ｗ７ Ｗ７ Ｗ７

ＢＢ１

Ｃ１
Ｗ７

Ｗ７ Ｗ７Ｗ２１Ｗ７ Ｗ７ Ｗ１９

Ｆ１ Ｆ１ Ｆ１５ＢＢ１

１ＦＬ

２ＦＬ ２ＦＬ

１ＦＬ １ＦＬ

２ＦＬ

１ＦＬ

１階脱衣室（３）

１階脱衣室（４）

既設ＲＣ壁  モルタル面ケレン清掃

天井：

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

Ｆ１５

A-122



　　●ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

壁：※内装用吹付タイル

改修前

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子
縮 尺改修前

A2：1/50

A3：1/71
１階展開図（事務室、控室、倉庫）

１階事務室

315

５’

5,015

4,700

１Ｌ－１１Ｆ副総合防災盤

動力装置制御盤

Ａ面

2,
6
0
0

2
,
0
0
0

6
0
0

ＯＰＥＮ

5,637

337 2,300 3,000

Ｂ’ Ｂ

1
,
00
0

1
,
5
6
0

4
0

Ｂ面

2,
6
0
0

3
,
9
00

1
,
3
0
0

２ＦＬ

１ＦＬ

壁：●内装用吹付タイル　ＰＢァ１２．５張

　　●ＬＧＳ下地

９００×９００

●ビニル巾木

壁：●内装用吹付タイル　ＰＢァ１２．５張

　　●ＬＧＳ下地
　　●ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

　　●ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

壁：※内装用吹付タイル
壁：●内装用吹付タイル

315

５’

5,015

4,700

Ｃ面

Ｗ１７１５Ｈ６８０Ｄ３８０

●窓下収納 ＯＰＥＮ

●ＣＢ

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＣＢ壁　モルタル金コテ押エ

5,637

3372,3003,000

Ｂ’Ｂ
Ｄ面

Ｆ

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＣＢ壁　モルタル金コテ押エ

壁：※内装用吹付タイル
壁：※内装用吹付タイル

　　※ＣＢ壁　モルタル金コテ押エ
　　●ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

※ミニキッチン（電気温水器付）Ｗ９００

●ビニル巾木※ビニル巾木

壁：●内装用吹付タイル

　　●ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

※幕板：メラミン化粧板張り

１階控室

2
,6
0
0

315

５’

3,115

2,800

2
,
0
0
0

1
0
0
4
6
0
4
0

Ａ面

315

５’

3,115

2,800

1
2
8

Ｃ面

ＯＰＥＮ

壁：※内装用吹付タイル

　　●ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

※ビニル巾木

●ビニル巾木
床：※ビニル床シートァ２．８張

　　●モルタル金コテ押エ

　　　※ＰＢァ９．５下地　ＬＧＳ下地

天井：※岩綿吸音板ァ９. ５＋９

　　●ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

※ＣＢ

2
,6
0
0

3
,
9
0
0

1
,
3
0
0

２ＦＬ

１ＦＬ

2
,
0
0
0

6
0
0

壁：※内装用吹付タイル

　　●ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

　　※ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

壁：※内装用吹付タイル

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

凡 例

◆行事予定ホワイトボード

Ｂ面

2
,6
0
0

2
,
0
0
0

6
0
0

3,700

2,600 1,100

Ａ

※ＬＧＳ下地

天井；※ケイカル板ァ６　ＶＰ塗

300

3,700

2,6001,100

Ａ

Ｆ

１５００×９００

Ｄ面

Ｆ

Ｆ

◆行事予定ホワイトボード

2
,
6
0
0

3
,
9
0
0

1
,
3
0
0

２ＦＬ

１ＦＬ

1
,
0
0
0

1
,
5
6
0

4
0

プール棟解体工事にて撤去

壁：※内装用吹付タイル

　　●ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

※ビニル巾木

床：※ビニル床シートァ２. ８

　　※モルタル金コテ押エ

　　※土間コンクリートァ１５０

　　●モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床シートァ２. ８

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

500

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

　　●ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

壁：※内装用吹付タイル

壁：※内装用吹付タイル

※木製建具枠

※木製建具枠

１階倉庫

1
3
8

2
,
9
2
0

1
,
9
7
0

9
5
0

1,551

315 1,236

５’ Ａ面

天井：※化粧石膏ボードァ９．５

　　　ＬＧＳ下地

梁型：※内装用吹付タイル

　　　●モルタル金コテ押エ

壁：※内装用吹付タイル

　　●ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＣＢ壁　モルタル金コテ押エ

3,000

Ｂ面Ｂ

床：※モルタル金コテ仕上

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＣＢ壁　モルタル金コテ押エ

1,551

3151,236

５’Ｃ面

3,000

Ｄ面

Ｆ Ｆ

Ｂ

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＣＢ壁　モルタル金コテ押エ

壁：●内装用吹付タイル

　　●ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

　　●ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

壁：※内装用吹付タイル

300

500

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

壁：※内装用吹付タイル

　　●ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

A-123



株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子
縮 尺

A2：1/50

A3：1/71

１階事務室

315

５’

5,015

4,700

１Ｌ－１１Ｆ副総合防災盤

動力装置制御盤

Ａ面

2,
6
0
0

2
,
0
0
0

6
0
0

ＯＰＥＮ

5,637

337 2,300 3,000

Ｂ’ Ｂ

1
,
00
0

1
,
5
6
0

4
0

Ｂ面

2,
6
0
0

3
,
9
00

1
,
3
0
0

２ＦＬ

１ＦＬ

９００×９００

改修後

◆行事予定ホワイトボード

Ｗ５
Ｗ５

Ｆ１

Ｗ５ Ｗ２

Ｃ１

2
,
6
0
0

3
,
9
0
0

1
,
3
0
0

２ＦＬ

１ＦＬ

315

５’

5,015

4,700

Ｃ面

Ｗ１７１５Ｈ６８０Ｄ３８０

●窓下収納

●ＣＢ

6
0
0

10
0

1
,
3
0
0

1
0
0
4
7
5

2
0
0

2
,
5
7
5

Ｂ面

2,
6
0
0

3,700

2,600 1,100

Ａ

１５００×９００

◆行事予定ホワイトボード

Ｗ２

Ｃ１

Ｆ１

2
,
6
0
0

3
,
9
0
0

1
,
3
0
0

２ＦＬ

１ＦＬ

Ａ

5,637

2,3003,000

Ｂ’ＢＤ面

Ｗ２１

Ｗ１０

ＰＰ

ＣＢ

ＰＦＦ

Ｗ２２ Ｗ１０

Ｗ７

Ｄ
８

Ｗ２

Ｗ２

ＣＢ

337.5

2,6001,100

ＢＢ１ ＢＢ１Ｆ１

ミニキッチン（電気温水器付）Ｗ９００

2
,
6
0
0

3
,
9
0
0

1
,
3
0
0

２ＦＬ

１ＦＬ

315

５’

3,115

2,800

Ｃ面

6
0
0

1
0
0

1
,
3
0
0

1
0
0
4
7
5

2
0
0

2
,
5
7
5

Ｗ２１

◆行事予定ホワイトボード

１５００×９００

Ｗ７

● 既設のままを示す

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

仕上凡例

◆ 一時取外シ（再取付）

既設躯体を示す

凡 例

既設のままを示す

壁塗替を示す

ビニル床シートァ２．８張

ＢＢ１ 巾木：ビニル巾木Ｈ＝６０

壁　：

土間コンクリートァ１５０

床　：モルタル金コテ仕上

Ｗ２ 壁　：
既設モルタル下地　既設内装用吹付タイル

下地調整ＲＣ種の上ＥＰ塗　

壁　：Ｗ５
既設ＰＢ下地　既設内装用吹付タイル

下地調整ＲＣ種の上ＥＰ塗　

壁　：

壁　：

壁　：

Ｗ７
ＬＧＳ下地　ＰＢァ１２．５

Ｗ１０

壁　：

Ｗ１９

Ｗ２１

Ｗ２２

ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）ＥＰ塗

ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）ＥＰ塗

下地調整材Ｃ－２　ＥＰ塗

既設ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

ＥＰ塗

ＥＰ塗

ＬＧＳ下地

化粧石膏ボードァ９．５張
Ｃ１ 天井：

改修後 １階展開図（事務室）

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

Ｗ２Ｗ２１

壁撤去後モルタル補修の上

ＥＰ塗

Ｗ１９

Ｗ２

ＢＢ１

Ｆ２Ｆ１

Ｗ２１

ＯＰＥＮ

既設ＲＣ壁　既設モルタル下地

床　：

床　：

Ｆ１

Ｆ２

ビニル床シートァ２．８張

モルタル面　ケレン清掃

モルタル金コテ

ビニル床シートァ２．８張

新設ＲＣ壁

Ｆ１６

既設ＲＣ壁  モルタル面ケレン清掃

Ｗ１９

Ｆ１６

Ｆ１６
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前

２Ｆ廊下

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

27,215

4,215 6,200 5,600 5,600 5,600

Ｅ Ｄ ＣＦＧ
Ｂ面

ＯＰＥＮ
消
火
器

Ｆ
Ｆ Ｆ ＦＦＦ Ｆ Ｆ

Ｆ
5001

1
0

※ピクトサイン

屋内消火栓

天板：タモ集成材ァ４０

●受付カウンター

枠：木製　表示板：ＳＵＳ製

◆案内サイン：６００×１２００

300※塩ビ製手すり

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

2,900 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 3,350

34,250

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７Ａ面

消
火
器

ＯＰＥＮ

1
4
0

5
0
0

消
火
器

２Ｌ－２

ＯＰＥＮ

11
0

※ピクチャーレール

2
,
2
3
0

1
4
0

2
,
3
7
0

※木枠：９５×２０

屋内消火栓

８００×６００

◆案内板：９００×６００

　枠：木製　表示板：ＳＵＳ製

流し台：Ｌ７５０Ｈ８００

◆室名サイン

屋内消火栓

500

※木製枠

※塩ビ製手すり ※ＥＶ扉（枠共）

2
,
1
3
4

2
2
6

2
0
0
4
0

2
,
6
0
0

9
0
0

２ＦＬ

３ＦＬ

2
,
6
0
0

9
0
0

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

３ＦＬ

２ＦＬ

壁：※内装用吹付タイル

　　※モルタル金コテ押エ　※ＲＣ壁

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

※塩ビ製手すり

※水切り棚：ＳＵＳ製Ｈ５００

※洗濯機パン※ノンスリップＷ３５

壁：※内装用吹付タイル

　　※モルタル金コテ押エ　※ＲＣ壁

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

※三方枠：御影石

※ピクトサイン

壁：※内装用吹付タイル

　　●モルタル金コテ押エ　●ＲＣ壁

床：※ビニル床シートァ２. ８床：●御影石張

　　●モルタル金コテ押エ

（ＲＣ壁撤去影響部分以外）

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

壁：●内装用吹付タイル

　　●ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

◆室名サイン

300300

　　●ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

壁：●内装用吹付タイル 壁：※内装用吹付タイル

　　※モルタル金コテ押エ　※ＲＣ壁

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＰＢァ１２．５　●ＬＧＳ下地

※車いすガード

※室名サイン

※御影石張り

壁：※銘木単板シート張

　　※ＰＢァ１２．５　ＲＣ壁

※御影石張り

　　※モルタル金コテ押エ　※ＣＢ壁

壁：※内装用吹付タイル

壁：※内装用吹付タイル

　　●モルタル金コテ押エ　●ＲＣ壁

●車いすガード

天井：※岩綿吸音板ァ１２張

　　　※ＰＢァ９．５下地

　　　※ＬＧＳ下地

巾木：●ビニル巾木Ｈ＝６０

床：※ビニル床シートァ２. ８

　　●モルタル金コテ押エ

ＯＰＥＮ

ＦＦ

ＯＰＥＮ

3
5
0

34,250

5,600 5,600 5,600 5,600 2,9005,6003,350

2
,
6
0
0

9
0
0

3
,
50
0

３ＦＬ

２ＦＬ

１２３４５６７

※塩ビ製手すり

※車いすガード※車いすガード

※吊りカーテンレール

◆掲示板：１８００×９００◆掲示板：１８００×９００●室名サイン

ＯＰＥＮ

515

1
1
0

床：※ビニル床シートァ２．８張

壁：※内装用吹付タイル

　　※モルタル金コテ押エ　※ＲＣ壁

壁：※内装用吹付タイル

　　※モルタル金コテ押エ　※ＲＣ壁

壁：※内装用吹付タイル

　　※モルタル金コテ押エ　※ＲＣ壁

●室名サイン

※塩ビ製手すり

壁：※内装用吹付タイル

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

◆掲示板：１２００×９００

　　●ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

　　●ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

壁：●内装用吹付タイル

壁：●内装用吹付タイル
　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

柱型：※内装用吹付タイル

　　●モルタル金コテ押エ（ＲＣ壁撤去影響部分以外）

　　●モルタル金コテ押エ（ＲＣ壁撤去影響部分以外）

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

凡 例

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

家具撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

２階展開図（廊下№１）
A2：1/100

A3：1/142

Ｃ面

壁：※内装用吹付タイル

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＰＢァ１２．５

　　●モルタル金コテ押エ　●ＲＣ壁

柱型：※内装用吹付タイル

　　●モルタル金コテ押エ　●ＲＣ壁

壁：※内装用吹付タイル

300※排煙オペレーター
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ＣＣ１
Ｗ２１

Ｗ７

◆室名サイン（表示面張替）

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子
縮 尺

２Ｆ廊下

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

2,900 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 3,350

34,250

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７Ａ面
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2
,
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2
,
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2
2
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2
0
0
4
0

2
,
6
0
0

9
0
0

２ＦＬ

３ＦＬ

3
,
5
0
0

２階展開図（廊下№１）
A2：1/100

A3：1/142

Ｗ２３

Ｗ２１

Ｗ２３ ＯＰＥＮ 電灯盤

屋内消火栓

Ｗ５

ＯＰＥＮ

Ｗ７

Ｗ２４

Ｗ２１

Ｗ７

Ｗ５

Ｗ７

27,215

4,215 6,200 5,600 5,600 5,600

Ｅ Ｄ ＣＦＧ
Ｂ面

5001
1
0

2
,
6
0
0

9
0
0

3
,
5
0
0

３ＦＬ

２ＦＬ

300

ＢＢ１

Ｗ７

Ｗ２

Ｗ２１

Ｗ２１

Ｗ７

Ｗ７
ＯＰＥＮ

屋内消火栓
ＯＰＥＮ

ＳＵＳ製枠：Ｗ１１０

◆案内サイン：６００×１２００

　表示面張替

Ｗ５

◆室名サイン（表示面張替）

Ｗ５

34,250

5,600 5,600 5,600 5,600 2,9005,6003,350

2
,
6
0
0

9
0
0

3
,
50
0

３ＦＬ

２ＦＬ

１２３４５６７

515

1
1
0

Ｃ面

室名サイン（表示面張替）

◆掲示板：１８００×９００

2,900450

ＯＰＥＮ

◆案内板：９００×６００

　（表示面張替）

◆掲示板：１８００×９００

室名サイン室名サイン室名サイン室名サイン

Ｗ２１

Ｗ７

Ｗ２１

Ｗ７

Ｗ２１

Ｗ７

Ｗ２１

Ｗ５

Ｗ７

Ｗ２１

ＢＢ１

ＢＢ１

◆掲示板：１２００×９００

Ｆ２

Ｆ２

● 既設のままを示す

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

仕上凡例

◆ 一時取外シ（再取付）

既設躯体を示す

既設のままを示す

壁塗替を示す

Ｗ２ 壁　：
既設モルタル下地　既設内装用吹付タイル

下地調整ＲＣ種の上ＥＰ塗　

壁　：Ｗ５
既設ＰＢ下地　既設内装用吹付タイル

下地調整ＲＣ種の上ＥＰ塗　

壁　：Ｗ７
ＬＧＳ下地

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

下地調整材Ｃ－２　ＥＰ塗
壁　：

既設ＲＣ壁　既設モルタル下地
Ｗ２１

床　：

床　：

Ｆ１

Ｆ２

ビニル床シートァ２．８張

モルタル面　ケレン清掃

モルタル金コテ

ビニル床シートァ２．８張

ＢＢ１ 巾木：ビニル巾木Ｈ＝６０

凡 例

改修後

改修後

多
目
的
ト
イ
レ

Ｍ
ｕ

ｌ
ｔ

ｉ
-ｐ

ｕ
ｒ

ｐ
ｏ

ｓ
ｅ

　
ｔ

ｏ
ｉ

ｌ
ｅ

ｔ

トイレサイン

壁　：Ｗ２３
ＬＧＳ下地（ＧＷ充填）スラブまで

ＰＢァ１２．５＋１２．５スラブまで　ＥＰ塗

壁　：Ｗ２２
既設ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

ＥＰ塗

Ｗ２２ Ｗ２３

Ｗ２３

壁　：Ｗ２４
ＬＧＳ下地

強化ＰＢァ２１＋２１（耐火１時間壁）ＥＰ塗

ＬＧＳ下地
Ｃ１

化粧石膏ボードァ９．５張
天井：
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　　※モルタル金コテ押エ　●ＲＣ壁

2
,
1
3
4

2
2
6

2
0
0

4
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2
,
60
0

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

２Ｆ廊下・エントランス

２階展開図（廊下・エントランス）
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2,900

８８’
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Ｃ面
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9,100

８

Ｆ Ｆ
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2,700 1,400

Ｆ

Ｆ

Ｃ面

3
,
5
0
0

9
0
0

２ＦＬ

３ＦＬ

10,410

610

梁型：●内装用吹付タイル 　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

柱型：※内装用吹付タイル

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　●モルタル金コテ押エ（ＲＣ壁撤去影響部分以外）
７

●電話台：天板　タモ集成材ァ３５

◆室名サイン

●壁面絵画埋め込み　枠：木製　ガラスはめこみ

　Ｗ１８００Ｈ１２９０

●塩ビ製手すり

●床見切：御影石（ジェットバーナー）

　　●モルタル下地

床：※ビニル床シートァ２. ８張8
6
0

　　●モルタル金コテ押エ

※ピクチャーレール：Ｌ３０００

壁：※内装用吹付タイル

壁：※内装用吹付タイル

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

壁：※内装用吹付タイル

　　●モルタル金コテ押エ　ＣＢ壁
　　●モルタル下地　ＲＣ壁

壁：●御影石本磨き
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4
5
0

2
,
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1
0

6
6
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Ｆ Ｆ Ｆ

Ｆ

7,900

5,200 2,700

Ｇ
Ｄ面

２ＦＬ

３ＦＬ

3
,
5
0
0

2
7
5

天井：※岩綿吸音板ァ１２張

　　　※ＰＢァ９．５下地

　　　※ＬＧＳ下地

300

床：●御影石張

　　※モルタル下地

床：※御影石張

●巾木：御影石張り

＜ＲＣ壁撤去影響部分＞

5,300 6,200 4,215

15,715

ＧＦ

ＯＰＥＮ

Ｄ面

2
,
4
4
5

梁型：●内装用吹付タイル

1
1
0

1
0
0

巾木：●ビニル巾木Ｈ＝６０

天井：※岩綿吸音板ァ１２張

　　　※ＰＢァ９．５下地

　　　※ＬＧＳ下地

柱型：※内装用吹付タイル

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　●モルタル金コテ押エ（ＲＣ壁撤去影響部分以外）

2
,
6
0
0
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5,600 5,600 300

Ｃ Ｄ ＥＣ面
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,
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0
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0

ＦＦＦ

３ＦＬ

3
,
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0
0

２ＦＬ

9
0
0

壁：●内装用吹付タイル

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

　　　※ＬＧＳ下地

　　　※ＰＢァ９．５下地

天井：※岩綿吸音板ァ１２張

巾木：●ビニル巾木Ｈ＝６０

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　●モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　●モルタル金コテ押エ

●塩ビ製手すり

●車いすガード

Ｆ Ｆ

Ｆ
Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

凡 例

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

家具撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

●室名サイン

壁：●内装用吹付タイル

　　●ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

壁：●御影石本磨き

　　●モルタル下地　ＲＣ壁

●室名サイン ●室名サイン

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＰＢァ１２．５　●ＬＧＳ下地

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０
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11,500

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子
縮 尺

A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

２Ｆ廊下・エントランス

２階展開図（廊下・エントランス）
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７
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改修後

改修後

ＦＯＰＥＮ Ｆ Ｆ

Ｆ

Ｆ

3,8003001,730

Ｆ２

梁型：ＥＰ塗　下地調整ＲＣ種

ＯＰＥＮ

多
目
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トイレサイン

Ｗ７

Ｗ７

ＢＢ１

Ｗ２１

Ｃ１

●壁面絵画埋め込み●電話台：天板　タモ集成材ァ３５

　ＣＬ塗Ｗ２２

Ｗ２２

Ｆ１
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7,900
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Ｄ面
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5,300 6,200 4,215

15,715
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Ｆ Ｆ Ｆ

Ｆ Ｆ Ｆ

Ｆ
Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ

Ｃ１

Ｃ１

Ｗ２

Ｗ２

Ｆ２

ステンレス目地棒

Ｗ７

Ｗ２１

梁型：ＥＰ塗　下地調整ＲＣ種

1
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Ｗ７

ＯＰＥＮ

屋内消火栓
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Ｃ Ｄ ＥＣ面
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,
0
0
0

10
0
4
6
0

３ＦＬ
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0
0

２ＦＬ

9
0
0

ＦＦＦ

●室名サイン

（表示面張替）

●室名サイン

（表示面張替）

Ｆ１

ＢＢ１

Ｃ１

Ｃ１

●室名サイン

（表示面張替）

Ｗ５

壁：●御影石本磨きＷ５

◆室名サイン

（表示面張替）

● 既設のままを示す

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

◆ 一時取外シ（再取付）

既設躯体を示す

既設のままを示す

壁塗替を示す

凡 例

Ｗ２ 壁　：
既設モルタル下地　既設内装用吹付タイル

下地調整ＲＣ種の上ＥＰ塗　

壁　：Ｗ５
既設ＰＢ下地　既設内装用吹付タイル

下地調整ＲＣ種の上ＥＰ塗　

壁　：Ｗ７
ＬＧＳ下地

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

下地調整材Ｃ－２　ＥＰ塗
壁　：

既設ＲＣ壁　既設モルタル下地
Ｗ２１

床　：

床　：

Ｆ１

Ｆ２

ビニル床シートァ２．８張

モルタル面　ケレン清掃

モルタル金コテ

ビニル床シートァ２．８張

ＢＢ１ 巾木：ビニル巾木Ｈ＝６０

壁　：Ｗ２３
ＬＧＳ下地（ＧＷ充填）スラブまで

ＰＢァ１２．５＋１２．５スラブまで　ＥＰ塗

壁　：Ｗ２２
既設ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

ＥＰ塗

仕上凡例

壁　：Ｗ２４
ＬＧＳ下地

強化ＰＢァ２１＋２１（耐火１時間壁）ＥＰ塗

ＬＧＳ下地
Ｃ１

化粧石膏ボードァ９．５張
天井：

Ｗ２３
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71

２Ｆ訓練室

２階展開図（訓練室№１）

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日
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1
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８ ８’

2,100 5,800 2,100

10,000

２ＦＬ

Ｆ Ｆ

8
4
0

１０

４．０

300 1,000 2,990 100 1,000 3001,0002,990100

Ｆ

3
,
5
0
0

3
,
2
0
0

4
,
4
0
0

2
,
0
0
0

２ＦＬ

３ＦＬ

ＲＧＬ

Ａ面

2,900

床：●タイルカーペット張

　　●モルタル金コテ押エ

●階段

●御影石張（本磨き）Ｈ＝１００

壁：●銘木単板シート張

巾木：●御影石張　本磨き

天井：※岩綿吸音板ァ１５張（キューブ）ＰＢァ９．５下地

　　　※ＬＧＳ下地

※天井デザイン状木枠

※木製ＣＢ

円形屋根：※不燃アスファルトシングル葺　

　　　　　※アスファルトルーフィング敷　

　　　　　※パーライトァ２０　

　　　　　※防水モルタルァ２０　コンクリート下地

梁型：●銘木単板シート張

3
0
0

壁：※内装用吹付タイル

　　●モルタル下地　ＲＣ壁

　　●モルタル下地　ＲＣ壁

壁：●内装用吹付タイル

2,100 5,800 2,100

10,000

Ｇ’ Ｆ’

Ｆ Ｆ Ｆ

Ｂ面

※ＳＵＳ製床見切

※御影石Ｗ２００

床：●タイルカーペット張

床：※タイルカーペット張

　　※モルタル金コテ押エ

床見切撤去影響部分Ｗ１００

床：※ビニル床シートァ２．８

※モルタル金コテ押エ

※木製ガラリ：Ｗ３００Ｈ６８０　４か所

※塩ビ製手すり

　　●ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地　ＲＣ壁

壁：●銘木単板シート張

　　●ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地　ＲＣ壁 壁：※銘木単板シート張

　　※ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地　ＲＣ壁

4
0
0

巾木：※御影石張　本磨き

仕上材 撤去範囲を示す

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

凡 例

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

家具撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

凡 例

※棚板：タモ集成材ァ３５

壁：※内装用吹付タイル

　　※モルタル下地　ＲＣ壁

300

300

3
0
0

　　●モルタル下地　ＲＣ壁

壁：※内装用吹付タイル

300

3
0
0

壁：※内装用吹付タイル

　　※モルタル下地　ＲＣ壁

壁：※内装用吹付タイル

　　●モルタル下地　ＲＣ壁

3
0
0

壁：※内装用吹付タイル

　　●モルタル下地　ＲＣ壁
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床：●タイルカーペット張

　　●モルタル金コテ押エ

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子
縮 尺

A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日
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1
0
,
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5
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８ ８’

2,100 5,800 2,100

10,000

２ＦＬ

Ｆ ＦＦ

3
,
5
0
0

3
,
2
0
0

２ＦＬ

ＲＧＬ

Ａ面

2,900

2,100 5,800 2,100

10,000

Ｇ’ Ｆ’

Ｆ Ｆ Ｆ

Ｂ面

床：●タイルカーペット張

改修後

改修後

350

3
2
0

1
,
3
8
0

1
0
0

8
5
0

３ＦＬ

2
,
6
0
0

軒樋：塩ビ製（既製品）

ＳＵＳ製枠：Ｗ１１０

2
,
6
0
0

２Ｆ倉庫・廊下

6
,
0
6
0

凡 例

既設躯体を示す

既設のままを示す

壁塗替を示す

● 既設のままを示す

◆ 一時取外シ（再取付）

各部詳細図番号を示す
●
Ｄ

仕上凡例

床　：Ｆ２
モルタル金コテ

ビニル床シートァ２．８張

ＢＢ１ 巾木：ビニル巾木Ｈ＝６０

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗
壁　：

ＬＧＳ下地
Ｗ７

壁　：Ｗ１０
ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）ＥＰ塗

新設ＲＣ壁

Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ ＦＦＦＦＦＦＦＦＦＦ

２階展開図（倉庫・廊下№１）

Ｗ１０Ｗ１０

Ｃ１Ｃ１

Ｗ７

化粧石膏ボードァ９．５張

ＬＧＳ下地
Ｃ１ 天井：

下地調整材Ｃ－２　ＥＰ塗
壁　：Ｗ２１

既設ＲＣ壁　既設モルタル下地

Ｗ２１

Ｗ２１

Ｗ２１ Ｗ２１

Ｗ７

Ｆ２
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71
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2
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２ＦＬ

３ＦＬ

ＲＧＬ

２Ｆ訓練室

１０

４．０

８’ ８

2,1005,8002,100

10,000

Ｇ’Ｆ’

Ｆ

2
3

4
5

6
7

8
9

10

Ｃ面 Ｄ面

２階展開図（訓練室№２）

20
19

18
17

16
15

14
13

12
11

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

壁：※銘木単板シート張

　　※ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地　ＲＣ壁

※塩ビ製手すり

Ｆ

巾木：※御影石張　本磨き

※御影石Ｗ２００ 2
,
6
0
0

●御影石Ｗ２００

●ポリカーボネート板ァ５Ｈ６００

柱型：※内装用吹付タイル

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

梁型：●銘木単板シート張梁型：●銘木単板シート張

壁：●銘木単板シート張

　　●ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地　ＲＣ壁

ＯＰＥＮ

円形屋根：※不燃アスファルトシングル葺　

　　　　　※アスファルトルーフィング敷　

　　　　　※パーライトァ２０　

　　　　　※防水モルタルァ２０　コンクリート下地

壁：※内装用吹付タイル

　　※モルタル下地　ＲＣ壁

天井：※岩綿吸音板ァ１５張（キューブ）ＰＢァ９．５下地

　　　※ＬＧＳ下地
※木製ＣＢ

※天井デザイン状木枠

床：※タイルカーペット張

　　※モルタル金コテ押エ 床：●タイルカーペット張

床：※タイルカーペット張

　　※モルタル金コテ押エ

※ＳＵＳ製床見切

床見切撤去影響部分Ｗ１００

床：※ビニル床シートァ２．８

※モルタル金コテ押エ
※御影石Ｗ２００

柱型：※内装用吹付タイル

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

壁：※銘木単板シート張

　　※ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地　ＲＣ壁

●階段

壁：※内装用吹付タイル

　　※モルタル下地　ＲＣ壁

壁：●内装用吹付タイル

　　●モルタル下地　ＲＣ壁

仕上材 撤去範囲を示す

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

凡 例

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

家具撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

凡 例

　　●モルタル下地　ＲＣ壁

壁：※内装用吹付タイル

壁：●内装用吹付タイル

　　●モルタル下地　ＲＣ壁

壁：※内装用吹付タイル

　　※モルタル下地　ＲＣ壁

　　●モルタル下地　ＲＣ壁

壁：※内装用吹付タイル

300

　　●モルタル下地　ＲＣ壁

壁：※内装用吹付タイル

　　●モルタル下地　ＲＣ壁

壁：※内装用吹付タイル

300

※ステンレス製手すり

●ポリカーボネート板ァ５Ｈ６００
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子
縮 尺

A2：1/50

A3：1/71
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Ｆ
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Ｃ面 Ｄ面
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阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

2
,
6
0
0

ＯＰＥＮ ＯＰＥＮ ＯＰＥＮ ＯＰＥＮＯＰＥＮＯＰＥＮ

2
,
0
0
0

6
00

改修後
凡 例

既設躯体を示す

既設のままを示す

壁塗替を示す

● 既設のままを示す

◆ 一時取外シ（再取付）

各部詳細図番号を示す
●
Ｄ

仕上凡例

床　：Ｆ２
モルタル金コテ

ビニル床シートァ２．８張

ＢＢ１ 巾木：ビニル巾木Ｈ＝６０

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗
壁　：

ＬＧＳ下地
Ｗ７

壁　：Ｗ１０
ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）ＥＰ塗

新設ＲＣ壁

２Ｆ倉庫・廊下

改修後 ２階展開図（倉庫・廊下№２）

Ｗ７ Ｗ７

ＢＢ１

Ｆ２Ｆ１

Ｃ１

ＯＰＥＮ

Ｃ１

ＯＰＥＮ ＯＰＥＮ ＯＰＥＮ ＯＰＥＮ

Ｗ７

化粧石膏ボードァ９．５張

ＬＧＳ下地
Ｃ１ 天井：

下地調整材Ｃ－２　ＥＰ塗
壁　：

既設ＲＣ壁　既設モルタル下地
Ｗ２１

Ｗ２１
Ｗ７

Ｗ２１

6
,
0
6
0
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Ｄ面

3,700

カガミ：Ｗ１８００Ｈ９００

洗面カウンター（機械設備工事）

8
0
0

１２
Ｄ

Ｈ

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺
A2：1/50

A3：1/71

２階ＷＣ（Ｍ）

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日
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1
,
0
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0

２ＦＬ

ＷＣＦＬ

3
0 3
0

ＰＳ
1
1
5

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

　　※モルタル金コテ押エ　●ＣＢ壁

壁：※内装用吹付タイル

※面台：御影石ァ２０

※マーブライトカウンター

※化粧カガミ

2,390

壁：※内装用吹付タイル

　　※モルタル金コテ押エ　●ＲＣ壁●ＣＢ ●ＣＢ

面台壁：※半磁器質１００角タイル張

壁：※半磁器質１００角タイル張

　　　　※モルタル金コテ押エ　ＣＢ壁

　　※モルタル金コテ押エ　●ＲＣ壁

※棚：ポリ合板ァ２０

※棚：ポリ合板

※床見切：ＳＵＳ

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

壁：※内装用吹付タイル

　　※モルタル金コテ押エ　ＣＢ壁

ＯＰＥＮ

※ＳＵＳ製手すり

※棚：ァ２０

※ＳＵＳ製手すり

　７００×６００

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

天井：※岩綿吸音板ァ９張　ＰＢァ９．５下地

　　　※ＬＧＳ下地
壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

1
,
2
0
0

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材 撤去範囲を示す

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材・下地材・コンクリート

撤去範囲を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

コンクリートカッター切を示す

モルタルカッター切を示す 家具撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

改修後

1
,
00
0

1
,
5
6
0

3
,
5
0
0

３ＦＬ

２ＦＬ

Ｄ

面台：ポストフォーム

手すり（機械設備工事）

６ｈ

1
,
40
0

Ｌ型手すり（機械設備工事）

ＰＳ

Ｄ

1
,
00
0

ＳＵＳ製面台
ベビーベッド

Ｆ
４ａ

ＯＰＥＮ

面台壁：化粧ケイカル板ァ６

6,200

1,2005,000

3,940

Ｈ
Ｂ面

6,200

1,200 5,000

Ｃ面

3,940

Ｈ７ ８ ８ ７
Ａ面

700 3,240

3,480 2,720

6,200

1,2005,000

Ｈ
Ｂ面

6,200

1,200 5,000

Ｃ面
７ ８ ８ ７

Ａ面

3,700

2,512.53,687.5

1,300

5,000

2
,
0
0
0

6
0
0

凡 例

衛生機器撤去は機械設備工事とする。

改修前 改修後 ２階展開図（ＷＣ（Ｍ））

1
4
5

ＷＣＳＬ

※便器部分コンクリート

床：※ビニル床シートァ２．８張

●コンクリートスラブの上アスファルト防水

※養生モルタル　シンダーコンクリート押エ

　　※モルタル金コテ押エ

※養生モルタル　シンダーコンクリート押エ

●コンクリートスラブの上アスファルト防水

　　※モルタル金コテ押エ　●ＲＣ壁

壁：※内装用吹付タイル

※床見切：ＳＵＳ

床：※磁器質５０角モザイクタイル張　モルタル下地
床：※磁器質５０角モザイクタイル張　モルタル下地

Ｆ１７

ＢＢ４

Ｆ１６

Ｗ２６

Ｗ２６

Ｗ２５Ｗ２６

Ｗ２６ Ｗ２８

Ｗ２７

Ｗ２７

Ｗ２５Ｗ２５

ＢＢ１

Ｆ１Ｆ１６
Ｆ１７

仕上凡例

● 既設のままを示す

既設躯体を示す

既設のままを示す

壁塗替を示す

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

◆ 一時取外シ（再取付）

凡 例

巾木：ＢＢ４ 床同材巻上Ｈ＝２００
Ｗ２７ 壁　：

ＬＧＳ下地（ＧＷ充填）

耐水ＰＢァ１２．５＋１２．５

抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張

壁　：

抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張

Ｗ２８

ＬＧＳ下地

耐水ＰＢァ１２．５

ＬＧＳ下地

化粧石膏ボードァ９．５張
Ｃ１

床　：
モルタル金コテ

ポリスチレンフォームァ５０＋５０

セルフレベリングァ１０

床　：

防滑性ノーワックスビニル床シートァ２．０張

防滑性ノーワックスビニル床シートァ２．０張

モルタル金コテ

床　：Ｆ１
ビニル床シートァ２．８張

モルタル面　ケレン清掃

巾木：ビニル巾木Ｈ＝６０ＢＢ１

Ｆ１６

Ｆ１７

天井：

Ｃ１

５ｃ

2
,
5
0
0

1
,
0
0
0

2
,
5
0
0

Ｃ１

壁：※内装用吹付タイル

　　※モルタル金コテ押エ　●ＣＢ壁

壁：※内装用吹付タイル

　　※モルタル金コテ押エ　●ＲＣ壁

Ｄ面

既設ＣＢ壁　薄塗モルタルァ６

壁　：Ｗ２５

抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張

耐水ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）

壁　：Ｗ２６

抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張

耐水ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）

既設ＲＣ壁　薄塗モルタルァ６

壁：※内装用吹付タイル

　　※モルタル金コテ押エ　●ＲＣ壁

A-133



株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺
A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

2
,
4
5
0

3
,
5
0
0

３ＦＬ

２ＦＬ

1
,
0
5
0

2,025

７
Ａ面

※ＳＵＳ製手すり：Ｌ５００

※ＳＵＳ製手すり：Ｌ１０００

1
4
5

ＷＣＳＬ

２階ＷＣ（身障者）

※養生モルタル　シンダーコンクリート押エ

●コンクリートスラブの上アスファルト防水

天井：※岩綿吸音板ァ９張　ＰＢァ９．５下地

　　　※ＬＧＳ下地

壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材 撤去範囲を示す

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材・下地材・コンクリート

撤去範囲を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

コンクリートカッター切を示す

モルタルカッター切を示す 家具撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

改修後

凡 例

衛生機器撤去は機械設備工事とする。

1,895

Ｂ面

※木製棚：６８０×５９０ァ２０

壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル金コテ押エ　ＣＢ壁

2
,
4
5
0

2
,
00
0

4
5
0

傾斜カガミ

2,025

７
Ｃ面

400

※ＲＣ壁

ＳＵＳ製手すり：７００×６００

1,895

Ｄ面

400 ※便器部分コンクリート

壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル金コテ押エ　●ＲＣ壁
木製棚：６８０×６１０ァ２０

改修前 改修後 ２階展開図（ＷＣ（身障者））

床：※磁器質５０角モザイクタイル張　モルタル下地
床：※磁器質５０角モザイクタイル張　モルタル下地

3
,
5
0
0

３ＦＬ

２ＦＬ

７
Ａ面

1
4
5

ＷＣＳＬ

2,500

７
Ｃ面

400

2,500

Ｂ面

2,500

Ｄ面

Ｗ２７ Ｗ２７
Ｗ２７ Ｗ２６

ＢＢ４

Ｆ１７

Ｆ１７ Ｆ１６

Ｃ１

2
,
5
0
0

1
,
0
0
0

2,500

仕上凡例

● 既設のままを示す

既設躯体を示す

既設のままを示す

壁塗替を示す

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

◆ 一時取外シ（再取付）

凡 例

床　：
モルタル金コテ

ポリスチレンフォームァ５０＋５０

セルフレベリングァ１０

床　：

防滑性ノーワックスビニル床シートァ２．０張

防滑性ノーワックスビニル床シートァ２．０張

モルタル金コテ
Ｆ１６

Ｆ１７

巾木：ＢＢ４ 床同材巻上Ｈ＝２００

壁　：Ｗ２６

抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張

耐水ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）

既設ＲＣ壁　薄塗モルタルァ６

Ｗ２７ 壁　：

ＬＧＳ下地（ＧＷ充填）

耐水ＰＢァ１２．５＋１２．５

抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張

ＬＧＳ下地

化粧石膏ボードァ９．５張
Ｃ１ 天井：
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺
A2：1/50

A3：1/71

２階ＷＣ（Ｍ）

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日 改修前 改修後 ２階展開図（ＷＣ（Ｗ））

3
,
5
0
0

３ＦＬ

２ＦＬ

ＷＣＦＬ

3
0

2
,
31
5

1
,
1
8
5

5,000

８’ ９Ａ面

9
1
0

755

3
01
4
5

ＷＣＳＬ

6,200

1,200 5,000

Ｇ F’ Ｆ

2
,
3
4
5 ７００×６００

ＳＵＳ製手すり

ＳＵＳ製手すり

７００×６００

5,000

８’９

2
,
3
4
5

1
,
0
3
0

1
,
5
6
0

3
0

9
0
0

7
2
0

Ｃ面

※塩ビ製手すり

※車いすガード

ＰＳ

2,500

※化粧カガミ

マーブライトカウンター

※床見切：ＳＵＳ
※ＳＵＳ製手すり

3,7001,300

※ベビーベッド：木製

　　※養生モルタル　シンダーコンクリート押エ

　　●コンクリートスラブの上アスファルト防水

●ＣＢ壁 ※ＣＢ壁●ＲＣ壁 ●ＲＣ壁

　　※モルタル金コテ押エ　ＣＢ壁

壁：※内装用吹付タイル

壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル金コテ押エ

※ＣＢ壁※ＣＢ壁 ●ＲＣ壁

※便器部分コンクリート

壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル金コテ押エ

壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル金コテ押エ●ＣＢ壁 　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

壁：※内装用吹付タイル

6,200

1,2005,000

ＧF’Ｆ

※ベビーベッド：木製

　　※モルタル金コテ押エ　ＣＢ壁

壁：※内装用吹付タイル

壁：※内装用吹付タイル

　　※モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

3
,
5
0
0

３ＦＬ

２ＦＬ

ＷＣＦＬ

3
0

2
,
3
1
5

1
,
1
8
5

1
4
5

ＷＣＳＬ

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　※モルタル金コテ押エ

床：※磁器質５０角モザイクタイル張　モルタル下地

※ＣＢ壁

天井：※岩綿吸音板ァ９張　ＰＢァ９．５下地

　　　※ＬＧＳ下地

●ＣＢ●ＣＢ

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

凡 例

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

改修後

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

家具撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

衛生機器撤去は機械設備工事とする。

Ｄ面

3
,
5
0
0

３ＦＬ

２ＦＬ

5,000

８’ ９
Ａ面

1
4
5

ＷＣＳＬ

30 3,6701,300

6
0
0

2
,
0
0
0

6,200

1,200 5,000

Ｇ F’ Ｆ

5,000

８’９

1
,
5
6
0

Ｃ面

3
,
5
0
0

３ＦＬ

２ＦＬ

1
4
5

ＷＣＳＬ

6,200

1,2005,000

ＧF’Ｆ

Ｄ面

ＰＳ

●ＣＢ ●ＣＢ

400×400 400×700 400×700

ＲＣスラブ復旧（構造図による）

400×400 400×700 400×700400×700

400×400
400×400

1
,
0
0
0

既設ＳＤ開口４５０角閉鎖

耐水ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

4,450 550

1,450 1,350

Ｄ

ＳＵＳ製面台

1
,
0
0
0

Ｆ

ベビーベッド

ＳＵＳ製枠：Ｗ１１０

2
,
5
00

１２
Ｄ

8
0
0

カガミ：Ｗ１９７０Ｈ９００

洗面カウンター（機械設備工事）

面台壁：化粧ケイカル板ァ６

４ｂ
Ｄ

ポストフォーム面台

６ｅ

1
,
0
0
0

Ｄ
６ｃ

Ｄ Ｄ
６ｂ ６ｄ

床　：
モルタル金コテ

ポリスチレンフォームァ５０＋５０

セルフレベリングァ１０

床　：

防滑性ノーワックスビニル床シートァ２．０張

防滑性ノーワックスビニル床シートァ２．０張

モルタル金コテ
Ｆ１６

Ｆ１７

巾木：ビニル巾木Ｈ＝６０ＢＢ１

巾木：ＢＢ４ 床同材巻上Ｈ＝２００

既設ＣＢ壁　薄塗モルタルァ６

壁　：Ｗ２５

抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張

耐水ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）

壁　：Ｗ７
ＬＧＳ下地

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

壁　：Ｗ２６

抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張

耐水ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）

既設ＲＣ壁　薄塗モルタルァ６

Ｗ２７ 壁　：

ＬＧＳ下地（ＧＷ充填）

耐水ＰＢァ１２．５＋１２．５

抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張

壁　：

抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張

ＬＧＳ下地

耐水ＰＢァ１２．５

ＬＧＳ下地

化粧石膏ボードァ９．５張
Ｃ１

Ｗ２６

ＳＵＳ製枠：Ｗ１１０

ＢＢ１

Ｆ１７Ｆ１６

Ｗ２８Ｗ２８

Ｗ２６

Ｗ２５ Ｗ２６

ＢＢ４ ＢＢ４

Ｗ２５
Ｗ２６

Ｗ２７

ＢＢ１

Ｗ２８

Ｗ２８
Ｗ２８ Ｗ２６

400×400

天井：

５ｂ

2
,
5
0
0

1
,
0
0
0

2
,
5
00

1
,
0
0
0

Ｃ１

2
,
5
00

Ｃ１

Ｂ面

※ベビーベッド：木製

●ＲＣ壁

凡 例

● 既設のままを示す

既設躯体を示す

既設のままを示す

壁塗替を示す

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

◆ 一時取外シ（再取付）

A-135



株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子
縮 尺

A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

２階多目的ＷＣ

改修後

3
,
5
0
0

３ＦＬ

２ＦＬ

８’

2,250

5501,700

2
,
5
0
0

1
,0
0
0

2,200

Ｆ
2
,
0
0
0

5
0
0

1
,
0
0
0

ベビーチェア（機械設備工事）

Ａ面 Ｂ面 ８’

2,250

550 1,700

ドア開口塞ぎ

Ｃ面

2,200

Ｆ

ベビーシート（機械設備工事）

Ｄ面

Ｆ１６

Ｗ２８

Ｗ１５

ＢＢ４

● 既設のままを示す

既設躯体を示す

既設のままを示す

壁塗替を示す

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

◆ 一時取外シ（再取付）

床　：
防滑性ノーワックスビニル床シートァ２．０張

モルタル金コテ
Ｆ１６

巾木：ＢＢ４ 床同材巻上Ｈ＝２００

改修後

Ｃ１

Ｗ２７

Ｗ２７
Ｗ２７

壁　：

抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張

耐水ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）Ｗ１５

既設ＲＣ壁

Ｗ２７ 壁　：

ＬＧＳ下地（ＧＷ充填）

耐水ＰＢァ１２．５＋１２．５

抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張

壁　：

抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張

ＬＧＳ下地

耐水ＰＢァ１２．５Ｗ２８

ＬＧＳ下地

化粧石膏ボードァ９．５張
Ｃ１ 天井：

凡 例
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Ｗ１７２５Ｈ６８０Ｄ５００（一部６３０）
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6,700

6,310 390

９

8
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5
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5

総合防災盤 ２Ｐ－１２Ｌ－１空調監視盤放送版監視盤

6
0
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7
0
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8
0
0

Ｗ５０７Ｈ６００Ｄ５００

Ｗ５０７Ｈ８００Ｄ５００

1
,
1
9
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5

Ａ面
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12,900

Ｅ Ｄ Ｃ
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Ｂ面

Ｗ５８０Ｈ６８０Ｄ５００

Ｗ２６６３Ｈ４００Ｄ４００

Ｆ Ｆ

Ｗ４７５０Ｈ６８０Ｄ５００

2
,6
0
0

6,700

6,310390

９

1
,
00
0

1
,
5
6
0

4
0

Ｃ面

ＯＰＥＮＯＰＥＮ

1,7005,6005,600

12,900

ＥＤＣ

Ｆ

ＦＦＦ Ｆ ＦＦＦ

Ｆ

Ｄ面

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71

２階事務室

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

※吊り戸棚

※飾り棚（下部収納）
●窓下収納

●窓下収納
●点検口

●天板：タモ集成材ァ４０

●下部収納
壁：※ＰＢァ１２．５　ＡＥＰ塗

※窓下収納

壁：●ＰＢァ１２．５　ＡＥＰ塗

　　●ＬＧＳ下地

巾木：●ビニル巾木Ｈ＝６０

柱型：●モルタル金コテ押エ　ＡＥＰ塗

壁：●モルタル金コテ押エ　ＡＥＰ塗

●受付カウンター

　天板：タモ集成材ァ４０

※三方枠：木製

3,800 2,900

300
壁：※ＰＢァ１２．５　ＡＥＰ塗

※ＬＧＳ下地

壁：※ＰＢァ１２．５　ＡＥＰ塗

※ＬＧＳ下地

＜ＲＣ壁撤去影響部分＞

壁：●ＰＢァ１２．５　ＡＥＰ塗

　　●ＬＧＳ下地

巾木：●ビニル巾木Ｈ＝６０巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

　　　※ＬＧＳ下地

天井：※岩綿吸音板ァ９張　ＰＢァ９．５下地

改修後２階女子更衣室

2
,
6
0
0

6,700

6,310 390

９

8
0
0

5
5
0

3
5

1
,
1
9
0

2
5

Ａ面

1,700

Ｅ

●ＣＢ ●ＣＢ

Ｂ面

1,150

2,850

●ＣＢ

目隠しフィルム張
目隠しフィルム張

6,700

6,310390

９ Ａ面

1,700

Ｅ

1,150

2,850

ＦＦ

Ｄ面

目隠しフィルム張

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

凡 例

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

家具撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

Ｃ１

Ｆ１８

Ｗ３０ Ｗ７

Ｗ３０

Ｗ２９

Ｗ２９

Ｗ７ ＢＢ１

改修後 ２階展開図（事務室）→女子更衣室

●ＣＢ※ＣＢ

ＣＢ

床：※タイルカーペット敷

　　●モルタル金コテ押エ

ＢＢ１

A-137
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1
,
0
0
0

1,
5
7
5

2
5

2
,
6
0
0

2
,6
0
0

6,700

6,310 390

９

2
5

1
,
5
7
5

1
,
00
0

サッシ取合い金物

Ｄ
９

Ｗ７

5,600

Ｄ Ｃ

Ｆ

Ｆ Ｆ

●ＣＢ

2,800

●ＣＢ

8,400

既設天板タモ集成材：ＣＬ塗

Ｆ１８
Ｗ７

ＢＢ１

既設点検口：ＥＰ塗

Ｗ７

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子
縮 尺

A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日 改修後 ２階展開図（男子更衣室、事務室２）

改修後
2
,
6
0
0

6,700

6,310 390

９
Ａ面

２階男子更衣室

4,8101,500

Ｆ１８Ｆ１８

Ｗ７

Ｗ７

Ｃ１

Ｆ

1,650

Ｗ７

Ｗ７

目隠しフィルム張

Ｂ面

6,700

6,310390

９

4,810 1,500

サッシ取合い金物

Ｄ
９

Ｗ７ Ｗ７

ＢＢ１

1,650

Ｗ７

Ｃ面 Ｄ面

Ｆ１８

Ｃ面９

390 6,310

6,700

Ａ面 Ｂ面

Ｗ７

Ｗ２９

Ｗ３０

ＢＢ１

5,600

ＤＣ

300

2,800

8,400

ＦＦ Ｆ ＦＦＦＷ７

Ｗ３０

Ｗ３０

ＢＢ１

２階事務室２

● 既設のままを示す

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

仕上凡例

◆ 一時取外シ（再取付）

既設躯体を示す

凡 例

既設のままを示す

壁塗替を示す

床　：Ｆ１８
モルタル面　ケレン清掃

タイルカーペット敷

ＢＢ１ 巾木：ビニル巾木Ｈ＝６０

壁　：Ｗ７
ＬＧＳ下地

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

壁　：Ｗ２９
既設モルタル面

下地調整ＲＢ種の上ＥＰ塗

壁　：
下地調整ＲＢ種の上ＥＰ塗

Ｗ３０
既設ＰＢ面

ＬＧＳ下地
天井：

ＣＢ

ＣＢ

Ｃ１

Ｃ１
化粧石膏ボードァ９．５張

Ｗ２９

Ｗ２９

Ｗ３０

Ｗ３０

Ｄ面
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71

2
,
6
0
0

4,000

８

5,400

1,400

２階社会福祉協議会

Ｗ９３０Ｈ６９０Ｄ４５０

4
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,
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3
0

3
0

5,900

300 5,600

Ｅ Ｄ
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Ａ面 Ｂ面

5,900
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Ｂ面

ＯＰＥＮ
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2
,
0
0
0

1
,
9
9
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ＯＰＥＮ

Ｃ面 Ｃ面

5,900

3005,600

ＥＤ

ＯＰＥＮ
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0
0

2
,
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6
5

5
3
5

Ｆ

Ｄ面

2
5

1
,
5
7
5

1
,
00
0

2
5

4
7
5

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

◆ホワイトボード：１８００×９００

●収納棚
床：※シート張り床：※タイルカーペット敷

※シート張りの上

ＬＧＳ下地 ＬＧＳ下地

モルタル下地

壁：●モルタル金コテ押エ　ＡＥＰ塗

巾木：●ビニル巾木Ｈ＝６０

　　●木下地

壁：●ＰＢァ１２．５　ビニルクロス張

　　●ＬＧＳ下地

　　●ＬＧＳ下地

壁：●ＰＢァ１２．５　ＡＥＰ塗

壁：●ＰＢァ１２．５　ＡＥＰ塗

　　●ＬＧＳ下地

壁：●ＰＢァ１２．５　ＡＥＰ塗

巾木：●ビニル巾木Ｈ＝６０

2
,
0
6
5

　　●ＬＧＳ下地

壁：●ＰＢァ１２．５　ＡＥＰ塗

　　●ＬＧＳ下地

壁：●ＰＢァ１２．５　ＡＥＰ塗

　　●木下地

壁：●ＰＢァ１２．５　ビニルクロス張

床：※シート張り 床：※シート張り 床：※タイルカーペット敷

※シート張りの上

床：※タイルカーペット敷

※シート張りの上

壁：●モルタル金コテ押エ　ＡＥＰ塗

　　●木下地

壁：●ＰＢァ１２．５　ビニルクロス張

5,900

3005,600

ＥＤ

Ｆ

Ｆ

Ｄ面

●ＣＢ

壁：●モルタル金コテ押エ　ＡＥＰ塗

柱型：●モルタル金コテ押エ　ＡＥＰ塗

柱型：●モルタル金コテ押エ　ＡＥＰ塗

２階展開図（志摩市社会福祉協議会）

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

凡 例

　　　※ＬＧＳ下地

天井：※岩綿吸音板ァ９張　ＰＢァ９．５下地
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ＬＧＳ下地 ＬＧＳ下地

モルタル下地

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子
縮 尺

A2：1/50

A3：1/71
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4
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,
0
0
0

1
0
0
4
3
0

3
0

5,900

300 5,600

Ｆ Ｆ Ｆ
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ＯＰＥＮ
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ＯＰＥＮ
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Ｆ
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1
,
00
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阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

◆ホワイトボード：１８００×９００

2
,
0
6
5

5,900

3005,600

ＥＤ

Ｆ

Ｆ

Ｄ面

●ＣＢ

改修後 ２階展開図（事務室１）

改修後

● 既設のままを示す

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

床　：

仕上凡例

Ｆ１
ビニル床シートァ２．８張

◆ 一時取外シ（再取付）

既設躯体を示す

凡 例

既設のままを示す

壁塗替を示す

壁　：Ｗ２９
既設モルタル面

下地調整ＲＢ種の上ＥＰ塗

壁　：
下地調整ＲＢ種の上ＥＰ塗

Ｗ３０
既設ＰＢ面

ＬＧＳ下地
Ｃ１

化粧石膏ボードァ９．５張
天井：

Ｗ２９

Ｗ２９

Ｗ２９

Ｗ２９

Ｗ２９

Ｗ３０

Ｗ３０

Ｗ３０

Ｗ３０

Ｗ３０

Ｗ３０ Ｗ３０
Ｗ３０

Ｗ２９

●ビニルクロス張

●ビニルクロス張

●ビニルクロス張

Ｐ

Ｐ

Ｃ１

Ｆ１

Ｗ２９

２階事務室１

８ Ｅ Ｄ
Ａ面 Ｂ面

Ｅ Ｄ
Ｂ面

モルタル面　ケレン清掃

Ｗ３０
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改修後

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71

２階相談室１

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日 ２階展開図（相談室１、相談室２）

5,400

Ｂ面

2,800

2
,
6
0
0

4
0

1
,
5
6
0

1
,
0
0
0

4,000

８

5,400

1,400

Ａ面

２階相談室２

Ｄ

2,800

Ｂ面

4,000

８

1,400

2
,
0
0
0

6
0
0

Ｃ面
Ｄ

2,800

Ｆ

Ｄ面

巾木：●ビニル巾木Ｈ＝６０
●スライディングウォール（防音タイプ）

●ＣＢ

Ｆ１８

Ｗ２９

Ｗ２９
Ｗ３０

Ｗ３０Ｗ３０

改修前

2
,
6
00

4
0

1
,
5
6
0

1
,0
0
0

4,000

８

5,400

1,400

Ａ面

●スライディングウォール（防音タイプ）

Ｃ面

1,400

5,400

８

4,000

2
,
0
0
0

6
0
0

Ｄ面

Ｆ

2,800

Ｃ１

　　●ＬＧＳ下地

壁：●ＰＢァ１２．５　ＡＥＰ塗

壁：●モルタル金コテ押エ　ＡＥＰ塗

　　●ＲＣ壁 　　※ＲＣ壁

壁：●モルタル金コテ押エ　ＡＥＰ塗

　　●ＲＣ壁

巾木：●ビニル巾木Ｈ＝６０巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

300

床：※タイルカーペット敷

　　※モルタル金コテ押エ

300

床：※タイルカーペット敷

　　●モルタル金コテ押エ

床：※タイルカーペット敷

　　※モルタル金コテ押エ

天井：※岩綿吸音板ァ９張　ＰＢァ９．５下地

　　　※ＬＧＳ下地

改修後

Ｂ面

2,800

4,000

８

5,400

1,400

Ａ面 Ｃ面

1,400

5,400

８

4,000

2,
0
0
0

6
0
0

Ｄ面

2,800

300300

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

●ＣＢ

●ＣＢ

Ｆ
● 既設のままを示す

◆ 一時取外シ（再取付）

既設躯体を示す

凡 例

既設のままを示す

壁塗替を示す

仕上凡例

床　：Ｆ１８
モルタル面　ケレン清掃

タイルカーペット敷

床　：
タイルカーペット敷

Ｆ１９
モルタル金コテ

ＢＢ１ 巾木：ビニル巾木Ｈ＝６０

壁　：Ｗ２９
既設モルタル面

下地調整ＲＢ種の上ＥＰ塗

下地調整ＲＢ種の上ＥＰ塗
Ｗ３０

既設ＰＢ面

ＬＧＳ下地（ＧＷ充填）スラブまで

ＥＰ塗

Ｗ１３ ＰＢァ１２．５＋１２．５

ＬＧＳ下地
Ｃ１

化粧石膏ボードァ９．５張
天井：

壁　：

壁　：

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

凡 例

● 既設のままを示す

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

◆ 一時取外シ（再取付）

壁塗替を示す

凡 例

壁　：Ｗ２９

壁　：Ｗ３０

床　：Ｆ１８

仕上凡例

改修前 改修後

既設モルタル面

下地調整ＲＢ種の上ＥＰ塗

下地調整ＲＢ種の上ＥＰ塗

既設ＰＢ面

モルタル面　ケレン清掃

タイルカーペット敷※タイルカーペット敷

●モルタル金コテ押エ

※ＰＢァ９．５下地

※岩綿吸音板ァ９

●ＡＥＰ塗

●モルタル金コテ押エ

●ＡＥＰ塗

●ＰＢァ１２．５下地

天井：

※ＬＧＳ下地
ＬＧＳ下地

化粧石膏ボードァ９．５張
Ｃ１

Ｃ１

Ｗ３０ Ｗ１３Ｗ２９Ｗ２９

ＢＢ１

Ｆ１８ Ｆ１９ Ｆ１８Ｆ１９

Ｗ２９

9
0
0

3
,
5
0
0

３ＦＬ

２ＦＬ

2
,
6
0
0

4
0

1,
5
6
0

1
,
0
0
0

9
0
0

3
,
5
0
0

３ＦＬ

２ＦＬ

壁：※モルタル金コテ押エ　ＡＥＰ塗
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

２階更衣室（男）

２階更衣室（女）

3
,
5
0
0

３ＦＬ

２ＦＬ

5,000

９

3903,4101,200

ＯＰＥＮ

Ａ面
Ｃ

2,000

Ｂ面

5,000

９

390 3,410 1,200

Ｃ面

1
,
0
0
0

Ｃ

2,000

Ｄ面

2
,
4
0
0

1
,
1
0
0

2
,
0
0
0

4
0
0

2
,
6
0
0

4
0

1
,
5
6
0

　　※ＬＧＳ下地

壁：※ＰＢァ１２．５　ＡＥＰ塗

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

壁：●ＰＢァ１２．５　ＡＥＰ塗

　　●ＬＧＳ下地

※三方枠：木製
　　※ＬＧＳ下地

壁：※ＰＢァ１２．５　ＡＥＰ塗

壁：※ＰＢァ１２．５　ＡＥＰ塗

　　※ＬＧＳ下地

壁：※ＰＢァ１２．５　ＡＥＰ塗

　　※ＬＧＳ下地

天井：※化粧石膏ボードァ９．５張

床：※ビニル床タイル張

　　●モルタル金コテ押エ

5,000

９

1,200

Ａ面

3,800

2
,
4
0
0

2
,
0
0
0

4
0
0

2,600

600 2,000

Ｂ面

2
,
4
0
0

2
,
0
0
0

4
0
0

5,000

９
Ｃ面

2,600

Ｄ面

3
,
5
0
0

３ＦＬ

２ＦＬ

2
,
4
0
0

1
,
1
00

2
,
0
0
0

4
0
0

壁：※ＰＢァ１２．５　ＡＥＰ塗

　　※ＬＧＳ下地

壁：※ＰＢァ１２．５　ＡＥＰ塗

　　※ＬＧＳ下地

300 300

　　※モルタル金コテ押エ

壁：●モルタル金コテ押エ　ＡＥＰ塗
壁：●モルタル金コテ押エ　ＡＥＰ塗●ＲＣ壁

●ＲＣ壁

壁：※ＰＢァ１２．５　ＡＥＰ塗

　　※ＬＧＳ下地

●ＲＣ壁

壁：●モルタル金コテ押エ　ＡＥＰ塗

床：※ビニル床タイル張

　　※モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床タイル張

床：※ビニル床タイル張

　　●モルタル金コテ押エ

※洗面化粧台

　　　※ＬＧＳ下地

天井：※化粧石膏ボードァ９．５張

　　　※ＬＧＳ下地

壁：※モルタル金コテ押エ　ＡＥＰ塗

　　※ＲＣ壁

壁：※ＰＢァ１２．５　ＡＥＰ塗

　　※ＬＧＳ下地

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

凡 例

２階湯沸室

3
,
5
0
0

３ＦＬ

２ＦＬ

2
,
4
0
0

1
,
1
0
0

2
,
0
0
0

4
0
0

1,700

ＯＰＥＮ

Ａ面

2,000

Ｂ面

1,700

Ｃ面

ＯＰＥＮ ＯＰＥＮ

2,000

2
,
4
0
0

2
,
0
0
0

4
0
0

Ｄ面

※三方枠：木製

※ミニキッチンＷ１２００

　ガスコンロ付

※幕板：メラミン化粧合板張り

壁：※モルタル金コテ押エ　ＡＥＰ塗

　　※ＲＣ壁

※アコーディオンカーテン

壁：※ＰＢァ１２．５　ＡＥＰ塗

　　※ＬＧＳ下地

壁：※ＰＢァ１２．５　ＡＥＰ塗

　　※ＬＧＳ下地

300

床：※ビニル床タイル張

　　※モルタル金コテ押エ

300　　※モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床タイル張

床：※ビニル床タイル張

　　●モルタル金コテ押エ

天井：※化粧石膏ボードァ９．５張

　　　※ＬＧＳ下地

※アルミパーテーション

２階展開図（更衣室（男）、（女）、湯沸室）

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

※ＣＢ

壁：※ＰＢァ１２．５　ＡＥＰ塗

　　※ＬＧＳ下地
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

２階食堂

2
,
4
0
0

2,000 2,000 2,000 2,000

Ａ面 Ｂ面 Ｃ面 Ｄ面

2
,
6
0
0

9,800

4
0

2
,
0
0
0

1
0
0
46
0

Ａ面

11,200

5,600 5,600

Ｃ Ｂ

2
,
6
0
0

4
7
5
2
5

2
,
0
0
0

1
0
0

屋内消火栓
消
火
器

5
6
5

1
,
1
4
0

8
9
5

ＯＰＥＮ

Ｂ面
Ａ

5
0

2
,
1
5
5

4
4
5

Ｆ

Ｆ

Ｆ

3
,
5
0
0

３ＦＬ

２ＦＬ

２階倉庫６

ＯＰＥＮＯＰＥＮ

300
床：※ビニル床タイル張

　　※モルタル金コテ押エ

※アコーディオンカーテン

壁：※ＰＢァ１２．５　ＡＥＰ塗

　　※ＬＧＳ下地
※アルミパーテーション

天井：※化粧石膏ボードァ９．５張

　　　※ＬＧＳ下地

300 300 300
床：※ビニル床タイル張

　　※モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床タイル張

　　※モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床タイル張

　　※モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床タイル張

　　●モルタル金コテ押エ

壁：※モルタル金コテ押エ　ＡＥＰ塗

　　※ＲＣ壁

壁：※モルタル金コテ押エ　ＡＥＰ塗

　　※ＲＣ壁

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

1
,
1
0
0

壁：※モルタル金コテ押エ　ＡＥＰ塗

　　※ＲＣ壁

4,000 5,800

Ｗ２１６８Ｈ９００Ｄ６００

※木製棚

壁：※クロス張（Ｃ級）ＰＢァ１２．５下地

　　●ＲＣ壁

壁：※クロス張（Ｃ級）ＰＢァ１２．５下地

　　●ＲＣ壁

壁：※クロス張（Ｃ級）ＰＢァ１２．５下地

　　※ＲＣ壁

3,
5
0
0

9
0
0

８

※木製棚

Ｗ２１６８Ｈ９００Ｄ４９０

壁：※クロス張（Ｃ級）ＰＢァ１２．５下地

※ＬＧＳ下地

壁：※クロス張（Ｃ級）ＰＢァ１２．５下地

　　※ＲＣ壁

300
　　※モルタル金コテ押エ

床：※フローリングァ１２張

◆掲示板：９００×９００
※軽量バランスシャッター

※ＳＵＳ製枠

※配膳カウンター：木製ァ４０

壁：※クロス張（Ｃ級）ＰＢァ１２．５下地壁：※クロス張（Ｃ級）ＰＢァ１２．５下地

※ＣＢ壁 ※ＲＣ壁

※塩ビ製手すり

※車いすガード

壁：※クロス張（Ｃ級）ＰＢァ１２．５下地

※ＣＢ壁

巾木：※木製Ｈ＝６０

2
,
6
00

9,800

2
,
6
00

5
6
5

1
,1
4
0

8
9
5

Ｃ面

11,200

5,6005,600

ＣＢ
Ｄ面

1
,
0
0
0

1
,
00
0

6
0
0

Ｆ Ｆ

6
0
0

1
,
9
6
0

4
0

Ａ

Ｆ Ｆ

壁：※クロス張（Ｃ級）ＰＢァ１２．５下地

※ＬＧＳ下地

※ＬＧＳ下地

天井：※ビニルクロス張　ＰＢァ９．５下地

4,0005,800

８

※ＳＵＳ製枠

※面台：ＳＵＳ

91
5

810

※化粧カガミ：Ｗ３５５Ｈ４６０

※配膳カウンター：木製ァ４０

◆ＣＢ ◆ＣＢ

壁：※クロス張（Ｃ級）ＰＢァ１２．５下地

　　●ＲＣ壁

巾木：※木製Ｈ＝６０
床：※フローリングァ１２張

　　●モルタル金コテ押エ

天井：※ビニルクロス張　ＰＢァ９．５下地

※ＬＧＳ下地

壁：※クロス張（Ｃ級）ＰＢァ１２．５下地

　　●ＣＢ壁 ●ＣＢ●ＣＢ

　　●ＲＣ壁

壁：※クロス張（Ｃ級）ＰＢァ１２．５下地

巾木：※木製Ｈ＝６０91
5

面台壁：※陶器質１００角タイル張

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

凡 例

２ＦＬ

３ＦＬ

3
,
5
0
0

３ＦＬ

２ＦＬ

※軽量バランスシャッター

２階展開図（倉庫６、食堂）

壁：※クロス張（Ｃ級）ＰＢァ１２．５下地

※ＣＢ壁
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Ｗ

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71

２階厨房

２階展開図（厨房）

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

2
,
4
0
0

2
,
1
5
5

1
95

1
,
0
5
0

1
,
1
5
0

3
1
0

1
0
0

3
,
5
0
0

1
,
1
5
0

5
0

5,000

９

4,610 390

Ａ面

２ＦＬ

①ＳＵＳ製フードＢＯＸ 3
50

　　※モルタル金コテ押エ

　　※養生モルタルァ２５

　　※シンダーコンクリート押エァ１５０

床：※エポキシ系防塵塗床　ノンスリップ加工

※ＳＵＳ製蓋 ※ＳＵＳ製蓋

壁：※陶器質１００角タイル張

　　※モルタル下地　ＣＢ壁

壁：※陶器質１００角タイル張

1
5
0

　　※モルタル下地　ＲＣ壁

３ＦＬ

2
,
4
0
0

1,
0
5
0

1
,
1
5
0

3
1
0

1
0
0

9
4
5

1
,
2
9
5

1
0

5,000

９

4,610390

Ｃ面

壁：※陶器質１００角タイル張

　　※モルタル下地　●ＲＣ壁

※ＳＵＳ製枠

※軽量バランスシャッター

3
,
5
0
0

5
0

２ＦＬ

３ＦＬ

1,
1
5
0

5
0

2
,
00
0

2
,
3
5
0

3
0
0

ＯＰＥＮ

1,6005,600

7,200

ＢＡ

※軽量バランスシャッター

※配膳カウンター：木製ァ４０

壁：※陶器質１００角タイル張

　　※モルタル下地　ＣＢ壁

壁：※ケイカル板ァ６　ＶＰ塗

Ｐ

1,600 5,600

7,200

Ｂ Ａ

②ＳＵＳ製フードＢＯＸ

壁：※陶器質１００角タイル張

壁：※陶器質１００角タイル張

　　※ＬＧＳ下地

天井：※ケイカル板ァ６　ＶＰ塗

　　※モルタル下地　●ＣＢ壁

　　※モルタル下地　●ＲＣ壁

壁：※陶器質１００角タイル張

　　※モルタル下地　ＣＢ壁

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

凡 例

ステンレスフードＢＯＸ　撤去一覧表

番号 Ｄ Ｈ 数

①

②

③

③ＳＵＳ製フードＢＯＸ

１９００

１１４０

１２００

９００

１１４０

１２００

３５０ １

３５０ １

３５０ １

　　※ＬＧＳ下地

Ｂ面

Ｄ面

　　●アスファルト防水

①ＳＵＳ製フードＢＯＸ
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2
,
6
0
0

1
0
0

3,
5
0
0

9
0
0

２ＦＬ

３ＦＬ

3
4
5

1
0
0

1
,
3
4
5
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Ｃ１

4,0005,800

14,410390

5,000

８９

2
5
5

◆ＣＢ ◆ＣＢ

Ｗ１９

Ｗ１９

Ｗ１９

Ｆ１５

Ｗ１９ Ｗ１９

ＢＢ１

木製ＣＢ：ＳＯＰ塗替 木製ＣＢ：ＳＯＰ塗替

Ｃ面

2
,
6
00

11,200

5,6005,600

ＣＢ
Ｄ面

1
,
0
0
0

1
,
00
0

6
0
0

Ａ

●ＣＢ●ＣＢ

Ｐ

ＦＦ

Ｗ１９ 排煙オペレーター

1
,
4
0
0

11,200

5,600 5,600

Ｃ Ｂ

2
,
6
00

4
7
5
2
5

2
,
0
0
0

1
0
0

Ｂ面
Ａ

Ｐ

370

Ｆ２

Ｗ１９Ｗ２９

Ｆ１５

2
5
5

ＢＢ１

3
,
5
0
0

9
0
0

３ＦＬ

２ＦＬ

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子
縮 尺

A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日 改修後

改修後

２階展開図（社会福祉協議会事務所）

2
,
6
0
0

1
0
0

4,000 5,800

3
,
5
0
0

90
0

８

２ＦＬ

３ＦＬ

3
45

1
0
0

1
,
3
4
5

1
0
0

4
4
0

6
0

4
0

6
0

5
5

5
5

14,410 390

5,000

９

Ｆ２０

Ｆ１５

Ｗ１９ Ｗ１９ Ｗ７ Ｗ７

屋内消火栓

（機械設備工事）

660

Ｆ２

2
5
5

Ｃ１

Ａ面

● 既設のままを示す

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

仕上凡例

◆ 一時取外シ（再取付）

既設躯体を示す

既設のままを示す

壁塗替を示す

床　：

床　：

Ｆ１

Ｆ２

ビニル床シートァ２．８張

モルタル面　ケレン清掃

モルタル金コテ

ビニル床シートァ２．８張

乾式２重床床　：Ｆ１５

セルフレベリングァ１０

ビニル床シートァ２．８張

床　：Ｆ２０
セルフレベリングァ１０

ビニル床シートァ２．８張

ＢＢ１ 巾木：ビニル巾木Ｈ＝６０

壁　：Ｗ２３
ＬＧＳ下地（ＧＷ充填）スラブまで

ＰＢァ１２．５＋１２．５スラブまで　ＥＰ塗

ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）ＥＰ塗
壁　：Ｗ１９

既設ＲＣ壁  モルタル面ケレン清掃

壁　：Ｗ７
ＬＧＳ下地

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

壁　：Ｗ２９
既設モルタル面

下地調整ＲＢ種の上ＥＰ塗

壁　：
下地調整ＲＢ種の上ＥＰ塗

Ｗ３０
既設ＰＢ面

ＬＧＳ下地
Ｃ１

化粧石膏ボードァ９．５張
天井：

凡 例

２階社会福祉協議会事務所

Ｄ
ＳＵＳ製面台

ＰＢァ１２．５下地

壁：化粧ケイカル板ァ６

５ｈ

壁見切：アルミ複合型材
壁見切：アルミ複合型材

キッチン Ｄ
７

Ｗ７

Ｗ１９

Ｗ３０

Ｗ２９

Ｆ２０

Ｗ２９
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71
２階展開図（更衣室（男））

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

２階脱衣室（男）

2
,
6
0
0

3
,
5
0
0

9
0
0

2
,
6
0
0

3
,
5
0
0

9
0
0

7
0
0

2
,
6
0
0

1
,
0
0
0

1
,
5
6
0

4
0

2
,
6
0
0

2
,
0
0
0

6
0
0

2,900

Ａ面
２

2,900

Ａ面
２

6,900

Ｂ面

2,900

２
Ｃ面

１１ １Ｈ

３ＦＬ

２ＦＬ ※床下点検口：４５０角

　　※ＬＧＳ下地

●ＣＢ ●ＣＢ

※巾木：ビニル巾木Ｈ＝６０

※木枠：１４５×２５

●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

※巾木：木製Ｈ＝６０ ※巾木：ビニル巾木Ｈ＝６０

壁：※内装用吹付タイル

壁：●内装用吹付タイル

　　●ＲＣ壁

※木枠：１００×２５

※木枠：１４５×２５

※塩ビ製手すり：Ｌ６００

※巾木：ビニル巾木Ｈ＝６０

壁：※内装用吹付タイル

※モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁
●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

壁：●内装用吹付タイル

壁：※ＰＢァ１２．５　内装用吹付タイル

壁：※ＰＢァ１２．５　内装用吹付タイル

　　※ＬＧＳ下地

※巾木：ビニル巾木Ｈ＝６０

※木枠：１４５×２５

※塩ビ製手すり：Ｌ８００

　　※ＬＧＳ下地

壁：※ＰＢァ１２．５　内装用吹付タイル

2,900

２
Ｃ面

１

壁：※内装用吹付タイル

壁：※内装用吹付タイル

900

2
,
6
0
0

2,
0
00

6
0
0

9
0
0

Ｗ２３３０Ｄ４６０Ｈ１４９０

6,900

Ｂ面
Ｈ

床：※ビニル床シートァ２．８

※巾木：木製Ｈ＝６０

３ＦＬ

２ＦＬ

※化粧カガミ

※マーブライトカウンター

※巾木：木製Ｈ＝６０

●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

壁：●内装用吹付タイル

300

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

凡 例

2,900

Ａ面

2,400

Ｂ面

2,900 2,400

Ｃ面 Ｄ面

2
,
4
0
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2
,
0
0
0

4
0
0

2
,
4
0
0

2
,
0
0
0

4
0
0

3
,
5
00

1,
1
0
0

２ＦＬ

２

※化粧カガミ

壁：※化粧ケイカル板ァ６　ＰＢァ１２．５

　　※ＬＧＳ下地　　※モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

壁：※化粧ケイカル板ァ６　ＰＢァ１．５

　　※ＬＧＳ下地

300 300

床：※ビニル床シートァ２．８

　　※モルタル金コテ押エ

300 300

床：※ビニル床シートァ２．８

　　※モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床シートァ２．８

　　※モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床シートァ２．８

　　※モルタル金コテ押エ

天井：※化粧石膏ボードァ９．５張

　　　※ＬＧＳ下地

２階身障者用ＷＣ

３ＦＬ

※脱衣棚

※ＳＵＳ製手すり

　　●モルタル金コテ押エ

　　（ノンスリップ）

２

床：※ビニル床シートァ２．８

　　●モルタル金コテ押エ

2
6
5

26
5

2
6
5

ＳＬ

ＳＬ

ＳＬ

2
3
5
3
0

※木枠：９５×２５

壁：●内装用吹付タイル

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

　　※モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

壁：※化粧ケイカル板ァ６　ＰＢァ１２．５

※巾木：ビニル巾木Ｈ＝６０

　　※モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

壁：※化粧ケイカル板ァ６　ＰＢァ１２．５
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

2
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Ａ面
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Ｆ
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２ ２
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2
,
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3
,
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0
0

9
0
0

３ＦＬ

２ＦＬ

※排水溝：Ｗ１５０　

※ＳＵＳ蓋：Ｗ２００

※ＳＵＳ製手すり

4
0
0

2
1
0
3
0

2
5

2
0
0

　　※モルタル金コテ押エ　●ＲＣ壁

壁：※半磁器質デザインタイル張

床：※磁器質５０角モザイクタイル張

※シンダーコンクリート押エ　養生モルタル

●アスファルト防水

※シンダーコンクリート押エ　養生モルタル

●アスファルト防水

床：※磁器質１００角タイル張

壁：※半磁器質デザインタイル張

　　※モルタル金コテ押エ　●ＲＣ壁

壁：※半磁器質デザインタイル張

　　※モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

※面台：御影石ァ２５

※化粧カガミ

壁：※半磁器質デザインタイル張

　　※モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

壁：※半磁器質デザインタイル張

　　※モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

　　※ＬＧＳ下地

天井：※バスリブ張

※ＳＵＳ製手すり

壁：※半磁器質デザインタイル張

　　※モルタル金コテ押エ　●ＲＣ壁

Ｄ面

※天板：木製樹脂 ※天板：御影石ァ２５

※ＳＵＳ製手すり

※天板：木製樹脂 ※面台：御影石ァ２５

※化粧カガミ

2
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4,150

Ａ面 ４
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３ＦＬ

２ＦＬ
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,
6
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6
0
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1
,
6
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4
0
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Ｈ

1,000

Ｆ

4
0
0

1
5
0

6,900

5,900

2
,
6
0
0

2,
0
0
0

6
0
0

4,150

Ｃ面４

※ＳＵＳ製手すり

※排水溝：Ｗ１５０　

※ＳＵＳ蓋：Ｗ２００

壁：※半磁器質デザインタイル張

　　※モルタル金コテ押エ　●ＲＣ壁

※天板：木製樹脂 ※天板：御影石ァ２５

※ＳＵＳ製手すり

※天板：木製樹脂

床：※磁器質５０角モザイクタイル張

※シンダーコンクリート押エ　養生モルタル

●アスファルト防水

Ｂ面

※面台：御影石ァ２５

※化粧カガミ

壁：※半磁器質デザインタイル張

　　※モルタル金コテ押エ　●ＲＣ壁

※化粧カガミ

※面台：御影石ァ２５210210

壁：※半磁器質デザインタイル張

　　※モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

　　※ＬＧＳ下地

天井：※バスリブ張

2
1
0
3
0

2
5

2
00

2
,
6
0
0

Ｈ

6,900

1,0005,900

8
0
0

ＳＵＳ製手すり

Ｆ

Ｄ面

5
0
0

2
,
1
0
0

壁：※半磁器質デザインタイル張

　　※モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

床：※磁器質１００角タイル張

※シンダーコンクリート押エ　養生モルタル

●アスファルト防水

3
,
5
0
0

2
6
5

ＳＬ

9
0
0

2
65

ＳＬ

３ＦＬ

２ＦＬ

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

凡 例

２階展開図（一般浴室（男）、（女））

２階一般浴室（男）

２階一般浴室（女）
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1,250 1,100

Ｂ面

1,150 100

３
Ａ面

※塩ビ製手すり：Ｌ６００

※塩ビ製手すり：Ｌ６００

※ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

壁：※ビニルクロス張

※カーテン

※木製建具枠

2
,
6
0
0

9
0
0

3
,
5
0
0

３ＦＬ

２ＦＬ

ＳＬ

2
6
5

壁：※ビニルクロス張

※ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71

２階脱衣前室

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

２階更衣室内ＷＣ

2
,
6
0
0

1,550

Ａ面

2,400

Ｂ面

1,550

2
,
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0
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2
,
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0
0

6
0
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ＯＰＥＮ

Ｃ面

2,400

Ｄ面

2
,
6
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2
,
2
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4
0
0

Ｗ１２００Ｈ１４００Ｄ３００

9
0
0

3
,
5
0
0

３ＦＬ

２ＦＬ

ＳＬ

※塩ビ製手すり

壁：※内装用吹付タイル

※モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁 ※ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地 ※ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地
壁：※内装用吹付タイル 壁：※内装用吹付タイル

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

壁：※内装用吹付タイル

※ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

※木製枠

300

床：※ビニル床シートァ２．８張

※モルタル金コテ押エ ●モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床シートァ２．８張 床：※ビニル床シートァ２．８張

●モルタル金コテ押エ ※モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床シートァ２．８張

※下足入れ

※塩ビ製手すり

壁：※内装用吹付タイル

※ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

　　　※ＬＧＳ下地

天井：※岩綿吸音板ァ９張　ＰＢァ９．５下地

2
6
5

1,100

Ｄ面

1,250

1,150100

Ｃ面
３

2
,
60
0

9
0
0

3
,
5
0
0

３ＦＬ

２ＦＬ

ＳＬ

2
6
5

※ＳＵＳ製手すり：Ｌ７００

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

壁：※ビニルクロス張

※ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地
壁：※ビニルクロス張

※ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

●モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床シートァ２．８張

２階更衣室（女）

3,550

7
0
0

2
,
60
0

2,900

1,450 1,450

３
Ａ面

6,900

2
,
60
0

1
,
0
0
0

1
,
5
6
0

4
0

Ｂ面

Ｌ８００Ｈ６００

9
0
0

３
Ａ面

2
,
60
0

2
,
0
0
0

6
0
0

9
0
0

3
,
5
0
0

３ＦＬ

2
6
5

２ＦＬ

ＳＬ

※塩ビ製手すり

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

壁：※内装用吹付タイル

※ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

壁：※内装用吹付タイル

※モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁 ●ＣＢ ●ＣＢ

300

●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

壁：●内装用吹付タイル

壁：※内装用吹付タイル

壁：※内装用吹付タイル

●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

4,500 2,400

※塩ビ製Ｌ型手すり

※マーブライトカウンター

※化粧カガミ

壁：※内装用吹付タイル

※ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

壁：※内装用吹付タイル

※モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

2,900

1,4501,450

３

2
,
6
0
0

2
,
0
0
0

6
0
0

3,550

Ｃ面 Ｃ面

6,900

1,100 1,300 4,500

6
0
0

Ｗ２３３０Ｄ４６０Ｈ１４９０

2
,
6
0
0

9
0
0

3
,
5
0
0

３ＦＬ

２ＦＬ

※吊りカーテンレール

2
,
0
0
0

6
0
0

ＯＰＥＮ

壁：※内装用吹付タイル

※ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

壁：※内装用吹付タイル

天井：※ケイカル板ァ６　ＶＰ塗

　　　※ＬＧＳ下地

Ｄ面

※木製建具枠

※カーテン

※吊りカーテンレール

※脱衣棚

※ＳＵＳ製手すり

壁：※内装用吹付タイル

※ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

壁：※内装用吹付タイル

※ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

●モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床シートァ２．８張

（ノンスリップ）

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

凡 例

２階展開図（脱衣前室、脱衣室（女）、脱衣室内ＷＣ）

※ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

※ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

Ｈ

Ｈ

ＯＰＥＮ
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２ＦＬ

３ＦＬ

１ ２
Ａ面

2,900

9
0
0

3
,
5
0
0

2
,
6
0
0

令和4年6月24日

阿児健康福祉センター大規模改修工事

A3：1/71

A2：1/50
縮 尺

三橋五百子

前野　初像

一級建築士　第117489号

一級建築士　第307846号

加藤　早妃

一級建築士　第378328号

一級建築士　第360917号

前田　祐作

担当

担当

担当

担当 図面番号
特

項

事

記
設 計 年 月 日

図 面 名 称

工 事 名 称

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

前 野 建 築 設 計
一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

会社
株式

●ＣＢ ●ＣＢ
ブラインド設置 ブラインド設置

Ｗ２

Ｈ

4
0

1
,
5
6
0

1
,
0
0
0

2
,
6
0
0

5,000

Ｗ１３

Ｂ面
１

Ｃ面
２

2,900

6
0
0

2
,
0
0
02
,
6
0
0

Ｗ１３

6
0
0

2
,
0
0
02
,
6
0
0

Ｈ

5,000

Ｗ２

Ｆ１Ｆ１ Ｆ２

ＢＢ１

2
,
6
0
0

2,
0
0
0

6
0
0

２

3
,
5
0
0

9
0
0

３ＦＬ

２ＦＬ

2
00

2
6
5

ＳＬ

３

●ＣＢ
ブラインド設置

1
0

2
5
5

420

5,600

ＣＢ
ブラインド設置

Ｆ
２

流し台

Ｄ
ＳＵＳ製面台

改修後

Ｗ２

Ｗ２

Ｆ２

Ｆ１５

Ｆ１

Ｗ１９Ｗ１９

Ｈ

1,000

420

Ｆ２

Ｗ２

Ｗ１３ Ｗ１３

Ｆ１５

2
,
6
0
0

1
,
1
0
0

２３

420

5,600

Ｆ２

Ｆ１５

Ｆ１

Ｗ１３ Ｗ１３

Ｃ面Ａ面 Ｂ面

6,000

5,000

Ｈ

1,000

420

Ｆ２

Ｗ１３

Ｆ１５

Ｂ面

6,000

5,000

2
,
6
0
0

2
,
0
0
0

6
0
0

3
,
5
0
0

9
0
0

３ＦＬ

２ＦＬ

2
6
5

ＳＬ

Ｗ１９

２階特別診察室待合

２階特別診察室

● 既設のままを示す

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

◆ 一時取外シ（再取付）

既設躯体を示す

既設のままを示す

壁塗替を示す

凡 例 仕上凡例

床　：

床　：

Ｆ１

Ｆ２

ビニル床シートァ２．８張

モルタル面　ケレン清掃

モルタル金コテ

ビニル床シートァ２．８張

乾式２重床床　：Ｆ１５

セルフレベリングァ１０

ビニル床シートァ２．８張

ＢＢ１ 巾木：ビニル巾木Ｈ＝６０

Ｗ２ 壁　：
既設モルタル下地　既設内装用吹付タイル

下地調整ＲＣ種の上ＥＰ塗　

ＬＧＳ下地（ＧＷ充填）スラブまで

ＥＰ塗

Ｗ１３ ＰＢァ１２．５＋１２．５壁　：

ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）ＥＰ塗
壁　：Ｗ１９

既設ＲＣ壁  モルタル面ケレン清掃

下地調整材Ｃ－２　ＥＰ塗
壁　：

既設ＲＣ壁　既設モルタル下地
Ｗ２１

２階展開図（特別診察室待合、特別診察室）

1,
6
1
0

ＬＧＳ下地
天井：

Ｃ１０

Ｃ１
化粧石膏ボードァ９．５張

５ｅ

Ｃ１

改修後

Ｗ２１

壁：モルタル補修

Ｄ面

Ｗ１９
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令和4年6月24日

阿児健康福祉センター大規模改修工事

A3：1/71

A2：1/50
縮 尺

三橋五百子

前野　初像

一級建築士　第117489号

一級建築士　第307846号

加藤　早妃

一級建築士　第378328号

一級建築士　第360917号

前田　祐作

担当

担当

担当

担当 図面番号
特

項

事

記
設 計 年 月 日

図 面 名 称

工 事 名 称

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

前 野 建 築 設 計
一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

会社
株式

改修後

3
,
5
0
0

３ＦＬ

２ＦＬ

ＳＬ

2
6
5

３

2,200

Ａ面

2
,5
0
0

1
,
0
0
0

ベビーチェア（機械設備工事）

2,500

Ｂ面
３

2,200

Ｃ面

Ｗ１６
Ｗ１６

Ｃ１

２階ＷＣ

3
,
5
0
0

３ＦＬ

２ＦＬ

ＳＬ

2
6
5

４３

5,600

●ＣＢ
ブラインド設置

ＣＢ
ブラインド設置

420

2
,
6
0
0

9
0
0

Ｆ１５Ｆ１
Ｆ２

Ｗ２

Ｗ２

Ｗ１０

Ｗ１９ Ｗ１９

Ｈ

1,000

6,900

5,900

2
,
6
0
0

1
,
1
0
0

9
5
0

1
0
0

56
0

420

Ｆ２
Ｆ１５ Ｆ１

ＢＢ１

Ｗ１９ Ｗ１９ Ｗ７

壁見切：アルミ複合型材

Ｗ５

Ａ面 Ｂ面

3
,
5
0
0

３ＦＬ

２ＦＬ

ＳＬ

2
6
5

2
,
6
0
0

9
0
0

2
,
6
0
0

４ ３

5,600

420

Ｆ１５ Ｆ１
Ｆ２

Ｗ７
ＯＰＥＮ

Ｃ１

Ｃ１

Ｈ

1,000

6,900

5,900

420

Ｆ２
Ｆ１５Ｆ１

ＢＢ１

Ｗ２

Ｗ１３

Ｃ面 Ｄ面

● 既設のままを示す

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

◆ 一時取外シ（再取付）

既設躯体を示す

既設のままを示す

壁塗替を示す

凡 例 仕上凡例

床　：

床　：

Ｆ１

Ｆ２

ビニル床シートァ２．８張

モルタル面　ケレン清掃

モルタル金コテ

ビニル床シートァ２．８張

床　：Ｆ１６
防滑性ノーワックスビニル床シートァ２．０張

モルタル金コテ

乾式２重床床　：Ｆ１５

セルフレベリングァ１０

ビニル床シートァ２．８張

床　：Ｆ９
モルタル面　ケレン清掃

防滑性ノーワックスビニル床シートァ２．０張

ＢＢ１ 巾木：ビニル巾木Ｈ＝６０

巾木：ＢＢ４ 床同材巻上Ｈ＝２００

Ｗ２ 壁　：
既設モルタル下地　既設内装用吹付タイル

下地調整ＲＣ種の上ＥＰ塗　

壁　：Ｗ５
既設ＰＢ下地　既設内装用吹付タイル

下地調整ＲＣ種の上ＥＰ塗　

壁　：Ｗ７
ＬＧＳ下地

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

壁　：Ｗ１０
ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）ＥＰ塗

新設ＲＣ壁

ＬＧＳ下地（ＧＷ充填）スラブまで

ＥＰ塗

Ｗ１３ ＰＢァ１２．５＋１２．５壁　：

抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張

壁　：

ＬＧＳ下地（ＧＷ充填）スラブまで

Ｗ１６ 耐水ＰＢァ１２．５＋１２．５（スラブまで）

ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）ＥＰ塗
壁　：Ｗ１９

既設ＲＣ壁  モルタル面ケレン清掃

２階展開図（ＷＣ、待合室）改修後

２階待合室

ＬＧＳ下地
Ｃ１

化粧石膏ボードァ９．５張
天井：

Ｗ１６

2,500

Ｂ面

ポストフォーム面台

Ｄ
６ｍ

Ｗ１６

ＢＢ４

Ｆ９ Ｆ１６

Ｗ１９
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令和4年6月24日

阿児健康福祉センター大規模改修工事

A3：1/71

A2：1/50
縮 尺

三橋五百子

前野　初像

一級建築士　第117489号

一級建築士　第307846号

加藤　早妃

一級建築士　第378328号

一級建築士　第360917号

前田　祐作

担当

担当

担当

担当 図面番号
特

項

事

記
設 計 年 月 日

図 面 名 称

工 事 名 称

管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

前 野 建 築 設 計
一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

会社
株式

改修後

3
,
5
0
0

３ＦＬ

２ＦＬ

ＳＬ

2
6
5

2
,5
0
0

1
,
0
0
0

改修後

４

1,450

Ａ面

2,300

Ｗ７ Ｗ１９

Ｂ面
４

1,450

Ｃ面

2,300

Ｄ面

Ｗ７ Ｗ７

Ｃ１

ＢＢ１

Ｆ１５

２階更衣室（休日夜間応急診療所）

２階展開図（更衣室（休日夜間応急診療所））

2
,
6
0
0

3
,
5
0
0

9
0
0

３ＦＬ

２ＦＬ

Ａ面 ７

2,800

Ｇ

5,200

Ｂ面

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　●モルタル金コテ押エ

　　　※ＬＧＳ下地

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

天井：※岩綿吸音板ァ１２張　ＰＢァ９．５下地

2,800

７ Ｃ面

5,200

Ｇ

2
,
6
0
0

1
,
0
0
0

1
,
5
6
0

4
0

Ｄ面

Ｆ

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

柱型：※内装用吹付タイル

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

壁：●内装用吹付タイル

※室名サイン

※ボルト

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＰＢァ１２．５　●ＬＧＳ下地

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

2
,
6
0
0

3
,
5
0
0

9
0
0

３ＦＬ

２ＦＬ

Ａ面 ７ Ｇ

5,200

Ｂ面 ７ Ｃ面

5,200

Ｇ

2
,
6
0
0

1
,
0
0
0

1
,
5
6
0

4
0

Ｄ面

柱型：※内装用吹付タイル

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

2,800

3,350

550

Ｗ７

Ｗ２１

6
0
0

2
,
0
0
0

Ｗ７

Ｗ２１

2,800

3,350

550

ＣＢ

Ｗ２

Ｗ３３

Ｃ１

Ｆ１

ＢＢ１

２階ロビー一部

２階相談室 改修後

改修前

● 既設のままを示す

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

◆ 一時取外シ（再取付）

既設躯体を示す

既設のままを示す

壁塗替を示す

凡 例 仕上凡例

ビニル床シートァ２．８張
床　：

モルタル面　ケレン清掃
Ｆ１

乾式２重床床　：Ｆ１５

セルフレベリングァ１０

ビニル床シートァ２．８張

ＢＢ１ 巾木：ビニル巾木Ｈ＝６０

壁　：Ｗ７
ＬＧＳ下地

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）ＥＰ塗
壁　：Ｗ１９

既設ＲＣ壁  モルタル面ケレン清掃

Ｗ２ 壁　：
既設モルタル下地　既設内装用吹付タイル

下地調整ＲＣ種の上ＥＰ塗　

下地調整材Ｃ－２　ＥＰ塗
壁　：Ｗ２１

既設ＲＣ壁　既設モルタル下地

壁　：Ｗ３３
既設ＬＧＳ下地

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

ＬＧＳ下地
Ｃ１

化粧石膏ボードァ９．５張
天井：
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71

２階デイルーム

２階展開図（デイルーム）

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

４

14,050

5,600 5,600 2,850

５ ６
Ａ面

34
0

6,900

Ｈ

Ｗ１１８０Ｈ１２７５Ｄ３００

Ｂ面

ＯＰＥＮ

2
,
5
0
0

6,900

Ｈ
Ｂ面

3
4
0

ステージ

2
,
4
2
5

5,600 1,300

Ｗ１８９５Ｈ６００Ｄ４０５

1
,
0
6
0

88
0530

400

1
7
0

４

14,050

5,6005,6002,850

５６

3
4
0

Ｃ面

2
,7
6
5

3
4
0

2
,
4
2
5

1
6
0

300360

5
0

2
,
5
00

6,900

ＨＤ面

Ｗ１７００Ｈ２１５０Ｄ４７０

2
,
6
0
0

9
0
0

3
,
5
0
0

３ＦＬ

２ＦＬ

1,060

※長押

巾木：※木製Ｈ＝１５０

1
00

4
0

※暗幕ＢＯＸ：Ｗ２５０　Ｈ１７０

　　●ＲＣ壁

2
1
0

※障子

天井：※化粧石膏ボードァ９．５張（杉柾）

　　　※ＬＧＳ下地

床：※タタミ　木床組

※障子

※下足箱

※木製廻縁：Ｈ４５

　　　●ＣＢ壁

壁：※ビニルクロス張　ＰＢァ１２．５下地

壁：※ビニルクロス張　ＰＢァ１２．５下地

　　●ＲＣ壁

壁：※ビニルクロス張　ＰＢァ１２．５下地

２ＦＬ

3
,
5
0
0

1
,
0
0
0

３ＦＬ

※木製吊り棚

※カーテンレール

※４０×４０＠３００

※木製吊り棚

Ｗ６００Ｈ４００Ｄ４０５ ※中段

※枕棚

1
,
6
5
0

※カーテンレール ※カーテンレール

※中段

※枕棚

　　●ＲＣ壁

壁：※ビニルクロス張　ＰＢァ１２．５下地

4,310 2,590

※ＳＵＳ製パイプ

※アコーディオンカーテン

※付柱

巾木：※木製Ｈ＝１５０

※流し台：Ｌ１０５０Ｈ８００Ｄ５５０

※吊り戸棚：Ｗ１０５０Ｈ５００Ｄ３７０

※吊り戸棚：Ｗ１２００Ｈ５００Ｄ３７０

※木製棚
床：※タイルカーペット床：※ビニル床シートァ２．８張

●ＲＣ壁

壁：※ケイカル板ァ６

※ＰＢァ１２．５

壁：※ビニルクロス張　ＰＢァ１２．５下地

　　●ＲＣ壁

壁：※ビニルクロス張　ＰＢァ１２．５下地

　　※ＬＧＳ下地

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

凡 例

1
,
0
0
0

2
,
6
0
0

4
0

1
,
5
6
0

壁：※ケイカル板ァ６　ＰＢァ１２．５

　　●ＬＧＳ下地
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子
縮 尺

A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

４

14,050

5,600 5,600 2,850

５ ６
Ａ面

6,900

Ｈ
Ｂ面

３ＦＬ

２ＦＬ

２ＦＬ

３ＦＬ

改修後２階事務室３

Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ

ＣＢ ＣＢ

Ｗ１９

Ｗ１９

Ｗ１９

ＢＢ１

Ｆ１８

2
,
6
0
0

4
0

1
,
0
0
0

1
,
5
6
0

Ｗ１９ Ｗ７

４

14,050

5,6005,6002,850

５６
Ｃ面

Ｆ１Ｆ２ Ｆ１８Ｆ１８

Ｆ２

ＢＢ１

Ｗ７ Ｗ３２ Ｗ７ Ｗ３３

Ｗ３３

Ｗ７

6,900

Ｈ
Ｄ面

Ｄ
７

キッチン

Ｄ
ＳＵＳ製面台

2
,
5
0
0

2
,
6
0
0

9
0
0

3
,
5
0
0

3
,
5
0
0

1
,
0
0
0

2
,
5
00

2,250

Ｗ７

Ａ面

2
,
5
00

2
,
0
0
0

50
0

2,000

Ｂ面

Ｗ７

2,250

Ｃ面

2,000

Ｄ面

Ｗ３２ Ｗ７

Ｗ７

Ｃ１

ＢＢ１

Ｆ２

改修後 ２階展開図（事務室３、更衣室）

２階更衣室

● 既設のままを示す

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

◆ 一時取外シ（再取付）

既設躯体を示す

既設のままを示す

壁塗替を示す

凡 例 仕上凡例

床　：

床　：

Ｆ１

Ｆ２

ビニル床シートァ２．８張

モルタル面　ケレン清掃

モルタル金コテ

ビニル床シートァ２．８張

床　：Ｆ１８
モルタル面　ケレン清掃

タイルカーペット敷

ＢＢ１ 巾木：ビニル巾木Ｈ＝６０

壁　：Ｗ７
ＬＧＳ下地

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

壁　：Ｗ３２
ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）ＥＰ塗

既設ＣＢ壁  モルタル面ケレン清掃

壁　：Ｗ３３
既設ＬＧＳ下地

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

壁　：
既設ＬＧＳ下地

Ｗ３４
ＰＢァ１２．５　化粧ケイカル板ァ６張

既設ＲＣ壁  モルタル面ケレン清掃

壁　：
化粧ケイカル板ァ６張

ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）Ｗ３５

ＬＧＳ下地
Ｃ１

化粧石膏ボードァ９．５張
天井：

ＬＧＳ下地
天井：Ｃ１０

化粧石膏ボードァ９．５張（不燃）

Ｃ１０

５ｄ

Ｗ３２

Ｗ３４

壁見切：アルミ複合型材

Ｗ３３

Ｆ１８Ｆ１

壁見切：アルミ複合型材

Ｗ３５ Ｗ１９

ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）ＥＰ塗
壁　：Ｗ１９

既設ＲＣ壁  モルタル面ケレン清掃
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71

２階リハビリ用プール

２階展開図（リハビリ用プール、脱衣室）

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

5,600

3,115 2,485

３
4
0
0

1
0
0

Ａ面

5,200

Ｇ

ＯＰＥＮ

Ｂ面

5,600

3,1152,485

３

2
,6
0
0

2
,
0
0
0

6
0
0

3
2
0

2
0

5
5
0

5
7
0

Ｃ面

2
,6
0
0

3
,
5
0
0

9
0
0

３ＦＬ

２ＦＬ

1
1
5

ＳＬ

※ひのき風呂

※ＳＵＳ製手すり

※化粧カガミ

※面台：御影石ァ２５

※ＳＵＳ製枠組

床：※磁器質１００角タイル張
※木製すのこ板

壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル下地

※ＣＢ壁 ●ＲＣ柱 ※ＲＣ壁

※三方枠：ＳＵＳ製Ｗ２２５

壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル下地　ＲＣ壁
※ＣＢ（アルミ）

※御影石ァ３５
※ＳＵＳ製手すり

6
0 3
0

1
5
0

2
5

床：※磁器質１００角タイル張

※養生モルタル　シンダーコンクリート押エ

●アスファルト防水

壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル下地　●ＲＣ壁

2
,
6
0
0

5,200

Ｇ

1
,8
6
0

7
0
0

4
0

5
5
0 9
1
0

床：※磁器質１００角タイル張
Ｄ面 　　※モルタル下地

壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル下地　●ＲＣ壁

※ＳＵＳ製手すり：Ｌ６００

※ＳＵＳ製手すり：Ｌ８００

※ＳＵＳ製手すり
※ＳＵＳ製手すり

２階脱衣室

3,430

3153,115

４Ａ面

6
0
0

5,200

Ｇ

1
,
2
0
0

ＯＰＥＮ

Ｂ面

2
,
6
0
0

2,
0
0
0

6
0
0

3
,
5
0
0

３ＦＬ

２ＦＬ

9
0
0

天井：※バスリブ張

　　　※ＬＧＳ下地

2
,
6
0
0

3
,
5
0
0

9
0
0

３ＦＬ

２ＦＬ
1
1
5

ＳＬ

※カーテンレール

※ＳＵＳ製手すり：Ｌ４００

※ＳＵＳ製手すり：Ｌ８００

※ＳＵＳ製Ｌ型手すり：Ｗ７００Ｈ６００

※吊りカーテンレール

2
0
0

3
0

8
5

　　※モルタル下地　ＲＣ壁

壁：※内装用吹付タイル

　　●モルタル下地　ＲＣ壁

2,
0
0
0

6
0
0

壁：※内装用吹付タイル

　　※モルタル下地　ＲＣ壁

壁：※内装用吹付タイル

　　●モルタル下地　ＲＣ壁
※吊りカーテンレール

壁：※内装用吹付タイル

床：※ビニル床シートァ２．８張

2
,
6
0
0

3,430

315 3,115

４
Ｃ面

5,200

Ｇ
Ｄ面

1
,8
6
0

7
0
0

4
0

ＯＰＥＮ

※面台：ＳＵＳ製

※ＣＢ（アルミ）

※洗濯機パン

８００×６００

710

1
,
2
0
0

　　　※ＬＧＳ下地

天井：※ケイカル板ァ６張　ＶＰ塗

※三方枠：ＳＵＳ製Ｗ２２５

壁：※内装用吹付タイル

　　※モルタル下地　ＲＣ壁

※ＳＵＳ製手すり：Ｌ６００

※塩ビ製手すり

※車いすガード
巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

2
,
6
0
0

3
,
5
0
0

9
0
0

1
1
5

ＳＬ

2
,
0
0
0

6
0
0

３ＦＬ

２ＦＬ

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

凡 例

　　●シンダーコンクリートァ８５

300 床：※ビニル床シートァ２．８張

　　※モルタル金コテ押エ
300

※三方枠：ＳＵＳ製Ｗ１９０

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　※モルタル金コテ押エ

300

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　※モルタル金コテ押エ

300 300

　　●モルタル金コテ押エ

●土間コンクリートァ１５０

●土間コンクリートァ１５０

　　●土間コンクリートァ１５０

壁：※内装用吹付タイル

　　●モルタル下地　ＲＣ壁

※木製脱衣棚

Ｗ１６５５Ｈ１５００Ｄ５１５
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