
株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子
縮 尺

A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日
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5,200

ＧＢ面

Ｗ１９

ＢＢ１

２階調剤室

２階診察室

２階展開図（受付・調剤室・診察室）

2,100

Ｇ

Ｗ２

Ｂ

Ｆ１

2,835

2,485 350

２

Ｗ５ Ｗ７

ＢＢ１

Ｃ面

Ｗ２

Ｃ１０

2,100
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● 既設のままを示す

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

◆ 一時取外シ（再取付）

既設躯体を示す

既設のままを示す

壁塗替を示す

床　：

床　：

Ｆ１

Ｆ２

ビニル床シートァ２．８張

モルタル面　ケレン清掃

モルタル金コテ

ビニル床シートァ２．８張

乾式２重床床　：Ｆ１５

セルフレベリングァ１０

ビニル床シートァ２．８張

仕上凡例

ＢＢ１ 巾木：ビニル巾木Ｈ＝６０

Ｗ２ 壁　：
既設モルタル下地　既設内装用吹付タイル

下地調整ＲＣ種の上ＥＰ塗　

壁　：Ｗ５
既設ＰＢ下地　既設内装用吹付タイル

下地調整ＲＣ種の上ＥＰ塗　

壁　：Ｗ７
ＬＧＳ下地

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）ＥＰ塗
壁　：Ｗ１９

既設ＲＣ壁  モルタル面ケレン清掃

凡 例

５ｆ

Ｆ２ Ｆ２

Ｆ１５Ｆ２
Ｆ２Ｆ２２

床　：
Ｆ２２

セルフレベリングァ１０

ポリスチレンフォームァ５０＋２５

モルタル金コテ

ビニル床シートァ２．８張

ＬＧＳ下地
天井：Ｃ１０

化粧石膏ボードァ９．５張（不燃）

ＬＧＳ下地
Ｃ１

化粧石膏ボードァ９．５張
天井：

Ｃ１
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺
A2：1/50

A3：1/71

２階特別浴室

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日
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5,285 300
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※化粧カガミ

※排水溝：Ｗ３００

※ＳＵＳ蓋：Ｗ３５０
※排水溝：Ｗ２００
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壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル下地　ＲＣ壁

壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル下地　●ＲＣ壁
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壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル下地　●ＲＣ壁

壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル下地　ＲＣ壁

※シンダーコンクリートァ６０　養生モルタルァ２５

●アスファルト防水

床：※磁器質１００角タイル張　モルタル下地

※ＣＢ（アルミ）

壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル下地　●ＲＣ壁
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カーテンレール

壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル下地　●ＲＣ壁

壁：※半磁器質１００角タイル張

　　※モルタル下地　ＲＣ壁

天井：※バスリブ張

　　　※ＬＧＳ下地

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

凡 例 ２階処置室 改修後
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● 既設のままを示す

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

◆ 一時取外シ（再取付）

既設躯体を示す

既設のままを示す

壁塗替を示す

床　：

床　：

Ｆ１

Ｆ２

ビニル床シートァ２．８張

モルタル面　ケレン清掃

モルタル金コテ

ビニル床シートァ２．８張

乾式２重床床　：Ｆ１５

セルフレベリングァ１０

ビニル床シートァ２．８張

ＢＢ１ 巾木：ビニル巾木Ｈ＝６０

壁　：Ｗ７
ＬＧＳ下地

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）ＥＰ塗
壁　：Ｗ１９

既設ＲＣ壁  モルタル面ケレン清掃

耐火中空二重壁①　ＥＰ塗

ＬＧＳ下地　スラブまで
壁　：Ｗ３６

仕上凡例

凡 例

２階展開図（特別浴室）改修前

改修後 ２階展開図（処置室）

２
Ｄ

吊りカーテンレール

Ｃ面 Ｄ面

ＬＧＳ下地
Ｃ１

化粧石膏ボードァ９．５張
天井：

Ｃ１
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71

２階作業室・生活訓練室

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日
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壁：●ＰＢァ１２．５下地　ＡＥＰ塗

　　●ＬＧＳ下地

壁：●ＰＢァ１２．５下地　ＡＥＰ塗

　　●ＬＧＳ下地

※アコーディオンカーテン

壁：●ＡＥＰ塗

壁：●ＡＥＰ塗

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０
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300 　　※モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床シートァ２．８張 床：※ビニル床シートァ２．８張

壁：●ＰＢァ１２．５下地　ＡＥＰ塗

　　●ＬＧＳ下地

　　●モルタル金コテ押エ

　　●ＬＧＳ下地

壁：●ＰＢァ１２．５下地　ＡＥＰ塗

※アコーディオンカーテン

●ＣＢ ●ＣＢ

300
　　※モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床シートァ２．８張

壁：●ＡＥＰ塗

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

壁：※ＡＥＰ塗

　　※モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

天井：※岩綿吸音板ァ９張　ＰＢァ９．５下地

　　　※ＬＧＳ下地

Ｃ面

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

凡 例

２階展開図（作業室・生活訓練室）
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子
縮 尺

A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日
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Ｃ面
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Ｗ１９Ｗ３０

Ｃ１

ＢＢ１

Ｇ

5,200

Ｃ１

Ｄ面

Ｗ３６

Ｆ１５

● 既設のままを示す

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

◆ 一時取外シ（再取付）

既設躯体を示す

既設のままを示す

壁塗替を示す

床　：

床　：

Ｆ１

Ｆ２

ビニル床シートァ２．８張

モルタル面　ケレン清掃

モルタル金コテ

ビニル床シートァ２．８張

乾式２重床床　：Ｆ１５

セルフレベリングァ１０

ビニル床シートァ２．８張

ＢＢ１ 巾木：ビニル巾木Ｈ＝６０

壁　：Ｗ７
ＬＧＳ下地

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）ＥＰ塗
壁　：Ｗ１９

既設ＲＣ壁  モルタル面ケレン清掃

仕上凡例

凡 例

壁　：Ｗ２９
既設モルタル面

下地調整ＲＢ種の上ＥＰ塗

壁　：
下地調整ＲＢ種の上ＥＰ塗

Ｗ３０
既設ＰＢ面

耐火中空二重壁①　ＥＰ塗

ＬＧＳ下地　スラブまで
壁　：Ｗ３６

ＬＧＳ下地
天井：Ｃ１

化粧石膏ボードァ９．５張

改修後

２階会議室

２階展開図（会議室）

電気盤
Ｗ７

A-158



株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

３Ｆ廊下
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31,650

300 3,3505,600 5,600 5,600 5,6005,600

２ ３ ４ ５ ６ ７
Ａ面

◆室名サイン ◆室名サイン ●室名サイン

※室名サイン

●室名サイン

屋内消火栓

使用中

※ＥＶ扉（枠共）

※三方枠：御影石

ＯＰＥＮ

※木枠：９５×２０

※ピクトサイン

壁：●内装用吹付タイル

●塩ビ製手すり

壁：※内装用吹付タイル
　　●ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地　　※ＰＢァ１２．５　●ＬＧＳ下地

●車いすガード 巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

床：※ビニル床シートァ２. ８

　　●モルタル金コテ押エ

ＯＰＥＮ 消
火
器

10,415

4,215 6,200

Ｂ面
Ｇ Ｆ

屋内消火栓
※排煙オペレーター ※ステンレス製手すり

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

壁：●内装用吹付タイル壁：※内装用吹付タイル

　　※モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

床：※ビニル床シートァ２. ８

　　●モルタル金コテ押エ

◆スチールパーテーション ◆スチールパーテーション

天井：※岩綿吸音板ァ１２張

　　　※ＰＢァ９．５下地

　　　※ＬＧＳ下地
壁：※内装用吹付タイル

　　※モルタル金コテ押エ　※ＣＢ壁

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地
壁：※内装用吹付タイル

　　※モルタル金コテ押エ　※ＲＣ壁

壁：※内装用吹付タイル

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

ＯＰＥＮ 消
火
器

Ｆ

Ｆ

Ｆ

ＯＰＥＮＯＰＥＮＯＰＥＮ

3,350 5,600 5,600 5,600

20,150

2
,
4
0
0

2
00

2
,
6
0
0

3
,
2
0
0

6
00

ＲＧＬ

３ＦＬ

Ｆ Ｅ Ｄ Ｃ
Ｂ面

※ピクトサイン

屋内消火栓
※室名サイン

◆室名サイン

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＰＢァ１２．５　●ＬＧＳ下地

壁：※内装用吹付タイル

　　※モルタル金コテ押エ　※ＲＣ壁

※アルミパーテーション

床：※ビニル床シートァ２. ８

　　●モルタル金コテ押エ　　●モルタル金コテ押エ（ＲＣ壁撤去影響部分以外）

床：※カーペット敷

壁：※内装用吹付タイル

　　※モルタル金コテ押エ　※ＣＢ壁

天井：※岩綿吸音板ァ１２張

　　　※ＰＢァ９．５下地

　　　※ＬＧＳ下地

ＦＦＦ
Ｆ

Ｆ

2
,
0
0
0

6
0
0

ＯＰＥＮ

3,3505,6005,6005,600

20,150

Ｃ Ｄ Ｅ
Ｄ面

Ｆ

2
,
6
0
0

3
,
2
0
0

6
00

2
,
6
0
0

●カウンター：木製

●室名サイン

壁：●内装用吹付タイル

　　●ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地 壁：●内装用吹付タイル

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

家具撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

凡 例

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

ＯＰＥＮ
ＯＰＥＮＯＰＥＮ

Ｆ Ｆ

3003,350 5,6005,6005,6005,600 5,600

31,650

２３４５６７
Ｃ面

2
,
6
0
0

3
,
2
0
0

6
0
0

ＲＧＬ

３ＦＬ

●木製三方枠：Ｗ１４０　ァ４０

●室名サイン●室名サイン

●木製三方枠：Ｗ１４０　ァ４０

◆掲示板：１８００×９００

●車いすガード

●塩ビ製手すり

ＯＰＥＮ

ＦＦ
Ｆ

Ｆ Ｆ

2,
6
0
0

3
,
2
0
0

6
0
0

ＲＧＬ

３ＦＬ

6,200 4,215

10,415 4,700

Ｆ
Ｄ面

Ｇ Ｇ
Ｄ面

●カウンター：木製ァ４０

1/50ステンレス製手すり詳細図

1
,
1
3
0

壁：●内装用吹付タイル

　　●ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

壁：●内装用吹付タイル

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

３階展開図（廊下）
A2：1/50、100

A3：1/71、142

300

※φ２２＠１５０　ＳＵＳ

※ＦＢ-２０×６＠９００　ＳＵＳ
※塩ビ製手すり

※ＦＢ－４０×５　ＳＵＳ

壁：※内装用吹付タイル

　　※モルタル金コテ押エ※ＣＢ壁

300 300

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＰＢァ１２．５●ＬＧＳ下地

◆室名サイン

壁：※内装用吹付タイル

●モルタル下地　ＲＣ壁

◆掲示板：１８００×９００

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

壁：※内装用吹付タイル

●モルタル下地　ＲＣ壁

300

壁：※内装用吹付タイル

●モルタル下地　ＲＣ壁
壁：※内装用吹付タイル

　　※モルタル金コテ押エ　※ＲＣ壁
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子
縮 尺

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

３Ｆ廊下

2
,
6
0
0

6
00

ＲＧＬ

３ＦＬ

4
3
5

1
0
0

3
8
4

1
,
5
6
0

３ＦＬ

ＲＧＬ

4
5
0

1
00

31,650

300 3,3505,600 5,600 5,600 5,6005,600

２ ３ ４ ５ ６ ７
Ａ面

●塩ビ製手すり

●車いすガード

10,415

4,215 6,200

Ｂ面
Ｇ Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

3,350 5,600 5,600 5,600

20,150

2
,
4
0
0

2
00

2
,
6
0
0

3
,
2
0
0

6
00

ＲＧＬ

３ＦＬ

Ｆ Ｅ Ｄ Ｃ
Ｂ面

ＦＦＦ
Ｆ

Ｆ

2
,
0
0
0

6
0
0

3,3505,6005,6005,600

20,150

Ｃ Ｄ Ｅ
Ｄ面

Ｆ

2
,
6
0
0

3
,
2
0
0

6
00

2
,
6
0
0

３階展開図（廊下）
A2：1/50、100

A3：1/71、142

改修後

◆スチールパーテーション

◆室名サイン（表示面張替）

Ｃ１

Ｗ５

Ｗ３３

Ｗ２４

●室名サイン（表示面張替）

●室名サイン（表示面張替）

Ｗ７

多
目
的
ト
イ
レ

Ｍ
ｕ

ｌ
ｔ

ｉ
-ｐ

ｕ
ｒ

ｐ
ｏ

ｓ
ｅ

　
ｔ

ｏ
ｉ

ｌ
ｅ

ｔ

ＯＰＥＮ

Ｗ７

Ｗ７

Ｗ２３ａ

Ｗ２３ａ

ＢＢ１

ＯＰＥＮ
Ｗ７

ＢＢ１

Ｗ２ Ｗ７ Ｗ７

Ｆ１

Ｗ２

消
火
器

屋内消火栓

女
子
ト
イ
レ

Ｍ
ｏ

ｍ
ｅ

ｎ
’

ｓ
’

ｓ
 ｔ

ｏ
ｉ

ｌ
ｅ

ｔ

Ｗ２１

Ｗ２４

Ｗ３３

◆室名サイン（表示面張替）

◆室名サイン（表示面張替）

Ｗ５

Ｃ１

Ｆ１

ＯＰＥＮ ＯＰＥＮ

2
,
0
0
0Ｗ７Ｗ５

Ｗ７

Ｗ５ ▲カウンター：木製　ＳＯＰ塗替

Ｗ５

Ｗ５

●室名サイン（表示面張替）

●室名サイン（表示面張替）

ＯＰＥＮ

Ｗ２４
Ｗ５

ＯＰＥＮ
ＯＰＥＮＯＰＥＮ

3003,350 5,6005,6005,6005,600 5,600

31,650

２３４５６７
Ｃ面

2
,
6
0
0

3
,
2
0
0

6
0
0

ＲＧＬ

３ＦＬ

●室名サイン●室名サイン

●車いすガード

Ｗ７
Ｗ２

ＯＰＥＮ

Ｗ５

▲木製三方枠：Ｗ１４０　ァ４０　ＳＯＰ塗替

Ｗ２Ｗ２

●塩ビ製手すり

◆掲示板：１８００×９００

▲木製三方枠：Ｗ１４０　ァ４０　ＳＯＰ塗替

Ｗ２

Ｗ７ Ｗ７

ＢＢ１

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

仕上凡例

Ｗ２ 壁　：
既設モルタル下地　既設内装用吹付タイル

下地調整ＲＣ種の上ＥＰ塗　

壁　：Ｗ５
既設ＰＢ下地　既設内装用吹付タイル

下地調整ＲＣ種の上ＥＰ塗　

壁　：Ｗ７
ＬＧＳ下地

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

床　：Ｆ１
モルタル面　ケレン清掃

ＢＢ１ 巾木：ビニル巾木Ｈ＝６０

● 既設のままを示す

◆ 一時取外シ（再取付）

既設躯体を示す

既設のままを示す

壁塗替を示す

凡 例

▲ 塗装塗替を示す

床　：

改修後

Ｆ１

◆スチールパーテーションＷ５

◆室名サイン

（表示面張替）

Ｗ２

◆掲示板：１８００×９００

Ｗ２１

300

Ｗ５Ｗ３３

300

Ｗ５

Ｗ２ Ｗ２１

Ｗ２２Ｗ２１

300

ＦＦ
Ｆ

Ｆ Ｆ

2,
6
0
0

3
,
2
0
0

6
0
0

ＲＧＬ

３ＦＬ

6,200 4,215

10,415 4,700

Ｆ
Ｄ面

Ｇ Ｇ
Ｄ面

▲カウンター：木製ァ４０　ＳＯＰ塗替

ＯＰＥＮ
消
火
器

屋内消火栓

Ｗ７

Ｗ５

Ｗ２

Ｗ５

壁　：

壁　：

Ｗ２３ａ

Ｗ２４

ＬＧＳ下地（ＧＷ充填）

ＰＢァ１２．５＋１２．５　ＥＰ塗

ＬＧＳ下地

強化ＰＢァ２１＋２１（耐火１時間壁）ＥＰ塗

壁　：Ｗ３３
既設ＬＧＳ下地

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

ＬＧＳ下地
Ｃ１

化粧石膏ボードァ９．５張
天井：

ＥＰ塗
壁　：Ｗ２２

Ｗ５

既設ＲＣ壁　モルタル金コテ

下地調整材Ｃ－２　ＥＰ塗
壁　：Ｗ２１

既設ＲＣ壁　既設モルタル下地

ＯＰＥＮ

Ｆ２４
セルフレベリングァ５

ビニル床シートァ２．８張

ビニル床シートァ２．８張

Ｆ２４
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Ｆ

改修前

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺
A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

３Ｆ打合室

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

3
6
5

ＦＦ

2
,
46
0

2
,
46
0

2
,
46
0

2
,
46
0

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

ＯＰＥＮＯＰＥＮＯＰＥＮ
※天井木枠：Ｈ１６０

●腰見切：木製２０×１０

９

4,300

1,0003,300

Ａ面

3,108

９

4,300

1,000 3,300

Ｂ面 Ｃ面

3,108

Ｄ面

3,0001,300

●腰壁：クロス張

　　　　ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

●壁：内装用吹付タイル

　　　ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

●飾り棚：タモ集成材ァ４０

●腰壁：クロス張

　　　　ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

●巾木：木製Ｈ＝６０

●壁：内装用吹付タイル

　　　ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

ＰＢァ９．５下地　ＬＧＳ下地

天井：※岩綿吸音板ァ１２張

ＰＢァ９．５下地　ＬＧＳ下地

天井：※岩綿吸音板ァ１５張（キューブ）

●腰壁：クロス張

　　　　ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

●壁：内装用吹付タイル

　　　ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

※ピクチャーレール：Ｌ３０００

※アルミパーテーション

600

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＰＢァ１２．５　●ＬＧＳ下地

●巾木：木製Ｈ＝６０※壁設置影響部

※壁設置影響部

※木製モール：Ｈ１４０

　　※ＰＢァ１２．５　●ＬＧＳ下地
天井：※ダイノックシート張　ＰＢァ９．５　ＬＧＳ下地

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

凡 例

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

2
,6
0
0

2
,6
0
0

９

4,300

1,0003,300

Ａ面

3,0001,450

Ｃ１

2
,
0
0
0

6
0
0

Ｆ

3,108

９

4,300

1,000 3,300

Ｂ面 Ｃ面

3,450

2
,6
0
0

2
,6
0
0

９

4,300

1,0003,300

Ａ面

3,0001,450

Ｃ１255
90

Ｗ３３

1
,
80
0

8
0
0

Ｗ７

2
,6
0
0

2
,6
0
0

1
0
0

4
5
0

1
0
0

9
4
0

1
,
01
0

Ｗ３３

ＢＢ１

Ｗ３３

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

● 既設のままを示す

◆ 一時取外シ（再取付）

既設躯体を示す

既設のままを示す

壁塗替を示す

凡 例

▲ 塗装塗替を示す

仕上凡例

改修後 ３階展開図（打合室）→（倉庫Ｄ）

３Ｆ倉庫Ｄ 改修後

　　※ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

壁：※内装用吹付タイル

壁：※内装用吹付タイル

ＢＢ１

Ｗ３３

ＯＰＥＮ

3,108

Ｄ面

1,1002,008

ＢＢ１

Ｗ７

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

1
,
8
0
0

8
0
0

300

●ＣＢ ●ＣＢ ●ＣＢ

壁：※内装用吹付タイル

　　※ＰＢァ１２．５●ＬＧＳ下地

ＯＰＥＮ ＯＰＥＮ
Ｗ７

床：※タイルカーペット敷 床：※タイルカーペット敷

ＢＢ１ 巾木：ビニル巾木Ｈ＝６０

壁　：Ｗ７
ＬＧＳ下地

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

壁　：Ｗ３３
既設ＬＧＳ下地

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

ＬＧＳ下地
Ｃ１

化粧石膏ボードァ９．５張
天井：

床　：
セルフレベリングァ５

ビニル床シートァ２．８張
Ｆ２４

Ｆ２４
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺
A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

2
,
0
0
0

2
,
4
0
0

4
0
0

8
0
0

２ＦＬ

ＲＧＬ

改修後

改修前 改修後

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

凡 例

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

家具撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

3,000

3902,610

Ａ面
９

３Ｆ湯沸室

※ミニキッチン：Ｌ１５００

※幕板：メラミン化粧板張り

　　※モルタル下地　ＲＣ壁

壁：※ＡＥＰ塗

柱型：●ＡＥＰ塗

　　　●モルタル下地　ＲＣ壁

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

2,155

Ｄ
Ｂ面

300

柱型：●ＡＥＰ塗

　　　●モルタル下地　ＲＣ壁

2
,
4
0
0

3,000

390 2,610

1,
0
0
0

1
,
5
6
0

３Ｌ－１

Ｃ面
９

2,155

Ｄ

2
,
4
0
0

2
,
4
0
0

2
,
0
0
0

4
0
0

巾木：●ビニル巾木Ｈ＝６０

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　※モルタル金コテ押エ 　　●モルタル金コテ押エ

※ＬＧＳ下地

天井：※化粧石膏ボードァ９．５張

300

壁：※ＡＥＰ塗

　　※ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

9
1
7

2
,
0
0
0

２ＦＬ

ＲＧＬ

3,000

3902,610

Ａ面 ９

2,155

Ｄ Ｂ面

3,000

390 2,610

1
,
0
0
0

1
,
5
6
0

Ｃ面９

2,155

Ｄ

91
7

Ｄ
７

Ｄ

キッチン

ＳＵＳ製面台

Ｗ７

Ｗ３７

375

壁モルタル補修

床：※ビニル床シートァ２．８張

Ｆ２

Ｆ１

Ｗ２９

化粧ケイカル板ァ６張

既設ＰＢ面
Ｗ３８ 壁　：

化粧石膏ボードァ９．５張
Ｃ１ 天井：

ＬＧＳ下地

ビニル床シートァ２．８張

モルタル金コテ
Ｆ２ 床　：

モルタル面　ケレン清掃

ビニル床シートァ２．８張
Ｆ１ 床　：

ＬＧＳ下地
Ｗ３７

ＰＢァ１２．５　化粧ケイカル板ァ６張
壁　：

下地調整ＲＢ種の上ＥＰ塗

既設モルタル面
Ｗ２９ 壁　：

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

ＬＧＳ下地
Ｗ７ 壁　：

ビニル巾木Ｈ＝６０巾木：ＢＢ１

一時取外シ（再取付）◆

各部詳細図番号を示す
●
Ｄ

既設のままを示す●

仕上凡例

凡 例

壁塗替を示す

既設のままを示す

既設躯体を示す

３階展開図（湯沸室）

ＢＢ１

３Ｆ湯沸室

ＢＢ１

壁見切：アルミ複合型材

５ｊ

　　●モルタル下地　ＲＣ壁

壁：●ＡＥＰ塗

壁：※ＡＥＰ塗

　　※モルタル下地　ＲＣ壁

2
,
6
0
0

6
0
0

6
0
0

ＯＰＥＮ

2
,
6
0
0

4
0

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

壁：※ＡＥＰ塗

　　※ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

壁見切：アルミ複合型材

Ｃ１ Ｗ３７

Ｗ７

ＢＢ１

Ｗ７

※ＣＢ

※ＣＢ

Ｗ７

ＢＢ１

Ｄ面

Ｄ面
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺
A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

３Ｆ倉庫６

2
,
0
0
0

3,700

Ａ面

2
,
4
0
0

2
,
4
0
0

4
0
0

2,155

Ｂ面

2,1553,700

Ｃ面 Ｄ面

8
0
0

２ＦＬ

ＲＧＬ

2
,
1
6
5

改修後３Ｆ倉庫６

改修前 改修後 ３階展開図（倉庫６）

300 　　※モルタル金コテ押エ

　　●モルタル金コテ押エ

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

　　※モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

壁：※ＡＥＰ塗

　　　※ＬＧＳ下地

天井：※化粧石膏ボードァ９．５

　　●ＬＧＳ下地

巾木：●ビニル巾木Ｈ＝６０

2
,
0
0
0

3,700

Ａ面

2
,
4
0
0

2
,
4
0
0

4
0
0

2,155

Ｂ面

2,1553,700

Ｃ面 Ｄ面

8
0
0

２ＦＬ

ＲＧＬ

2
,
1
6
5

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

凡 例

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

家具撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

Ｗ７

ＢＢ１
375 375

Ｃ１

仕上凡例

● 既設のままを示す

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

◆ 一時取外シ（再取付）

既設躯体を示す

既設のままを示す

壁塗替を示す

凡 例

床　：Ｆ８
モルタル金コテ

ビニル床シートァ２．０張

ＢＢ１ 巾木：ビニル巾木Ｈ＝６０

壁　：Ｗ７
ＬＧＳ下地

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

壁　：Ｗ３３
既設ＬＧＳ下地

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

ＬＧＳ下地
天井：Ｃ１

化粧石膏ボードァ９．５張

床：※ビニル床シートァ２．０張

床：●ビニル床シートァ２．０張

壁：●ＡＥＰ塗　ＰＢァ１２．５

壁：●ＡＥＰ塗　ＰＢァ１２．５

　　●ＬＧＳ下地

　　※ＬＧＳ下地

壁：●ＡＥＰ塗　ＰＢァ１２．５

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

ＢＢ１ＢＢ１

Ｗ７

Ｗ３３

Ｆ８ Ｆ８
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71

３Ｆワクチン接種準備チーム

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

2
,
6
0
0

6,700

3906,310

９

2
,
6
0
0

2
,
0
0
0

1
0
0
4
7
5
2
5

Ａ面

２ＦＬ

壁：●ＡＥＰ塗　ＰＢァ１２．５

　　●ＬＧＳ下地

壁：●ＡＥＰ塗

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

天井：※岩綿吸音板ァ９張

※Ｂァ９．５下地　ＬＧＳ下地

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

6,700

390 6,310

９

1
,
0
0
0

Ｃ面

1
,
53
5

6
5

壁：●ＡＥＰ塗

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

壁：※ＡＥＰ塗

　　※モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

◆ホワイトボード：１８００×９００

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

凡 例

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

家具撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

7,300

1,700 5,600

Ｅ Ｄ
Ｂ面

ＦＦ　　●ＬＧＳ下地

壁：●ＡＥＰ塗

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

壁：●ＡＥＰ塗

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

巾木：●ビニル巾木Ｈ＝６０

7,300

1,7005,600

ＥＤ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｄ面

壁：※ＡＥＰ塗

　　※モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

●ＣＢ

巾木：●ビニル巾木Ｈ＝６０

　　●ＬＧＳ下地

壁：●ＡＥＰ塗　ＰＢァ１２．５

壁：●ＡＥＰ塗　ＰＢァ１２．５

２ＦＬ

ＲＧＬ

6
0
0

ＲＧＬ

6
0
0

3
,
2
0
0

3
,
2
0
0

1
,
7
5
0

2
,
2
0
4

●ＣＢ●ＣＢ

300

床：※タイルカーペット敷

※モルタル金コテ押エ

　　●モルタル金コテ押エ

床：※タイルカーペット敷

３階展開図（ワクチン接種準備チーム）
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子
縮 尺

A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

９
Ａ面

２ＦＬ

Ｅ Ｄ
Ｂ面

ＦＦ

ＲＧＬ

改修後３Ｆ会議室

2
,
6
0
0

6,700

3906,310

2
,
6
0
0

2
,
0
0
0

1
0
0
4
7
5
2
5

7,300

1,700 5,600

6
0
0

3
,
2
0
0

●ＣＢ ●ＣＢ

Ｗ３０Ｗ２９

Ｗ２９

Ｗ３０

Ｗ２９

Ｗ２９

Ｗ２９ Ｗ２９ ＢＢ１

壁モルタル補修

375

Ｆ１９

Ｆ１８

Ｆ１８

９ Ｃ面

◆ホワイトボード：１８００×９００

ＥＤ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｄ面

●ＣＢ

２ＦＬ

ＲＧＬ

2
,
6
0
0

6,700

390 6,310

1
,
0
0
0

1
,
53
5

6
5

7,300

1,7005,600

6
0
0

3
,
2
0
0

Ｗ２９

Ｗ７

Ｃ１

Ｗ７

Ｗ３０

Ｗ３０

Ｆ１９

Ｆ１８

壁　：Ｗ７
ＬＧＳ下地

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

ＢＢ１ 巾木：ビニル巾木Ｈ＝６０

既設躯体を示す

既設のままを示す

壁塗替を示す

凡 例

仕上凡例

● 既設のままを示す

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

◆ 一時取外シ（再取付）

床　：Ｆ１８
モルタル面　ケレン清掃

タイルカーペット敷

床　：
タイルカーペット敷

Ｆ１９
モルタル金コテ

壁　：Ｗ２９
既設モルタル面

下地調整ＲＢ種の上ＥＰ塗

壁　：
下地調整ＲＢ種の上ＥＰ塗

Ｗ３０
既設ＰＢ面

ＬＧＳ下地
天井：Ｃ１

化粧石膏ボードァ９．５張

改修後 ３階展開図（会議室）

壁：モルタル補修

ＢＢ１

ＢＢ１
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　　●モルタル金コテ押エ

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71

2
,
6
0
0

７ ８

5,000

390 4,610

Ａ面

1
,
0
0
0

9
6
0

360

9
0
0

9
0
0

8
0
0

400

３Ｆ健康推進課

３階展開図（健康推進課）

1
,
5
3
5

6
5

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

◆ホワイトボード：１５００×９００

◆ホワイトボード：１２００×９００

●カウンター：木製ァ６０

巾木：●ビニル巾木Ｈ＝６０

16,800

5,600 5,600 5,600

Ｅ Ｄ Ｃ

Ｆ Ｆ Ｆ

Ｆ

2
,6
0
0

Ｂ面

2
,
6
0
0

７８

6,275

3904,610

5,0001,275

2
,
0
0
0

1
0
0
47
5
2
5

Ｃ面

７ ８

390 4,610

5,000

ＯＰＥＮ

Ａ面

6,400

1,400

●アルミ見切：１５角

天井：岩綿吸音板ァ９張

　　　ＰＢァ９．５下地　ＬＧＳ下地

　　※ＰＢァ１２．５●ＬＧＳ下地

壁：※ビニルクロス張

3
,
2
0
0

2
,6
0
0

6
0
0 　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁

壁：●ＡＥＰ塗

壁：●ＡＥＰ塗

壁：●ＡＥＰ塗

　　●ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

床：※タイルカーペット敷

壁：※ビニルクロス張 壁：●ＡＥＰ塗

●木製棚：Ｗ１３７５Ｈ９８０Ｄ３６０

　　●ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

壁：●モルタル金コテ押エ
壁：●ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

◆ロールブラインド

●カウンター：木製ァ６０ 巾木：●ビニル巾木Ｈ＝６０

ＲＧＬ

２ＦＬ

2
,
6
0
0

16,800

5,6005,6005,600

ＥＤＣ

Ｆ Ｆ Ｆ

壁：※ビニルクロス張壁：●ＡＥＰ塗

●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁 　　※ＰＢァ１２．５　●ＬＧＳ下地

▲窓台：木製ァ３０

●木製窓下棚：Ｗ１３７０Ｈ９６０Ｄ３６０

天井：※岩綿吸音板ァ９張

　　　※ＰＢァ９．５下地　ＬＧＳ下地

●ＣＢ ●ＣＢ ●ＣＢ

※木製飾り棚：Ｗ９３０Ｈ８００Ｄ６００

　　●ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

壁：●ＡＥＰ塗

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

家具撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

凡 例

壁：※ビニルクロス張

　　※ＰＢァ１２．５　●ＬＧＳ下地

壁：※ビニルクロス張

　　●モルタル金コテ押エ　ＲＣ壁 ●スライディングウォール

（多目的ホールへ収納）

　　※モルタル下地　ＲＣ壁

壁：※ＡＥＰ塗

Ｅ通

●アルミ見切：１５角

●救助袋

Ｄ面

壁：※ＰＢァ１２．５●ＬＧＳ下地
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5,600

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子
縮 尺

A2：1/50

A3：1/71

2
,
6
0
0

７ ８

5,000

390 4,610

Ａ面

1
,
0
0
0

9
6
0

360

9
0
0

9
0
0

8
0
0

400

３Ｆ健康推進課

３階展開図（健康推進課）

1
,
5
3
5

6
5

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

16,800

5,600 5,600

Ｅ Ｄ Ｃ

Ｆ Ｆ Ｆ

Ｆ

2
,6
0
0

Ｂ面

2
,
6
0
0

７８

6,275

3904,610

5,0001,275

2
,
0
0
0

1
0
0
47
5
2
5

Ｃ面

７ ８

390 4,610

5,000

ＯＰＥＮ

Ａ面

6,400

1,400

3
,
2
0
0

2
,6
0
0

6
0
0

●木製棚：Ｗ１３７５Ｈ９８０Ｄ３６０

◆ロールブラインド

●カウンター：木製ァ６０

ＲＧＬ

２ＦＬ

2
,
6
0
0

16,800

5,6005,6005,600

ＥＤＣ

Ｆ Ｆ Ｆ

救助袋

●木製窓下棚：Ｗ１３７０Ｈ９６０Ｄ３６０

●ＣＢ ●ＣＢ ●ＣＢ

改修後

Ｗ２９

Ｗ３０ Ｗ２９

ＢＢ１

ＢＢ１

Ｗ１９

Ｗ２９

●アルミ見切：１５角

Ｗ３３
Ｗ３３

Ｗ３０

Ｆ１８

Ｗ３０ Ｗ２９Ｗ３０Ｗ３３

ＢＢ１ ＢＢ１ ＢＢ１

Ｗ２９ Ｗ７

Ｗ１９

ＢＢ１

Ｗ３３

Ｗ２９Ｗ２９Ｗ２９

改修後

● 既設のままを示す

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

◆ 一時取外シ（再取付）

既設躯体を示す

既設のままを示す

壁塗替を示す

凡 例 仕上凡例

壁　：Ｗ７
ＬＧＳ下地

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

ＢＢ１ 巾木：ビニル巾木Ｈ＝６０

Ｆ１９Ｆ１８

床　：Ｆ１８
モルタル面　ケレン清掃

タイルカーペット敷

床　：
タイルカーペット敷

Ｆ１９
モルタル金コテ

ＬＧＳ下地
天井：

壁　：Ｗ３３
既設ＬＧＳ下地

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）ＥＰ塗
壁　：Ｗ１９

既設ＲＣ壁  モルタル面ケレン清掃

壁　：
ＰＢァ１２．５＋１２．５　ＥＰ塗

壁　：
下地調整ＲＢ種の上ＥＰ塗

Ｗ３０
既設ＰＢ面

壁　：Ｗ２９
既設モルタル面

下地調整ＲＢ種の上ＥＰ塗

Ｗ２３

Ｗ２３
ＬＧＳ下地（ＧＷ充填）スラブまで

化粧石膏ボードァ９．５張
Ｃ１

Ｃ１

320

320

Ｅ通

Ｗ２９

▲窓台：木製ァ３０　ＳＯＰ塗替

Ｗ１９

Ｄ面

総合防災盤
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●スライディングウォール

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71

15,800

5,000 10,800

９７ ８
Ａ面

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

1
0
0

4
0

7
5
3
.
4

7
53
.
3

7
5
3
.
3

1
0
0

1
0
0

３Ｆ多目的ホール

３階展開図（多目的ホール）

3
,
1
6
5

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

（収納）

壁：●銘木合板シート張

　　●ＰＢァ１２．５　ＲＣ壁

壁：●銘木合板シート張

　　●ＰＢァ１２．５　ＲＣ壁

壁：●銘木合板シート張

　　●ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

●梁型：ＥＰ

※天井木枠：Ｈ１５０
2
,6
0
0

11,200

5,6005,600

Ｃ Ｂ Ａ

2
,6
0
0

2
,6
0
0

11,200

5,600 5,600

ＣＢＡ

390 10,81039010,810

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

ＦＦ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ Ｆ

Ｂ面 Ｄ面

壁：●銘木合板シート張

　　●ＰＢァ１２．５　ＲＣ壁

壁：●銘木合板シート張

　　●ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

壁：●銘木合板シート張

　　●ＰＢァ１２．５　ＲＣ壁

●梁型：ＥＰ

※天井木枠：Ｈ１５０
天井：※岩綿吸音板ァ１５（キューブ）

　　※ＰＢァ９. ５下地　ＬＧＳ下地

巾木：●木製Ｈ＝６０

●スライディングウォール

壁：※銘木合板シート張

　　※ＰＢァ１２．５●ＲＣ壁

　　※ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

壁：※銘木合板シート張 壁：※銘木合板シート張

　　※ＰＢァ１２．５　ＬＧＳ下地

壁：※銘木合板シート張

巾木：※木製Ｈ＝６０

●木枠

壁：●銘木合板シート張

　　●ＰＢァ１２．５　ＲＣ壁

●木枠●木枠

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

15,800

5,00010,800

９ ７８

1
,
0
0
0

1
,
5
6
0

4
0

ＦＦ

ＦＦＦＦ

Ｄ面

ＲＧＬ

２ＦＬ

6
0
0

3
,
2
0
0

●ＣＢ ●ＣＢ ●ＣＢ ●ＣＢ

●ＣＢ ●ＣＢ

壁：●銘木合板シート張

　　●ＰＢァ１２．５　ＲＣ壁
壁：●銘木合板シート張

　　●ＰＢァ１２．５　ＲＣ壁

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

家具撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

凡 例

床：※モルタル金コテ押エ

壁：※銘木合板シート張

※ＰＢァ１２．５●ＲＣ壁

巾木：●木製Ｈ＝６０ 巾木：※木製Ｈ＝６０

※ＣＢ ※ＣＢ

既設ＲＣ柱打増部ハツリ撤去

既設ＲＣ柱打増部ハツリ撤去

※ＰＢァ１２．５
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子
縮 尺

A2：1/50

A3：1/71

15,800

5,000 10,800

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

1
0
0

4
0

7
5
3
.
4

7
53
.
3

7
5
3
.
3

1
0
0

1
0
0

３階展開図（多目的ホール）

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

2
,6
0
0

11,200

5,6005,600

2
,6
0
0

2
,6
0
0

11,200

5,600 5,600

39039010,810

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

15,800

5,00010,800

1
,
0
0
0

1
,
5
6
0

4
0

6
0
0

3
,
2
0
0

300

改修後

32010,490

●ＣＢ ●ＣＢ ●ＣＢ ●ＣＢ

Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ

Ｆ Ｆ

Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ

●ＣＢ ＣＢ ＣＢ ●ＣＢ

ＲＣ柱打増

Ｆ Ｆ

Ｆ Ｆ

Ａ面
７ ８ ９

Ｂ面 Ｄ面
Ｃ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ｃ

凡 例 仕上凡例

タイルカーペット敷
既設躯体を示す 床　：

モルタル面　ケレン清掃

タイルカーペット敷
既設のままを示す 床　：

モルタル金コテ

壁塗替を示す ビニル巾木Ｈ＝６０巾木：

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗
● 既設のままを示す 壁　：

ＬＧＳ下地

ＥＰ塗
◆ 一時取外シ（再取付）

ＰＢァ１２．５＋１２．５壁　：

ＬＧＳ下地（ＧＷ充填）スラブまで
各部詳細図番号を示す

ＥＰ塗
壁　：ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）

既設ＲＣ壁  モルタル面ケレン清掃

ロックウール吸音板ァ９　直張
天井：

ＬＧＳ下地
Ｄ面９ ８ ７

Ｃ７

Ｗ１３

ＢＢ１

Ｆ１８

Ｗ７

ＢＢ１

Ｆ１８

Ｆ１９

ＢＢ１

ＢＢ１ Ｆ１９ Ｗ７
Ｆ１８

Ｗ１３

●
Ｄ

Ｗ１９

Ｃ７

ＲＧＬ

２ＦＬ

３Ｆ多目的ホール 改修後

Ｗ１９
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1
,
00
0

壁：※ＡＥＰ塗　ＰＢァ１２．５

壁：※ＡＥＰ塗　ＰＢァ１２．５

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺
A2：1/50

A3：1/71

2
,
6
0
0

1,985 5,600

Ａ面
６ ７

2
,
0
0
0

6
0
0

ＦＦ

6,200

5,810 390

ＦＧ
Ｂ面

2
,
6
0
0

2
,
0
0
0

1
0
0

Ｆ

Ｆ

３Ｆ障がい者相談支援センターこだま

47
5
2
5

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

635

8,220

※ミニキッチン：Ｌ１５００

壁：※ＡＥＰ塗　ＰＢァ１２．５

　　※木下地

　　※ＬＧＳ下地

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

※幕板：メラミン化粧板張り

　　●ＬＧＳ下地

壁：●ＡＥＰ塗　ＰＢァ１２．５

壁：●ＡＥＰ塗　ＰＢァ１２．５

　　●ＬＧＳ下地

壁：●ＡＥＰ塗

　　●モルタル下地　ＲＣ壁

※木枠：１１５×２０

●カウンター：木製ァ４０

壁：●ＡＥＰ塗

　　●モルタル下地　ＲＣ壁

　　※木下地　※木製建具

壁：●ＡＥＰ塗　ＰＢァ１２．５

　　●ＬＧＳ下地

2
,6
0
0

2
,6
0
0

1,9855,600

６７

Ｗ５０５０Ｈ６８０Ｄ５００

ＦＦ

8
0
0

5
5
0

3
5

6,200

5,810390

Ｆ Ｇ

３L－２３Ｆ副総合

1
,
1
9
0

2
5

8,220

635

●窓下収納※窓下収納

壁：●ＡＥＰ塗

　　●モルタル下地　ＲＣ壁

●ＣＢ

壁：●ＡＥＰ塗

　　●モルタル下地　ＲＣ壁

巾木：●ビニル巾木Ｈ＝６０

床：※タイルカーペット敷

　　●モルタル金コテ押エ

天井：※岩綿吸音板ァ９張　ＰＢァ９．５下地

　　　※ＬＧＳ下地

※アコーディオンカーテン（枠共） 壁：●ＡＥＰ塗　ＰＢァ１２．５

　　●ＬＧＳ下地

壁：●ＡＥＰ塗

　　●モルタル下地　ＲＣ壁

防災盤（電気設備工事

　　※ＬＧＳ下地

壁：※ＡＥＰ塗　ＰＢァ１２．５

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

改修前

改修後

３階展開図（障がい者相談支援センターこだま）

３階展開図（男子更衣室）

Ｃ面 Ｄ面

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

家具撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

凡 例

改修後３Ｆ男子更衣室

2
,6
0
0

７

635

1,920

1,285

Ａ面

ＢＢ１

Ｗ７

6,200

5,810 390

ＦＧ Ｂ面

2
,
6
0
0

Ｆ

Ｆ

2
,
0
0
0

6
0
0

ＦＦ

ガラス面：目隠しフィルム張

220

Ｆ１９

Ｆ１８

2
,
6
0
0

７

8
0
0

5
5
0

3
5

1
,
1
9
0

2
5

635 1,285

1,920

ブラインド

Ｗ７ＢＢ１

Ｃ１

Ｃ面

Ｆ１８

Ｆ１９

220

ＧＦ

390 5,810

6,200

ＢＢ１

Ｗ７

一時取外シ（再取付）◆

各部詳細図番号を示す
●
Ｄ

既設のままを示す●

凡 例

壁塗替を示す

既設のままを示す

既設躯体を示す

仕上凡例

床　：Ｆ１８
モルタル面　ケレン清掃

タイルカーペット敷

床　：
タイルカーペット敷

Ｆ１９
モルタル金コテ

ビニル巾木Ｈ＝６０巾木：ＢＢ１

壁　：Ｗ７
ＬＧＳ下地

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

ＬＧＳ下地
Ｃ１

化粧石膏ボードァ９．５張
天井：

※ＣＢ

ＣＢ

1
,
5
3
5

6
5

壁：※ＡＥＰ塗　ＰＢァ１２．５

　　※ＬＧＳ下地

Ｄ面

2
,
0
0
0

6
0
0
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子
縮 尺

A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

３Ｆ女子更衣室 改修後

2
,
6
0
0

2,730

ＢＢ１

Ａ面

6,200

5,810 390

ＦＧ
Ｂ面

2
,
6
0
0

2
,
0
0
0

6
0
0

220

Ｆ１９

Ｆ１８

Ｗ７

ＢＢ１

ＦＦ

2,730

Ｃ面

Ｗ７

ブラインド

6,200

5,810390

Ｆ Ｇ

220

Ｆ１９

Ｆ１８

ＢＢ１

Ｄ面

Ｗ７

2
,6
0
0

６

1,585 1,585

3,170

Ａ面

Ｗ３０ Ｗ２９

6,200

5,810 390

ＦＧ
Ｂ面

2
,6
0
0

2
,
0
0
0

6
0
0

220

Ｆ１９

Ｆ１８

ＢＢ１

Ｗ３０Ｗ２９

ＢＢ１

６

1,5851,585

3,170

Ｃ面

Ｗ２９

6,200

5,810390

Ｆ Ｇ

ＢＢ１

Ｆ１８

Ｄ面

一時取外シ（再取付）◆

各部詳細図番号を示す
●
Ｄ

既設のままを示す●

壁塗替を示す

既設のままを示す

既設躯体を示す 床　：Ｆ１８
モルタル面　ケレン清掃

タイルカーペット敷

床　：
タイルカーペット敷

Ｆ１９
モルタル金コテ

ビニル巾木Ｈ＝６０巾木：ＢＢ１

壁　：Ｗ７
ＬＧＳ下地

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）ＥＰ塗
壁　：Ｗ１９

既設ＲＣ壁  モルタル面ケレン清掃

凡 例 仕上凡例

改修後 ３階展開図（女子更衣室・相談室２）

３Ｆ相談室２

Ｗ２３ａ

Ｗ２３ａ Ｗ２３ａ

Ｗ２３ａ

Ｗ７

Ｃ１

Ｃ１ａ

壁　：Ｗ２９
既設モルタル面

下地調整ＲＢ種の上ＥＰ塗

壁　：
下地調整ＲＢ種の上ＥＰ塗

Ｗ３０
既設ＰＢ面

ＬＧＳ下地
Ｃ１

化粧石膏ボードァ９．５張
天井：

壁　：Ｗ２３ａ
ＬＧＳ下地（ＧＷ充填）

ＰＢァ１２．５＋１２．５　ＥＰ塗

天井：Ｃ１ａ
化粧石膏ボードァ９．５張　ＧＷァ１００敷込

ＬＧＳ下地

ＣＢ

ＣＢＣＢ

Ｗ７

Ｗ３０
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71

３Ｆ女子更衣室

３階展開図（女子更衣室、データ処理室）

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

2
,
6
0
0

3,615

５
Ａ面

２ＦＬ

ＲＧＬ

6
0
0

300

　　※モルタル金コテ押エ

1,815 1,800

　　※モルタル下地●ＲＣ壁

壁：※ＡＥＰ塗

壁：●ＡＥＰ塗　ＰＢァ１２．５

　　●ＬＧＳ下地

壁：※ＡＥＰ塗　ＰＢァ１２．５

　　※ＬＧＳ下地

2,000

Ｇ
Ｂ面

2
,
6
0
0

6
0
0

2
,
0
0
0

3,615

５

2
,
6
0
0

6
0
0

2
,
0
0
0

Ｃ面

2,000

Ｇ
Ｄ面

床：※ビニル床タイル張
※洗面化粧台

壁：※ＡＥＰ塗　ＰＢァ１２．５

　　※ＬＧＳ下地

床：※ビニル床タイル張

　　※モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床タイル張

　　●モルタル金コテ押エ

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

壁：※ＡＥＰ塗　ＰＢァ１２．５

　　※ＬＧＳ下地

壁：●ＡＥＰ塗

　　●モルタル下地　ＲＣ壁

壁：※ＡＥＰ塗

　　※モルタル下地　ＲＣ壁

2
,
6
0
0

２ＦＬ

ＲＧＬ

6
0
0

５

4,115

3,615 500

Ａ面

4,200

3,810 390

ＦＢ面 ５

4,115

3,615500

ＦＦ

Ｃ面

Ｗ３５６５Ｈ６８０Ｄ５６０

4,200

3,810390

Ｆ

2
,
6
0
0

1
,
0
0
0

1
,
5
6
0

4
0

※アコーディオンカーテンレール

　　※モルタル金コテ押エ

壁：※ＡＥＰ塗　ＰＢァ１２．５

　　※ＬＧＳ下地 ※アコーディオンカーテン（枠共）

●窓下収納

壁：※ＡＥＰ塗　ＰＢァ１２．５

　　※ＬＧＳ下地

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

壁：※ＡＥＰ塗

　　※モルタル下地●ＲＣ壁

　　※モルタル金コテ押エ床：※タイルカーペット敷

床：※タイルカーペット敷
床：※タイルカーペット敷

　　●モルタル金コテ押エ

※光接続箱（電気設備工事）

天井：※化粧石膏ボードァ９．５張

　　　※ＬＧＳ下地

天井：※岩綿吸音板ァ９張　ＰＢァ９．５下地

　　　※ＬＧＳ下地

壁：※ＡＥＰ塗

　　※モルタル下地　ＲＣ壁

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

壁：●ＡＥＰ塗

　　●モルタル下地　ＲＣ壁

Ｄ面

３Ｆデータ処理室

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

凡 例

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

家具撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

※ＣＢ

A-172



株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子
縮 尺

A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

改修後３Ｆ相談室１

２ＦＬ

ＲＧＬ

1,815

775

Ｆ１９ Ｆ１８

壁見切：アルミ複合型材

Ｗ１９ Ｗ３０

2,200

Ｗ２３ａ

５
Ａ面

325 4,015

4,340
2
,
6
0
0

2
,
0
0
0

6
0
0

ＢＢ１

Ｗ２３ａ

6,200

5,810 390

ＦＧ
Ｂ面

Ｃ１ａ

ＦＦ

775

Ｆ１８ Ｆ１９

Ｗ１９
壁見切：アルミ複合型材

５
Ｃ面

325

4,340

4,015

ＢＢ１

6,200

5,810390

Ｆ Ｇ

Ｃ１ａ

2
,
6
0
0

6
0
0

２ＦＬ

ＲＧＬ

2
,
6
0
0

6
0
0

壁見切：アルミ複合型材

Ｗ２９ Ｗ２９

Ｗ２３

改修後 ３階展開図（相談室１）

一時取外シ（再取付）◆

各部詳細図番号を示す
●
Ｄ

既設のままを示す●

壁塗替を示す

既設のままを示す

既設躯体を示す 床　：Ｆ１８
モルタル面　ケレン清掃

タイルカーペット敷

床　：
タイルカーペット敷

Ｆ１９
モルタル金コテ

ビニル巾木Ｈ＝６０巾木：ＢＢ１

凡 例 仕上凡例

Ｆ１８

ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）ＥＰ塗
壁　：Ｗ１９

既設ＲＣ壁  モルタル面ケレン清掃

壁　：Ｗ２３
ＬＧＳ下地（ＧＷ充填）スラブまで

ＰＢァ１２．５＋１２．５スラブまで　ＥＰ塗

壁　：Ｗ２９
既設モルタル面

下地調整ＲＢ種の上ＥＰ塗

壁　：
下地調整ＲＢ種の上ＥＰ塗

Ｗ３０
既設ＰＢ面

壁　：Ｗ２３ａ
ＬＧＳ下地（ＧＷ充填）

ＰＢァ１２．５＋１２．５　ＥＰ塗

天井：Ｃ１ａ
化粧石膏ボードァ９．５張　ＧＷァ１００敷込

ＬＧＳ下地

ＣＢ

Ｗ３０

Ｄ面

壁見切：アルミ複合型材

A-173



株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71

３Ｆ倉庫７

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

Ｃ面Ａ面

2,815

3
,
0
0
0

1
0
0

3
,
0
0
0

5,200

2
,
6
0
0

4
0
0

800

300

３

3
,
2
0
0

2
0
0

２ＦＬ

ＲＧＬ

Ｇ

※６０×３５

※柱：４０×６０

※木製棚：Ｗ２６００Ｈ２２００Ｄ６３０

2
,
0
0
0

1
,
00
0

300 300

1
,
4
2
8

2,815

3
,
0
0
0

1
0
0

1
,
8
2
0

1
,
0
8
0

2
,
2
0
0 3
,
0
0
0

5,200

Ｇ

壁：※コンクリート打放補修

　　※ＲＣ壁

1
,
8
2
0

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

床：※ビニル床シートァ２．０張

　　※モルタル金コテ押エ

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

壁：※コンクリート打放補修

　　※ＲＣ壁

300

床：※ビニル床シートァ２．０張

　　※モルタル金コテ押エ

300

床：※ビニル床シートァ２．０張

　　※モルタル金コテ押エ

300

壁：●コンクリート打放補修

　　●ＲＣ壁
　　●ＲＣ壁

壁：●コンクリート打放補修

下り壁：※化粧石膏ボードァ９．５

巾木：●ビニル巾木Ｈ＝６０

　　●モルタル金コテ押エ

床：●ビニル床シートァ２．０張

壁：※コンクリート打放補修

　　※ＲＣ壁

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

Ｂ面 Ｄ面

天井：※化粧石膏ボードァ９．５

　　　※ＬＧＳ下地

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

（建具共）

凡 例

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

撤去範囲を示す

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

コンクリートカッター切を示す

モルタルカッター切を示す

※ 解体撤去を示す

● 既設のままを示す

一時取外シ（再取付）◆

改修後

Ａ面

2,815

1
0
0

5,200

３

3
,
2
00

２ＦＬ

ＲＧＬ

Ｇ

2
,
0
0
0

2,815

1
0
0

1
,
8
2
0

5,200

Ｇ
Ｂ面 Ｄ面

2
,
6
0
0

6
0
0

Ｆ８

300

Ｆ８

ＢＢ１

Ｗ７

463480

2
,
6
0
0

6
0
0

463

Ｆ８

Ｗ７

ＢＢ１

Ｃ１

480463

壁：モルタル補修

壁：モルタル補修

Ｃ面

463

Ｆ８

既設躯体を示す

既設のままを示す

壁塗替を示す

● 既設のままを示す
Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

◆ 一時取外シ（再取付）

凡 例

床　：Ｆ８
モルタル金コテ

ビニル床シートァ２．０張

ＢＢ１ 巾木：ビニル巾木Ｈ＝６０

壁　：Ｗ７
ＬＧＳ下地

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

壁　：Ｗ１９
ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）ＥＰ塗

既設ＲＣ壁  モルタル面ケレン清掃

ＬＧＳ下地
Ｃ１

化粧石膏ボードァ９．５張
天井：

仕上凡例

改修後 ３階展開図（倉庫７）

6302,600

Ｗ７

2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

6
8
0
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3
,
2
00

ＲＧＬ

２ＦＬ

5
0
0

1
0
0

2
,
6
0
0

乳児相談室ＦＬ

1
,
6
55

90
0床：※化粧合板フロア張

　　※転ばし木床組

※長押

※鴨居

４

5,900

2,1553,745

5,600 300

３５

5,600

乳児相談室１乳児相談室２

Ｃ面

※内障子 ※内障子

壁：※ビニルクロス張　ＰＢァ１２．５

3
,
2
0
0

ＲＧＬ

２ＦＬ

5
0
0

1
0
0

2
,
6
0
0

乳児相談室ＦＬ

床：※化粧合板フロア張

　　※転ばし木床組 　　※転ばし木床組

床：※タタミ敷ァ５５

　　※耐水合板ァ１２下地

※タタミ寄

※付柱

※長押

1
1
5

4
5

115

※廻縁：４５×４５

※鴨居

5,900

４

2,155 3,745

5,600300

３

5,600

５

乳児相談室１ 乳児相談室２

Ａ面

壁：※ビニルクロス張　ＰＢァ１２．５

　　※ＬＧＳ下地

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

３Ｆ乳児相談室１・２

３階展開図（乳児相談室１・２）

壁：※ビニルクロス張　ＰＢァ１２．５

　　●ＲＣ壁

2
,
6
0
0

90
0

1
,
5
3
5

1
6
5

1
,
0
8
0

790

1,425

6,200

Ｆ Ｇ

4,385390

乳児相談室１

Ｄ面

●木製三方枠：Ｗ１４０　ァ４０

※下足入：Ｗ７９０Ｈ１０８０Ｄ３６０

壁：※ビニルクロス張　ＰＢァ１２．５

　　※ＬＧＳ下地

※上框：桧集成材１００角

床：※化粧合板フロア張

　　※転ばし木床組

壁：※ビニルクロス張　ＰＢァ１２．５
　　●ＲＣ壁

　　※ＲＣ壁

1
,
8
2
02
,
6
0
0

1
0
0

2
,
2
0
0

4
0
0

※上框：桧集成材１００角

※幕板：Ｈ２６０ァ４０

　　●ＲＣ壁
壁：※ビニルクロス張　ＰＢァ１２．５

　　※ＬＧＳ下地

※内障子敷居：桧集成材１００×３６

※内障子

1,425

6,200

ＦＧ

4,385 390

乳児相談室１

Ｂ面

壁：※ビニルクロス張　ＰＢァ１２．５

壁：※ビニルクロス張　ＰＢァ１２．５

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

凡 例

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

家具撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

天井：※化粧石膏ボードァ９．５張（杉柾）

　　　※ＬＧＳ下地

床：※ビニル床シートァ２．８張

●モルタル金コテ押エ

　　●ＬＧＳ下地

A-175



株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

3
,
2
0
0

ＲＧＬ

２ＦＬ

5
0
0

1
0
0

2
,
6
0
0

乳児相談室ＦＬ

1,425

6,200

ＦＧ

4,385 390

３Ｆ乳児相談室２

1
,
0
0
0

2
,
2
0
0

4
0
0

※上框：桧集成材１００角

※飾り棚

木製枠※

壁：※ビニルクロス張　ＰＢァ１２．５

　　※ＲＣ壁

壁：※ビニルクロス張　ＰＢァ１２．５

　　※ＬＧＳ下地

※床柱：φ１３０

壁：※ビニルクロス張　ＰＢァ１２．５

　　●ＲＣ壁

壁：※ビニルクロス張　ＰＢァ１２．５

　　●ＲＣ壁

壁：※ビニルクロス張　ＰＢァ１２．５

　　※ＬＧＳ下地

2
,
6
0
0

9
0
0

1
,
5
3
5

1
65

1
,
08
0

790

床：※ビニル床シートァ２．８張

●モルタル金コテ押エ

1,425

6,200

Ｆ Ｇ

4,385390

Ｄ面

※幕板：Ｈ２６０ァ４０

●木製三方枠：Ｗ１４０　ァ４０

下足入：Ｗ７９０Ｈ１０８０Ｄ３６０

壁：※ビニルクロス張　ＰＢァ１２．５

　　※ＬＧＳ下地
※廻縁：４５×４５

壁：※ビニルクロス張　ＰＢァ１２．５

　　●ＲＣ壁

床：※化粧合板フロア張

　　※転ばし木床組

天井：※化粧石膏ボードァ９．５張（杉柾）

　　　※ＬＧＳ下地

３Ｆ乳児相談室１（押入）

3
,
2
00

ＲＧＬ

２ＦＬ

1
0
0

乳児相談室ＦＬ

2
,
4
2
5

6
75

※洗面化粧台：Ｗ５００

　　※転ばし木床組

床：※耐水合板張

※中段

※枕棚

2,155

300 1,855

３

　　●ＲＣ壁

壁：※合板張 壁：※合板張　ＰＢァ１２．５

2
,
4
2
5

8
0
0

9
0
0

7
2
5

700

400

1,425

Ｇ

壁：※合板張　ＰＢァ１２．５

　　※ＬＧＳ下地

2,155

3001,855

３

壁：※合板張　ＰＢァ１２．５

　　※ＬＧＳ下地

　　※ＬＧＳ下地

天井：※合板張

2
,
4
2
5

1
,
8
2
0

6
0
5

1,425

Ｇ

壁：※合板張

　　●ＲＣ壁

壁：※合板張

　　※ＲＣ壁

Ｄ面Ａ面 Ｂ面 Ｃ面

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

凡 例

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

家具撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

３階展開図（乳児相談室２・乳児相談室１（押入））

Ｂ面

壁：※合板張　ＰＢァ１２．５

　　※ＬＧＳ下地

　　●ＬＧＳ下地
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3
,
2
00

ＲＧＬ

２ＦＬ

5
0
0

1
0
0

2
,
6
0
0

乳児相談室ＦＬ

４

5,900

2,1553,745

5,600 300

３５

5,600

乳児相談室１乳児相談室２

Ｃ面

3
,
2
0
0

ＲＧＬ

２ＦＬ

5
0
0

1
0
0

2
,
6
0
0

乳児相談室ＦＬ

5,900

４

5,600300

３

5,600

５

乳児相談室１ 乳児相談室２

Ａ面

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子
縮 尺

A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

３Ｆ乳児相談室１・２

３階展開図（乳児相談室１・２）

2
,
6
0
0

90
0

1
,
5
3
5

1
6
5

6,200

Ｆ Ｇ

390

乳児相談室１

Ｄ面

2
,
6
0
0

1
0
0

2
,
2
0
0

4
0
0

6,200

ＦＧ

390

乳児相談室１

Ｂ面

改修後

Ｆ２３

ＢＢ１

Ｗ７ Ｗ７

木製ＣＢ

Ｗ７Ｗ７Ｗ１９

Ｗ１９

Ｆ Ｆ

ＣＢ（カーテンレール）

Ｆ Ｆ

ＣＢ（カーテンレール）

Ｗ１９ Ｗ１９
木製額縁：１００×２５　ＳＯＰ塗

木製ＣＢ

2
,
0
0
0

60
0

Ｗ１９Ｗ７ Ｗ７

Ｗ１９

Ｗ１９

ＢＢ１Ｗ３３ Ｗ３３

ＢＢ１

● 既設のままを示す

Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

仕上凡例

◆ 一時取外シ（再取付）

既設躯体を示す

凡 例

既設のままを示す

壁塗替を示す

床　：Ｆ１
ビニル床シートァ２．８張

モルタル面　ケレン清掃

セルフレベリングァ１０

ビニル床シートァ２．８張

Ｆ２３
耐水合板ァ１２+１２

床　：

ＢＢ１ 巾木：ビニル巾木Ｈ＝６０

壁　：Ｗ７
ＬＧＳ下地

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）ＥＰ塗
壁　：Ｗ１９

既設ＲＣ壁  モルタル面ケレン清掃

壁　：Ｗ２３
ＬＧＳ下地（ＧＷ充填）スラブまで

ＰＢァ１２．５＋１２．５スラブまで　ＥＰ塗

改修後

Ｃ１０

ＬＧＳ下地
天井：Ｃ１０

化粧石膏ボードァ９．５張（不燃）

断熱性下地材ァ９５

1,400 4,410
壁　：Ｗ３３

既設ＬＧＳ下地

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

1,4004,410
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1,4254,385

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子
縮 尺

A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

改修後

改修後

3
,
2
0
0

ＲＧＬ

２ＦＬ

5
0
0

1
0
0

2
,
6
0
0

乳児相談室ＦＬ

6,200

ＦＧ

390

2
,
2
0
0

4
0
0

2
,
6
0
0

9
0
0

1
,
5
3
5

1
65

6,200

Ｆ Ｇ

390

Ｄ面Ｂ面

３Ｆ乳児相談室２

木製ＣＢ

Ｗ１９

ＢＢ１

Ｗ２３Ｗ２３

Ｗ１９

木製ＣＢ

2
,
0
0
0

6
0
0

Ｗ１９Ｗ７

Ｗ１９

ＢＢ１

Ｗ７

Ｆ２３ Ｆ２３

3
,
2
00

ＲＧＬ

２ＦＬ

5
0
0

1
0
0

2
,
6
0
0

乳児相談室ＦＬ

5,900

４

5,600300

３

5,600

５

Ａ面

▲木製三方枠：Ｗ１４０　ァ４０　ＳＯＰ塗替

±０踏込

上框：タモ積層材　１００×５０

　　　ＣＬ塗

ＯＰＥＮ

Ｗ３３Ｗ１９

ＢＢ１

ＯＰＥＮ

Ｆ２３

上框：タモ積層材　１００×５０

　　　ＣＬ塗

乳児相談室１踏込 乳児相談室２踏込

Ｆ１Ｆ１

▲木製三方枠：Ｗ１４０　ァ４０　ＳＯＰ塗替

Ｗ３３ Ｗ１９

ＢＢ１

● 既設のままを示す

◆ 一時取外シ（再取付）

既設躯体を示す

凡 例

既設のままを示す

壁塗替を示す

Ｗ２３ 壁　：

既設ＲＣ壁  モルタル面ケレン清掃
Ｗ１９ 壁　：

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

ＬＧＳ下地
Ｗ７ 壁　：

ビニル巾木Ｈ＝６０巾木：ＢＢ１

床　：
耐水合板ァ１２+１２

断熱性下地材ァ９３
Ｆ２３

ビニル床シートァ２．８張

セルフレベリングァ１０

モルタル面　ケレン清掃

ビニル床シートァ２．８張
Ｆ１ 床　：

仕上凡例

各部詳細図番号を示す
●
Ｄ

▲ 塗装塗替を示す

ＰＢァ１２．５（ＧＬ工法）ＥＰ塗

ＰＢァ１２．５＋１２．５スラブまで　ＥＰ塗

ＬＧＳ下地（ＧＷ充填）スラブまで

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗
壁　：

既設ＬＧＳ下地
Ｗ３３

３階展開図（乳児相談室２・踏込）

３Ｆ乳児相談室１・２（踏込）

ＬＧＳ下地
天井：Ｃ１０

化粧石膏ボードァ９．５張（不燃）

Ｃ１０

1,400 4,410
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71

2
,
6
0
0

300 5,600

5,900

２ ３
Ａ面

6
5

1
,
2
0
0

1
,
33
5

Ｆ Ｆ

4,900

390 4,510

Ｈ

2
,
6
0
0

6
5

1
,
5
3
5

1
,
0
0
0

500

8
0
0

2
,
6
0
0

3005,600

5,900

２３

6
0
0

2
,
0
0
0

6
0
0

Ｂ面 Ｃ面

2
,6
0
0

4,900

3904,510

Ｈ
Ｄ面

Ｆ

クラック０．９Ｌ１２５０

３Ｆ検診室Ｂ

ＯＰＥＮ

2
,
1
0
0

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

●ＳＵＳバックガードァ１. ０加工

※アルミサッシ

●ＣＢ

壁：●ＡＥＰ塗　モルタル金コテ押エ

　　●ＲＣ壁

◆スチールパーテーション

　　●ＬＧＳ下地

壁：●ＡＥＰ塗　ＰＢァ１２．５

◆スチールパーテーション

◆スチールパーテーション

◆吊りカーテンレール

壁：●ＡＥＰ塗　モルタル金コテ押エ

　　●ＲＣ壁

◆吊りカーテンレール

1
,
5
0
0

※アルミサッシ

床：●ビニル床シートァ２．８張

　　●モルタル金コテ押エ

巾木：●ビニル巾木Ｈ＝６０

天井：※岩綿吸音板ァ９張　ＰＢァ９．５下地

　　※ＬＧＳ下地

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

凡 例

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

家具撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

2
,6
0
0

300 5,600

5,900

２ ３
Ａ面

6
5

1
,2
0
0

1,
3
3
5

Ｆ Ｆ

●ＳＵＳバックガードァ１. ０加工

●ＣＢ

1
,5
0
0

改修後３Ｆ検診室Ｂ

● 既設のままを示す

◆ 一時取外シ（再取付）

既設躯体を示す

凡 例

既設のままを示す

壁塗替を示す

モルタル面　ケレン清掃

ビニル床シートァ２．８張
Ｆ１ 床　：

仕上凡例

各部詳細図番号を示す
●
Ｄ

▲ 塗装塗替を示す

床　：Ｆ２
モルタル金コテ

ビニル床シートァ２．８張

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

ＬＧＳ下地
Ｗ７ 壁　：

ビニル巾木Ｈ＝６０巾木：ＢＢ１

ＬＧＳ下地

壁　：Ｗ２９
既設モルタル面

下地調整ＲＢ種の上ＥＰ塗

壁　：
下地調整ＲＢ種の上ＥＰ塗

Ｗ３０
既設ＰＢ面

天井：
化粧石膏ボードァ９．５張

Ｃ１
ＬＧＳ下地

Ｗ２９ Ｗ２９

4,900

390 4,510

Ｈ

2
,
6
0
0

6
5

1
,
53
5

1
,
0
0
0

500

8
0
0

2
,
6
0
0

3005,600

5,900

２３

6
0
0

2
,
0
0
0

6
0
0

Ｂ面 Ｃ面

ＯＰＥＮ

2
,
1
00

◆スチールパーテーション

◆スチールパーテーション

◆スチールパーテーション

◆吊りカーテンレール

Ｆ１

Ｃ１

自動式エポキシ樹脂低圧注入工法

　下部収納

●天板：ステンレス

　下部収納

●天板：ステンレス

1
,1
8
5

1
,5
0
0

1,500

改修後 ３階展開図（検診室Ｂ）

2
,
6
0
0

4,900

3904,510

ＨＤ面

◆吊りカーテンレール

Ｗ７

1,500

1
,
1
8
5

1
,
4
1
5Ｗ２９

Ｗ３０

Ｗ２９
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日 改修後

３Ｆ検診室Ａ

３

ＦＦ

5,600

４
Ａ面

3
,
2
0
0

ＲＧＬ

２ＦＬ

60
0

2
,
6
0
0

2
,
0
0
0

6
0
0

●天板：ステンレス

　下部収納

●ＳＵＳバックガードァ１. ０加工

壁：●ＡＥＰ塗　モルタル金コテ押エ

　　●ＲＣ壁

●ＣＢ

4,900

390 4,510

Ｈ

500

Ｂ面

8
0
0

2,
1
0
0

◆ホワイトボード：１２００×９００

◆スチールパーテーション

壁：※ＡＥＰ塗　モルタル金コテ押エ

　　※ＲＣ壁

6
5

1
,
5
3
5

1
,
0
0
0

2
,
0
0
0

6
00

３

5,600

４

ＯＰＥＮ

6
00

Ｃ面

4,900

3904,510

Ｈ
Ｄ面

　　※ＬＧＳ下地

◆吊りカーテンレール ◆吊りカーテンレール

　　●ＬＧＳ下地

壁：●ＡＥＰ塗　ＰＢァ１２．５

巾木：●ビニル巾木Ｈ＝６０巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

壁：●ＡＥＰ塗　モルタル金コテ押エ

　　●ＲＣ壁

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

（建具共）

凡 例

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

撤去範囲を示す

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

コンクリートカッター切を示す

モルタルカッター切を示す

※ 解体撤去を示す

● 既設のままを示す

一時取外シ（再取付）◆

改修後

３

5,600

４
Ａ面

3
,
2
00

ＲＧＬ

２ＦＬ

6
0
0

2
,
6
0
0

2
,
0
0
0

6
0
0

4,900

390 4,510

Ｈ
Ｂ面

2
,
1
0
0

6
5

1
,
5
3
5

1
,
0
0
0

2
,
0
0
0

6
0
0

３

5,600

４

6
0
0

Ｃ面

4,900

3904,510

Ｈ
Ｄ面

３Ｆ検診室Ａ

375 375
床：※ビニル床シートァ２．８張

※モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床シートァ２．８張 床：※ビニル床シートァ２．８張

　　●モルタル金コテ押エ　　※モルタル金コテ押エ

Ｗ２２

●ＣＢ

Ｗ２９ Ｗ２９

Ｗ２９

ＢＢ１

ＯＰＥＮ

◆吊りカーテンレール ◆吊りカーテンレール

Ｗ３０ Ｗ３０

Ｗ２９

Ｃ１

750

Ｆ１
Ｆ２ Ｆ２

既設躯体を示す

既設のままを示す

壁塗替を示す

● 既設のままを示す
Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

◆ 一時取外シ（再取付）

凡 例 仕上凡例

ＢＢ１ 巾木：ビニル巾木Ｈ＝６０床　：

床　：

Ｆ１

Ｆ２

ビニル床シートァ２．８張

モルタル金コテ

ビニル床シートァ２．８張

モルタル面　ケレン清掃

壁　：Ｗ７
ＬＧＳ下地

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

ＬＧＳ下地
Ｃ１

化粧石膏ボードァ９．５張
天井：

壁　：Ｗ２２
ＥＰ塗

既設ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

壁　：Ｗ２９
既設モルタル面

下地調整ＲＢ種の上ＥＰ塗

壁　：
下地調整ＲＢ種の上ＥＰ塗

Ｗ３０
既設ＰＢ面

３階展開図（検診室Ａ）

◆ホワイトボード：１２００×９００

Ｗ７

◆スチールパーテーション

◆スチールパーテーション

◆スチールパーテーション
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71

３Ｆ健康相談室

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

2
,
6
0
0

ＦＦ

9
5
0

2
0

1
,
6
3
0

ＣＢ

2
,
6
0
0

2
,
5
5
5

Ａ面

5,600

４ ５ Ｈ

1,000

7,900

6,900

Ｂ面

5,600

４５

3
,
2
0
0

ＲＧＬ

２ＦＬ

60
0

2
,
6
0
0

2
,
0
0
0

6
0
0

●ＣＢ

●カウンター：木製ァ４５

壁：●ＡＥＰ塗　モルタル金コテ押エ

　　●ＲＣ壁

壁：●ＡＥＰ塗　モルタル金コテ押エ

　　●ＲＣ壁

巾木：●ビニル巾木Ｈ＝６０

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　●モルタル金コテ押エ

天井：※岩綿吸音板ァ９張　ＰＢァ９．５下地

　　※ＬＧＳ下地

Ｈ

1,000

7,900

6,900

Ｄ面

1
,
1
2
0

ＣＢ

◆ホワイトボード：１８００×９００

※面台：ＳＵＳァ１. ０加工

※カガミ

3
,
2
00

ＲＧＬ

２ＦＬ

6
0
0

2
,
6
0
0

2
,
0
0
0

6
0
0

壁：※ＡＥＰ塗　モルタル金コテ押エ

　　※ＲＣ壁

750 750床：※ビニル床シートァ２．８張

　　※モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　※モルタル金コテ押エ　　●モルタル金コテ押エ

床：●ビニル床シートァ２．８張

◆ホワイトボード：１８００×９００　　●ＬＧＳ下地

壁：●ＡＥＰ塗　ＰＢァ１２．５

３階展開図（健康相談室）

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

凡 例

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

※陶器質１００角タイル張

Ｃ面
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子
縮 尺

A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

2
,
6
0
0

ＦＦ

9
5
0

2
0

1
,
6
3
0

ＣＢ

2
,
6
0
0

2
,
5
5
5

Ａ面

5,600

４ ５ Ｈ

1,000

7,900

6,900

Ｂ面

5,600

４５

3
,
2
0
0

ＲＧＬ

２ＦＬ

60
0

2
,
6
0
0

2
,
0
0
0

6
0
0

●ＣＢ

●カウンター：木製ァ４５

750

◆ホワイトボード：１８００×９００

改修後

改修後 ３階展開図（ベビールーム）

Ｗ２２

Ｗ２９

Ｗ２９ Ｗ２９

Ｗ３０

Ｆ１

750

Ｆ２

Ｗ２９Ｗ２９

Ｃ１

ＢＢ１

Ｆ１ Ｆ２

Ｃ面

Ｈ

1,000

7,900

6,900

Ｄ面

ＣＢ

◆ホワイトボード：１８００×９００

3
,
2
00

ＲＧＬ

２ＦＬ

6
0
0

2
,
6
0
0

2
,
0
0
0

6
0
0

洗面カウンター（機械設備工事）

Ｗ７

ＢＢ１

Ｆ１

凡 例

既設躯体を示す

既設のままを示す

壁塗替を示す

● 既設のままを示す

◆ 一時取外シ（再取付）

各部詳細図番号を示す

仕上凡例

●
Ｄ

床　：

床　：

Ｆ１

Ｆ２

ビニル床シートァ２．８張

モルタル面　ケレン清掃

モルタル金コテ

ビニル床シートァ２．８張

ビニル巾木Ｈ＝６０巾木：ＢＢ１

化粧石膏ボードァ９．５張

ＬＧＳ下地
Ｃ１ 天井：

壁　：Ｗ７
ＬＧＳ下地

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

壁　：Ｗ２２
ＥＰ塗

既設ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

壁　：Ｗ２９
既設モルタル面

下地調整ＲＢ種の上ＥＰ塗

壁　：
下地調整ＲＢ種の上ＥＰ塗

Ｗ３０
既設ＰＢ面

Ｗ２９

３Ｆベビールーム

Ｗ３０
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2
,
6
0
0

Ｈ

6,900

3906,510

Ａ面

2
,
0
0
0

6
0
0

2
,
6
0
0

Ｈ

6,900

390 6,510

1
,
0
0
0

1
,
5
6
0

4
0

2
,
6
0
0

５

2,800

Ｃ面Ｂ面

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺
A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

2
,
6
0
0

５

2,800

Ｆ

Ａ面

改修後

３Ｆ資料室→倉庫Ｅ ＜仕上すべて既設のまま＞

壁：●ＡＥＰ塗　モルタル金コテ押エ

　　●ＲＣ壁

　　●ＬＧＳ下地

壁：●ＡＥＰ塗　ＰＢァ１２．５

　　●ＬＧＳ下地

壁：●ＡＥＰ塗　ＰＢァ１２．５

壁：●ＡＥＰ塗　モルタル金コテ押エ

　　●ＲＣ壁

巾木：●ビニル巾木Ｈ＝６０

　　●モルタル金コテ押エ

床：●ビニル床シートァ２．０張

●ＣＢ

改修前３Ｆ検査室

2,800

Ｆ

ＣＢ

Ａ面

2
,
6
0
0

Ｈ

6,900

390 6,510

1,
0
0
0

1
,
5
6
0

4
0

６
Ｂ面

300
2
5
0

2,800

６

1
,
3
0
0

2
,
6
0
0

Ｈ

6,900

3906,510

2
,
0
0
0

6
0
0

Ｄ面

3
,
2
0
0

ＲＧＬ

２ＦＬ

6
0
0

2
,
6
0
0

2
,
0
0
0

6
0
0

壁：●ＡＥＰ塗　ＰＢァ１２．５

　　●ＬＧＳ下地

　　●ＲＣ壁

壁：●ＡＥＰ塗　モルタル金コテ押エ

750 7501
,
3
0
0

700

壁：※ＡＥＰ塗　モルタル金コテ押エ

　　※ＲＣ壁

壁：●ＡＥＰ塗　モルタル金コテ押エ

　　●ＲＣ壁

※パスボックス

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

壁：●ＡＥＰ塗　ＰＢァ１２．５

　　●ＬＧＳ下地

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　※モルタル金コテ押エ

床：●ビニル床シートァ２．０張

　　●モルタル金コテ押エ

　　※ＬＧＳ下地

壁：※化粧石膏ボードァ９．５張

壁：●ＡＥＰ塗　ＰＢァ１２．５

　　●ＬＧＳ下地

巾木：●ビニル巾木Ｈ＝６０

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

（建具共）

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

撤去範囲を示す

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

コンクリートカッター切を示す

モルタルカッター切を示す

※ 解体撤去を示す

● 既設のままを示す

一時取外シ（再取付）◆

凡 例

Ｃ面

改修前

改修前

改修後 ３階展開図（資料室→倉庫Ｅ）

３階展開図（検査室）

※面台：ＳＵＳァ１．０加工

※陶器質１００角タイル張

※ＳＵＳ張り
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Ａ面

2,850

６

Ｆ

5,200

Ｈ

500

2
,
6
0
0

1
,
0
0
0

1
,
5
6
0

4
0

8
0
0

Ｂ面

2
,
6
0
0

2,850

６
Ｃ面

5,200

Ｈ
Ｄ面

2
,
0
0
0

6
00

3
,
2
0
0

ＲＧＬ

２ＦＬ

60
0

2
,
6
0
0

750

壁：●ＡＥＰ塗　モルタル金コテ押エ

　　●ＲＣ壁

壁：●ＡＥＰ塗　モルタル金コテ押エ

　　●ＲＣ壁

巾木：●ビニル巾木Ｈ＝６０

750

壁：※ＡＥＰ塗　モルタル金コテ押エ

　　※ＣＢ壁

壁：※ＡＥＰ塗　モルタル金コテ押エ

　　※ＲＣ壁

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

天井：※化粧石膏ボードァ９．５張

　　※ＬＧＳ下地

壁：※ＡＥＰ塗　モルタル金コテ押エ

　　※ＣＢ壁

壁：※ＡＥＰ塗　モルタル金コテ押エ

　　※ＲＣ壁

壁：●ＡＥＰ塗　モルタル金コテ押エ

　　●ＲＣ壁

床：●ビニル床シートァ２．０張

　　●モルタル金コテ押エ

300

床：※ビニル床シートァ２．８張

　　※モルタル金コテ押エ

●ＳＵＳバックガードァ１. ０加工

●天板：ステンレス

　下部収納

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

縮 尺改修前
A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

３Ｆ消毒室

３Ｆ検査用ＷＣ

巾木：※ビニル巾木Ｈ＝６０

　　※ＲＣ壁

壁：※ＡＥＰ塗　モルタル金コテ押エ

　　※ＣＢ壁

壁：※ＡＥＰ塗　モルタル金コテ押エ

※ＳＵＳ製手すり：Ｌ１２００

※パスボックス

※カガミ

　　●モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床シートァ２．８張

天井：※化粧石膏ボードァ９．５張

　　※ＬＧＳ下地 　　※ＣＢ壁

壁：※ＡＥＰ塗　モルタル金コテ押エ

300

　　※モルタル金コテ押エ

床：※ビニル床シートァ２．８張

300300 300300300 300

　　※ＣＢ壁

壁：※ＡＥＰ塗　モルタル金コテ押エ

※ＳＵＳ製手すり：Ｌ３３０

※ＳＵＳ製手すり：７００×６００

※ＳＵＳ製手すり：Ｌ５８０

　　※ＣＢ壁

壁：※ＡＥＰ塗　モルタル金コテ押エ

2
,
4
0
0

8
0
0

２ＦＬ

ＲＧＬ

3
,
2
0
0

Ｄ面

4
0
0

2
,
0
0
0

2,250

Ｃ面

1,275 425

1,700

６

2
,
4
0
0

2
,
4
0
0

Ｂ面

2,250

Ａ面

1,700

６

既設躯体を示す

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

（建具共）

（建具共）

撤去範囲を示す

撤去間仕切壁を示す

（ＬＧＳ下地・建具共）

仕上材・下地材・コンクリート

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

仕上材 撤去範囲を示す

凡 例

モルタルカッター切を示す

コンクリートカッター切を示す

● 既設のままを示す

※ 解体撤去を示す

家具撤去を示す

一時取外シ（再取付）◆

３階展開図（消毒室、検査用ＷＣ）
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子
縮 尺

A2：1/50

A3：1/71

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

改修後３Ｆ倉庫Ｆ

既設躯体を示す

既設のままを示す

壁塗替を示す

● 既設のままを示す
Ｄ
●

各部詳細図番号を示す

◆ 一時取外シ（再取付）

凡 例 仕上凡例

ＢＢ１ 巾木：ビニル巾木Ｈ＝６０床　：

床　：

Ｆ１

Ｆ２

ビニル床シートァ２．８張

モルタル金コテ

ビニル床シートァ２．８張

モルタル面　ケレン清掃

壁　：Ｗ７
ＬＧＳ下地

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

ＬＧＳ下地
Ｃ１

化粧石膏ボードァ９．５張
天井：

壁　：Ｗ２２
ＥＰ塗

既設ＲＣ壁　モルタル金コテ押エ

壁　：Ｗ２９
既設モルタル面

下地調整ＲＢ種の上ＥＰ塗

壁　：
下地調整ＲＢ種の上ＥＰ塗

Ｗ３０
既設ＰＢ面

2,800

Ａ面

2
,
6
0
0

Ｈ

6,900

390 6,510

1
,
0
0
0

1
,
56
0

4
0

６
Ｂ面

2,800

６

2
,
6
0
0

Ｈ

6,900

3906,510

2
,
00
0

6
0
0

Ｄ面

3,
2
0
0

ＲＧＬ

２ＦＬ

6
0
0

2
,
6
0
0

Ｆ

375
ＢＢ１ ＢＢ１

Ｃ１

Ｗ７

375

Ｃ面

３Ｆ消毒室

Ａ面

2,850

６ Ｈ

500

2
,
60
0

1
,
0
0
0

1
,
5
6
0

4
0

8
0
0

Ｂ面

3
,
2
0
0

ＲＧＬ

２ＦＬ

6
0
0

2
,
60
0

375 ＢＢ１

●ステンレス台

2
,
60
0

2,850

６
Ｃ面

2
,
0
0
0

6
0
0

Ｆ２
Ｆ２

Ｆ１

Ｗ２９ Ｗ７

300

Ｗ２２

370

Ｆ２

ＢＢ１

Ｗ７

Ｃ１

Ｈ

6,900 6,900

2,600

Ｆ２

Ｗ２９Ｗ７

Ｄ面

改修後 ３階展開図（倉庫Ｆ、消毒室）

Ｗ７

洗濯機パン（機械設備工事）

Ｗ２２

Ｆ２ Ｆ２

Ｗ２２

4002,450 750 6,150
Ｆ１
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

A2：1/200

A3：1/282

改修前

6
7
5

1
,0
2
5

3
,
9
0
0

1,9002,800

2,3503,500

7
,9
0
0

7,900

2,850 2,750 3,350 1,650 4,000 1,000

5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,000 5,800 5,000

43,80011,600

5
,
0
0
0

1
,
2
0
0

4
3
,
8
0
0

1
1
,
6
0
0

5
,
60
0

5
,
6
0
0

5
,
6
0
0

5
,
6
0
0

5
,
6
0
0

6
,
2
00

4
,
6
0
0

5
,
0
0
0

4
,
0
0
0

1,
0
0
0

5,6003,000 15,80031,000

10,8005,00011,50019,500

2,6005,6003,3002,3005,60011,600

６ ９８７５’５４３’３２１’

3
,
00
0

2
,
5
0
0

3
,
0
5
0

9
0
0

76
5

2,
3
0
0

2
,
2
0
0

2
,
2
0
0

4
,
3
8
5

1
,
3
5
01
,
6
0
0

1,
8
0
0

7
,
2
5
0

9
,
6
0
0

5
,
0
0
0

4
,
6
0
0

3
1
,
0
0
0

8
,
60
0

15
,
8
0
0

1
1
,
6
0
0

5
,
60
0

2
,
3
00

3
,
3
0
0

5
,
6
0
0

2
,
6
0
0

1
9
,
5
0
0

1
1
,5
0
0

4
,
7
0
0

3
,
9
0
0

6
,
2
00

7,
90

0

外部階段

ＰＳ

ＰＳ

Ｕ

Ｕ

上部可動式防煙タレ壁
自転車
置場

ＥＰＳ

Ｕ

浄化槽用
ろ過機室

UP

外部階段
DN

キュービクル

発電機

オイルタンク室

Ｕ

ポンプ室

Ｈ Ｈ

ＥＶ機械室
ＥＶピット

寝台用１１人乗り 倉庫２トレーニングルーム

Ｇ’ Ｇ’

ＥＶホール

器具庫女子更衣室

シャワー室Ｇ Ｇ

Ｆ’
ＷＣ（Ｗ）

屋外機械スペース

シャワー室 機械室身障者ＷＣ

Ｆ Ｆ
男子更衣室

倉庫４

ＷＣ（Ｍ）
廊下

プール用ＷＣ（Ｗ）

Ｅ’ 通路

倉庫３プール用ＷＣ（Ｍ）
Ｅ植栽

機械室

プロパン置場Ｄ’

Ｄ Ｄ
ラウンジ

駐車場
植栽

Ｃ Ｃ

倉庫１
エントランスホール

Ｂ’
受付

Ｂ Ｂ

事務室
倉庫

控室

Ａ Ａ

Ａ’ Ａ’

特

消火ポンプ室

1/200１ 階 建 具 符 号 図

北

延焼の恐れのある部分５ａ
ＳＤ

ＳＤ

７
２３１０ＴＢ
ＡＷＳＤＷＤ ＳＤ

３
１

ＳＳ
ＴＢ

３Ａ １
ＬＳＤ ３ ＬＳＤ

ＬＳＤ

８
ＬＳＤ ６

ＴＢ

５
ＴＢ ２

ＴＢ
ＬＳＤ

１
４７Ａ ＬＳＤ

ＴＢＬＳＤ

７Ａ
８ＬＳＤ

１２ ３ ＳＴＤ
ＴＢ ＴＢ

３５
ＡＷ

６
ＳＴＤ

ＭＳＨ
１

１
ＳＳ

２
ＳＳ

６

９

１０

３１
ＡＷ

３２
ＡＷ

９
ＡＷ

ＡＤ
２

ＡＤ
１

１１
ＡＷ

・建具周りシーリング（外部）撤去

外部に面する建具は、

既設建具　撤去

・ガラス周りシーリング（内部・外部）撤去

既設サッシ　カバー工法にて改修

凡　　例

既設サッシ　改修

３

１５

３ａ

５ｃ
ＫＳＤ

ＫＳＤ

ＫＳＤ

ＫＳＤ

ＫＳＤ
１２ａ

甲

甲

甲

甲

８

改修前　１階建具符号図

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

A-186



ＤＳ

５

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

A2：1/200

A3：1/282

改修後

改修後

1/200

北

ＬＳＤ

ＬＳＤ ＬＳＤ

ＬＳＤ

ＡＷ

ＡＷ

ＡＷ

ＳＤ

ＳＤ

ＳＳ

ＳＤ

ＬＳＤ ＬＳＤ
ＬＳＨＤ

ＬＳＤ

ＴＢ

ＴＢ

ＴＢ

ＴＢ

ＳＳ

特煙

特煙

特煙

特煙

特煙

ＭＳＨ

１

２

３

１１
ＫＡＷ

１３Ａ
ＫＳＤ

１３Ｈ
ＫＳＤ

１３
ＫＷＤ

２

７

２
３ａ
ＫＳＤ １２ｂ

ＫＳＤ

７
３

ＫＳＤ

１５４
ＫＳＤＫＳＤ

２４
ＫＡＷ

１３
ＫＡＷ

１９
ＫＡＷ

７

７
ＫＡＷ

５ｃ
ＫＳＤ

２９
ＫＡＷ

５ｂ
ＫＳＤ

１０
ＫＳＤ １１

１ １ＫＫＡＷ

９
１ＫＡＷ

ＫＡＧ ＫＡＧ

１

ＫＳＴＤ

ＫＳＴＤ

２

３

１

２

３

４

１

２

４

１

１

１

２

３

３４

４

ＫＳＴＤ

ＡＷ
９

ＫＳＤ
１２ａ

甲

甲

甲

甲

甲

１ 階 建 具 符 号 図

　１階建具符号図

外部に面する建具は、

・建具周りシーリング（外部）打替：ＭＳ－２

・ガラス周りシーリング

　一般サッシ：（内部・外部）打替（ＳＲ－１）

　防火サッシ：（内部・外部）打替（防火シーリング）

ＫＳＤ
１２Ｃ

ＫＬＳＤ

ＫＬＳＤ

ＫＬＳＤ

特 特定防火設備を示す

特煙 特定防火設備（遮煙）を示す

凡 例

新設建具を示す

既設建具塗替改修を示す

既設建具を示す

既設建具改修を示す

（ＳＤの場合、塗替共）

乙

甲

新築時乙種防火設備を示す

新築時甲種防火設備を示す

ドアストッパー取外シＤＳ

ＤＳ

ＤＳ

ＬＳＤ
１４

ＳＤ
６ａ

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

ＬＳＤ

ＬＳＤ
１５

エントランス

2
,
5
0
0

3
,
0
5
0

倉庫１

オイルタンク室

6
7
5

1
,0
2
5

3
,
9
0
0

器具庫

植栽

受付

エントランスホール

駐車場

倉庫３

倉庫４

ＥＶホール

倉庫２

7,
90

0

7
,9
0
0

7,900

Ｇ’

2,850 2,750

ピット

ポンプ室

3,350 1,650 4,000 1,000

5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,000 5,800 5,000

43,80011,600

5
,
0
0
0

1
,
2
0
0

4
3
,
8
0
0

1
1
,
6
0
0

5
,
60
0

5
,
6
0
0

5
,
6
0
0

5
,
6
0
0

5
,
6
0
0

6
,
2
00

4
,
6
0
0

5
,
0
0
0

4
,
0
0
0

1,
0
0
0

5,6003,000 15,80031,000

10,8005,00011,50019,500

2,6005,6003,3002,3005,60011,600

9
,
6
0
0

5
,
0
0
0

4
,
6
0
0

3
1
,
0
0
0

8
,
60
0

15
,
8
0
0

1
1
,
6
0
0

5
,
60
0

2
,
3
00

3
,
3
0
0

5
,
6
0
0

2
,
6
0
0

1
9
,
5
0
0

1
1
,5
0
0

4
,
7
0
0

3
,
9
0
0

6
,
2
00

Ｅ

Ｆ’

Ｇ’

Ａ’

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

６ ９８７５’５４３’３２１’

Ａ’

Ａ

Ｂ

Ｂ’

Ｃ

Ｄ

Ｄ’

Ｅ’

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｕ

ＥＶ

乗用１１人乗

廊下
消火ポンプ室

倉庫Ａ

倉庫Ｂ

機械室２

男子更衣室

女子更衣室

特煙

多目的ルーム１

多目的ルーム２（１）

多目的ルーム２（２）

脱衣室（１）脱衣室（２）

脱衣室（４） 脱衣室（３）

ＳＳ

特煙１

事務室

ＷＣ（Ｍ）

身障者ＷＣ

ＷＣ（Ｗ）

ＳＤ

倉庫８

甲

甲

乙 乙

外部階段

ろ過機室
浄化槽用

置場
自転車

UP

DN

ＰＳ

ＰＳ

Ｕ

ＥＰＳ

屋
内

消
火

栓

外部階段

SW SW

SW SW

ＰＳ

ＫＬＳＤ
１６

ＫＳＤ
１３Ｃ

６ｂ
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

A2：1/200

Ｈ

Ｇ

Ｆ

Ｅ’

Ｄ’

Ｄ

Ｃ

Ｂ’

Ｂ

Ａ

Ａ’

Ｈ

Ｆ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ａ’

Ｇ’

Ｅ

１’ ２ ３ ３’ ４ ５ ５’ ７ ８ ９６

１’ ２ ３ ４ ５ ７ ８ ９６ ８’１

Ｇ

Ｆ’
6
,2
0
0

3
,
90
0

4
,
7
0
0

11
,
50
0

1
9
,
5
0
0

2
,
6
00

5
,6
0
0

3
,
3
0
0

2
,3
0
0

5,
6
0
0

1
1
,
6
0
0

1
5
,
8
0
0

8,
6
0
0

3
1
,
0
0
0

4
,
6
0
0

5
,
0
0
0

9
,
6
0
0

1
,
0
0
0

4
,
0
0
0

5
,
0
0
0

4
,
6
0
0

6
,2
0
0

5
,
6
0
0

5
,
6
0
0

5
,6
0
0

5
,
6
0
0

5,
6
0
0

1
1
,
6
0
0

4
3
,
8
0
0

5
,
0
0
0

11,600 5,600 2,300 3,300 5,600 2,600

19,500 11,500 5,000 10,800

31,000 15,8003,000 5,600

11,600 43,800

5,0005,8005,0005,6005,6005,6005,6005,600

2
,
9
0
0

1
,
70
0

1
,
2
0
0

Ｕ

Ｕ

Ｄ

Ｄ

外部階段

吹抜

吹抜

1
,
0
00

6
,9
0
0

2
,
7
0
0

5
,
2
00

1
,
0
0
0

2,9008,700

3
,
90
0

1
4
,
9
0
0

2
,
0
0
0

7
,
2
0
0

5,0009,800

800

3
,6
0
0

4,600

4
,
6
00

Ｅ’

5,
00
0

Ｄ

屋
内

消
火

栓

3,600

吹抜

Ｄ

A3：1/282

北

1/200２ 階 建 具 符 号 図

・建具周りシーリング（外部）撤去

外部に面する建具は、

既設建具　撤去

・ガラス周りシーリング（内部・外部）撤去

既設サッシ　カバー工法にて改修

凡　　例

既設サッシ　改修

乙 乙

甲

甲

乙

乙

ＥＶ ＷＣ（Ｍ）

寝台用１１人乗り
一般浴室（男） 一般浴室（女） デイルーム

脱衣室（男） 脱衣室（女）

ＷＣ（身障者用）

廊下
訓練室

健診受付

リハビリ用プール 脱衣室 甲別浴室 作業室 生活訓練室 相談室 ＷＣ（Ｗ）

車寄せ

エントランス エントランスホール風除室

志摩市社会福祉協議会ＰＳＰＳ

廊下

事務室

相談室１

相談室２
湯沸室

更衣室（男）

更衣室（女）テラス

倉庫６

食堂
厨房

延焼の恐れのある部分

８１Ａ １Ａ４ ＴＢ４ Ｓ Ｓ １１ＡＤ ＡＤ
ＴＢ

２
３０ ＬＳＤ６
ＬＳＤ ＷＤ ９ ９

ＷＤ ＷＤ
９

ＴＢ３１ ３２ １
ＬＳＤ ＬＳＤ ＳＤ １０

ＴＢ

５
ＬＳＤ

１
１３ＣＡＣＤ
ＳＤ１０

ＳＤ

４
ＳＳ

７
ＫＳＷ

3
ＷＤ

１４
ＷＤ

１ 3
ＡＰ ＷＤ

３
ＡＤ １３Ｅ

ＳＤ

１
ＬＳＳ

６ ６
ＡＷ ＡＷ

５
ＫＡＷ

１２
ＫＡＷ

２３
ＫＡＧＫＡＷ

２Ａ
ＫＡＧ

甲

改修前　２階建具符号図

改修前

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

２
ＡＣＷ

A-188



ＰＳ

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

A2：1/200

A3：1/282

改修後

1/200２ 階 建 具 符 号 図

Ｈ

Ｇ

Ｆ

Ｅ’

Ｄ’

Ｄ

Ｃ

Ｂ’

Ｂ

Ａ

Ａ’

Ｈ

Ｆ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ａ’

Ｇ’

Ｅ

１’ ２ ３ ３’ ４ ５ ５’ ７ ８ ９６

１’ ２ ３ ４ ５ ７ ８ ９６ ８’１

Ｇ

Ｆ’

ＥＶ

ＷＣ（身障者用）

ＷＣ（Ｗ）

風除室

テラス

相談室２

エントランスホールエントランス

車寄せ

廊下

Ｅ’

特別診察室

待合 特別診察室

診察室

待合室

ＰＳ

会議室 相談室

社会福祉協議会事務所

乗用１１人乗

調剤室

処置室

更衣室
ＷＣ

女子更衣室

男子更衣室

北

ＷＣ（Ｍ）

ＬＳＤ

ＬＳＤ

ＬＳＨＤ ＬＳＨＤ
ＬＳＨＤ

ＬＳＤ

ＡＷ

延焼の恐れのある部分

ＡＷ

ＬＳＨＤ ＬＳＨＤＬＳＤ

ＬＳＤ ＬＳＤ ＬＳＨＤ

ＴＢ

ＴＢ

ＳＤ

ＬＳＨＤ

ＳＳ

相談室１

１４

ＬＳＨＤ

廊下

ＬＳＤ

ＬＳＤ

排煙窓あり

倉庫

多目的ＷＣ

ＬＳＤ

ＬＳＤ

ＴＢ

ＬＳＨＤ

８’

４１５ １５ １５ａ １５ａ １ｃ １ｃ １５ｂ １５ｂ
ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ

5

9

１５ｃ
ＫＡＷ

２５
ＫＡＷ

１５ｃ
ＫＡＷ

８ ８ ８ ８ ８ １a ４ａ
ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ

4
１７ １７ ＡＣＷ
ＫＡＷ ＫＡＷ

１５ｄ
３

ＫＡＷ

５
ＫＡＷ １ｃ

ＫＡＷ

１５ｄ
ＫＡＷ

４ｂ
ＫＡＷ ２

ＡＣＷ

１５ｅ
ＫＡＷ

１２
ＫＡＷ

３９ａ
ＫＡＷ

３９
ＫＡＷ

２３
ＫＡＷ

１６ １６
３９

ＫＡＷ ＫＡＷ
ＫＡＷ

２Ａ

１１３Ｃ ９１１１

４１０

特煙

２１

２１Ｒ

１２Ｌ

1

２１
１２Ｒ

ＫＳＤ

ＫＬＳＤ ＫＳＤ

ＫＬＳＤ

ＫＬＳＤ

ＫＳＷ
ＫＳＤ

ＫＳＤ

ＫＬＳＤ

ＫＬＳＤ
ＫＬＳＤ

ＫＬＳＤ

ＫＬＳＤ

ＫＬＳＤ

ＫＳＬ

ＫＳＤ

３８
ＫＡＷ

ＫＳＴＤ

ＫＳＴＤ

ＫＡＧ

ＫＡＧ

ＫＳＴＤ

６

４

５
ＴＢ

２

３

６

７

８

２

１

６

７

７

３

４

４４

４ ５

４

受付 ＡＷ
８

８
９

５

８

改修後　２階建具符号図

外部に面する建具は、

・建具周りシーリング（外部）打替：ＭＳ－２

・ガラス周りシーリング

　一般サッシ：（内部・外部）打替（ＳＲ－１）

　防火サッシ：（内部・外部）打替（防火シーリング）

特 特定防火設備を示す

特煙 特定防火設備（遮煙）を示す

凡 例

新設建具を示す

既設建具塗替改修を示す

既設建具を示す

既設建具改修を示す

（ＳＤの場合、塗替共）

乙

甲

新築時乙種防火設備を示す

新築時甲種防火設備を示す

乙 乙 乙 乙 乙

乙

乙

乙

乙

乙

乙

乙

乙

乙

乙

乙

乙

乙

乙

甲

１３Ｃ

１３Ｃ

ＫＳＤ
８

ＫＳＷ
３

ＫＳＷ
２

ＬＳＤ

事務室１

事務室２

事務室３

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

９９

９

5,400 2,700 6,700 1,000

1,000

6
,2
0
0

3
,
90
0

4
,
7
0
0

11
,
50
0

1
9
,
5
0
0

2
,
6
00

5
,6
0
0

3
,
3
0
0

2
,3
0
0

5,
6
0
0

1
1
,
6
0
0

1
5
,
8
0
0

8,
6
0
0

3
1
,
0
0
0

4
,
6
0
0

5
,
0
0
0

9
,
6
0
0

1
,
0
0
0

4
,
0
0
0

5
,
0
0
0

4
,
6
0
0

6
,2
0
0

5
,
6
0
0

5
,
6
0
0

5
,6
0
0

5
,
6
0
0

5,
6
0
0

1
1
,
6
0
0

4
3
,
8
0
0

5
,
0
0
0

11,600 5,600 2,300 3,300 5,600 2,600

19,500 11,500 5,000 10,800

31,000 15,8003,000 5,600

11,600 43,800

5,0005,8005,0005,6005,6005,6005,6005,600

1,0004,0001,6503,350 2,9002,900

2
,
9
0
0

1
,
70
0

1
,
2
0
0

1
,
0
00

6
,9
0
0

2
,
7
0
0

5
,
2
00

1
,
0
0
0

4,935 5,585 8,100 3,025

2,7502,850

1,700

2,9008,700

3
,
90
0

5,0009,800

3
,6
0
0

4,600

4
,
6
00

5,
00
0

9,150

1,200

3,600

6,830 2,200

1
2
,
9
0
0

1
1
,
2
0
0

5,
00
0

Ｕ

Ｄ

外部階段

吹抜

吹抜

吹抜

Ｄ

屋内消火栓

屋内消火栓

Ｕ

Ｄ

吹抜

屋
内

消
火

栓

ＫＳＷ
７

防防 乙

ＳＤ
６ｂ

A-189



株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

A2：1/200

A3：1/282

改修前

1,200 1,700

390 390

3
9
0

Ｅ’

2
,
00
0

1,
4
2
5

エントランス屋根

390

5
,
81
0

3
9
0

3
,
4
45

2
,
1
5
5

1
,
7
0
0

3
,
90
0

Ｄ

2,7502,8502,8002,800300

3
9
0

4
,
5
1
0

屋
内

消
火

栓

Ｄ

1
,
2
0
01
,
70
0

2
,
9
0
0

2,900 2,900

Ｆ’

1,000

2
,
7
0
0

2
,
0
0
0

4
,
9
0
0

5
,
0
0
0

4
3
,
8
0
0

1
1
,
6
0
0

5,
6
0
0

5
,
6
0
0

5
,6
0
0

5
,
6
0
0

5
,
6
0
0

6
,2
0
0

4
,
6
0
0

5
,
0
0
0

4
,
0
0
0

1
,
0
0
0

Ｅ

Ｇ’

Ａ’

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

１ ８’６ ９８７５４３２１’

3,350 1,650 4,000 1,000

5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,000 5,800 5,000

43,80011,600

5,600 15,800

10,8005,000

６ ９８７５４３２１’

9
,
6
0
0

1
5
,
8
0
0

3
,
90
0

6
,2
0
0

Ａ’

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ’

Ｆ

Ｇ

Ｈ 1
,
0
00

屋内消火栓

北 5,800

８ ８’

1/200

34,000

5,6005,6005,6005,60011,600

1
1
,
6
0
0

5,
6
0
0

5
,6
0
0

5
,
6
0
0

3
9
,
6
0
0

7
,
3
0
0

吹 抜 上 部 平 面 図300 9,3452,1552,815 3,615 7,5852,485

ＡＷ
２１ａ

ＡＷ
２１ａ

ＡＷ
２１

ＡＷ
２１

ＡＷ
２１

ＡＷ
２１

ＡＷ
２１

ＡＷ
２１

・建具周りシーリング（外部）撤去

外部に面する建具は、

既設建具　撤去

・ガラス周りシーリング（内部・外部）撤去

既設サッシ　カバー工法にて改修

凡　　例

既設サッシ　改修

1/200３ 階 建 具 符 号 図

ＥＶ

寝台用１１人乗り検診室Ｂ 検診室Ａ
ＷＣ（Ｍ）

健康相談室 資料室 検査室 消毒室

待合 待合

ＷＣ（身障者用）

吹抜

押入 押入 女子更衣室 湯沸

倉庫７ ＷＣ（Ｗ）
障がい者相談支援センターこだま

乳児相談室１ 乳児相談室２
データ処理室 ロビー

ワクチン接種準備チーム

健康推進課
湯沸室

廊下（保健センター）

倉庫６

打合室

多目的ホール

延焼の恐れのある部分

８４
ＴＢＷＤ

１１
ＴＢ

２
ＬＳＤ

９
１４ ＴＢ１８ １ａ ＬＳＤ ４ ２１Ｒ１６ＬＳＤ ＫＳＤ １０

ＳＷ ＬＳＤＷＤ
ＴＢ

８
３ＡＷＤ ８６ ２ ８ 7 ２ ＷＤ

ＫＳＷＦ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ

★ １３Ｃ２ 甲１ ５ １ ＡＰ ＳＤ１０ＡＣＤＳ Ｆ Ｓ
ＳＤ

甲
４ａ
ＳＳ

甲
２

ＳＤ

２
ＡＰ

２７
ＡＷ

２８ ２８
ＡＷ ＡＷ

乙 乙

改修前　３階建具符号図

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

ＬＳＤ
１２

ＬＳＤ
１３

A-190



株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

A2：1/200

A3：1/282

改修後

外部に面する建具は、

・建具周りシーリング（外部）打替：ＭＳ－２

・ガラス周りシーリング

　一般サッシ：（内部・外部）打替（ＳＲ－１）

　防火サッシ：（内部・外部）打替（防火シーリング）

1/200

ＥＶ

Ｅ’

エントランス屋根

多目的ホール

湯沸室
廊下

ロビー

ＷＣ（Ｗ）

Ｆ’

Ｅ

Ｇ’

Ａ’

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

１ ８’６ ９８７５４３２１’

６ ９８７５４３２

Ａ’

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

１’

事務室１

会議室

多目的ＷＣ

女子更衣室

男子更衣室

３ 階 建 具 符 号 図

ＬＳＤ

ＡＷ ＡＷ

ＳＳ

ＬＳＤ ＬＳＤ ＬＳＤ

ＷＣ（身障者用）

ＷＣ（Ｍ）

ＴＢ

ＴＢ

ＴＢ

ＳＤ

ＬＳＨＤ

ＴＢ

倉庫７

消毒室

検診室Ｂ 検診室Ａ

ベビールーム

相談室１ 相談室２

踏込踏込

待合 待合

ＬＳＤ ＬＳＤ

ＬＳＨＤ

ＬＳＨＤＬＳＨＤ

乳児相談室１乳児相談室２

ＷＤ

延焼の恐れのある部分

ＡＷ

２６
ＫＡＷ

１４
ＫＡＷ

ＫＳＤ

３ ３
ＫＳＰ ＫＳＰ

１ ２ １９ １２ １２
ＫＳＰ ＫＳＰ ＫＬＳＤ ＫＬＳＤ ＫＬＳＤ

特 １ａ
ＫＳＤ

特煙

１３Ｆ １３Ｇ２１
ＫＳＤ ＫＳＤＫＬＳＤ

６
ＫＬＳＤ ６

ＫＳＷ

１５
ＫＬＳＤ５

ＫＳＷ
２０
ＫＬＳＤ

２２
ＫＬＳＤ

２
ＫＳＬ

１１ １２
×２

ＫＷＤ ＫＷＤ

３
ＫＳＬ

６

５

６

７

８

２

３

４

１０

１１１１１３

６ ７
１

６６

７

改修後　３階建具符号図

乙

乙 乙 乙 乙 乙乙

乙

乙

乙

乙

乙

乙

乙

３
ＫＡＣＷ

１ｄ １ｄ ４ｃ １８ １５ｆ １５ｆ
ＫＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ

１５ｇ
ＫＡＷ

１５ｇ
ＫＡＷ

１ｂ １ｂ １ｂ ２a
ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ

２a
ＫＡＷ

１５ｈ
ＫＡＷ

１ｄ
１ｂ ＫＡＷ
ＫＡＷ

１ｂ
ＫＡＷ

２０ １５ｊ
ＫＡＷ ＫＡＷ

２０
ＫＡＷ １５ｊ

ＫＡＷ

２ｂ ２ｃ
ＫＡＷ ＫＡＷ

４
×２

ＫＡＧ

ＫＳＤ
7

ＫＳＤ
7

１３Ｃ

取外シ・再取付を示す
◆

◆

◆ ◆

◆

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

ＬＳＤ
６

９ １２

390 390

3
9
0

390

5
,
81
0

3
9
0

3
,
4
45

2
,
1
5
5

1
,
7
0
0

3
,
90
0

2,7502,8502,8002,800300

3
9
0

4
,
5
1
0

1
,
2
0
01
,
70
0

2
,
9
0
0

2,900 2,900

1,000

6,7002,7001,400

2
,
7
0
0

2
,
0
0
0

4
,
9
0
0

5
,
0
0
0

4
3
,
8
0
0

1
1
,
6
0
0

5,
6
0
0

5
,
6
0
0

5
,6
0
0

5
,
6
0
0

5
,
6
0
0

6
,2
0
0

4
,
6
0
0

5
,
0
0
0

4
,
0
0
0

1
,
0
0
0

3,350 1,650 4,000 1,000

5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,000 5,800 5,000

43,800

5,600 15,800

10,8005,000

9
,
6
0
0

1
5
,
8
0
0

6
,2
0
0

1
,
0
00

5,6005,6005,6005,600

2,9008,700

2,900

5
,6
0
0

5,
6
0
0

5
,
6
0
0

1
1
,
2
0
0

2
8
,0
0
0

1
1
,
6
0
0

1,000 5,400 2,700 6,700 1,000

Ｄ

屋
内

消
火

栓

屋内消火栓

救助袋

Ｄ

電気盤 屋
内

消
火

栓

乗用１１人乗

屋
内

消
火

栓

北

倉庫Ｅ 倉庫Ｆ

倉庫Ｄ

防

特 特定防火設備を示す

特煙 特定防火設備（遮煙）を示す

凡 例

新設建具を示す

既設建具塗替改修を示す

既設建具を示す

既設建具改修を示す

（ＳＤの場合、塗替共）

乙

甲

新築時乙種防火設備を示す

新築時甲種防火設備を示す

防 防火設備を示す

ＳＤ

特

ＫＳＷ
８

５

倉庫６

ＡＷ
７

１５ｈ
ＫＡＷ

乙

ＡＷ
１０

ＬＳＤ
１１
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

一般ＦＬ

７０

アルミ電解着色

姿 図

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

一般ＦＬ

姿 図

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

一般ＦＬ

姿 図

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

一般ＦＬ

姿 図

1/100

4,670

1
,0
0
0

b
,
d
:1
,
5
3
5

40 40
2,390

a
,
c
:1
,
5
6
0

1,100 1,100

ＦＩＸ付片引キアルミサッシ

ｃ、ｄ　片引キ：熱線吸収ァ５　ＦＩＸ：（合わせ）熱線吸収ァ５＋ＰＷァ６. ８

Ｆ Ｆ

ａ、ｂ　片引キ：熱線吸収ァ５　ＦＩＸ：熱線吸収ァ８

a
,
c
:
2
,
5
6
0
　

b
,
d
:2
,
5
3
5

A2：1/100

A3：1/141

建 具 表 ＜ 既 設 ＞ № １

※２ｃ：防火設備

ａ：２ ｂ：１

ｃ：１

 b:3,770

1
,0
0
0

40

1,100

2
,
5
3
5 1
,
5
3
5

4,970

2,690 1,100

Ｆ Ｆ

ＦＩＸ付片引キアルミサッシ

７０

アルミ電解着色

ａ、ｂ　片引キ：熱線吸収ァ５　ＦＩＸ：熱線吸収ァ８

ｃ    　片引キ：熱線吸収ァ５　ＦＩＸ：（合わせ）熱線吸収ァ５＋ＰＷァ６. ８

b:900 b:90040b:1,890

３階：会議室～男子更衣室・女子更衣室、事務室１、多目的ホール

※１ｃ、ｄ：防火設備

ｄ：３

ａ：１

７０

アルミ電解着色

排煙部：フロートァ５

1,280 75 1,280 1,420 75 1,420 75 1,420
4545

6565

90°

2
,
00
7

4
4
7

1
,
4
6
0
1
0
0

Ｆ Ｆ
Ｆ Ｆ Ｆ

2,745 4,520

ランマ外倒シ付ＦＩＸアルミサッシ

引ＦＩＸ：フロートァ６

アルミ額縁、オペレーター装置一式

３階：階段上部

１

※防火設備

ｈ：２

1
,
0
0
0

７０

アルミ電解着色

2
,
5
6
0 1
,
5
6
0

500

※防火設備

ｃ：２

ｇ：２

ｈ
：
1
,
5
3
5

２階：事務室

網入り熱線吸収ァ６．８

開キ金物一式、アルミ額縁、ステンレス網戸

片開キアルミサッシ

1
,
0
0
0

７０

アルミ電解着色

2
,
5
6
0 1
,
5
6
0

網入型ァ６．８

430

ｇ
：
1
,
5
3
5

２階：ＷＣ（Ｗ）

３階：ＷＣ（Ｗ）

開キ金物一式、アルミ額縁、ステンレス網戸

片開キアルミサッシ

1
,
0
0
0

７０

アルミ電解着色

2
,
5
6
0 1
,
5
6
0

420

ｆ
：
1
,
5
3
5

開キ金物一式、アルミ額縁、ステンレス網戸

網入型ァ６．８

片開キアルミサッシ

２階：ＷＣ（Ｍ）

３階：ＷＣ（Ｍ）

※防火設備

ｂ：２

ｆ：２

２

ａ：２

※１５ａ：防火設備

1
,
0
0
0

７０

アルミ電解着色

540

2
,
5
6
0 1
,
5
6
0

網入型ァ６．８

開キ金物一式、アルミ額縁、ステンレス網戸

片開キアルミサッシ

２階：特別診察室待合、特別診察室、待合室

２

※防火設備

1
,
0
0
0

７０

アルミ電解着色

2
,
0
00 1
,
0
0
0

熱線吸収ァ５

開キ金物一式、アルミ額縁、ステンレス網戸

ｊ：２

ｅ：１
片開キアルミサッシ

630

1
,
0
0
0

７０

アルミ電解着色

2
,
5
6
0 1
,
5
6
0

450

ｊ
：
1
,
5
3
5

３階：多目的ホール

網入り熱線吸収ァ６．８

開キ金物一式、アルミ額縁、ステンレス網戸

片開キアルミサッシ

７０

アルミ電解着色

熱線吸収ァ５

4
5
0

1
0
0

Ｆ

開キ金物一式、アルミ額縁

1
,
20
0

6
5
0

305

ＦＩＸ付片開キアルミサッシ ２

1
,
0
0
0

７０

アルミ電解着色

開キ金物一式、アルミ額縁、ステンレス網戸

Ｆ

2,260

2
,
5
6
0 1
,
5
6
0

網入熱線吸収ァ６．８

ＦＩＸ付片引キアルミサッシ

３階：消毒室

１

※防火設備

１ＦＩＸ付片引キアルミサッシ

1
,0
0
0

40

1,100

Ｆ

７０

アルミ電解着色

1,385

4,895

40
1,100

Ｆ

701,160

2
,
5
6
0 1
,
5
6
0

熱線吸収ァ５

クレセント、アルミ額縁

２階：相談室

40

1,100

Ｆ

1,160

4,670

40
1,100

Ｆ

701,160

７０

アルミ電解着色

クレセント、アルミ額縁

1
,0
0
0

ＦＩＸ付片引キアルミサッシ

ｂ
:1
,
5
6
0

ｃ
:1
,
5
3
5

ｂ
:
2
,
5
6
0
　
ｃ

:
2,
5
3
5

ｂ：熱線吸収ァ５

ｃ：網入熱線吸収ァ６．８

２階：相談室１、２

３階：倉庫

※４ｃ：防火設備

ｂ：１

ｃ：１

引違イアルミサッシ

1
,
8
60

7
0
0

2
,
5
6
0

1,870

アルミ電解着色

７０ 線入り型ァ６．８

クレセント、アルミ額縁、ステンレス網戸

２階：調剤室、診察室、処置室、会議室

５ 引違イアルミサッシ

2
,
5
6
0

アルミ電解着色

７０

1,600

1,
0
0
0

1
,
5
6
0

熱線吸収ァ５

クレセント、アルミ額縁、ステンレス網戸

１階：事務室

１

アルミ電解着色

７０

2
,
8
0
0 1
,
2
5
0

1
,
2
5
0

2
0
0

1
0
0

1,510 70 1,510 70 1,510

4,670

フロートァ５

２段３連引違イアルミサッシ

クレセント、アルミ額縁、アルミ水切、

開キ金物及び握り金物一式、ステンレス網戸付

１

625 1,8001,540 495 1,900

1
,
5
4
0

7
0
0

5
0
0

7070

3
5
0

Ｆ Ｆ

Ｆ

Ｆ

アルミ電解着色

７０

引違イ付ＦＩＸアルミサッシ

2
,
0
6
0

5
0
0

シリコンジョイント

フロート（厚みは書き入れによる）

55
12

12
12

5

１階：廊下

6,500

クレセント、アルミ額縁、アルミ水切

１

１ａ １ｂ １ｃ １ｄ ２ａ ２ｂ ２ｃ ４ａ ４ｂ ４ｃ
ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ

８ ９ １１ １３
ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ

１４ １５ １５ａ １５ｂ １５ｆ １５ｃ １５ｇ １５ｄ １５ｈ
ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ

１５ｅ １５ｊ １６ １７ １８
ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ

建具表＜既設＞№１

２階：社会福祉協議会事務所
２階：社会福祉協議会事務所 ２階：階段

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

ｃ：２

ｄ：１

３階：会議室

Ｆ

７０

アルミ電解着色

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

Ｆ

7
5
3
.
3
75
3
.
3
7
5
3
.4

1
0
0

1
0
0

1
0
0

766.6766.7766.7
70 70

2,440

内倒シ・片開キ付ＦＩＸアルミサッシ

5 5 5

555

6 6 6

熱線吸収（厚みは書き入れによる）

開キ金物及び倒シ金物一式、アングルピース

オペレーター装置一式

2
,4
6
0

３階：多目的ホール

２
２０
ＫＡＷ

ｂ：３

３階：相談室１、相談室２、事務室１、会議室、検診室Ａ、検診室Ｂ

２階：会議室、事務室３、事務室１～男子・女子更衣室

クレセント、アルミ額縁　※３階男女更衣室：ステンレス網戸付クレセント、アルミ額縁　※３階データ処理室、検診室Ａ，Ｂ：ステンレス網戸付

１階：多目的ルーム１
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見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

姿 図

符 号 名 称 数 量

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

一般ＦＬ

姿 図

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

一般ＦＬ

姿 図

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

一般ＦＬ

姿 図

1/100

A2：1/100

A3：1/141

建 具 表 № ２ ＜ 既 設 ＞

７０

アルミ電解着色

ＦＩＸアルミサッシ

フロートァ１２

アルミ額縁、アルミ水切

１階：廊下

１

７０

アルミ電解着色

アルミ額縁

ステンレス片開キ框扉付ＦＩＸ付片引キアルミサッシ

熱線吸収

（厚みは書き入れによる）
ＴＰ－８７０

カラーステン

シリンダー錠、フロアヒンジ、

引手（Ｌ６００程度）

１

７０

アルミ電解着色

熱線吸収（厚みは書き入れによる）

ガラリ・ＦＩＸ付片引きアルミサッシ

クレセント、アルミ額縁

３階：待合

１ ＦＩＸ付引違イアルミサッシ

アルミ電解着色

クレセント、三方アングルピース、ＳＵＳ製沓摺

延焼の恐れのある部分：網入り熱線吸収ァ６. ８　左記以外：熱線吸収ァ８１００

１

７０

アルミ電解着色

開キ金物一式、アルミ額縁、ステンレス網戸

ランマアルミパネル付

片開キアルミサッシ

網入り熱線吸収ァ６．８

２階：社会福祉協議会事務所

ａ：１

２

※防火設備

２４ ２５ ９ ２６ ３８
ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＳＴＤ ＫＡＷ ＫＡＷ

３９ ３９ａ
ＫＡＷ ＫＡＷ

Ｆ Ｆ

3
,
0
9
0

1
,
1
5
0

1
,
9
4
0

3,935

シリコンジョイント

2
,
5
6
0

4
9
5

2
,
0
6
5

1,000 1,035 1,165 1,165 1,165 900

2,110 4,620

90°
75 75 75 75

Ｆ Ｆ

Ｆ

Ｆ

2
,
1
0
0

3
6
0

1
0
0

2
,
5
6
0

1
,
6
5
0

8

8 8 8 8

5

ＳＴＤ－９

450

1
,
1
5
0

3
1
0

1
,
5
6
0

1
,
0
5
0

Ｐ

３９ａ：ＦＩＸアルミパネル

1
0
0

2,485

2
,
59
4

4
3
5 4
5
0

1
,
5
6
0

3
8
4

1
0
0

1
0
0

Ｆ

1,10040 1,345

Ｆ 8

5 5

アルミパネル付

2
,
3
5
0

20
0

1,100 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650 1,100

10,933

80.5 80.5 80.5 80.5 80.5 80.5

ＦＦ Ｆ Ｆ

熱線吸収ァ８網入り熱線吸収ァ６．８

１
ＫＳＴＤ

５０ 強化ァ８、フロート８、６

ステンレス　鏡面

付属金物一式

１階：エントランス

シリンダー錠、自動ドア装置、ステンレス巾木

Ｆ Ｆ

Ｆ ＦＦ

2
,
1
0
0

3
6
0

2
0
0

2
,
6
60

FL-8 TP-8

6

3,620

１ランマＦＩＸ付ステンレス引分自動ドア

２階：階段 ２階：倉庫Ｃ

2
,
0
00

1,700

片面グラスウールァ５０　フトン張

三方枠：銘木フラッシュ

ステンレス沓摺

２両開キスチールフラッシュドア（防音仕様）

枠：１００

扉：　４０

３階：多目的ホール

ＫＳＤ
７

ドア：網入り透明ァ６．８　ランマ：フロートァ５

2,207

380 1,727
100

2
,
5
7
5

2
,
0
00

4
7
5

1
0
0 Ｆ

Ｆ
ステンレス沓摺

１ランマ・袖ＦＩＸ付両開キスチール框ドア

枠：１００

扉：　４０

ＫＳＤ
８

スチール　ＦＰ　ダイノックシート張 スチール　ＦＰ　ダイノックシート張

７０

アルミ電解着色

アングルピース、ＳＵＳ製防虫網

アルミ固定ガラリ

３階多目的ホール上部

２

開口率：３０％

４
ＫＡＧ

632

1
,
2
2
0

５
ＫＳＴＤ

５０ 強化ァ８、フロート８、６

シリンダー錠、自動ドア装置、ステンレス巾木

付属金物一式

Ｆ

Ｆ

Ｆ

2
,
1
3
4

2
0
02
2
6

2
,
5
6
0

TP-8 FL-8

6

ステンレス　焼付塗装（青銅古色）

2,510

１ランマＦＩＸ付ステンレス片引自動ドア

５０

付属金物一式

１ＫＡＷ
２９

1
,
0
0
0

7
0
0

700

1
,
8
0
0

4
0
0

1
00

Ｆ

ＦＩＸアルミサッシ

フロートァ５

200
Ｆ

アルミ　ジュラクロン

アルミ額縁

１階：エントランス

３
ＫＳＴＤ

５０

ステンレス　焼付塗装（青銅古色）

シリンダー錠、自動ドア装置、ステンレス巾木、付属金物一式

強化ァ８、フロート８（書き入れ以外）

２階：風除室

Ｆ Ｆ

2
,
5
6
0

ＦＦ Ｆ Ｆ Ｆ

TP-8 TP-8

575 1,240 3,700 1,240

8,831

1,700 376

90° 90° 90° 90° 90°

１

3
7
6

575 3,700 100100 1,700

8
6
0

9
0
02
,
1
0
0

1
0
0

1
0
0

1
4
0

袖ＦＩＸ付ステンレス引分自動ドアＫＳＴＤ

５０ 強化ァ８、フロート８、６

付属金物一式

シリンダー錠、自動ドア装置、ステンレス巾木

2
,
1
0
0

3
6
0

2
0
0

2
,
6
60

１
２

ランマＦＩＸ付ステンレス片引キ自動ドア

500 1,335 1,030 1,030

4,145

100 100 50

TP-8FL-8 FL-8 FL-8

6 6 Ｆ

Ｆ

曲面

ＦＦ

Ｆ

焼付塗装（青銅古色）

１階：ＥＶホール

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

２階：休日夜間応急診療所

２階：社会福祉協議会事務所

片開キ付ＦＩＸアルミカーテンウォール
３

ＫＡＣＷ

１５０

アルミ電解着色

1
,
6
3
0

7
0
1
,
2
1
8

5 5

6.8 6.8 6.8 6.8

9
50

2
,
9
1
8

742 2,634
83 83

742
8383

90° 90°

３階：ベビールーム

１ ＦＩＸアルミカーテンウォール

※防火設備

４
ＫＡＣＷ

1
,
6
8
0

7
0

1
,
6
3
0

70
1
,
6
3
0

7
0
1
,
2
1
8

6
,
3
6
8

742 2,634
83 83

742
8383

5 5 5 5

5 5

6.8 6.86.86.8

6.8 6.8 6.8 6.8

１５０

アルミ電解着色

90° 90°

２・３階：階段室

１

※防火設備

※斜線部分：ケイカル板ァ３５ＶＰ　裏張

熱線吸収ァ５、網入熱線吸収ァ６．８ 熱線吸収ァ５、網入熱線吸収ァ６．８

※斜線部分：ケイカル板ァ３５ＶＰ　裏張

付属金物一式、ＳＵＳ製網戸

レバーハンドル、クレセント、開キ金物一式、 レバーハンドル、クレセント、開キ金物一式、

付属金物一式、ＳＵＳ製網戸

片開キ付ＦＩＸアルミカーテンウォール
２

ＫＡＣＷ

１５０

アルミ電解着色

１

※防火設備

熱線吸収ァ５、網入熱線吸収ァ６．８

※斜線部分：ケイカル板ァ３５ＶＰ　裏張

付属金物一式、ＳＵＳ製網戸

レバーハンドル、クレセント、開キ金物一式、

２階：事務室２

6.8

1
,
6
8
0

7
0

1
,
6
3
0

70
1
,
6
3
0

7
0
1
,
2
1
8

6
,
3
6
8

742 2,634
83 83

90°

742
8383

90°

5 5 5 5

5 5

6.8 6.86.86.8

6.8 6.8 6.8

建具表＜既設＞№２
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

A2：1/100

A3：1/141

符 号 名 称 数 量

1/100

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

一般ＦＬ

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

一般ＦＬ

姿 図

姿 図

姿 図

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

一般ＦＬ

姿 図

１

扉：　４０

2
,
0
0
0

ＦＦ

4,320

2,200 1,000 1,000
5070

1
,0
0
0

1
,
5
7
5

2
,
57
5

枠：壁厚＋２０

軽量スチール片引キハンガードア付

ＦＩＸスチールサッシ

スチール　ダイノックシート張

ハンガーレール、点検パネル、シリンダー錠、引手

付属金物一式

ステンレス沓摺

扉：　４０

枠：壁厚＋２０

スチール　ダイノックシート張

ＦＦＦ Ｆ ＦＦＦ

１

9,440

1,200 80 940 940 80 1,200
50

940
50

940
50

940
50

940
50

940
50

ステンレス沓摺 ステンレス沓摺

扉：フロートァ３　窓：フロートァ５

クレセント、レバーハンドル、シリンダー錠、フランス落シ、ステンレス丁番

戸当り、ドアチェック、付属金物一式

2
,
57
5

2
,
0
0
0

4
7
5

1
0
0

1
,0
0
0

1
,
5
7
5

2
,
57
5

１

扉：　４０

枠：壁厚＋２０
扉：和紙調ガラスァ３　窓：和紙調ガラスァ５

スチール　ダイノックシート張

Ｆ Ｆ Ｆ

1,200
80
940

4,200

940 940
50 50

ＦＩＸスチールサッシ

ランマ引違イ軽量スチール親子開キドア付

ＦＩＸスチールサッシ

ランマ引違イ軽量スチール親子開キドア付

２１ ２１Ｒ

2
,
57
5

2
,
0
0
0

4
7
5

1
0
0

ステンレス丁番、戸当り、ドアチェック、付属金物一式

クレセント、レバーハンドル、シリンダー錠、フランス落シ

1
,0
0
0

1
,
5
7
5

2
,
57
5

扉：フロートァ３　窓：フロートァ５

ステンレス沓摺

建 具 表 № ３ ＜ 既 設 ＞

１
ＫＳＷ ＫＬＳＤ

４

２階：会議室

ＫＳＷ ＫＬＳＤ
２ ２１ ２１Ｒ

ＫＬＳＤ

ＫＬＳＤ ＫＬＳＤ

２階：事務室２２階：事務室１、男女更衣室

ＫＳＷ
２１

ＫＬＳＤ
３

扉：　４０

2
,
0
0
0

枠：壁厚＋２０

スチール　ダイノックシート張

Ｆ Ｆ
Ｆ

8,910

1,100 1,0102,200 70
50 50 50

1,010
50

1,010 1,010
100
1,200

Ｆ

2
,
57
5

ステンレス沓摺

１
ＦＩＸスチールサッシ

1
,
5
7
5

1
,0
0
0

Ｆ

4
7
5

2
,
0
0
0

1
0
0

ランマ引違イ軽量スチール親子開キフラッシュドア・軽量スチール片引キハンガードア付

ハンガーレール、点検パネル、シリンダー錠、引手、クレセント、レバーハンドル、ステンレス丁番

戸当り、ドアチェック、付属金物一式

扉：フロートァ５　窓：フロートァ５　ランマ：フロートァ３

5

5

5 5

3

5

ＫＳＷ ＫＬＳＤ ＫＬＳＤ
２２５ ６

ＫＬＳＤ
６

ＫＬＳＤ
２２

扉：　４０

枠：壁厚＋２０
扉：和紙調ガラスァ３　窓：和紙調ガラスァ５

スチール　ダイノックシート張

2
,5
7
5

2
,
0
0
0

4
75

1
00

1,
0
0
0

1
,
5
7
5

2
,5
7
5Ｆ

Ｆ

Ｆ

850

4,260

1,2001,000 1,000
80 50 80

ステンレス沓摺ステンレス沓摺

１
ＦＩＸスチールサッシ

ランマＦＩＸ付軽量スチール片開キフラッシュドア、ランマ引違イ軽量スチール親子開キドア付

クレセント、レバーハンドル、シリンダー錠、フランス落シ、ステンレス丁番

戸当り、ドアチェック、付属金物一式

ＫＳＷ ＫＬＳＤ ＫＬＳＤ
６ １５ ２１

ＫＬＳＤ
１５

ＫＬＳＤ
２１

枠：壁厚＋２０

扉：　３６

2
,
0
0
0

枠：壁厚＋２０

扉：　３６

2
,
0
0
0

ステンレス丁番、付属金物一式

ＫＬＳＤ
７

720

押板、ドアチェック、戸当り、ステンレス沓摺

１階：ＷＣ（Ｗ）、（Ｍ）

２

1,000

片引キ軽量スチールハンガードア
２

１

１階：身障者ＷＣ

スチール　ダイノックシート張 スチール　ダイノックシート張

枠：壁厚＋２０

扉：　３６

ステンレス丁番、付属金物一式

ＫＬＳＤ 片開キ軽量スチールフラッシュドア

スチール　ダイノックシート張

１

型ァ４ 型ァ４

９

1
,
3
4
0

750

ＫＬＳＤ 片開キ軽量スチールフラッシュドア

引手、ステンレス沓摺、付属金物一式

ハンガーレール、表示錠、点検パネル レバーハンドル、ドアチェック、戸当り、ステンレス沓摺

２階：廊下

【建具工事内容】

ドアストッパー取外シ

【建具工事内容】

ドアストッパー取外シ

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

枠：壁厚＋２０

扉：　３６

2
,
0
0
0

１２
ＫＬＳＤ 片開キ軽量スチールフラッシュドア

ステンレス丁番、付属金物一式

押板、ドアチェック、戸当り、ステンレス沓摺

スチール　ダイノックシート張

850

枠：壁厚＋２０

扉：　３６

2
,
0
0
0

ステンレス丁番、付属金物一式

ＫＬＳＤ 片開キ軽量スチールフラッシュドア

押板、ドアチェック、戸当り、ステンレス沓摺

スチール　ダイノックシート張

１１
１

850

型ァ４

２階：会議室

３階：事務室１

３階：会議室

2
,
6
0
0

5,742.5

ＫＳＰ
１

１スチールパーテーション

５０

スチール　ポリエステル系樹脂焼付塗装

レバーハンドル、丁番、ドアチェック、付属金物一式

３階：検診室Ｂ

2
,
6
0
0

ＫＳＰ
１スチールパーテーション

５０

スチール　ポリエステル系樹脂焼付塗装

レバーハンドル、丁番、ドアチェック、付属金物一式

２

３階：検診室Ａ

5,022.5

2
,
6
0
0

ＫＳＰ スチールパーテーション

５０

スチール　ポリエステル系樹脂焼付塗装

レバーハンドル、丁番、ドアチェック、付属金物一式

３

ＯＰＥＮ

1,500

5
0
0

2
,
1
0
0

２

３階：検診室Ａ、Ｂ

取り外し、再取付 取り外し、再取付 取り外し、再取付

枠：壁厚＋２０

メラミン化粧板張

レバーハンドル、シリンダー錠、ドアチェック、戸当り

扉：　３６

片開キ木製フラッシュドア １
ＫＷＤ

2
,
0
00

900

１３

ステンレス丁番、付属金物一式

枠：壁厚＋２０

扉：　３６

ＫＷＤ

ステンレス丁番、付属金物一式

2,
5
7
5

１１
両開キ木製フラッシュドア

銘木単板シート張

ケースハンドル、キャッチ、シリンダー錠、戸当り

３階：多目的ホール

枠：壁厚＋２０

扉：　３６

ＫＷＤ

ステンレス丁番、付属金物一式

2,
5
7
5

1,225

両開キ木製フラッシュドア

銘木単板シート張

ケースハンドル、キャッチ、シリンダー錠、戸当り

３階：多目的ホール

２１

1,100

１２

枠：壁厚＋２０

扉：　３６

2
,
0
0
0

ＫＬＳＤ

押板、ドアチェック、戸当り、ステンレス沓摺

スチール　ダイノックシート張

１９
親子開キ軽量スチールフラッシュドア １

1,200

３階：ベビールーム

フランス落シ、ステンレス丁番、付属金物一式

枠：壁厚＋２０

扉：　３６

2
,
0
0
0

ＫＬＳＤ 片開キ軽量スチールフラッシュドア

ステンレス丁番、付属金物一式

押板、ドアチェック、戸当り、ステンレス沓摺

スチール　ダイノックシート張

850

１６
１

１階：事務室

４

３階：倉庫Ｅ、Ｆ

２階：相談室

１階：倉庫８

建具表＜既設＞№３

A-194



建 具 表 № １ ＜ 撤 去 ＞

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

一般ＦＬ

姿 図

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

一般ＦＬ

姿 図

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

一般ＦＬ

姿 図

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

一般ＦＬ

姿 図

1/100

A2：1/100

A3：1/141

ＡＷ
６

片引キ付ＦＩＸアルミサッシ ２

防火設備

6
0
0

1
,
6
0
0

5
0
0

1
0
0

70 900 1,900 70900

90° 90°

30°

70 900 1,900

8
7
0

70900

アルミ電解着色

１００ 網入熱線吸収ァ６．８

クレセント、アルミ額縁、アルミ水切

２階：一般浴室（男）、（女）

Ｆ ＦＦ

ＡＷ 引違イアルミサッシ

2
,
5
6
0

アルミ電解着色

７０

９

1,600

1
,0
0
0

1
,
5
6
0

熱線吸収ァ５

クレセント、アルミ額縁、ステンレス網戸

１

１階：控室

７０

アルミ電解着色

ＡＷＡＷ
２１ａ２１

片開キアルミサッシ

850

7
3
5

２１　：熱線吸収ァ5

２１ａ：網入熱線吸収ァ６．８

開キ金物一式、アルミ額縁、オペレーター装置一式

３階：吹抜上部

ＡＷ
２３

７０

アルミ電解着色

6
0
0

800

Ｆ

網入りァ６．８

アルミ額縁

ＦＩＸアルミサッシ

１階：倉庫２

６

ａ：２

※２１ａ：防火設備

１

ＡＷ ＦＩＸアルミサッシ
２８

２

７０

アルミ電解着色

864

432432

6
0
0

1
,
9
6
0

90°

Ｆ Ｆ

熱線吸収ァ６

アングルピース

３階：多目的ホール

ＡＷ
２７

ＦＩＸアルミサッシ

７０

アルミ電解着色

Ｆ

1,200

1
,
3
35

1
,
2
0
0

アルミ額縁

熱線吸収ァ５

３階：検診室Ｂ

１

７０

ＡＷ ＦＩＸアルミサッシ
３１

1
0
0

Ｆ

2
,
4
6
0

2
,
3
6
0

フロートァ８

アルミ額縁、アルミ巾木（Ｈ１００）

１階：プール

アルミ無着色酸化被覆１４μ以上

1,470

１
ＡＷ

７０

アルミ額縁

ＦＩＸアルミサッシ
３２

1
,
5
6
0

Ｆ

1,
0
0
02
,
5
6
0

フロートァ５

アルミ無着色酸化被覆１４μ以上

１階：事務室

420

１

７０

アルミ無着色酸化被覆１４μ以上

ＡＤ
１

ＦＩＸ付片開キアルミドア

2
,
5
6
0

2
,
0
0
0

4
6
0

1
0
0

860
70

1,720

790

Ｆ

Ｆ Ｆ

フロートァ５

網入りァ６．８

6.8 6.8

5 5

ドアチェック、ＳＵＳ丁番、レバーハンドル、シリンダー錠

アルミ巾木、ＳＵＳ製沓摺、戸当り、アングルピース

１階：控室

１

７０

アルミ無着色酸化被覆１４μ以上

ＡＤ

2
,
0
0
0

ドアチェック、ＳＵＳ丁番、レバーハンドル、シリンダー錠

２
両開キアルミドア

Ｆ Ｆ

1,630

網入り型ァ６．８

１階：倉庫

ＳＵＳ製沓摺、戸当り、フランス落シ、アルミ額縁

１

７０

ＡＤ

ドアチェック、ＳＵＳ丁番、レバーハンドル、シリンダー錠

３
片開キアルミドア

2
,
1
5
5

850

型ァ４

アルミ無着色

２階：厨房

ＳＵＳ製沓摺、戸当り、アルミ額縁

１

７０

ＡＤ

アルミ無着色

2
,
0
0
0

950

４
片引キアルミハンガードア

網入りァ６．８

吊り戸車、引手

２階：一般浴室（男）、（女）

２

ＳＳ
１

煙感連動防火防煙重量シャッター １

シャッターボックス、煙感連動装置一式

ＳＳ 煙感連動防火防煙重量シャッター １

シャッターボックス、煙感連動装置一式

２
ＳＳ 煙感連動防火防煙重量シャッター １
３

ＳＳ

特定防火設備

４

１階：駐車場 １階：駐車場 １階：駐車場 ２・３階：階段室

煙感連動防火防煙重量シャッターＳＳ
４ａ ４　＝１

４ａ＝１

2
,
4
2
0

2
,
4
5
5

2
,
6
5
0

2
,
5
9
0

特定防火設備 特定防火設備

マグサ（ＳＵＳ）、ガイドレール（ＳＵＳ）、座板（ＳＵＳ） マグサ（ＳＵＳ）、ガイドレール（ＳＵＳ）、座板（ＳＵＳ） マグサ（ＳＵＳ）、ガイドレール（ＳＵＳ）、座板（ＳＵＳ）マグサ（ＳＵＳ）、ガイドレール（ＳＵＳ）、座板（ＳＵＳ）

シャッターケース（天井埋込）、煙感連動装置一式 シャッターケース（天井埋込）、煙感連動装置一式

スチール　スラットァ１. ６　ＦＰ スチール　スラットァ１. ６　ＦＰ スチール　スラットァ１. ６　ＦＰ スチール　スラットァ１. ６　ＦＰ

4a 3,448

2,650 3,4284,425 3,765特定防火設備

１
１

ＬＳＳ 軽量手動バランスシャッター

マグサ（ＳＵＳ）、ガイドレール（ＳＵＳ）、座板（ＳＵＳ）

シャッターケース（天井埋込）

スチール　スラットァ０．５　焼付塗装

1
,
2
9
5

8
95

２階：食堂

１
１

ＭＳＨ 可動防煙スクリーン

7
0
0

1
,
9
0
0

5,545 2,500

100 2,300 100

３０

不燃布（ガラスクロス）

可動レール、付属金物一式

１階：エントランスホール

ＡＷ ＦＩＸアルミサッシ
３５

７０

2
,
5
6
0

アルミ無着色酸化被覆１４μ以上

１

フロートァ８、ァ１０

9
5
0

1
,
6
1
0

3,327 6,952

2,916.6

8 8 8 10 10 10

10 88
Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ

Ｆ Ｆ Ｆ

アルミ額縁、アルミ巾木

１階：ラウンジ

　建具表＜撤去＞№１

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

一般ＦＬ

姿 図

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

一般ＦＬ

姿 図

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

一般ＦＬ

姿 図

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

一般ＦＬ

姿 図

1/100

A2：1/100

A3：1/141

2
,
5
9
0

1
0
0

1
,
8
0
0

6
9
0

枠：１００

扉：　４０

スチール　ＦＰ

オートヒンジ、ケースハンドル、順位調整器

付属金物一式

特定防火設備

片面１８０°開

2,555

手すり

700

両開キフラッシュスチールドア
１

（常開）クグリ戸付

２
ＳＤ

３階：廊下

両開キフラッシュスチールドア １

ドアチェック、戸当り、シリンダー錠、付属金物一式

ケースハンドル、ステンレス丁番、フランス落シ

１階：倉庫２

1
2
5

2
,
0
0
0

1,900

５ａ
ＳＤ

スチール　ＦＰ

扉：　４０

枠：１００ 枠：１００

扉：　４０

ＳＤ
１

６

Ｆ

2
,
5
6
0

2
,
0
0
0

4
6
0

1,600

ランマＦＩＸ付両開キスチール框ドア

スチール　ダイノックシート張

ドア：網入り透明ァ６．８　ランマ：フロートァ５

フロアヒンジ、シリンダー錠、フランス落シ

１階：トレーニングルーム

1
0
0

戸当り、引手、付属金物一式

ステンレス沓摺

レバーハンドル、シリンダー錠、フランス落シ、戸当り

枠：１００

扉：　４０

ＳＤ
１

９

2
,
0
0
0

1,375

親子開キスチールフラッシュドア

スチール　ＦＰ

ドアチェック（ストッパーなし）、ステンレス丁番、付属金物一式

ステンレス沓摺

１階：ＥＶ機械室

レバーハンドル、シリンダー錠、フランス落シ、戸当り

枠：１００

扉：　４０

2
,
0
0
0

スチール　ＦＰ

900

片開キスチールフラッシュドア

ドアチェック（ストッパーなし）、ステンレス丁番、付属金物一式

１
ＳＤ

甲種防火戸

１階：ＥＶホール

１０

甲種防火戸

枠：１００

扉：　４０

スチール　ＦＰ

平面ハンドル錠、付属金物一式

片開キスチール片面ドアＳＤ

建 具 表 № ２ ＜ 撤 去 ＞

建具表＜撤去＞№２

２階・３階：ＷＣ（Ｗ）

450

4
5
0

２

枠：１００

扉：　４０

スチール　ＦＰ

平面ハンドル錠、付属金物一式

片開キスチール片面ドアＳＤ
１３E１３Ｃ

１

２階：厨房

400

5
5
0

１
ＳＴＤ
８

片開キステンレス框ドア

2
,
0
0
0

930

防火設備

扉：　５０

１階：階段室

ステンレス

フロアヒンジ、シリンダー錠、戸当り、ステンレス沓摺、

引手、付属金物一式

１
ＳＴＤ 片開キステンレス框ドア

2
,
0
0
0

930

防火設備

扉：　５０

１階：階段室

ステンレス

フロアヒンジ、シリンダー錠、戸当り、ステンレス沓摺、

引手、付属金物一式

６

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

2
,
0
00

ＬＳＤ

扉：　４０

スチール　ダイノックシート張

型ァ４
枠：壁厚＋２０

片開キ軽量スチールドア
１４

１

750

レバーハンドル、サムターン表示錠、ドアチェック、戸当り

ステンレス丁番、ステンレス床見切、付属金物一式

３階：検査室ＷＣ

2
,
0
00

ＬＳＤ

扉：　４０

枠：壁厚＋２０

１

ステンレス丁番、ステンレス床見切、付属金物一式

１８

1,800

両開キ軽量スチールドア

スチール　ＦＰ塗

レバーハンドル、シリンダー錠、ドアチェック、戸当り

３階：倉庫７

2
,
0
00

ＬＳＤ

扉：　４０

引手、ステンレス沓摺、付属金物一式

片引キ軽量スチールドア
３０

１

1,065

枠：２５５

化粧鋼板

ハンガーレール、表示錠、点検パネル

２階：脱衣室（男）

2
,
0
00

ＬＳＤ

扉：　４０

引手、ステンレス沓摺、付属金物一式

片引キ軽量スチールドア １

化粧鋼板

２階：脱衣室（男）

３１

2
,
0
00

ＬＳＤ

扉：　４０

引手、ステンレス沓摺、付属金物一式

片引キ軽量スチールドア １

化粧鋼板

ハンガーレール、表示錠、点検パネル

３２

960

ハンガーレール、シリンダー、点検パネル

1,200

枠：３１０ 枠：３１０

２階：身障者用ＷＣ（脱衣室横）

2
,
0
0
0

ＬＳＤ
１

２

900

扉：　４０

枠：１１４

スチール　ダイノックシート張

ハンガーレール、シリンダー錠、点検パネル

引手、ステンレス沓摺、付属金物一式

１階：男女更衣室

片引キ軽量スチールドア

型ァ４

2
,
0
0
0

扉：　４０

枠：１１４

スチール　ダイノックシート張

900

自動ドア装置一式

ステンレス沓摺、付属金物一式

型ァ４

2
,
0
0
0

ＬＳＤ

扉：　４０

枠：１１４

スチール　ダイノックシート張

１

自動ドア装置一式

ステンレス沓摺、付属金物一式

型ァ４

５
引分ケ軽量スチール自動ドア

２階：脱衣室

1,800

2
,
0
0
0

ＬＳＤ

扉：　４０

スチール　ダイノックシート張

ステンレス沓摺、付属金物一式

型ァ４

７Ａ

715

２

枠：壁厚＋２０

押板、ドアチェック、ステンレス丁番、戸当り

１階：女子更衣室 １階：プール用ＷＣ

2
,
0
0
0

ＬＳＤ

扉：　４０

スチール　ダイノックシート張

ステンレス沓摺、付属金物一式

型ァ４
枠：壁厚＋２０

押板、ドアチェック、ステンレス丁番、戸当り

８

800

片開キ軽量スチール自動ドアＬＳＤ ＬＳＤ
３ ３Ａ ３　＝１

３Ａ＝１
片引キ軽量スチール自動ドア

3A＝895

片開キ軽量スチールドア ２

１階：男女更衣室

2
,
0
0
0

ＬＳＤ
２

扉：　４０

枠：１１４

スチール　ダイノックシート張

ハンガーレール、シリンダー錠、点検パネル

引手、ステンレス沓摺、付属金物一式

片引キ軽量スチールドア

型ァ４

２

1,000

２、３階：ＷＣ（身障者用）

ＬＳＤ
１２

片開キ軽量スチールフラッシュドア １

枠：壁厚＋２０

扉：　３６

2
,
0
0
0

ステンレス丁番、付属金物一式

押板、ドアチェック、戸当り、ステンレス沓摺

スチール　ダイノックシート張

850

３階：消毒室

枠：壁厚＋２０

扉：　３６

2
,
0
00

片開キ軽量スチールフラッシュドア

ステンレス丁番、付属金物一式

押板、ドアチェック、戸当り、ステンレス沓摺

スチール　ダイノックシート張

750

１
ＬＳＤ
１３

３階：湯沸室

A-196



メラミン化粧板張

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

一般ＦＬ

姿 図

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

一般ＦＬ

姿 図

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

一般ＦＬ

姿 図

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

一般ＦＬ

姿 図

1/100

A2：1/100

A3：1/141

建 具 表 № ３ ＜ 撤 去 ＞

2
,
0
0
0

型ァ４
枠：壁厚＋２０

ＷＤ
３

750

メラミン化粧板張

レバーハンドル、シリンダー錠、ドアチェック、戸当り

ステンレス丁番、ステンレス床見切、付属金物一式

２階：男女更衣室　３階：女子更衣室

片開キ木製フラッシュドアＷＤ
３Ａ

3A:730

扉：　３６

2
,
0
0
0

型ァ４
枠：壁厚＋２０

ＷＤ

メラミン化粧板張

レバーハンドル、シリンダー錠、ドアチェック、戸当り

ステンレス丁番、ステンレス床見切、付属金物一式

扉：　３６

３  ＝２

３Ａ＝１
片開キ木製フラッシュドア

４

850

３階：健康相談室

１

2
,
0
0
0

ＷＤ
１

６

1,100

片引キ木製框戸

扉：　４０
和紙調ガラスァ５

スプルスＣＬ

Ｕ型ステンレール、引手、戸車、シリンダー錠

付属金物一式

２階：脱衣室（女）

ＷＤ
１

付属金物一式

８

920

1
2
5

1
,
80
0

扉：　３６

片引キ木製フラッシュ戸

メラミン化粧板張

Ｕ型ステンレール、引手、戸車

３階：倉庫７

ＷＤ

2
,
0
0
0

扉：　４０

スプルスＣＬ

Ｕ型ステンレール、引手、戸車、シリンダー錠

付属金物一式

3,200

９
４本引キ木製框戸 ２

ＦＬ－５

２階：廊下

2
,
0
0
0

ＷＤ

扉：　３６

１
１０

両開キ木製フラッシュドア

800

ステンレスつまみ、シリンダー錠、キャッチ、戸当り

ステンレス丁番、付属金物一式

１階：トレーニングルーム

メラミン化粧板張

ＷＤ

扉：　３６

１両開キ木製フラッシュドア

ステンレス丁番、付属金物一式

１４

1,195

2
,
0
0
0

レバーハンドル、シリンダー錠、ドアチェック、戸当り

Ｆ

1
,
8
2
0

扉：　２７

本鳥の子張　合板フラッシュ下地　枠：目起中花塗

彫込引手

１引違イフスマ戸
８

３階：乳児相談室１

601.5

Ｆ
２

４本引違イフスマ戸

1
,
8
2
0

3,272

２

扉：　２７

本鳥の子張　合板フラッシュ下地　枠：目起中花塗

彫込引手

３階：乳児相談室１、２

Ｆ ４本引違イフスマ戸

1
,
8
2
0

扉：　２７

本鳥の子張　合板フラッシュ下地　枠：目起中花塗

彫込引手

３階：乳児相談室１、２

５

3,992.5

１
Ｆ

1
,
8
2
0

扉：　２７

本鳥の子張　合板フラッシュ下地　枠：目起中花塗

彫込引手

１
６

1,965

３階：乳児相談室１

Ｆ

1
,
8
2
0

扉：　２７

本鳥の子張　合板フラッシュ下地　枠：目起中花塗

彫込引手

１
７

引違イフスマ戸 引違イフスマ戸

1,465

３階：乳児相談室２２階：食堂

メラミン化粧板張

ＷＤ

扉：　３６

１

ステンレス丁番、付属金物一式

2
,
0
0
0

レバーハンドル、シリンダー錠、ドアチェック、戸当り

１６

800

片開キ木製框ドア

３階：女子更衣室

扉：　２７

本鳥の子張　合板フラッシュ下地　枠：目起中花塗

彫込引手

Ｓ
１

9
0
0

1
,
6
5
5

1
A
：
1
,
5
6
5

4,700

引違イフスマ戸Ｓ
１Ａ １　＝２

１Ａ＝２

３階：乳児相談室１　２階：デイルーム

1,385 40

１
ＴＢ トイレブース

４０

１

１階：ＷＣ（Ｗ）

1,295

2,720

1
,
9
0
0

木製

ラバトリーヒンジ、表示錠、戸当り、帽子掛、ステンレス頭つなぎ

ステンレス巾木、付属金物一式

ＴＢ トイレブース １

木製

ラバトリーヒンジ、表示錠、戸当り、帽子掛、ステンレス頭つなぎ

ステンレス巾木、付属金物一式

２

2,500

40 990 40 1,430

1,
0
0
0

１階：プール用ＷＣ（Ｗ）

ＴＢ トイレブース

４０

１

木製

ラバトリーヒンジ、表示錠、戸当り、帽子掛、ステンレス頭つなぎ

ステンレス巾木、付属金物一式

401,110

1,150

３

１階：プール用ＷＣ（Ｍ）

ＴＢ トイレブース

４０

１

木製

ラバトリーヒンジ、表示錠、戸当り、帽子掛、ステンレス頭つなぎ

ステンレス巾木、付属金物一式

40

４

1,380

1,420

１階：ＷＣ（Ｍ）

9
9
0

1
,
9
0
0

1
,
9
0
0

1
,
9
0
0

8
0
0

1
,0
0
4

1
,
0
3
0

ＴＢ トイレブース

４０

１

木製

ラバトリーヒンジ、表示錠、戸当り、帽子掛、ステンレス頭つなぎ

ステンレス巾木、付属金物一式

900

1
,
9
0
0

2
50

５

１階：男子シャワー室

ＴＢ トイレブース

４０

１

木製

ラバトリーヒンジ、表示錠、戸当り、帽子掛、ステンレス頭つなぎ

ステンレス巾木、付属金物一式

1
,
9
0
0

６

760

8
6
0

１階：ＷＣ（Ｗ）

ＴＢ トイレブース

４０

１

木製

ラバトリーヒンジ、表示錠、戸当り、帽子掛、ステンレス頭つなぎ

ステンレス巾木、付属金物一式

1
,
9
0
0

720

７

１階：女子シャワー室

ＴＢ トイレブース

４０

1
,
9
0
0

木製

ステンレス巾木、付属金物一式

８
２

1
,
0
4
0

995 40

1,780

745

２階扉なし

ラバトリーヒンジ、表示錠、戸当り、帽子掛、ステンレス頭つなぎ

２階・３階：ＷＣ（Ｍ）

ＴＢ トイレブース

４０

1
,
9
0
0

木製

ステンレス巾木、付属金物一式

２

ラバトリーヒンジ、表示錠、戸当り、帽子掛、ステンレス頭つなぎ

９

2,905

1
,
3
7
0

9
5
5

75040 2,115

２階・３階：ＷＣ（Ｗ）

ＴＢ トイレブース

４０

1
,
9
0
0

木製

ステンレス巾木、付属金物一式

２

ラバトリーヒンジ、表示錠、戸当り、帽子掛、ステンレス頭つなぎ

１０

2,297

1,140401,117

6
6
5

1
,
0
5
7

２階・３階：ＷＣ（Ｗ）

建具表＜撤去＞№３

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

一般ＦＬ

姿 図

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

一般ＦＬ

姿 図

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

一般ＦＬ

姿 図

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

一般ＦＬ

姿 図

1/100

A2：1/100

A3：1/141

建 具 表 № ４ ＜ 撤 去 ＞

建具表＜撤去＞№４

ＴＢ トイレブース

４０

1
,
9
0
0

木製

ステンレス巾木、付属金物一式

２

ラバトリーヒンジ、表示錠、戸当り、帽子掛、ステンレス頭つなぎ

２階・３階：ＷＣ（Ｗ）

910

6
0
9

１１
ＴＢ トイレブース

４０

1
,
9
0
0

木製

１２
１

888

ステンレス頭つなぎ、ステンレス巾木、付属金物一式

１階：プール用ＷＣ（Ｍ）

４０

ＡＣＤ
１

１

2
,
6
0
0

片引キアコーディオンカーテン

枠：アルミ　ビニールレザー

アコーディオン金物一式

２階：作業室・生活訓練室

４０

ＡＣＤ
１

2
,
6
0
0

片引キアコーディオンカーテン

枠：アルミ　ビニールレザー

アコーディオン金物一式

２

5,005 2,170

３階：データ処理室・障がい者相談支援センターこだま

１
ＡＰ
１

2
,
4
0
0

1,552.5

５０

アルミパーテーション（アコーディオンカーテン）

アルミ　ポリ化粧合板

アコーディオン金物一式、付属金物一式

１
ＡＰ

５０

２
アルミパーテーション

2,982.5

2
,
9
6
5

2
,
0
6
0

4
6
03
2
5

4
0

4
0

4
0

アルミ

２階：倉庫６ ３階：打合室

付属金物一式

１

扉：　４０

ＳＷ

枠：壁厚＋２０

ＬＳＤ

スチール　ダイノックシート張

ＦＩＸスチールサッシ

ランマ引違イ軽量スチール親子開キドア付

2
,5
7
5

ステンレス丁番、戸当り、ドアチェック、付属金物一式

クレセント、レバーハンドル、シリンダー錠、フランス落シ

４

ＦＦ

3,330

2
,5
7
5

4
75

2
,
0
0
0
1
00

1
,
5
7
5

1,
0
0
0

1,000 1,00080 1,200
50

３階：障がい者相談支援センターこだま

２１Ｒ

扉：フロートァ３　窓：フロートァ５

ステンレス沓摺

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

A-198



5
5

※　　　　　　調整建具を示す

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

符 号 名 称 数 量
７ ７ ステンレス片開キ框扉付ＦＩＸ付片引キアルミサッシ

建 具 表 ＜ 改 修 ＞ № １

フロアヒンジ調整

1/100

A2：1/100

A3：1/141

※　　　　　　撤去範囲を示す ※　　　　　　既設のままを示す

姿 図

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

一般ＦＬ

アルミ電解着色

１階：エントランスホール

フロート（厚みは書き入れによる） ＴＰ－８

ステンレス鏡面

Ｆ Ｆ Ｆ

Ｆ
2
,
6
2
0

4
2
0

2
,
1
0
0

1
0
0

２段３連引違イアルミサッシ １

改修後

ランマ外倒シ付

ＦＩＸアルミサッシ（カバー工法） 引違イアルミサッシ（カバー工法）

改修前

ランマ外倒シ・袖ＦＩＸ付キ引違イアルミサッシ １

改修後改修前

ＦＩＸ付片引キアルミサッシ、

ランマＦＩＸ付引違イアルミサッシ

改修前

１

改修後

8 TP8

5

5 5 6 5 6 5

1,435 900 785 785 1,000 2,395 1,000
60 40 40 40 40 40

90°

110 90
Ｒ＝1000

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

符 号 名 称 数 量

一般ＦＬ

2
,
8
0
0 1,800

2
,
5
6
0

1
,
9
6
0

6
0
0

5
5

1
,
8
5
0

5
5

4
0
5

1
,
3
4
5
1
0
0

アルミ電解着色

７０ フロートァ５

１階：トレーニングルーム

アルミカラー（ＢＡ－２種）

７０ フロートァ５

クレセント、アルミ額縁、アルミ水切、

開キ金物及び握り金物一式、ステンレス網戸付

７０

２階：食堂

アルミ電解着色

引違イ：ＦＬＡ-６．８　ＦＩＸ：フロートァ６

排煙部：フロートァ５

クレセント、アルミ額縁、排煙金物、

ＳＵＳ製沓摺、ステンレス網戸付アルミ水切、付属金物一式

７０

アルミカラー（ＢＡ－２種）

アルミ水切、付属金物一式

２階：社会福祉協議会事務所

4,720

1,390 865 865 1,390
70 70 70

ランマ・片引：熱線吸収ァ５　ＦＩＸ：熱線吸収ァ６
７０

アルミ電解着色

クレセント、アルミ額縁

２階：志摩市社会福祉協議会

７０

アルミカラー（ＢＡ－２種）

ドア：網入熱線吸収ァ６．８

Ｆ

Ｆ

2
,
5
6
0 1
,
5
6
0

1,
0
0
0

4,525

1,100 1,515 1,800
40 70

4
6
0

2
,
0
0
0

1
0
0

5
5

1
,
8
8
5

6
0

9
4
5

8
7
0
7
0

501,70050

Ｆ
Ｆ

Ｆ

Ｆ

1
,
2
5
0

1
,
2
5
0

2
0
0

1
0
0

Ｆ

504,670 50

1,510701,510701,510
50

姿 図

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

一般ＦＬ

姿 図

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

姿 図

下部ＦＩＸ付引違イアルミサッシ

Ｆ

1,410

１２５ ５ １１ １１ １２
ＫＡＷＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ ＫＡＷ

ＫＡＷ

1
,
1
3
5

6
0

ランマ外倒シ・袖ＦＩＸ付

Ｐ

1
0
0

3
9
5
6
4
0

1
,
50
0

クレセント、網戸（ステン）、アルミ額縁、アルミ水切

付属金物一式

網戸（ステン）、アルミ額縁、排煙オペレーター、 クレセント、網戸（ステン）、アルミ額縁、排煙オペレーター、

4,620

建具表＜改修＞№１

２階：事務室２ １階：多目的ルーム１

1/50１

改修前 改修後

ＦＩＸ付片引キアルミサッシ

改修前

７０

クレセント、アルミ額縁

アルミ電解着色

引違イ：フロートァ５　ＦＩＸ：フロートァ８

2
,
5
6
0

1
,
9
6
0

6
0
0

Ｆ Ｆ

1,000 1,0001,127.51,127.5

4,405

40 70 40

７０

アルミカラー（ＢＡ－２種）

アルミ水切、付属金物一式

排煙部：フロートァ５

２階：社会福祉協議会事務所２階：食堂

1,025
70
1,025 1,020

70
1,025

5
5

1
,
8
4
5

6
0

2,120 70 2,115

50 4,305 50

ランマ外倒シ付２連引違イアルミサッシ

（カバー工法）

引違イ：フロートァ５

３ ３
ＫＡＷ ＫＡＷ

6
0
5

1
,
1
4
0 1
0
0

クレセント、網戸（ステン）、アルミ額縁、排煙オペレーター、

１

改修後

遮煙性能　後付けゴム設置詳細図

シリコンタイト

東京萬　№８０８

1
6

平ゴム押エ：ＦＢ－３ｔ×１６

W

平ゴム：１．５ｔ×３０

戸袋

平面図

16

扉下部気密材

信越ポリマー

シリコンタイト

東京萬　№８０８

ＨＫ－３２－Ｋ１断面図

H

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

815 815
70

1,700
5050

1,290
50 5050 50

70 70

Ｐ

1
,
3
4
5

1
,
9
4
0

4
0
5

1
0
0

5
5

6
03
4
5

5
5

6
044
0 1
0
0

Ｆ

1,290

4,620 50

1
,
4
0
0

1
,
4
0
0

1
,
4
0
0

（カバー工法）

１００

ＫＡＷ７

１００

ＫＳＴＤ

ＫＳＴＤ７

【建具工事内容】

ＫＳＴＤ７（フロアヒンジ調整）

ＫＳＤ７　ドアのフロアヒンジ

　　　　　調整

引違イ：熱線吸収ァ６　Ｐ：アルミパネルァ３
排煙部：熱線吸収ァ５　Ｐ：アルミパネルァ３

引違イ：熱線吸収ァ６　ＦＩＸ：熱線吸収ァ６

アルミ固定ガラリ

（ダンパー付）

改修前

２Ａ：１

１

改修後防火設備

【建具工事内容】 アルミパネル張（建具既設のまま）

７０

アルミ電解着色

２階：厨房

７０

アルミ電解着色

アルミパネル取付下地（ビス止メ共）、付属金物一式

２階：社会福祉協議会事務所

4
4
5

1,493 70 1,493

2A＝1,2622A＝1,262

3,056(2A=2,594)

4
4
5

1,493 70 1,493
2A＝1,262 2A＝1,262

3,056(2A=2,594)

Ｐ Ｐ

２ ２Ａ
ＫＡＧ ＫＡＧ

開口率：３０％

乙種防火戸

一般ＦＬ

７０

アルミ電解着色

アルミ固定ガラリ（ダンパー付）

アングルピース、ＳＵＳ製防虫網

１階：ＥＶ機械室

１
ＫＡＧ

600

9
0
0

２

改修前乙種防火戸

開口率：３０％

７０

アルミ電解着色

１階倉庫Ｂ

【建具工事内容】

改修後防火設備

600

9
0
0

Ｐ

　基準に適合させる）

両開キフラッシュスチールドア

（常開）クグリ戸付

１　＝１

１ａ＝１

改修前 改修後

【建具工事内容】

枠：１００

扉：　４０

スチール　ＦＰ

埋込９０°開

手すり

2
,
5
9
0

1
0
0

1
,
8
00

6
9
0

2,571
1a＝2,574

770

手すり

2
,
5
9
0

1
0
0

1
,
8
00

6
9
0

2,571
1a＝2,574

770

パネル取付下地（ビス止共）、遮煙性能　後付けゴム、

付属金物一式

２・３階：廊下 ２・３階：廊下

　エネルギー等を告示の

（閉鎖作動時の運動

１ １ａ
ＫＳＤ ＫＳＤ

下地調整ＲＢ種　錆止処理の上ＳＯＰ塗

甲種防火戸

バネ調整

塗装塗替

改修前 改修後

３　＝１

３ａ＝１

防音仕様 防音仕様

両開キフラッシュスチールドア（常開） 【建具工事内容】

スチール　ＦＰ

枠：１００

扉：　４０

下地調整ＲＢ種　錆止処理の上ＳＯＰ塗

800
3a＝930

800
3a＝930

スチール板ァ３

パネル取付下地（ビス止共）、遮煙性能　後付けゴム、

付属金物一式

2
,
8
5
0

2
,
8
5
0

4
7
0

4
7
0

ガラリ スチール板ァ３

2,250 2,250
3a＝2,4753a＝2,475

３ ３ａ
ＫＳＤ ＫＳＤ

遮煙性能を有する特定防火設備甲種防火戸

ガラリ閉塞・遮煙性能ゴム設置

塗装塗替

１階：機械室（駐車場側） １階：倉庫Ａ

パネル取付下地（ビス止メ共）、付属金物一式

スチールパネル張（建具既設のまま）

スチール曲げ加工ァ１．６　ＳＯＰ塗スチール曲げ加工ァ１．６　ＳＯＰ塗

A-199



片開キスチール片面ドアＫＳＤＫＳＤ

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

A2：1/100

A3：1/141

符 号 名 称 数 量

1/100

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

一般ＦＬ

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

一般ＦＬ

姿 図

姿 図

姿 図

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

一般ＦＬ

姿 図

建 具 表 № ２ ＜ 改 修 ＞

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

下地調整ＲＢ種　錆止処理の上ＳＯＰ塗

改修前 改修後

１両開キフラッシュスチールドア 【建具工事内容】

改修前 改修後

１片開キスチールフラッシュドア

枠：１００

扉：　４０

スチール　ＦＰ

ガラリ部：ダンパー付き

1,720

2
,
0
0
0

1,720

2
,
0
0
0

下地調整ＲＢ種　錆止処理の上ＳＯＰ塗

スチール板ァ３

１階：倉庫１ １階：倉庫１

スチール板ァ３

パネル取付下地（ビス止共）、遮煙性能　後付けゴム、

付属金物一式

枠：１００

扉：　４０

スチール　ＦＰ

枠：１００

扉：　４０

スチール板ァ３

パネル取付下地（ビス止共）、遮煙性能　後付けゴム、

付属金物一式

５ｃ
ＫＳＤＫＳＤ

3
0
0

535

3
0
0

535

3
0
0

3
0
0

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

遮煙性能を有する特定防火設備遮煙性能を有する特定防火設備

ガラリ閉塞・遮煙性能ゴム設置

塗装塗替

１２ａ

550

750

甲種防火戸

ドアチェック、ステンレス丁番、付属金物一式

１階：倉庫３

ケースハンドル、シリンダー錠、戸当り

【建具工事内容】
ガラリ閉塞・遮煙性能ゴム設置

塗装塗替

550

750

ガラリ部：ダンパー付き

ステンレス沓摺

１階：倉庫３

甲種防火戸

下地調整ＲＢ種　錆止処理の上ＳＯＰ塗

改修前 改修後

１片開キスチールフラッシュドア 【建具工事内容】

枠：１００

扉：　４０

スチール　ＦＰ

１階：消火ポンプ室

900

ガラリ部：ダンパー付き

ステンレス沓摺

枠：１００

扉：　４０

１階：消火ポンプ室

900

スチール板ァ３

パネル取付下地（ビス止共）、遮煙性能　後付けゴム、

付属金物一式

１５
ＫＳＤ

710

3
0
0

710

3
0
0

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

遮煙性能を有する特定防火設備

塗装塗替

ガラリ閉塞・遮煙性能ゴム設置

甲種防火戸

両開キフラッシュスチールドア

枠：１００

扉：　４０

ドアチェック、戸当り、シリンダー錠、付属金物一式

１階：ポンプ室

ケースハンドル、ステンレス丁番、フランス落シ、あおり止メ

１

枠：１００

扉：　４０

レバーハンドル、シリンダー錠、戸当り、ドアチェック

ステンレス丁番、ステンレス床見切、付属金物一式

2
,
0
0
0

ダンパー付

1,800

2
,
0
0
0

900

５ｂ
ＫＳＤ

スチール　ＦＰ既　設

ＫＳＤ
１０

片開キフラッシュスチールドア １

スチール　ＦＰ既　設

枠：１００

扉：　４０

１片開キスチールフラッシュドア

ドアチェック、ステンレス丁番、付属金物一式

ケースハンドル、シリンダー錠、戸当り

2
,
0
0
0

750

ＫＳＤ
１２ｂ

１階：倉庫４

下地調整ＲＢ種　錆止処理の上の上ＳＯＰ塗下地調整ＲＢ種　錆止処理の上の上ＳＯＰ塗改修後 改修後

スチール　ＦＰ既　設

下地調整ＲＢ種　錆止処理の上の上ＳＯＰ塗改修後

1
,
4
3
0

1,700

１両開キフラッシュスチールドア

枠：１００

扉：　４０

４
ＫＳＤ

スチール　ＦＰ既　設

下地調整ＲＢ種　錆止処理の上の上ＳＯＰ塗改修後

レバーハンドル、シリンダー錠、戸当り、ドアチェック

ステンレス丁番、付属金物一式

甲種防火戸 甲種防火戸 甲種防火戸【建具工事内容】

塗装塗替

【建具工事内容】

塗装塗替

【建具工事内容】

塗装塗替

【建具工事内容】

塗装塗替

１階：オイルタンク室

2
,
0
0
0

1,200

ステンレス沓摺

１親子開キスチールフラッシュドア

枠：１００

扉：　４０

レバーハンドル、シリンダー錠、戸当り、フランス落シ

ドアチェック、ステンレス丁番、付属金物一式

１階：器具庫

ＫＳＤ
１２Ｃ

スチール　ＦＰ既　設

下地調整ＲＢ種　錆止処理の上の上ＳＯＰ塗改修後

ＫＳＤ

W

H

枠：１００

扉：　４０

平面ハンドル錠、付属金物一式

１・２階・３階：ＥＰＳ、ＰＳ

スチール　ＦＰ既　設

下地調整ＲＢ種　錆止処理の上の上ＳＯＰ塗改修後

Ｇ 500 500 1
Ｈ 650 2040 1

Ｆ 600 1100 1

Ｗ Ｈ 数量

Ａ 600 1450 1
Ｃ 450 450

【建具工事内容】

塗装塗替

【建具工事内容】

塗装塗替

5

5
0

2
,
0
2
6

900

ステンレス沓摺

１片開キスチールフラッシュドア

枠：１００
網入り型ァ６．８

扉：　４０

レバーハンドル、シリンダー錠、ドアチェック、戸当り

アオリ止メ、付属金物一式

１４
ＫＳＤ

スチール　ＦＰ既　設

下地調整ＲＢ種　錆止処理の上の上ＳＯＰ塗改修後

２階：社会福祉協議会事務所

【建具工事内容】

塗装塗替

ＫＳＤ ＫＳＤ
９

１３Ａ １３Ｃ １３Ｆ １３Ｇ １３Ｈ

ＫＡＷ
１

扉：　４０

枠：壁厚＋２０

スチール　ダイノックシート張

2
,
5
7
5

ランマＦＩＸ付引違イスチールサッシ

ＦＦ

975
50

2,000

975

8
0
0

5
5
0

1
,
19
0

3
5

フロートァ５

ステンレスハカマ、ソロバンレール、シリンダー錠

付属金物一式

２階：女子更衣室

【建具工事内容】

ガラス面目隠しフィルム張

扉：　４０

枠：壁厚＋２０

スチール　ダイノックシート張

2
,
5
7
5

ランマＦＩＸ付引違イスチールサッシ

8
0
0

5
5
0

1
,
19
0

3
5

フロートァ５

ステンレスハカマ、ソロバンレール、シリンダー錠

付属金物一式

Ｆ

３階：男子更衣室

1,000

Ｆ

1,000
50 50

Ｆ

1
,
5
75

1
,
0
0
0

4,690

1,540 1,000
50

Ｆ

１

【建具工事内容】

ガラス面目隠しフィルム張

７
ＫＳＷ

７０

アルミ電解着色

1,475 70850

2,395

フロートァ５

開キ金物一式、アルミ額縁、オペレーター装置一式

１
１９
ＫＡＷ

１階：多目的ルーム２

2,
8
8
0

2
,
1
8
0

7
0
0

1
,
4
6
0

1
,
42
0

【建具工事内容】

オペレーター装置移設

８
外倒シ付片開キアルミサッシ

２階：女子更衣室

ガラス面目隠しフィルム張

【建具工事内容】

※防火設備

１片開キアルミサッシＫＡＷ
１５ｄ

開キ金物一式、アルミ額縁、ステンレス網戸

網入り熱線吸収ァ６．８

500

1
,
5
6
0

2
,
5
6
0

アルミ電解着色

７０

1
,
0
0
0

７０

アルミ電解着色

4,670

1
,
0
0
0

40 40
2,3901,100 1,100

Ｆ Ｆ

クレセント、アルミ額縁　※３階データ処理室、検診室Ａ，Ｂ　ステンレス網戸付

ＫＡＷ
１ｃ

ＦＩＸ付片引キアルミサッシ

2
,
5
6
0 1
,
5
6
0

１

片引キ：熱線吸収ァ５　ＦＩＸ：（合わせ）熱線吸収ァ５＋ＰＷァ６. ８

２階男子更衣室

【建具工事内容】

ガラス面目隠しフィルム張

※防火設備

７０

アルミ電解着色

4,670

1
,
0
0
0

40 40
2,3901,100 1,100

Ｆ Ｆ

ＫＡＷ
１ｂ

ＦＩＸ付片引キアルミサッシ ２

３階乳児相談室１、２

クレセント、アルミ額縁　

2
,
5
3
5 1
,
5
3
5

片引キ：熱線吸収ァ５　ＦＩＸ：熱線吸収ァ８

【建具工事内容】

解放制限金具設置

（ハッチング部分）

900

１

スチール　ＦＰ既　設

下地調整ＲＢ種　錆止処理の上の上ＳＯＰ塗改修後

【建具工事内容】

塗装塗替

ＫＬＳＤ
１０

片開キ軽量スチールフラッシュドア

1
,
8
0
0

枠：壁厚＋２０

扉：　３６

レバーハンドル、ドアチェック、戸当り、ステンレス沓摺

ステンレス丁番、付属金物一式

２階：受付

建具表＜改修＞№２

１階：機械室

A-200



一般ＦＬ

室 名

金 物

仕 上

見 込 　 硝 子

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

1/50

符 号 名 称 数 量 ＡＷ
１

建 具 表 ＜ 新 設 ＞ № １

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

一般ＦＬ

７０

アルミカラー（ＢＡ－２種）

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

符 号 名 称 数 量

姿 図

一般ＦＬ

姿 図

ステンレス網戸、付属金物一式

ＡＷ
１

２

７０

アルミカラー（ＢＡ－２種）

ステンレス網戸、付属金物一式

１
ＡＷ
３

１階：トレーニングルーム２

７０

アルミカラー（ＢＡ－２種）

20
0 60

0 1
0
0

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

姿 図

姿 図

20
0 60

0 1
0
0

1,730

一般ＦＬ

Ｆ

20
0

2
,
3
6
0

1,310
100 100

1,315

Ｆ

100 100
1,5201,520

100

Ｆ

100
1,520

18,490

100
1,310

100
1,520

100

Ｆ

1,510 1,315
100

1,5201,5201,510
100

アルミ額縁、アルミ水切、ステンレス網戸、オペレーター装置一式、付属金物一式

引違イアルミサッシ 引違イアルミサッシ

A3：1/141

A2：1/100

１
ＡＷ
４

２連引違イアルミサッシ

７０

アルミカラー（ＢＡ－２種）

網入り透明ガラスァ６．８

クレセント、アルミ額縁、アルミ水切、

ステンレス網戸、付属金物一式

防火設備

7
1
5

8
8
5

1,890

ＡＷ

７０

アルミカラー（ＢＡ－２種）

引違イアルミサッシ

２階：夜間診療受付

クレセント、アルミ額縁、付属金物一式

Ｐ

2,420

Ｐ
1
,
30
0
1
0
0

1
,
30
0
1
0
0

ランマＦＩＸ・下部パネル付 ランマＦＩＸ・下部パネル付

1
,
4
0
0

クレセント

Ｆ

1
,
4
0
0

クレセント

クレセント、アルミ額縁、アルミ水切、 クレセント、アルミ額縁、アルミ水切、

1,175701,175

Ｆ Ｐ

6
6
0

1
,
6
0
0

1
0
0

Ｆ
Ｐ

ＦＦ

735735
50

Ｆ

ＦＦ

1
,
1
0
0

１

ＡＷ ＦＩＸアルミサッシ

７０

３階：多目的ホール

２

1
,
9
6
0

6
0
0

Ｆ
2
,
5
6
0

600

アルミ額縁、付属金物一式

６
ＡＷ

７０

アルミカラー（ＢＡ－２種）

ステンレス網戸、付属金物一式

防火設備

1
,
1
0
0

１
５

ランマ外倒シ２連引違イアルミサッシ

２階：特別診察室

２階：待合室

８
１

ＡＷ

７０

アルミカラー（ＢＡ－２種）

９

シャッターボックス、煙感連動装置一式、付属金物一式

１階：駐車場

ＳＳ
２

１

スチール　スラットァ１. ６

2
,
4
5
5

ＳＵＳ枠

角ケース　

防火・防煙重量シャッター（煙感連動）

マグサ、ガイドレール、座板、電気式手動閉鎖装置、

遮煙性能を有する特定防火設備
3,765

ＳＳ
１

１階：駐車場

１

スチール　スラットァ１. ６

シャッターボックス、煙感連動装置一式、付属金物一式

2
,
4
2
0

ＳＵＳ枠

角ケース　

防火・防煙重量シャッター（煙感連動）

マグサ、ガイドレール、座板、電気式手動閉鎖装置、

遮煙性能を有する特定防火設備

4,425

ＡＷ
１

防火設備

２ＦＬよりの高さを示す

オペレーター装置は、

７０

アルミカラー（ＢＡ－２種）

３階：吹抜

1
0
0

11,295

695 695 770 770 770 935 885 935 770 770 770 695 695
100 100 100 100 100 70 70 100 100 100 100 100

Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ ＦＦ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ

5
0

5
0
0

防火設備

3
,5
00

２ＦＬ

３ＦＬ

ランマ外倒シ付ＦＩＸアルミサッシ

アルミ額縁、アルミ水切、ステンレス網戸、オペレーター装置一式、付属金物一式

７

8
50

8
50

3
0
0

ＰＰ

ＳＳ

スチール　スラットァ１. ６

シャッターケース、煙感連動装置一式、付属金物一式

４
袖扉連動防火・防煙シャッター（煙感連動）

２・３階：階段室

２

遮煙性能を有する特定防火設備

マグサ（ＳＵＳ）、ガイドレール（ＳＵＳ）、座板（ＳＵＳ）、ケースハンドル、

2
,
5
9
0

1
0

1
,
3
0
0

800

1,200 17

200 200

1
,
3
5
5

2
,
2
0
0

1
,
0
0
0

1
40

2
5

1,335

2
,
5
9
0

1
0
2
1
0

１階：駐車場

ＳＳ
３

１

スチール　スラットァ１. ６

天井内　

シャッターケース、煙感連動装置一式、付属金物一式

2
,
6
5
0

ＳＵＳ枠

防火・防煙重量シャッター（煙感連動）

マグサ、ガイドレール、座板、電気式手動閉鎖装置、

遮煙性能を有する特定防火設備
2,650

１

アルミ額縁、アルミ巾木、付属金物一式

１階：トレーニングルーム２

ＳＤ
１

2
,
0
0
0

1
2
5

1,900

１両開キフラッシュスチールドア（常閉）

１階：倉庫２

スチールァ１．６　ＳＯＰ塗

フランス落シ、スチール三方枠、付属金物一式

扉：　５０

サムターンシリンダー錠、レバーハンドル、ＤＣ、丁番、戸当り、

遮煙性能を有する特定防火設備

サムターンシリンダー錠、レバーハンドル、ＤＣ、丁番、戸当り、

2
,
0
00

930

ＳＤ
２

遮煙性能を有する特定防火設備

片開キフラッシュスチールドア（常閉） １

扉：　５０

スチールァ１．６　ＳＯＰ塗

スチール三方枠、付属金物一式

１階：倉庫３横出入口

耐熱強化ガラスァ６

クレセント、アルミ額縁、アルミ水切、オペレーター装置一式

1
,
50
0

サムターンシリンダー錠、レバーハンドル、ＤＣ、丁番、戸当り、

2
,
0
00

ＳＤ

遮煙性能を有する特定防火設備

片開キフラッシュスチールドア（常閉） １

扉：　５０

スチールァ１．６　ＳＯＰ塗

スチール三方枠、付属金物一式

４

900

１階：ＥＶホール

建具表＜新設＞№１

1,000 1,000
100

1,000
100

1,000
100

1,000
100

1,000
100

6,500

Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ

６連ＦＩＸアルミサッシ

2
,
5
6
0

目隠しフィルム張

2
,
5
7
5

2
,
5
7
5

4
7
5

4
7
5

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

1
,3
8
0

3
2
0

2
,
3
3
0

1
,
4
0
0

1
,4
0
0

1,757.5 70

3,585

1,757.5

1,757.5 70

3,585

1,757.5

2
,
7
1
0

9
5
0

5
6
0

1
0
0

853.8
50
853.8

2,
7
1
0 1
,
6
1
0

1
,0
0
0

1
5
0

2,228

3,445

800200

2,228 171,200

200

熱線吸収ァ６

強化ガラスァ５

ＡＷ
１０

網入り透明ガラスァ６．８

防火設備

1,
0
0
0

７０

2
,
5
6
0 1
,
5
6
0

網入型ァ６．８

450

１

開キ金物一式、アルミ額縁、ステンレス網戸、アルミ水切

３階：湯沸室

アルミカラー（ＢＡ－２種） アルミカラー（ＢＡ－２種）

ランマ外倒シ・ＦＩＸアルミサッシ

Ｆ

タテ滑り出しアルミサッシ

１階：事務室１階：事務室

熱線吸収ァ６　Ｐ：アルミパネルァ3 熱線吸収ァ６　Ｐ：アルミパネルァ3 強化ガラスァ８　ランマ：強化ァ５　Ｐ：アルミパネルァ3

強化ガラスァ８　防火設備：網入り型ァ６．８　パネル：アルミパネルァ3

目隠しフィルム張

強化ガラスァ８

A-201



建 具 表 ＜ 新 設 ＞ № ２

一般ＦＬ

室 名

金 物

仕 上

見 込 　 硝 子

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

符 号 名 称 数 量

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

一般ＦＬ

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

符 号 名 称 数 量

姿 図

一般ＦＬ

姿 図

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

姿 図

姿 図

一般ＦＬ

A2：1/100

A3：1/141

１
ＬＳＨＤ

化粧鋼板ァ０．６

（外付タイプ）

片引軽量スチールハンガードア

有効開口：

2
,
0
00

１階：男子更衣室

ガイドローラー、スチール三方枠（焼付塗装仕上）、付属金物一式

１
ＬＳＨＤ

化粧鋼板ァ０．６

片引軽量スチールハンガードア

有効開口：

2
,
0
00

２

（壁内蔵タイプ）

1,030

150

7
5
0

1
5
0

900以上
900
770以上
150

7
5
0

7
5
0

ＬＳＨＤ

化粧鋼板ァ０．６

片引軽量スチールハンガードア

2
,
0
00

（壁内蔵タイプ）

３

強化型ガラスァ４ 強化型ガラスァ４ 強化型ガラスァ４

1,130

150

7
5
0

1
5
0

900以上有効開口：

枠：３５０

扉：　４０

枠：１４５

扉：　４０

枠：１４５

扉：　４０

ガイドローラー、スチール三方枠（焼付塗装仕上）、付属金物一式 ガイドローラー、スチール三方枠（焼付塗装仕上）、付属金物一式

レバー表示錠、自閉制御装置、オイルダンパー、大型引手、 レバー表示錠、自閉制御装置、オイルダンパー、大型引手、サムターンシリンダー錠、自閉制御装置、オイルダンパー、大型引手、

２ ３

２階：多目的ＷＣ

３階：多目的ＷＣ ３階：ＷＣ（身障者用）

ＬＳＨＤ

化粧鋼板ァ０．６

片引軽量スチールハンガードア

2
,
0
00

（壁内蔵タイプ）

強化型ガラスァ４
扉：　４０

ガイドローラー、スチール三方枠（焼付塗装仕上）、付属金物一式

枠：１２０

1,130

150

7
5
0

有効開口：900以上

４

サムターンシリンダー錠、自閉制御装置、オイルダンパー、大型引手、

２階：特別診察室待合、特別診察室、診察室

５
ＬＳＨＤ

化粧鋼板ァ０．６

片引軽量スチールハンガードア

2
,
0
00

（壁内蔵タイプ）

強化型ガラスァ４
扉：　４０

ガイドローラー、スチール三方枠（焼付塗装仕上）、付属金物一式

枠：１２０

サムターンシリンダー錠、自閉制御装置、オイルダンパー、大型引手、

５
１

1,130

150

7
5
0

900以上有効開口：

２階：処置室
２階：ＷＣ（身障者用）、ＷＣ（夜間診療所）

１
１

ＭＳＨ 防煙スクリーン

1
,8
0
0

8
0
0

100 2,300 100

2,500

8
0
0

1
,
3
0
0

天井面

１階：エントランスホール

ガイドレール、小型手動操作箱、付属金物一式

小型手動操作箱

スチールァ１．６

建具表＜新設＞№２

化粧鋼板ァ０．６

ＬＳＤ

扉：　４０

１

フランス落シ、三方枠、戸当り、付属金物一式

丁番、レバーハンドル、シリンダー錠（内部サムターン）、ＤＣ、

枠：１１０

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

ＬＳＤ

三方枠、戸当り、付属金物一式

化粧鋼板ァ０．６

2
,
0
0
0

900

150

7
5
0

強化型ガラスァ４

1
5
0

片開キ軽量スチールドア
１

１階：男子更衣室、女子更衣室

枠：１２０

扉：　４０

丁番、レバーハンドル、シリンダー錠（内部サムターン）、ＤＣ、

２

三方枠、戸当り、付属金物一式

化粧鋼板ァ０．６

2
,
0
0
0

ＬＳＤ 片開キ軽量スチールドア
２

900

150

7
5
0

1
5
0

１階：女子更衣室

枠：１２０

扉：　４０

２階：女子更衣室

強化型ガラスァ４

丁番、レバーハンドル、シリンダー錠（内部サムターン）、ＤＣ、

２

１階：男子脱衣室、女子脱衣室

三方枠、戸当り、付属金物一式

化粧鋼板ァ０．６

ＬＳＤ

2
,
0
0
0

1
5
0

丁番、レバーハンドル、表示錠（内部サムターン）、ＤＣ、

150

700

１階：男子脱衣室、女子脱衣室

強化型ガラスァ４

三方枠、戸当り、付属金物一式

化粧鋼板ァ０．６

2
,
0
0
0

1
5
0

丁番、レバーハンドル、表示錠（内部サムターン）、ＤＣ、

強化型ガラスァ４

３

150

700

片開キ軽量スチールドア ＬＳＤ 片開キ軽量スチールドア
４

２

枠：１２０

扉：　４０

枠：１２０

扉：　４０

１

化粧鋼板ァ０．６

2
,
0
0
0

ＬＳＤ 親子開キ軽量スチールドア
５

枠：１２０

扉：　４０

丁番、レバーハンドル、シリンダー錠（内部サムターン）、ＤＣ、

三方枠、戸当り、付属金物一式

化粧鋼板ァ０．６

ＬＳＤ

2
,
0
0
0

900

片開キ軽量スチールドア
６

枠：１２０

扉：　４０
強化ガラスァ６

フランス落シ、三方枠、戸当り、付属金物一式

1,400

丁番、レバーハンドル、シリンダー錠（内部サムターン）、ＤＣ、

１階：多目的ルーム１

丁番、レバーハンドル、表示錠（内部サムターン）、ＤＣ、

三方枠、戸当り、付属金物一式

化粧鋼板ァ０．６

ＬＳＤ

2
,
0
0
0

片開キ軽量スチールドア

800

扉：　４０

枠：１２０

150

7
5
0

1
5
0

７
２

強化型ガラスァ４

２階：事務室３、更衣室（夜間救急診療所）

三方枠、戸当り、付属金物一式

化粧鋼板ァ０．６

ＬＳＤ

2
,
0
0
0

片開キ軽量スチールドア

扉：　４０

枠：１２０

２
８

800

150

7
5
0

7
5
0

２階：夜間診療受付

強化型ガラスァ４

丁番、レバーハンドル、シリンダー錠（内部サムターン）、ＤＣ、

片開キ軽量スチールドア

三方枠、戸当り、付属金物一式

化粧鋼板ァ０．６

ＬＳＤ

2
,
0
0
0

片開キ軽量スチールドア

扉：　４０

枠：１２０

９

三方枠、戸当り、付属金物一式

化粧鋼板ァ０．６

2
,
0
0
0

1
5
0

強化型ガラスァ４

150

ＬＳＤ

枠：１２０

扉：　４０

１０

アンダーカット１ｃｍ

800

１

丁番、レバーハンドル、シリンダー錠（内部サムターン）、ＤＣ、 丁番、レバーハンドル、シリンダー錠（内部サムターン）、ＤＣ、

ＬＳＤ

三方枠、戸当り、付属金物一式

化粧鋼板ァ０．６

2
,
0
0
0

900

150

7
5
0

強化型ガラスァ４

1
5
0

三方枠、戸当り、付属金物一式

化粧鋼板ァ０．６

2
,
0
0
0

強化型ガラスァ４

ＬＳＤ 片開キ軽量スチールドア片開キ軽量スチールドア

900

150

7
5
0

枠：１２０

扉：　４０

枠：１２０

扉：　４０

丁番、レバーハンドル、シリンダー錠（内部サムターン）、ＤＣ、

１１ １２
１

強化型ガラスァ４

３階：相談室１

丁番、レバーハンドル、シリンダー錠（内部サムターン）、ＤＣ、

３階：倉庫Ｄ

化粧鋼板ァ０．６

2
,
0
0
0

ＬＳＤ

枠：１２０

扉：　４０

１
１３

両開キ軽量スチールドア

３階：倉庫７

1,830

600600

3
0
0

フランス落シ、三方枠、戸当り、付属金物一式

丁番、レバーハンドル、シリンダー錠（内部サムターン）、ＤＣ、

化粧鋼板ァ０．６

2
,
0
0
0

ＬＳＤ

扉：　４０

１両開キ軽量スチールドア

フランス落シ、三方枠、戸当り、付属金物一式

丁番、レバーハンドル、シリンダー錠（内部サムターン）、ＤＣ、

１４

枠：１１０

2,000

１階：多目的ルーム２

１５
親子開キ軽量スチールドア

2
,
0
00

1,375

600

3
0
0

１階：倉庫Ｂ

２階：男子更衣室

２

２階：エントランスホール

３階：ロビー

５

２階：調剤室、相談室、事務室３

３階：相談室１

３

7
5
0

150

900

7
5
0

7
5
0

３階：男子更衣室、女子更衣室、消毒室

1/100

枠：１００

扉：　４０

特定防火設備

片面１８０°開

３階：廊下

両開キフラッシュスチールドア
１

ＳＤ

スチールァ１．６　ＳＯＰ塗

ケースハンドル、オートヒンジ、マグホールド、

スチール三方枠、煙感連動装置一式、付属金物一式

（常開）潜戸付（煙感連動）

2
,
0
0
0

2,100

800
150 150

2
,
4
3
0

ＳＤ

4
5
0

450

扉：　４０

スチールァ１．６　ＳＯＰ塗

平面ハンドル錠、丁番、戸当りゴム、

スチール四方枠、付属金物一式

６
ＳＤ
６ａ

6a：600

6
a
：
1
0
0
0

６ｂ＝２６　＝２

６ａ＝１
スチール点検ドアＳＤ

６ｂ

６：２階・３階ＰＳ　６ａ：１階多目的ルーム２（１）

５
３

6
ｂ

：
6
0
0

６ｂ：１階器具庫、２階社会福祉協議会事務所

6b：600

A-202



一般ＦＬ

室 名

金 物

仕 上

見 込 　 硝 子

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

1/50

符 号 名 称 数 量

符 号 名 称 数 量

見 込 　 硝 子

仕 上

金 物

室 名

一般ＦＬ

符 号 名 称 数 量

姿 図

姿 図

符 号 名 称 数 量

A2：1/100

A3：1/141

建 具 表 ＜ 新 設 ＞ № ３

ＬＳＨＤ

化粧鋼板ァ０．６

片引軽量スチールハンガードア

2
,
0
0
0

（壁内蔵タイプ）

強化型ガラスァ４
扉：　４０

ガイドローラー、スチール三方枠（焼付塗装仕上）、付属金物一式

枠：１２０

サムターンシリンダー錠、自閉制御装置、オイルダンパー、大型引手、

６

150

7
5
0

7
5
0

有効開口：

１
ＬＳＨＤ

化粧鋼板ァ０．６

片引軽量スチールハンガードア

2
,
0
0
0

（壁内蔵タイプ）

強化型ガラスァ４
扉：　４０

ガイドローラー、スチール三方枠（焼付塗装仕上）、付属金物一式

枠：１２０

サムターンシリンダー錠、自閉制御装置、オイルダンパー、大型引手、

１
７

800以上
1,030

有効開口：

1,030

150

7
5
0

7
5
0

800以上

１
１

ＷＤ

3,247

2
,0
3
3

１７１

４本引木製引キ戸

※既製品

化粧合板張

三方枠、ベアリング戸車、ラウンドレール、引手、付属金物一式

720

１ ２ ３ ４

2
,
0
0
0

8
6
0

40

2
,
0
0
0

500
150

708
2
0

4
0

1,385 40 1,580

3,005

650 600 680 600475

950

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

500

3,285

1,155

40 3,725

4
0
1
,
2
2
0

3
,
7
2
5

4
0

1
,
2
2
0
4
0
1
,
2
0
5

1,78540

3,285

500 40
1,15540

40
180220

600

1,000

５

2
,
0
0
0

700

2
,
0
0
0

290 540
600 600

310660645310
600600600

600835
115 4040

1
,
1
4
0

4
0

80

1,55040

4
0

1
,
3
6
0

4
0
1
,
3
7
0

6
7
5

40 1,020

2
,
0
0
0

8
6
8

2,975

945

2
,
9
7
5

1
,
7
9
5

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日 建具表＜新設＞№３

３階：乳児相談室２ ３階：乳児相談室１ ３階：乳児相談室１

手すり補強

手すり補強

手すり補強

手すり補強

１ １ １ １ ２トイレブース トイレブース 隔板 トイレブース トイレブース

Ａ面 Ｂ面

姿 図

Ｂ
面

Ａ面

４０ ４０ ４０ ４０ ４０見 込 　 硝 子

高圧メラミン樹脂化粧板（芯材：ペーパーコア） 高圧メラミン樹脂化粧板（芯材：ペーパーコア） 高圧メラミン樹脂化粧板（芯材：ペーパーコア） 高圧メラミン樹脂化粧板（芯材：ペーパーコア） 高圧メラミン樹脂化粧板（芯材：ペーパーコア）仕 上

アルミ製エッジ、ステンレス笠木、ステンレス下枠、ラバトリヒンジ、 アルミ製エッジ、ステンレス笠木、ステンレス下枠、ラバトリヒンジ、 ステンレス笠木、ステンレス下枠、ステンレス巾木、 アルミ製エッジ、ステンレス笠木、ステンレス下枠、ラバトリヒンジ、 アルミ製エッジ、ステンレス笠木、ステンレス下枠、ラバトリヒンジ、
金 物

表示錠付取手（非常時外開解錠付）、戸当り、ステンレス巾木、付属金物一式 表示錠付取手（非常時外開解錠付）、戸当り、ステンレス巾木、付属金物一式 付属金物一式 表示錠付取手（非常時外開解錠付）、戸当り、ステンレス巾木、付属金物一式 表示錠付取手（非常時外開解錠付）、戸当り、ステンレス巾木、付属金物一式

２階：ＷＣ（Ｗ）
１階：ＷＣ（Ｗ） １階：ＷＣ（Ｗ） １階：ＷＣ（Ｍ） １階：ＷＣ（Ｍ）室 名

３階：ＷＣ（Ｗ）

２ ２ ２トイレブース 隔板

姿 図

４０ ４０ ４０見 込 　 硝 子

高圧メラミン樹脂化粧板（芯材：ペーパーコア） 高圧メラミン樹脂化粧板（芯材：ペーパーコア） 高圧メラミン樹脂化粧板（芯材：ペーパーコア）仕 上

アルミ製エッジ、ステンレス笠木、ステンレス下枠、ラバトリヒンジ、 ステンレス笠木、ステンレス下枠、ステンレス巾木、 アルミ製エッジ、ステンレス笠木、ステンレス下枠、
金 物

表示錠付取手（非常時外開解錠付）、戸当り、ステンレス巾木、付属金物一式 付属金物一式 ラバトリヒンジ、戸当り、ステンレス巾木、付属金物一式

２階：ＷＣ（Ｍ） ２階：ＷＣ（Ｍ） ２階：ＷＣ（Ｍ）
室 名

３階：ＷＣ（Ｍ） ３階：ＷＣ（Ｍ） ３階：ＷＣ（Ｍ）

ＴＢ ＴＢ ＴＢ ＴＢ ＴＢ

６ ７ ８
ＴＢ ＴＢ ＴＢ

一般ＦＬ

一般ＦＬ

A-203



４

９

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

改修前
A2：1/200

A3：1/281
　１階天井伏図

シャワー

Ｈ

Ｇ

Ｆ

Ｅ’

Ｄ’

Ｄ

Ｃ

Ｂ’

Ｂ

Ａ

Ａ’

１’ ２ ３ ３’ ４ ５ ５’ ７ ８ ９６

ポンプ室

ピット
ＥＶ機械室

ＥＶ

Ｇ’

機械室

倉庫３

駐車場

受付

ラウンジ

ＷＣ（Ｍ）

女子更衣室

オイルタンク室

吹抜

プール室

ＥＶホール

倉庫２

吹抜

吹抜

吹抜

倉庫４

トレーニングルーム

シャワー室

シャワー室 男子更衣室

プール用ＷＣ（Ｗ）

プール用ＷＣ（Ｍ）

廊下

身障者ＷＣ

ＷＣ（Ｗ）

控室

事務室

吹抜

通路

エントランスホール

倉庫１

ＡＣ コンクリート打放補修
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１

２

消火ポンプ室

２
機械室２

２ ２

２

４

５

６

６

６

５

５

１

倉庫８

４

6
0
0

８

９

※

※

※
※

※上部可動式防煙タレ壁

※鉄板張

※

※

１１

１０

９

５

※

※カーテンレール

※シャワー金具

CH2.16

１１

９

※

CH2.4

※

９
CH2.4

５

５
５

５５

５

５

５

※

※

※ ※

※

※

※

１１

●ＣＢ●ＣＢ

１７

５
５

●トップライト

５

５

３

１２

※

※

※
１１

倉庫５

４

１２梁型●モルタル金コテ

５

※ＣＢ

８

※

※ ※

※

シ ャ ワ ー 金 具 詳 細 図 1/50

ＦＢ－６５×６

平面図

ＳＵＳパイプ：３２φ

1
,
6
0
0

1,500

断面図

50

3
1
0

壁面

ＦＢ－６５×６

ＳＵＳパイプ：４３φ

ＦＢ－６５×６

1,600 550

1
3
0

壁面
ＳＵＳパイプ：４３φ

ＳＵＳパイプ：４３φ
ＦＢ－６５×６

ＰＬ：L１３５ァ５

1,600

※シャワー金具　すべて撤去

プール棟解体図参照

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

コンクリート打放補修仕上

コンクリート打放補修仕上　ＶＰ吹付

１
岩綿吸音板ァ９　ＰＢァ９. ５下地

ＬＧＳ下地

グラスウールマット入ガラスクロス張　ァ２５

スタイロフォームァ２５打込

ＲＣ下地

ＲＣ下地

化粧石膏ボードァ９．５

ケイカル板ァ６　ＶＰ塗

ＬＧＳ下地

ＬＧＳ下地

アルミスパンドレル張

ＬＧＳ下地

ＰＢァ９．５　ダイノックシート張　

岩綿吸音板ァ９．５＋９　　ＰＢァ９. ５下地

ＬＧＳ下地

ＬＧＳ下地

ＬＧＳ下地

内装用吹付タイル

モルタル金コテ

ＬＧＳ下地

アルミスパンドレル１５□　カラー

ＬＧＳ下地

岩綿吸音板ァ１２　ＰＢァ９. ５下地

ＬＧＳ下地

岩綿吸音板ァ１５張（キューブ）　ＰＢァ９. ５下地

１７

１８

岩綿吸音板ァ９＋１２　ＰＢァ９. ５下地

ＬＧＳ下地

ビニルクロス張　ＰＢァ９. ５下地

ＬＧＳ下地

バスリブ張

ＬＧＳ下地

化粧石膏ボードァ９．５張（杉柾）

仕 上 凡 例

● 既設のままを示す

解体撤去を示す※

※ 天井点検口撤去を示す

ＣＢ 木製カーテンボックスを示す

天井仕上材・下地材　撤去範囲を示す

塗替範囲を示す

凡　　例

既設のままを示す

プール棟解体工事図による

6
0
0

器具庫

CH2.7
600

※

●ＣＢ

※

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日
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多目的ルーム１

多目的ルーム２（１）

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

A2：1/200

A3：1/281
　１階天井伏図
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コンクリート打放補修

CH3.13

CH2.4

北

1/200１ 階 天 井 伏 図
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●トップライト

改修後

吹抜

上部可動式防煙タレ壁
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エントランス

倉庫１

オイルタンク室

ＷＣ（Ｍ）

器具庫

受付

駐車場

倉庫３

ＥＶホール

倉庫２

ピット

ポンプ室

ＥＶ

乗用１１人乗

廊下
消火ポンプ室

倉庫６

倉庫Ａ

倉庫Ｂ

機械室２

2,1001,0002,155
1,000

吹抜

事務室

CH2.7

ＰＳ

吹抜

改修後

Ｈ

Ｇ

Ｆ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ａ’

Ｇ’

Ｆ’

Ｅ

吹抜

ＯＣ１
下地調整ＲＢ種の上　既設ケイカル板

ＥＰ塗

ＯＣ２
ＬＧＳ下地

ケイカル板ァ６　ＥＰ塗

ＯＣ２ ＯＣ１

カーテンレール

カーテンレール

カーテンレール

カーテンレール ＷＣ（Ｗ）

Ｃ１

中庭

倉庫４

Ｃ１

Ｃ１

Ｃ１

CH2.6

Ｃ１

身障者ＷＣ

CH2.6

CH2.6

CH2.4

Ｃ１

脱衣脱衣

脱衣脱衣 ＵＢ

CH2.5

Ｃ４ａ

仕 上 凡 例

新設木製カーテンボックスを示す

Ｃ３

Ｃ４

Ｃ１

●ＣＢ

ＣＢ

Ｃ２

Ｃ
Ｂ

CH2.6

CH2.4 CH2.06

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

Ｃ２

Ｃ４

Ｃ４

Ｃ４

Ｃ３

Ｃ６

エントランスホール

Ｃ７

Ｃ７

多目的ルーム２（２）

CH2.6

Ｃ７

Ｃ１

Ｃ１

Ｃ１

Ｃ１

Ｃ１

Ｃ１

Ｃ８

Ｃ１

男子更衣室

Ｃ１

女子更衣室

Ｃ１

ＬＧＳ下地
Ｃ１

化粧石膏ボードァ９．５張
天井：

Ｃ２
既設ＬＧＳ下地

天井：
化粧石膏ボードァ９．５張

ＲＣスラブ　素地のまま

ケイカル板ァ６　ＥＰ塗

既設ＬＧＳ下地
天井：

Ｃ７

Ｃ６

Ｃ
Ｂ

Ｃ
Ｂ

ロックウール吸音板ァ９　直張

ＬＧＳ下地
天井：

ＬＧＳ下地
天井：

ケイカル板ァ６　ＥＰ塗

タ
テ
型
ブ
ラ
イ
ン
ド

天井：Ｃ８
既設ＲＣスラブ

ＥＰ－Ｔ吹付

● 既設のままを示す

既設のままを示す

凡　　例

天井点検口４５０角を示す

ＡＣ ＡＣ ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ ＡＣ開口補強を示す

天井扇　開口補強を示す
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

改修前
A2：1/200

A3：1/281
　２階天井伏図
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Ｇ

Ｆ’

脱衣室（男）
一般浴室（男） 一般浴室（女） ステージ

ＥＶ

寝台用１１人乗り

ＷＣ（Ｍ）

ＷＣ（身障者用）

ＷＣ（Ｗ）

相談室

健診受付

リハビリ用プール 脱衣室 特別浴室

廊下

倉庫６

食堂

エントランスホール

訓練室

エントランス

就労支援事務所ひまわり

Ｅ’

ＰＳＰＳ

作業室 生活訓練室

更衣室（女）

更衣室（男）

事務室

湯沸室

志摩市社会福祉協議会

相談室１

相談室２
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脱衣室（女）

風除室

厨房
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アルミ額縁
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ブラインドレール

北

1/200２ 階 天 井 伏 図

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

コンクリート打放補修仕上

コンクリート打放補修仕上　ＶＰ吹付

１
岩綿吸音板ァ９　ＰＢァ９. ５下地

ＬＧＳ下地

グラスウールマット入ガラスクロス張　ァ２５

スタイロフォームァ２５打込

ＲＣ下地

ＲＣ下地

化粧石膏ボードァ９．５

ケイカル板ァ６　ＶＰ塗

ＬＧＳ下地

ＬＧＳ下地

アルミスパンドレル張

ＬＧＳ下地

ＰＢァ９．５　ダイノックシート張　

岩綿吸音板ァ９．５＋９　　ＰＢァ９. ５下地

ＬＧＳ下地

ＬＧＳ下地

ＬＧＳ下地

内装用吹付タイル

モルタル金コテ

ＬＧＳ下地

アルミスパンドレル１５□　カラー

ＬＧＳ下地

岩綿吸音板ァ１２　ＰＢァ９. ５下地

ＬＧＳ下地

岩綿吸音板ァ１５張（キューブ）　ＰＢァ９. ５下地

１７

１８

岩綿吸音板ァ９＋１２　ＰＢァ９. ５下地

ＬＧＳ下地

ビニルクロス張　ＰＢァ９. ５下地

ＬＧＳ下地

バスリブ張

ＬＧＳ下地

化粧石膏ボードァ９．５張（杉柾）

仕 上 凡 例

● 既設のままを示す

解体撤去を示す※

※ 天井点検口撤去を示す

ＣＢ 木製カーテンボックスを示す

天井仕上材・下地材　撤去範囲を示す

塗替範囲を示す

プール室

１３

※ピクチャーレール

１４

１４

※吊りカーテンレール

※ ※

●
Ｃ

Ｂ
●

Ｃ
Ｂ

●ＣＢ ●ＣＢ
※

※

※

●ハッチ：１０６５×１４００

１

１

１

１

※

※

※

※

●
Ｃ

Ｂ

●
Ｃ

Ｂ
●

Ｃ
Ｂ

４

４
※

※
４

４

４

※

※フードＢＯＸ１

※フードＢＯＸ２

※フードＢＯＸ３

※フードＢＯＸ１：１７００×９００×Ｈ３５０

※フードＢＯＸ２：７００×１２００×Ｈ３５０

※フードＢＯＸ３：３０５０×１１４０×Ｈ３５０

1,0001,7002,7001,400

５
※

※※

※

１６

●ＣＢ●ＣＢ

●
Ｃ

Ｂ
●

Ｃ
Ｂ

●
Ｃ

Ｂ
●

Ｃ
Ｂ

※

１

１

１
※

●
Ｃ

Ｂ

プール棟解体図参照

プール棟解体図参照

１６

１６

※ピクチャーレール

●ＣＢ●ＣＢ●ＣＢ

５

５

４１

※ ※※

※
※

※

※

※

４

※カーテンレール ※カーテンレール

デイルーム

１８
１

４
※ ※ ※ ※

※吊りカーテンレール

※ＣＢ（アルミ） ※ＣＢ（アルミ）※ＣＢ（アルミ）

※

１６

１６５

※ ※

※アコーディオン

１

※

※レースウェイ

※ ※

※

※

※

9
0
0

9
0
0

８

８

梁型：●銘木単板シート張

既設のままを示す

凡　　例

プール棟解体工事図による

１４

※

１２

１

※ＣＢ

※ＣＢ

※
Ｃ

Ｂ

※
Ｃ

Ｂ

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

梁型：※天井同材

梁型：※天井同材

※
Ｃ

Ｂ

※吊りカーテンレール

A-206



ＣＢ

Ｃ
Ｂ

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

A2：1/200

A3：1/281
　２階天井伏図

Ｈ

Ｆ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ａ’

Ｇ’

Ｅ

１’ ２ ３ ４ ５ ７ ８ ９６ ８’１

Ｇ

Ｆ’

Ｅ’

ＣＢ

吹抜

CH3.225

北

1/200２ 階 天 井 伏 図

●ハッチ：１０６５×１４００

●
Ｃ

Ｂ

●
Ｃ

Ｂ
●

Ｃ
Ｂ

●
Ｃ

Ｂ
●

Ｃ
Ｂ

●
Ｃ

Ｂ
●

Ｃ
Ｂ

●
Ｃ

Ｂ

●ＣＢ●ＣＢ●ＣＢ

9
0
0

9
0
0

梁型：●銘木単板シート張

改修後

1
,
0
0
0

4
,
0
0
0

5
,
0
0
0

4
,
6
0
0

6
,2
0
0

5
,
6
0
0

5
,
6
0
0

5
,6
0
0

5
,
6
0
0

5,
6
0
0

1
1
,
6
0
0

4
3
,
8
0
0

5
,
0
0
0

11,600 43,800

5,0005,8005,0005,6005,6005,6005,6005,600

1,0004,0001,6503,350 2,9002,900

2
,
9
0
0

1
,
70
0

1
,
2
0
0

4,935 8,100 3,025

2,7502,850

1,700

2,9008,700

3
,
90
0

5,
00
0

9,150

1,200

6,830

1
2
,
9
0
0

1
1
,
2
0
0

5,
00
0

3
9
0

4
,
5
1
0

2
,
7
0
0

2
,
0
0
0

4
,
9
0
0

9
,
6
0
0

1
5
,
8
0
0

6
,2
0
0

Ａ’

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｆ

Ｇ

Ｈ 1
,
0
00

5
,6
0
0

5,
6
0
0

5
,
6
0
0

1
1
,
2
0
0

2
8
,0
0
0

1
1
,
6
0
0

5
,
2
00

1
,
0
0
0

1,0005,600 15,800

６ ９８７５４３２

5,6005,6005,6005,600

１’

2,900

5,400 2,700 6,700 1,000

1,000

5,000 10,800

5,0009,800

改修後

ＥＶ

ＷＣ（Ｍ）

風除室

廊下

相談室１

相談室２

車寄せ

ＰＳ

相談室

乗用１１人乗

ロビー
ＣＢ ＣＢ ＣＢ ＣＢ ●ＣＢ

休日夜間応急診療所

ＷＣ（身障者用）

廊下

ＷＣ（Ｗ）

CH2.5

Ｃ
Ｂ

Ｃ
Ｂ

事務室２

女子更衣室

社会福祉協議会事務所

Ｃ１

Ｃ１

ＣＢ ＣＢ
ＣＢ

Ｃ１

Ｃ１

Ｃ１

ＷＣ

更衣室
ＣＢ ＣＢ

受付

3,4004,385

ＣＢ

会議室

Ｃ１

Ｃ１

ＯＣ１
下地調整ＲＢ種の上　既設ケイカル板

ＥＰ塗

ＯＣ２
ＬＧＳ下地

ケイカル板ァ６　ＥＰ塗

ＬＧＳ下地
ＯＣ３

アルミスパンドレルァ１．０

ＯＣ３

Ｃ１

Ｃ１

倉庫Ｃ

多目的ＷＣ

CH2.5

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

CH2.6

CH2.5

梁型：天井同材

梁型：天井同材

ＡＣ ＡＣ
ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ ＡＣ

ＡＣＡＣ

ＡＣＡＣ ＡＣＡＣ

ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ

ＡＣＡＣＡＣ

ＡＣＡＣＡＣ

特別診察室待合

特別診察室

待合室

Ｃ１

Ｃ５
エントランスホール

Ｃ１

Ｃ１

Ｃ１

Ｃ１

Ｃ１ Ｃ１

男子更衣室

事務室１

Ｃ１

Ｃ１

更衣室

事務室３

Ｃ１

Ｃ１０

調剤室 診察室 処置室

Ｃ１ Ｃ１

Ｃ１

仕 上 凡 例

ＬＧＳ下地
Ｃ１

化粧石膏ボードァ９．５張
天井：

天井：Ｃ５

Ｃ１０
ＬＧＳ下地

天井：
化粧石膏ボードァ９．５張（不燃）

既設ＲＣ下地　下地調整ＲＣ種の上

ＥＰ塗

Ｃ１Ｃ１

Ｃ１

ヨコ型ブラインド

ヨコ型ブラインド

Ｃ１

Ｃ１

梁型：●御影石張

Ｃ１

▲ 塗替を示す

▲ＣＢ ▲ＣＢ

▲
Ｃ

Ｂ
▲

Ｃ
Ｂ

◆▲ＣＢ◆▲ＣＢ

新設木製カーテンボックスを示すＣＢ

● 既設のままを示す

既設のままを示す

凡　　例

天井点検口４５０角を示す

気密型天井点検口４５０角を示す

ＡＣ ＡＣ開口補強を示す

天井扇　開口補強を示す

◆ 取外シ・再取付を示す

A-207



４

※

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

改修前
A2：1/200

A3：1/281
　３階天井伏図

吹抜

Ｈ

Ｇ

Ｆ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ａ’

１’ ２ ３ ４ ５ ７ ８ ９６

１’ ２ ３ ４ ５ ７ ８ ９６ ８’

Ｈ

Ｇ

Ｆ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

Ａ

Ａ’

Ｇ’

Ｅ

Ｆ’

ＷＣ（Ｍ）

ＷＣ（Ｗ）

待合待合

倉庫７

押入 押入 湯沸女子更衣室

廊下
湯沸室

Ｅ’

検診室Ｂ 検診室Ａ 資料室 検査室

消毒室

ＥＶ

ロビー

階段室

ワクチン接種準備チーム

打合室

多目的ホール

健康推進課

（保健センター）

データ処理室

障がい者相談支援センターこだま

ＷＣ（身障者用）

倉庫６

乳児相談室１ 乳児相談室２階段室

1
,
0
00

6
,2
0
0

1
5
,
8
0
0

9
,
6
0
0

5,000 10,800

15,8005,600

11,600 43,800

5,0005,8005,0005,6005,6005,6005,6005,600

1,0004,0001,6503,350

1
,
0
0
0

4
,
0
0
0

5
,
0
0
0

4
,
6
0
0

6
,2
0
0

5
,
6
0
0

5
,
6
0
0

5
,6
0
0

5
,
6
0
0

5,
6
0
0

1
1
,
6
0
0

4
3
,
8
0
0

5
,
0
0
0

4
,
9
0
0

2
,
0
0
0

2
,
7
0
0

1,400 2,700 6,700

1,000

2,9002,900

2
,
9
0
0

1
,
70
0

1
,
2
0
0

4
,
5
1
0

3
9
0

300 2,800 2,800 2,850 2,750

3
,
90
0

1
,
7
0
0

2
,
1
5
5

3
,
4
45

3
9
0

5
,
81
0

390

1,
4
2
5

2
,
00
0

3
9
0

390390

ＡＣ ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ ＡＣ
ＡＣ

CH2.4

CH2.4

ＡＣ

CH2.46

CH3.165

ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ
ＡＣＡＣ

CH2.7 CH2.7

CH2.4CH2.4

CH3.0

CH2.6

ＡＣ ＡＣ CH2.3
ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ

5
,6
0
0

5,
6
0
0

1
1
,
6
0
0

5
,
6
0
0

1
1
,
2
0
0

3
9
,
6
0
0

2,485 7,5853,6152,815 2,155 9,345300

11,600 5,600 5,6005,600 5,600

34,000

北

1/200３ 階 天 井 伏 図

１４

※天井デザイン状木枠

●点検用改メ口：５００角

◆吊りカーテンレール ◆吊りカーテンレール

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

コンクリート打放補修仕上

コンクリート打放補修仕上　ＶＰ吹付

１
岩綿吸音板ァ９　ＰＢァ９. ５下地

ＬＧＳ下地

グラスウールマット入ガラスクロス張　ァ２５

スタイロフォームァ２５打込

ＲＣ下地

ＲＣ下地

化粧石膏ボードァ９．５

ケイカル板ァ６　ＶＰ塗

ＬＧＳ下地

ＬＧＳ下地

アルミスパンドレル張

ＬＧＳ下地

ＰＢァ９．５　ダイノックシート張　

岩綿吸音板ァ９．５＋９　　ＰＢァ９. ５下地

ＬＧＳ下地

ＬＧＳ下地

ＬＧＳ下地

内装用吹付タイル

モルタル金コテ

ＬＧＳ下地

アルミスパンドレル１５□　カラー

ＬＧＳ下地

岩綿吸音板ァ１２　ＰＢァ９. ５下地

ＬＧＳ下地

岩綿吸音板ァ１５張（キューブ）　ＰＢァ９. ５下地

１７

１８

岩綿吸音板ァ９＋１２　ＰＢァ９. ５下地

ＬＧＳ下地

ビニルクロス張　ＰＢァ９. ５下地

ＬＧＳ下地

バスリブ張

ＬＧＳ下地

化粧石膏ボードァ９．５張（杉柾）

仕 上 凡 例

天井点検口撤去を示す

ＣＢ 木製カーテンボックスを示す

● 既設のままを示す

解体撤去を示す※

天井仕上材・下地材　撤去範囲を示す

既設のままを示す

塗替範囲を示す

凡　　例

◆ 取外シ・再取付を示す

１９ 塗装合板型枠コンクリート打放補修仕上

１４

１４

梁型：※内装用吹付タイル

梁型：※内装用吹付タイル

梁型：●ビニルクロス張

１５

１５

１４

１０

４

４
◆スクリーンＢＯＸ

１

●
Ｃ

Ｂ
●

Ｃ
Ｂ

１

１

１５

※アコーディオンカーテン

１

４

１８１８

１８１８

CH2.4

１１

１

健康相談室

CH2.555

４

４

４

１

１

１

１

１
１

CH2.4

※呼樋：塩ビ製φ１００　ＶＰ仕上 ※軒樋：塩ビ製既製品　Ｗ＝２００

１９

１９
●ＣＢ ●ＣＢ

●ＣＢ

●ＣＢ ●ＣＢ ●ＣＢ ●ＣＢ

●
Ｃ

Ｂ
●

Ｃ
Ｂ

●
Ｃ

Ｂ
●

Ｃ
Ｂ

●
Ｃ

Ｂ

※

※

※

※

※

※ ※ ※

※

※

※

※

※

※

※
※

※※

※

※

※※

※※

※

※
※※

※

※

●梁型：ＥＰ ●梁型：ＥＰ

◆スクリーンＢＯＸ◆スクリーンＢＯＸ

※木枠Ｈ１６０

※塩ビ製見切

※ＣＢ※ＣＢ

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

CH2.965

●
Ｃ

Ｂ
●

Ｃ
Ｂ

●
Ｃ

Ｂ
●

Ｃ
Ｂ

※ＣＢ※ＣＢ
●ＣＢ ●ＣＢ

●
Ｃ

Ｂ

※
Ｃ

Ｂ
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

A2：1/200

A3：1/281
　３階天井伏図
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Ｂ
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Ｆ’

Ｅ’
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0

5,000 10,800

15,8005,600

11,600 43,800

5,0005,8005,0005,6005,6005,6005,6005,600

1,0004,0001,6503,350

1
,
0
0
0

4
,
0
0
0

5
,
0
0
0

4
,
6
0
0

6
,2
0
0

5
,
6
0
0

5
,
6
0
0

5
,6
0
0

5
,
6
0
0

5,
6
0
0

1
1
,
6
0
0

4
3
,
8
0
0

5
,
0
0
0

4
,
9
0
0

2
,
0
0
0

2
,
7
0
0

1,400 2,700 6,700

1,000

2,9002,900

2
,
9
0
0

1
,
70
0

1
,
2
0
0

4
,
5
1
0

3
9
0

300 2,800 2,800 2,850 2,750

3
,
90
0

1
,
7
0
0

2
,
1
5
5

3
,
4
45

3
9
0

5
,
81
0

390

3
9
0

390390

5
,6
0
0

5,
6
0
0

1
1
,
6
0
0

5
,
6
0
0

1
1
,
2
0
0

3
9
,
6
0
0

11,600 5,600 5,6005,600 5,600

34,000

北

1/200３ 階 天 井 伏 図

●点検用改メ口：５００角

◆吊りカーテンレール ◆吊りカーテンレール

◆スクリーンＢＯＸ

●
Ｃ

Ｂ
●

Ｃ
Ｂ

CH2.555

●ＣＢ ●ＣＢ

●ＣＢ

●ＣＢ ●ＣＢ

●
Ｃ

Ｂ
●

Ｃ
Ｂ

●
Ｃ

Ｂ

◆スクリーンＢＯＸ◆スクリーンＢＯＸ

改修後

改修後

ＥＶ

湯沸室
廊下

ロビー

倉庫７

待合 待合

1
,
4
0
0

ＣＢＣＢＣＢＣＢＣＢ

梁型：ＥＰ塗替 下地調整Ｃ種

軒樋：塩ビ製既製品　Ｗ＝２００呼樋：塩ビ製φ１００　ＤＰ塗

カーテンレール

男子更衣室

女子更衣室

踏込 踏込

300 2,8152,485 1,2852,7303,1704,0155,6005,900

ＣＢＣＢ

梁型：ＥＰ塗　下地調整ＲＣ種

梁型：●ビニルクロス張

Ｃ１

ＷＣ（Ｗ）

多目的ＷＣ

ＷＣ（Ｍ）

ＷＣ（身障者用）

Ｃ１

倉庫６

Ｃ１

Ｃ１

Ｃ１

Ｃ１Ｃ１Ｃ１

乳児相談室１乳児相談室２

Ｃ１ Ｃ１ 倉庫Ｅ 倉庫Ｆ

倉庫Ｄ

ＯＣ１
下地調整ＲＢ種の上　既設ケイカル板

ＥＰ塗

ＯＣ２
ＬＧＳ下地

ケイカル板ァ６　ＥＰ塗

ＬＧＳ下地
ＯＣ３

アルミスパンドレルァ１．０

ＯＣ４
既存ＲＣ下地　下地調整ＲＢ種の上

外装薄塗材Ｅ吹付

ＯＣ４

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

Ｃ１

ＡＣ ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ ＡＣ
ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ
ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ

ＡＣ

ＡＣＡＣ

検診室Ｂ 検診室Ａ

ベビールーム

消毒室

Ｃ１

Ｃ１Ｃ１

会議室

健康推進課

（保健センター）

●
Ｃ

Ｂ
●

Ｃ
Ｂ

●
Ｃ

Ｂ
●

Ｃ
Ｂ

ＣＢ ＣＢ

多目的ホール

●ＣＢ ●ＣＢ

Ｃ７

Ｃ１

Ｃ１

相談室１ 相談室２

Ｃ１ Ｃ１Ｃ１

Ｃ１ Ｃ１

Ｃ１

Ｃ１

Ｃ１０ Ｃ１０

Ｃ７
ロックウール吸音板ァ９　直張

天井：
ＬＧＳ下地

ＬＧＳ下地
天井：Ｃ１０

）化粧石膏ボードァ９．５張（不燃）

ヨコ型ブラインド

●
Ｃ

Ｂ

Ｃ１ａ Ｃ１ａ

Ｃ１ａ

Ｃ１ａ

仕 上 凡 例

Ｃ１
化粧石膏ボードァ９．５張

天井：
ＬＧＳ下地

化粧石膏ボードァ９．５張
天井：Ｃ１ａ

ＬＧＳ下地　ＧＷァ１００敷込

▲
Ｃ

Ｂ
▲

Ｃ
Ｂ

新設木製カーテンボックスを示すＣＢ

◆ 取外シ・再取付を示す

● 既設のままを示す

既設のままを示す

凡　　例

天井点検口４５０角を示す

ＡＣ ＡＣ開口補強を示す

天井扇　開口補強を示す

▲ 塗替を示す

▲ＣＢ ▲ＣＢ
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

阿児健康福祉センター改修工事

各 部 詳 細 図 № １

１ 階 Ａ － ５ ’ 通 間 外 壁

Ａ

2,800

５’

375 2,325 100

3
,
9
0
0

3
0
0

2
,
6
2
0

9
8
0

２ＦＬ

１ＦＬ

断面図

2
,
6
5
0

７

3
,
5
0
5

2
,
2
0
0

Ｇ

１ 階 Ｇ － ７ 通 間 外 壁 1/501/50

Ａ

Ａ’

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｄ’

Ｅ’

Ｆ

Ｇ

Ｈ

９８７６

５’

５４

３’

３２１’

Ａ

事務室

Ａ

6
0

50
60

5
0

根廻り：コンクリート打放補修

外壁：押出成形セメント板タテ張

防水形複層塗材Ｅ吹付

12.5
65

1
5
0

3
0

17050

120

平面図

Ｂ

Ｂ

1
2
0 6
51
2
.
5

7
5
0

9
0
0

5
50

95

65
12.5

60

120

平面図

Ｃ

3
,
9
0
0

２ＦＬ

3
0
0

１ＦＬ

断面図

７

2
0

2
,
5
8
0

2
0

9
8
0

ＲＣ壁撤去後鉄筋さび止め

均シモルタルァ２０

95

65
12.5

60

120

壁：押出成形セメント板タテ張

　　防水形複層塗材Ｅ吹付

3
,
9
0
0

２ＦＬ

30
0

１ＦＬ

2
,
7
7
0

8
3
0

倉庫３3
,
9
0
0

２ＦＬ

30
0

１ＦＬ

2
,
7
7
0

8
3
0

８’

倉庫２駐車場

Ｅ

均シモルタルァ２０ 均シモルタルァ２０

Ｃ
倉 庫 ２ 1/50 1/50

Ｄ

駐車場

断面図 断面図

Ｅ
倉 庫 ３ １ 階 Ｅ － ５ ’ ～ ７ 通 間 外 壁

６５’

2,400 300

3,000

500 300

平面図

イ

5,255

5,600

７

60

ロ

6
0
1
2
0 6
51
2
.5

4
2
5

9
5
0

6
0

Ｅ

3
,
9
0
0

２ＦＬ

3
0
0

１ＦＬ

8
1
5

７

300

3
0
0

2
,
7
8
5

8
1
5

2
0

イ断面図 ロ断面図

2
,
7
6
5

新設立上り

（詳細は構図による）

新設立上り

（詳細は構図による）

1/50

防水形複層塗材Ｅ吹付

外壁：押出成形セメント板タテ張 防水形複層塗材Ｅ吹付

外壁：押出成形セメント板タテ張

防水形複層塗材Ｅ吹付

外壁：押出成形セメント板タテ張

中庭

ＷＣ（Ｍ）

中庭 中庭

倉庫Ａ

倉庫Ａ 倉庫Ａ

均シモルタルァ２０ 均シモルタルァ２０

外壁：押出成形セメント板タテ張

防水形複層塗材Ｅ吹付

ＲＣ壁撤去後鉄筋さび止め

均シモルタルァ２０

ＲＣ壁撤去後鉄筋さび止め

均シモルタルァ２０

新設立上り

（詳細は構図による）

各部詳細図№１令和4年6月24日
A2：1/50

A3：1/71
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均シモルタル

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子
令和4年6月24日

阿児健康福祉センター大規模改修工事

各 部 詳 細 図 № ２

2
0

押
出
成
形
板

長
さ

60

既設梁型

Ｌ－５０×５０×６（通し）

シーリング

水抜きパイプ

外水切ァ１．０（ＳＵＳ） 15

1
5

シーリング

断面図

既設ＲＣ

20
15

W

シーリング

均シモルタル

平面図

２層式ウレタンガスケット

ロックウール

Ｌ－５０×５０×６（Ｌ＝１００）

＠６００以下

あと施工アンカーＭ１２

＠９００以下

1/20押 出 成 形 セ メ ン ト 板 詳 細 図 ３ 階 ２ 通 Ａ Ｗ ２ ７ 改 修 図

＜改修前＞

1/30立面図

1,200

せっ器質小口割肌状タイル張：撤去

せっ器質小口割肌状タイル張：撤去

２

1
8
0

アルミ水切

ＡＷ２７撤去（φ１２００）

250 1,300 250

1,800

２

350350

1,900

平面図

＜改修前＞

1/30 平面図 1/30

＜改修後＞

Ｆ

せっ器質小口割肌状タイル張：撤去

ＡＷ２７撤去（φ１２００）

1
,3
0
0

3
0
0

1,300250 250

5
3
0

2
,
1
30

アルミ水切

2
,
1
30

1,8001,800

1/30立面図

＜改修後＞

150

シーリング

均シモルタルァ２０ 15010060

15

195

シーリング

アルミ水切

シーリング

20

3
5

25
2
5

4
0

均シモルタルァ２０

シーリング

２層式ガスケット

硬質パッキング

シーリング

水抜きパイプφ１０（ＳＵＳ）

Ｌ－５０×５０×６（通し）
1/20断面図

1
5
0

1
8
0

25

60
1
1
0

7
5

1
0

アルミ水切

シーリング

シーリング

内水切（ガルバリウム鋼板）

内水切りプレートァ０．４（ガルバリウム鋼板）

Ｌ－５０×５０×６（Ｌ＝１５０）＠６００以下

均シモルタルァ２０

1/20平面図

＠９００以下

＠９００以下

あと施工アンカーＭ１２（２本止メ）

Ｌ－６５×６５×６（Ｌ＝１８０）

Ｌ－５０×５０×６（Ｌ＝１５０）

あと施工アンカーＭ１２（２本止メ）

1/30、1/20

外壁：押出成形セメント板タテ張

　　　防水形複層塗材Ｅ吹付

各部詳細図№２

Ｄ 木 製 ブ ラ イ ン ド ボ ッ ク ス 詳 細 図 1/10
１

1/10
Ｄ 天 井 カ ー テ ン レ ー ル 詳 細 図
２

15

壁仕上材

シーリング

頭ツナギ金物 シーリング

ァ０．８加工

耐水ＰＢァ１２．５

設備用補強合板ァ１２

軽量鉄骨壁下地　９０型

25

ＦＬ

指定仕上材

面台　ＳＵＳ３０４ァ１．５曲げ加工

1/10
Ｄ Ｓ Ｕ Ｓ 製 面 台 （ Ｌ Ｇ Ｓ 下 地 ） 詳 細 図

D

Ｈ室名 指定仕上材階 ＤＷ 数 量小口フタ

Ｄ

インサート

ＦＢ－３ｘ３０＠６００

吊ボルト＠９００

4
5

1
0

1
0
0

Ｌ－３０ｘ３０ｘ３

25 150 25

既設アルミ額縁

※見え掛り木部：ＳＯＰ塗

　見え隠れ鉄部：防錆塗装

5
0
0

550

吊り棒：スチール製メッキ塗装
レール：アルミ製

６０°

Ｄ お だ れ タ イ ル 張 詳 細 図 1/10

1
2

シーリング

汚垂タイルァ１２

600

シーリング

Ｄ
1/5

３ ４

５

H

Ｄ

５ａ

５ｂ

Ｄ
５ｄ

Ｄ
５ｃ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

Ｄ

５ｅ

５ｆ

５ｇ

５ｈ

５ｊ

A2：1/30、20、10

A3：1/42、28、14

－

１，０００

１ 化粧ケイカル板ァ６ １ＷＣ（Ｗ） ７００ －

化粧ケイカル板ァ６ １，０００ＷＣ（Ｗ） －

化粧ケイカル板ァ６ －ＷＣ（Ｍ） １，０２０

化粧ケイカル板ァ６ １－２ １，５００ １，１００

１－２

１２

１２

特別診察室 ３，６５０

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

１２０

－

調剤室

診察室

－

－

２，７００

２，７００

１，０６０

１，０６０

１，０６０

１

１

１２ １２０ １１，５００ １，１００社会福祉協議会事務所

１，２７０

８９０

事務室３

２

３

化粧ケイカル板ァ６３ １１，５００ １，１００ １２０ １湯沸室

２

３

２

２

記号

4
床目地棒：１２×４　ＳＵＳ製

目地棒用足：スチール製＠５００（既製品）

モルタル詰め

ス テ ン レ ス 目 地 棒 詳 細 図

Ｌ－６５×６５×６（通し）

シーリング

ロックウール

ＭＤＦ　
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1
4

Ｄ
９

1/10

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

幕板：扉同材

各 部 詳 細 図 № ３

６ｊ
Ｄ

Ｄ ポ ス ト フ ォ ー ム 面 台 詳 細 図

　　　耐水ＭＤＦ下地

20

W
壁仕上材

シーリング

シーリング

耐水ＰＢァ１２．５

設備用補強合板ァ１２

軽量鉄骨壁下地　９０型

壁仕上材

1
9

H

面台　ポストフォーム用メラミン化粧板

頭ツナギ金物

ァ０．８加工

ＦＬ

６
Ｄ キ ッ チ ン 詳 細 図

8
5
0

8
0
0

7
00

5
0

2
50

2
5
0

2
,
6
0
0

1,500

1
,
1
0
0

1,500

1
5
0

6
0
0

天板：ステンレス
ＩＨヒーター

立面図

平面図

8
5
0

8
0
0

7
00

5
0

370

2
5
0

室名 Ｌ 数 量

１

※参考品番：ＬＩＸＩＬ（サンウェーブ）サンファーニＴｉｏ同等品以上

１

1/30

シーリング：１０×１０

シーリング：１０×１０

７

Ｈ ＤＷ

１，０００

１，０００

２，２６０ １，４００ １５０

数 量

１

１，０００

５３５

１，２００

６５０

３７５

３７５

３７５

１，０００１，４６５ １５０

１，０００１，１００ １５０

１５０１，０００１，０００

２

２

２

２

２

２

１５０ ２２，５１０ １，４００

断面図

社会福祉協議会事務所

１，５００

１，５００

１５０１，２００ １，０００

１１，５００湯沸室

室名階

Ｄ
１

ＷＣ（Ｗ）

ＷＣ（Ｗ）

ＷＣ（Ｗ）

ＷＣ（Ｗ）

ＷＣ（Ｍ）

ＷＣ（Ｍ）

２

３

２

３

２

３

２

３

２

３

２

３

ＷＣ（Ｍ）
２

３

ＷＣ（Ｍ）
６ａ

抗菌メラミン不燃化粧板ァ３

指定仕上材

抗菌メラミン不燃化粧板ァ３

抗菌メラミン不燃化粧板ァ３

抗菌メラミン不燃化粧板ァ３

抗菌メラミン不燃化粧板ァ３

抗菌メラミン不燃化粧板ァ３

抗菌メラミン不燃化粧板ァ３

抗菌メラミン不燃化粧板ァ３

抗菌メラミン不燃化粧板ァ３

６ｂ
Ｄ

６ｃ
Ｄ

６ｄ
Ｄ

６e
Ｄ

６ｆ
Ｄ

６ｇ
Ｄ

６ｈ
Ｄ

多目的ＷＣ

ＷＣ（身障用）

２

３
４

Ｄ
１５０抗菌メラミン不燃化粧板ァ３

多目的ＷＣ

ＷＣ（身障用）

２

３
４９００

６ｋ

Ｄ
６ｍ

２ ＷＣ １５０ １抗菌メラミン不燃化粧板ァ３ ２，３７９

１，０００

１，０００

Ｄ ミ ニ キ ッ チ ン 詳 細 図 1/30

900

5
0
0

平面図

ＬＧＳ　Ｗ６５

ＰＢァ１２．５　ＥＰ塗

8
5
0

5
3
5

5
0
0

電気温水器

立面図 断面図

８
Ｄ Ｄ Ｄ
９ １０ １１

1/10

室名 数 量符　号 階

２ 女子更衣室

Ｈ

１，５６０

ビス止め

5 5

5
5

1
0

□Ｐ－６０×６０×３．２

内部ロックウール充填

3
32
5
1
0

3
5

スチールＰＬ－１．６加工　ＳＯＰ塗

40

1
0

90

３ 女子更衣室 １，５３５

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日
A2：1/30、10、5

A3：1/42、14、7
各部詳細図№３

階

２

２

３

事務室３

記号

記号 階

サ ッ シ 取 合 金 物 詳 細 図

Ｄ

Ｄ

９ａ

９ｂ
１，５３５

２２

３

３ 相談室２

１

１

9・9a＝100

9b＝125

1/101/10乾 式 ２ 重 床 詳 細 図 （ １ 階 多 目 的 ル ー ム ） 乾 式 ２ 重 床 詳 細 図 （ ２ 階 ）

ＦＬ

5

ＦＬ

5

セルフレベリングァ１０

1
5

1
0

1
5

24
0
～
1
3
0

1
8
0
～
7
0

2
0

耐水ラワン合板ァ１５（Ⅰ類）

耐水ラワン合板ァ１５（Ⅰ類）

発砲複層ビニル床シートァ４．５張

室名 Ｈ

特別診察室 ２６５

２６５
待合室

更衣室

調剤室 ６００

診察室

社会福祉協議会事務所 ２５５

診察室 ４３０

処置室

会議室

１１５

2
4
6 Hセルフレベリングァ１０

パーティクルボードァ２０ パーティクルボードァ２０

耐水ラワン合板ァ１２（Ⅰ類）

ビニル床シートァ２．８張

幕板：扉同材

レンジフード

ＳＵＳ製水切
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

各 部 詳 細 図 № ４

Ｄ
１２

カ ガ ミ 詳 細 図

令和4年6月24日

阿児健康福祉センター大規模改修工事

各部詳細図№４
A2：1/50、30、10

A3：1/71、42、14

断面図

7

9.6

H
7

耐水合板ァ１２

壁仕上

ステン鏡受　ＨＬ

２，０００

1/10

室名階

１

ＷＣ（Ｗ）

ＷＣ（Ｗ）

ＷＣ（Ｍ）

２

３

２

３

ＨＷ 数 量

１

２

２

２

トレーニングルーム１ ６，３００ ２，３００

１ 男子・女子更衣室 ９００

１

１

１，１３０ ９００

ＷＣ（Ｍ） １，６００ ９００

１

１

９００

１，８００ ９００

Ｄ

2
0
0

シーリング シーリング

シーリング

Ｄ’

６

70 1,330

1,400

平面図

15 151,370

２ 階 テ ラ ス 手 す り 詳 細 図
１３

１，９７０

Ｄ’

3
0
0

1
,
1
5
0

4
0

200

1
0
0

7
1
0

笠木：ＳＵＳ製ｔ１．５　ＨＬ

ＳＵＳ製ＨＬ　□Ｐ-４０×２５×１．５

ＳＵＳ製ＨＬ　□Ｐ-６０×４０×１．５

ＳＵＳ製ＨＬ　□Ｐ-５０×５０×１．５

ＦＢ－３０×６

100ＳＵＳ製パイプφ４２．７

モルタル金コテ仕上

撥水性超耐候形特殊シリコン変性樹脂塗料塗

断面図

120

シーリング

立面図

ステンレス小口ふさぎ

２ＦＬ

ＳＵＳ製φ２１．７×２．０＠１００

ステンレス小口ふさぎ

Ｄ ２ 階 風 除 室 外 部 パ ネ ル 詳 細 図
１４

1/50、1/30 1/50、1/20

断面図

100

Ｌ－５０×５０×５

Ａ部詳細図 1/20

シーリング
Ｔ－１００×５０×６×８

風除室

７

焼付塗装

幕板：ボンテ鋼板ァ１．６加工

ＦＢ－５０×６＠４５０

３ＦＬ

45

1
,
7
0
0

Ａ

ポリサルファイド系コーキング：ＰＳ－２　２０×１０

面台（金属製建具工事）

立面図

ポリサルファイド系コーキング：ＰＳ－２　２０×１０

5,600

11,500

5,600

Ｆ Ｅ

100 11,380

≒875

ＦＢ－５０×６＠４５０

焼付塗装

下地材：ＦＢ－２５×３．２＠４５０

幕板：ボンテ鋼板ァ１．６加工

485

Ｄ

20

Ｄ ２ 階 テ ラ ス 手 す り 詳 細 図

2
0
0

7
0

1
,
1
5
6

1
,
3
3
5

10

10

9
1
0
0

手すり：ＦＢ－５０×９（金属工事）

上端：ＦＢ－５０×６（金属工事）

7
0

平ビス止メ
手すり：ＦＢ－５０×９（金属工事）

@2,000

上端：ＦＢ－５０×６（金属工事）

9
1
0
0

1
,
1
5
6

手すり子：φ１３＠１００（金属工事）

2
0
0

1
,
3
3
5 75

6

9

6

9

ＧＰＬ（鉄骨工事）

ＦＢ－７５×６（金属工事）

105
10

Ａ詳細図

1/30、1/10

2,000 2,0002,000

平面図

5
5
0

30

1
,
3
3
5

7
0

20 10180

9
1
,1
5
6

1
0
0

手すり子：φ１３

ＦＢ－５０×６

ＦＢ－５０×６

アルミ笠木：Ｗ３００

ＧＰＬ（構造図による）

1
,2
0
0

3
5

断面図

立面図 ※Ｓｔ部分すべて溶融亜鉛メッキ　ドブ付とする。

ＳＰＬ－９　Ｌ＝３０６（金属工事）

角パイプ支柱（鉄骨工事）

手すりジョイント

10
0

手すり子：φ１３＠１００（金属工事）

手すり子：φ１３＠１００（金属工事）

ＦＢ－７５×６（金属工事）

下端：ＦＢ－５０×６（金属工事）

下端：ＦＢ－５０×６（金属工事）

角パイプ支柱（鉄骨工事）

角パイプ支柱（鉄骨工事）

ＦＢ－７５×６（金属工事）

ＦＢ－７５×６（金属工事）

ＧＰＬ（鉄骨工事）

ＧＰＬ（鉄骨工事）
1006 6
9 9

手すり：ＦＢ－５０×９（金属工事）

Ａ

Ｂ

Ｂ詳細図

１５

A-213



1/50

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称設 計 年 月 日
記

事

項

特
図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

1/100手 す り 姿 図 ・屋外階段手すりは、溶融亜鉛メッキとする。

・手すり詳細は別図参照
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シーリング

85
0

柱天端：アスファルト防水（Ｄ－２）絶縁工法

□－７５×７５×３．２

梁天端：アスファルト防水（Ｄ－２）絶縁工法

天端：アスファルト防水（Ｄ－２）絶縁工法

擁壁天端：外構図による

擁
壁

天
端

手
す

り
：

外
構

図
に

よ
る

２ ３ ４ ５ ５’３’１’

1/100２ 階 平 面 図

Ｃ 断 面 図1/50Ｂ 断 面 図1/50

ＧＰＬ（構造図による）

防水押エ金物

５’

375375

1/50 Ｄ 断 面 図

５’

ＧＰＬ（構造図による）
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手すり子：φ１３

ＦＢ－５０×６
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,
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1
,
2
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捨テシーリング打

打放シ補修部　目地切

捨テシーリング打

打放シ補修部　目地切

Ｄ’

20180

125725

防水押エ金物

ＦＢ－５０×６

1
,
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5
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5

5
5
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3
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1
,
2
0
0

２ＳＬ

２Ｆ梁天端

手すり姿図

1
,
7
8
5

□－７５×７５×３．２

675 2,000 2,000 2,000

5
5
0

1
,
2
0
0

3
5

２Ｆ梁天端

ＧＰＬ下部　捨テシーリング打後　アスファルト防水（Ｄ－２）絶縁工法

１’

（ＧＰＬ廻り・上下） （ＧＰＬ廻り・上下）

打放シ補修部　目地切

（ＧＰＬ位置）

捨テシーリング打

打放シ補修部　目地切

（ＧＰＬ位置）

捨テシーリング打

ＦＢ－５０×６

アルミ笠木：Ｗ２７５

20180

手すり子：φ１３

ＦＢ－５０×６

ＧＰＬ（構造図による）

打放シ補修部　目地切

（ＧＰＬ廻り・上下）

捨テシーリング打

アルミ笠木：Ｗ２７５

ＦＢ－５０×６

ＧＰＬ（構造図による）

手すり子：φ１３

ＦＢ－５０×６

打放シ補修部　目地切

（ＧＰＬ廻り・上下）

捨テシーリング打

7
0

1
,
3
3
5

打放シ補修部　目地切

（ＧＰＬ位置）

捨テシーリング打

7
0

1
,
3
3
5

打放シ補修部　目地切

（ＧＰＬ位置）

捨テシーリング打

±0 一般ＦＬからの床仕上高さを示す

凡 例

既設躯体を示す

既設のままを示す

既設のままを示す●

シンダーコンクリート打ァ２０～１２０

新設コンクリート立上壁ァ１８０

Ａ
Ｂ

Ｂ

手すり壁

手すり壁

手
す

り
壁

2
0
0

2
5
0

ＧＰＬ（構造図による）

1
0
0

Ａ面 Ｂ面

捨テシーリング：ＰＵ－２
防水層施工

打放シ補修部　目地切
ＧＰＬ廻リ捨テシーリング：ＭＳ－２
防水層施工後
押エシーリング：ＰＵ－２

打放シ補修部　目地切
捨テシーリング：ＰＵ－２
打放シ補修部　目地切

防水層施工

5
5
0

立上躯体天端

手 す り 壁 1/30Ｂ

Ａ面

Ｂ面

ＧＰＬ（構造図による）

平面図

10

85

10

1
,
3
3
5

7
0

20 10180
30
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図 面 名 称 縮 尺令和4年6月24日

阿児健康福祉センター大規模改修工事

A2：1/100、50、30

A3：1/141、71、42
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00

2
5
0

ＧＰＬ（構造図による）

1
0
0

Ａ面 Ｂ面

捨テシーリング：ＰＵ－２
防水層施工後

打放シ補修部　目地切

捨テシーリング：ＰＵ－２
防水層施工

ＧＰＬ廻リ捨テシーリング：ＭＳ－２
防水層施工後
押エシーリング：ＰＵ－２

打放シ補修部　目地切打放シ補修部　目地切

モルタル塗　目地切
シーリング：ＰＵ－２

5
5
0

立上躯体天端

手 す り 壁 1/30Ａ

Ａ面

Ｂ面

ＧＰＬ（構造図による）

平面図

Ｄ’

シーリング

アルミ笠木：Ｗ２７５

１’

1/100笠 木 ・ 手 す り 図

各 部 詳 細 図 № ５

各部詳細図№５
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屋根棟詳細図 1/30

改修後改修前

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

1/30屋根ケラバ詳細図

改修後改修前

A2：1/30

A3：1/42

各 部 詳 細 図 № ６

各部詳細図№６

1,400

1,200200
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パイン集成材　ウレタン樹脂塗料仕上

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝
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特
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阿児健康福祉センター大規模改修工事
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝
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阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日
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一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝
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前野　初像

三橋五百子
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令和4年6月24日
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一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
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阿児健康福祉センター大規模改修工事
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

１
7
0
0

1
,
4
0
0

サ イ ン 詳 細 図 № １

1/20

数量

1/20

数量

３
館 名 サ イ ン

9
0
0

1,200

1,130

6060

サンライフ阿児
専 用 駐 車 場

１

看板本体：ＳＵＳ　ＨＬ

表示材　：外部用合成樹脂化粧シート張（両面）

看板本体：ＳＵＳ　ＨＬ

表示材　：外部用合成樹脂化粧シート張（両面）

１
Ｓ

ＯＳ ＯＳ

ト イ レ サ イ ン 1/20

数量

平面図

Ｓ ト イ レ サ イ ン

多
目
的
ト
イ
レ

Ｍ
ｕ

ｌ
ｔ

ｉ
-ｐ

ｕ
ｒ

ｐ
ｏ

ｓ
ｅ

　
ｔ

ｏ
ｉ

ｌ
ｅ

ｔ

数量室名

インクジェット出力シート張

2
,
5
40

500 500

2
,
5
40

350

２

1/20

数量

１

ＯＳ 館 名 サ イ ン （ 箱 文 字 ）
４

２
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阿児健康福祉センター大規模改修工事
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
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事
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縮 尺

図面番号担当
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前田　祐作
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一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号
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前野　初像

三橋五百子
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阿児健康福祉センター大規模改修工事
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子
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令和4年6月24日

阿児健康福祉センター大規模改修工事
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
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事

項

特

縮 尺

図面番号担当
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前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子
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●点字ブロック

※花壇　コンクリート立上

±0

※排水溝：Ｗ１５０

※ＳＵＳ製グレーチング蓋：Ｗ２００

※集水桝：４５０角

防水改修範囲を示す

※排水溝：Ｗ１００

※ＳＵＳ製グレーチング蓋：Ｗ１５０

範囲内排水溝Ｗ１５０　ＳＵＳ製グレーチング蓋Ｗ２００：撤去

範囲内集水桝４５０角　ＳＵＳ製グレーチング蓋及びルーフドレン：撤去

凡 例

11,825

2
,
6
0
0

1
1,
5
0
0

※柱下部：タイル張Ｈ２００

※柱下部：タイル張Ｈ２００

２ＦＬ

2,600

ＣＤ

Ｅ

Ｆ

Ｋ

Ｈ

Ｇ

Ｊ

ＡＢ

●排水溝：Ｗ１２０

令和4年6月24日

阿児健康福祉センター大規模改修工事

改修前　２階防水平面図
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アスファルト防水　屋根保護防水密着工法Ａ－１

目地切＠４０００内外

シンダーコンクリートァ６５～１３５

アスファルト防水　密着工法

ワイヤーメッシュ６φ２００目

既設コンクリートスラブ　ケレン清掃

＜平場＞

＜立上り共通＞

アスファルト防水　密着工法　Ａ－２

撥水性超耐候特殊シリコン変性樹脂塗料塗

モルタル金コテ仕上（メタルラス下地）

アスファルト防水　密着工法

凡 例

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

Ｄ

2,900 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,000

１ ２ ３ ８７６５４

1
,
0
0
0

3
,
9
0
0

4
,
7
0
0

2
,
6
0
0

Ｆ

Ｅ’

Ｄ’

Ｄ

1
6
,
8
0
0

Ａ

2,485 11,200

8
5
0

9
0
0

5
,
6
0
0

5
,6
0
0

5
,
6
0
0

5
,
6
0
0

5
,6
0
0

Ａ

Ｆ

Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ｂ

2,600 8,600 5,000

５ ５’ ７ ８

A2：1/100

A3：1/141

北

1/100

吹抜

砂利敷

吹抜

２ 階 防 水 改 修 平 面 図

改修後

9
,
7
0
0

1
50

700

7
0
0

700

7
0
0

600

7
0
0

1.5％

1
.
5
％

1,000

1,
0
0
0

8,700

ロ

7
,
9
0
0

7,900

既設ルーフドレン撤去後

ＣＤ

Ｅ

Ｆ

Ｋ

Ｈ

Ｇ

Ｊ

ＡＢ

1,400コンクリート立上Ｈ４００

ＯＰＥＮ

手すり

落シ口

軒樋：塩ビ製　１５０角

（カラー）

-8
+19

-55
-14

+8

+15
+34

笠木天端
+142

笠木天端
+138

+6
-68溝底

-19
-65

-8

±0

２ＦＬ

改修用タテ引きドレン：φ１００

-85

笠木天端
+138

±0

+149
笠木天端

笠木天端
+148

笠木天端
+154

+130

+130 +130

排水溝：Ｗ２００

ＳＵＳ製グレーチング蓋：Ｗ２５０

排水溝：Ｗ１００

ＳＵＳ製グレーチング蓋：Ｗ１５０

改修用ドレン：φ１００

排水溝：Ｗ１００

-70

±0

-800

±0

+20

-110

-80

-85

改修用ドレン：φ１００

排水桝：４５０角　ＳＵＳ製グレーチング蓋

目地切＠４０００内外

既設のまま

コンクリートスラブ

防水改修

土間コンクリート

排水溝：Ｗ２００

排水溝：Ｗ１００

ＳＵＳ製グレーチング蓋：Ｗ１５０

ＶＰφ１００ＶＰφ１００
ＶＰφ１００

-400

ＶＰφ１５０

コンクリートスラブ４５０角ァ２００穴埋め

1
0
0

排水溝：Ｗ２００

ＳＵＳ製グレーチング蓋：Ｗ２５０

改修用ドレン：φ１００

-20

+20

+20

±0

±0

±0

-8
-90-20

排水溝：Ｗ１００

ＳＵＳ製グレーチング蓋：Ｗ１５０

±0

±0

±0

+20+20

-20
-20 -20

-20

+20 +20

+20

-20
-50

-90
-20

-90
-4

±0

-50

-80

-20
-60

-20

-20

-20±0

-90

-90

-85

-30

-20

排水桝：４００角　ＳＵＳ製グレーチング蓋

+20

-20

令和4年6月24日

阿児健康福祉センター大規模改修工事

　２階防水平面図改修後

防滑性ビニル床シート

刷毛引仕上

コンクリート詰メ（詳細は構造図による）

＜外構改修による＞

手すり：各部詳細図№４、５参照

-20

落シ口

＜防水改修仕様＞

モルタル木コテ下地

磁器質６００×３００タイル張り（浴室用）

＜床仕上＞

＜床仕上＞

防滑性ビニル床シートァ２．５（屋外対応）

コンクリート金コテ押エ

下段：排水溝・集水桝底レベル

上段：排水溝・集水桝天端レベル

２ＦＬからのレベル（改修後レベル）

２ＦＬからのレベル（既設のままレベル）

寸法記入なき排水溝：排水溝Ｗ２００

ＳＵＳ製グレーチングＷ２５０

書き入れレベルは２ＦＬ±０からのレベル

＜新規防水＞

±０

±０
±０

±０

寸法記入なき集水桝：４００角

ＳＵＳ製グレーチング４５０角

ウレタンゴム系塗膜防水　Ｘ－１工法（平面）

シンダーコンクリートァ２０～１２０

ワイヤーメッシュ６φ２００目

既設コンクリートスラブ

モルタル金コテ押エ　ァ２０～４０

＜床仕上＞

コンクリートボーダー付刷毛引仕上

-20 新設タテ引ドレンφ１００
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・　　　　既設を示す

※既設落シ口

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修前

断面詳細図Ｂ

改修後

2
0
0

3
0

2
5

２ＦＬ

1
F
L
ま
で
　
3
,
9
00

6
0

Ｆ

1,000

120

3
5
0

3
5
0 200

※花壇
※土

※白川砂利敷

※排水溝

3
6
0

※コンクリート根巻

1,240

２ＦＬ

1
F
L
ま
で
　
3
,
9
00

Ｆ

1,000

コンクリートカッター切

シーリング

アルミ製水切

1
,
0
0
0

Ｆ

平面図

コンクリートカッター切

1
,
2
2
0

1,100

Ｆ

1
,
0
0
0

Ｆ

平面図900

6
7
0

立上

防水工事内容

断面詳細図 1/30

改修後改修前

豆砂利舗装ァ３０　撤去

シンダーコンクリートァ６０　撤去

アスファルト防水　撤去

養生モルタル（メタルラス下地）ァ２５　撤去

アスファルト防水　撤去

モルタル金コテ　撤去

Ａ

平場

30 1
5

10
5

5

25

W

排水溝蓋詳細図 1/5

※集水桝共通

※ＳＵＳ製グレーチングノンスリップ：Ｗ２００ァ１５

※枠：ＳＵＳ製 Ｌ－３０×３０×５×１０※防振ゴム

・図中書き入れ文字の※は撤去を示す

・図中書き入れ文字の●は既設のままを示す

A2：1/100・30

300

1
5
,
8
0
0

Ｈ

6,
2
0
0

9
,
6
0
0

4
,
6
0
0

5
,
0
0
0

3
9
0

3
9
0

Ｇ

Ｆ

笠木：アルミ製（シルバー）

2,900

２１

　　　防水モルタル金コテ下地

屋根：※露出アスファルト防水

4
,
0
0
0

落シ口：新設

軒樋：塩ビ製（既製品）４ｍ部分撤去・新設

防水改修範囲を示す

凡 例

・図中書き入れ文字の※は撤去を示す

・図中書き入れ文字の●は既設のままを示す

1/100３ 階 防 水 改 修 平 面 図

2
4
0

2
0
0

3
0

2
5

２ＦＬ

1
F
Lま

で
　
3
,
9
0
0

6
0

Ｆ

1,000

610120840120

3
5
0

3
5
0 200

※排水溝

1
8
0

7
6
0

※花壇

2
0
0

Ｆ

1,000

250

3
6
0

シーリング

アルミ製水切

※モルタル塗

1
1
5

※花壇

※土

※外壁：せっ器質小口割肌状タイル張

2
3
5

※白川砂利敷ァ６０程度

●笠木：アルミ製（カラー）

●屋根：ステンレス鋼板ァ０. ８　折板葺　Ｈ＝８５

コンクリートカッター切

※横引きドレン

改修用横引きドレンに改修

令和4年6月24日

阿児健康福祉センター大規模改修工事

ＳＵＳ製グレーチング蓋：Ｗ２５０

細目ノンスリップ　Ｔ－４　ァ２０

9
5～

1
1
5

立上

立上

伸縮目地：Ｗ２５

2
0
0

9
5
～
1
1
5

アルミ製水切

※コンクリート根巻壁芯 壁芯

A3：1/141・42

アルミ製水切

防 水 改 修 詳 細 図 № １

３階防水平面図、防水改修詳細図№１

Ｋ

モルタル金コテ仕上（メタルラス下地）

平場

撥水性超耐候形特殊シリコン変性樹脂塗料塗

アスファルト防水　密着工法

ワイヤーメッシュ６φ２００目

防水工事内容

コンクリートボーダー付刷毛引仕上

シンダーコンクリートァ６５～１３５

アスファルト防水　密着工法

薄塗モルタルァ６

立上
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

断面詳細図 1/30

改修後改修前 改修前

断面詳細図Ｅ Ｆ

防水工事内容

シンダーコンクリートァ６０　撤去

アスファルト防水　撤去

養生モルタル（メタルラス下地）ァ２５　撤去
平場

御影石張り　撤去

180

14
0

1
,
0
1
0

1
1
0

5
0
0

※立上り：モルタル塗

※天端：モルタル金コテ仕上

２ＦＬ

1
FL
ま
で
　
3
,
9
0
0

●ステンレス手すり

●コンクリート打放補修

180

※天端：モルタル金コテ仕上

●ステンレス手すり：φ４０

平面図

87
5

平面図

天端：モルタル金コテ仕上

既設手すり廻りシーリング

・図中書き入れ文字の※は撤去を示す

・図中書き入れ文字の●は既設のままを示す

2
5

天端：モルタル金コテ仕上

断面詳細図Ｃ 1/30

改修後改修前

断面詳細図Ｄ 1/30

改修後

令和4年6月24日

阿児健康福祉センター大規模改修工事

２ＦＬ

1
FL
ま
で
　
3
,
9
0
0

風除室

2
0
0

2
5

3
0

6
0

７

2,0001,000

既存防水層のみ１，０００程度残置

風除室
2
0
0

2
5

3
0

6
0

７

2,0001,000

既存防水層

平場

防水工事内容

ワイヤーメッシュ６φ２００目

アスファルト防水　密着工法

磁器質６００×３００タイル張り（浴室用）

モルタル木コテ下地

シンダーコンクリートァ６５～８５

・　　　　既設を示す

●自動ドア

新規アスファルト防水

A3：1/42

A2：1/30

190

シーリング

190

防 水 改 修 詳 細 図 № ２

防水改修詳細図№２

２ＦＬ

1
F
L
ま
で
　
3
,
9
0
0

200

平場

≒
1
0
0

2
0

Ｅ’

ステンレスＨＬ1
,
1
5
0

※手すり壁：せっ器質小口割肌状タイル張

2
4
0

※ハッチ部分タイル撤去

２ＦＬ

1
F
L
ま
で
　
3
,
9
0
0

200

≒
1
0
0

2
0

Ｅ’

1
,
1
5
0

2
4
0

笠木；クリーニング

※シーリング

シーリング

1
,
1
5
0

6
6
0

4
9
0

せっ器質小口割肌状タイル張

２ＦＬ

1
F
L
ま
で
　
3
,
9
0
0

2
4
0

※手すり壁：せっ器質小口割肌状タイル張 1
,
1
5
0

6
6
0

4
9
0

２ＦＬ

1
F
L
ま
で
　
3
,
9
0
0

2
4
0

手すり：クリーニング

シーリング

アルミ水切

●ステンレスＨＬ：□Ｐ－６０×４０×１．５

●ステンレスＨＬ：□Ｐ－５０×５０×１．５

●ステンレスＨＬ：□Ｐ－４０×２５×１．５

●ステンレスパイプＨＬ：４２．７φ
●手すり天端

●強化ガラスァ１０

●笠木

平場

アスファルト防水　密着工法

ワイヤーメッシュ６φ２００目

防水工事内容

Ｅ’

200

Ｅ’

200

・　　　　既設を示す

シンダーコンクリートァ６５～１３５　コンクリート金コテ

防滑性ビニル床シートァ２．５（屋外対応）

伸縮目地：Ｗ２５

アルミ水切

立上

立
上

・図中書き入れ文字の●は既設のままを示す

・図中書き入れ文字の※は撤去を示す

平場

モルタル金コテ　撤去

アスファルト防水　撤去

養生モルタル（メタルラス下地）ァ２５　撤去

アスファルト防水　撤去

シンダーコンクリートァ６０　撤去

豆砂利舗装ァ３０　撤去

防水工事内容

立上

モルタル金コテ仕上（メタルラス下地）

撥水性超耐候形特殊シリコン変性樹脂塗料塗

アスファルト防水　密着工法

薄塗モルタルァ６

立上
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改修前

断面詳細図

改修後

Ｋ

・プール解体後

1/30

２１

5
0
0

300 2,900

3002,600

●屋根：ステンレス鋼板ァ０. ８　折板葺　Ｈ＝８５

●軒樋：塩ビ製（既製品）

2
F
L
ま
で
3
,
50
0

3
0

３ＦＬ

３ＳＬ

屋根：※露出アスファルト防水

　　　●防水モルタル金コテ下地

250

●笠木：アルミ製（カラー）

２１

300 2,900

3002,600

2
F
L
ま
で
3
,
50
0

3
0

３ＦＬ

３ＳＬ

250

　　　モルタル面ケレン清掃

屋根：露出アスファルト防水

立上り：アクリルゴム系塗膜防水

立上り：アクリルゴム系塗膜防水

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

断面詳細図 断面詳細図Ｇ

改修後改修前 改修後改修前

3
00

※コンクリート立上り

1
1
5

475325

800

５’

325

５’

２ＦＬ

1
F
L
ま
で
　
3
,
9
0
0

・プール解体後

Ｈ1/30 1/30

コンクリートカッター切

コンクリートカッター切

120

・プール解体後

アスファルト防水　密着工法

モルタル金コテ仕上（メタルラス下地）

撥水性超耐候形特殊シリコン変性樹脂塗料塗

立上Ａ 立上Ｂ

・　　　　既設を示す

防水工事内容

平場Ｂ

既存コンクリートスラブ

令和4年6月24日

阿児健康福祉センター大規模改修工事

30
20 10180

8
5

コンクリート立上

（各部詳細図№５参照）

伸縮目地：Ｗ２５

・図中書き入れ文字の※は撤去を示す

・図中書き入れ文字の●は既設のままを示す

防水工事内容

豆砂利舗装ァ３０　撤去

シンダーコンクリートァ６０　撤去

アスファルト防水　撤去

養生モルタル（メタルラス下地）ァ２５　撤去
平場

平場Ａ

50

375

平場Ｂ

アスファルト防水　密着工法

ワイヤーメッシュ６φ２００目

コンクリートボーダー付刷毛引仕上

シンダーコンクリートァ６５～１３５

平場Ａ

モルタル金コテ押エ　ァ２０～４０

シンダーコンクリートァ２０～１２０

ワイヤーメッシュ６φ２００目

既設コンクリートスラブ

ウレタンゴム系塗膜防水　Ｘ－１工法

ウレタンゴム系塗膜防水　Ｘ－２工法

防 水 詳 細 図 № ３

防水改詳細図№３

2
3
0

既存コンクリートスラブ

２ＦＬ

1
F
L
ま
で
　
3
,
9
0
0

20 180 10

コンクリート立上

（各部詳細図№５参照）

Ｄ’

325

Ｄ’

325

防水工事内容

・　　　　既設を示す

モルタル金コテ押エ　ァ２０～４０

シンダーコンクリートァ２０～１２０

ワイヤーメッシュ６φ２００目

既設コンクリートスラブ

ウレタンゴム系塗膜防水　Ｘ－１工法

平場

断面詳細図

改修前

・プール解体後

ロ

２ＦＬ

700×700

3
0

10
0

既存コンクリートスラブ

ロ

軒樋：塩ビ製　１５０角

（カラー）

2
0

1
0

700×700

1
0
0

２ＦＬ 鉄骨柱切断後錆止メ塗装の上

コンクリート詰メ：７００×７００×Ｈ１００

防水工事内容

・　　　　既設を示す

モルタル金コテ押エ　ァ２０～４０

シンダーコンクリートァ２０～１２０

ワイヤーメッシュ６φ２００目

既設コンクリートスラブ

ウレタンゴム系塗膜防水　Ｘ－１工法

平場

改修後

1/30 1/20排水溝詳細図

60

30

5

排水ピット枠材

6
0
0

6
0
0

1
1
5

2
0
0

200 30

5250

3
0

6
0

水上

水下

1/20集水桝詳細図

1
1
5

2
0
0

5

30

排水ピット枠材

250 60

30

5500

450

9
0

改修用ドレン専用ドレンキャップ

改修用ドレン

Ｈ＝２０　ノンスリップ

ステンレスグレーチング　細目

外径φ９４．５　穴あけ

30 450 30

排水ピット枠材

ＳＵＳ製グレーチング蓋：Ｗ２５０

細目ノンスリップ　Ｔ－４　ァ２０

60 60450

A2：1/30、20

A3：1/42、28

Ｊ

※アルミ水切
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

改修後

外部サッシ水切改修詳細図

改修前

※シーリング

4
7
0

1
2
0

4
7
0

※シーリング

※シーリング

平面図 1/30

※天端：せっ器質小口割肌状タイル張（下地モルタル共）

※天端：せっ器質小口割肌状タイル張（下地モルタル共）

立面図 1/30

6
0

70470

着色部分撤去

５％

※シーリング

断面図 1/10

70

※シーリング

120

6
0

着色部分撤去

断面図 1/10

※天端：せっ器質小口割肌状タイル張（下地モルタル共）

※天端：せっ器質小口割肌状タイル張（下地モルタル共）

5
0
0

水切：アルミァ２．０加工　グライト裏打ち

小口ふさぎ

　　　ウレタン塗膜防水　塗布

　　　既存ＲＣ面　下地調整ＲＢ種（サンダー掛け）

1
2
0

35

35 35

35

1
5
0

4
7
0

3535

小口ふさぎ

小口ふさぎ

水切：アルミァ２．０加工　グライト裏打ち

　　　ウレタン塗膜防水　塗布

　　　既存ＲＣ面　下地調整ＲＢ種（サンダー掛け）

水切：アルミァ２．０加工　グライト裏打ち

　　　ウレタン塗膜防水　塗布

　　　既存ＲＣ面　下地調整ＲＢ種（サンダー掛け）

立面図 1/30

※天端：せっ器質小口割肌状タイル張（下地モルタル共）

※天端：せっ器質小口割肌状タイル張（下地モルタル共）

水切：アルミァ２．０加工　グライト裏打ち

7
0

※せっ器質小口割肌状タイル張（下地モルタル共）

平面図 1/30

1/30、1/10

A2：1/30、1/10

サッシＷ

サッシＷ

サッシＷ

サッシＷ

サッシＷサッシＷ

　　　ウレタンゴム系塗膜防水　Ｘ－１工法

　　　既存ＲＣ面　下地調整ＲＢ種（サンダー掛け）

4
0
3
0

70500

20
7
0

25
アルミアングル：Ｌ-３０×３０×３

バックアップ材

20

断面図 1/10

70150

4
0
3
0

7
0

20

断面図 1/10

バックアップ材

アルミアングル：Ｌ-３０×３０×３ポリサルファイド系コーキング：ＰＳ－２ ポリサルファイド系コーキング：ＰＳ－２

ポリサルファイド系コーキング：ＰＳ－２ポリサルファイド系コーキング：ＰＳ－２

既存ＲＣ面　下地調整ＲＢ種（サンダー掛け）

水切：アルミァ２．０加工　グライト裏打ち

ウレタンゴム系塗膜防水　Ｘ－１工法

５％

既存ＲＣ面　下地調整ＲＢ種（サンダー掛け）

立上：ウレタンゴム系塗膜防水　Ｘ－１工法

既存ＲＣ面　下地調整ＲＢ種（サンダー掛け）

ウレタンゴム系塗膜防水　Ｘ－１工法

水切：アルミァ２．０加工　グライト裏打ち

立上：ウレタンゴム系塗膜防水　Ｘ－１工法

既存ＲＣ面　下地調整ＲＢ種（サンダー掛け）

　　　既存ＲＣ面　下地調整ＲＢ種（サンダー掛け）

立上：ウレタンゴム系塗膜防水　Ｘ－１工法

令和4年6月24日

阿児健康福祉センター大規模改修工事

防 水 改 修 詳 細 図 № ４

防水改修詳細図№４
A3：1/42、1/14

A-228



株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

ＦＬ

更新後エレベーター仕様要項

号 機 名

型　　式

耐震クラス

用　　途

制御方式

運転方式

積載質量／定員

速　　度

停止箇所

動力用電源

照明用電源

カゴ内法

出 入 口

戸 形 式

No.1

機械室レスロープ式

A14

乗用兼車いす用

インバータ制御方式 

乗合全自動方式

７５０ｋｇ／１１人

４５ｍ／ｍｉｎ

３箇所（１－３階） 

ＡＣ　３φ　２００Ｖ　６０Ｈｚ

ＡＣ　１φ　１００Ｖ　６０Ｈｚ

間口　１４００ｍｍ　×　奥行き　１３５０ｍｍ

幅　　　８００ｍｍ　×　高さ　　２１００ｍｍ

２枚戸中央開き式

敷　　居

乗場意匠仕様

１　　階：Ｔ型大枠鋼板塗装仕上

全階：硬質アルミ製

か ご 仕 様

敷　　居 硬質アルミ製

床 ゴムタイル（６Ｔ）

前 側 板 ステンレスヘアライン仕上

天　　井 標準タイプ

三 方 枠

１　　階：鋼板塗装仕上
乗 場 戸

付 加 仕 様

初期微動感知地震時管制運転（Ｐ，Ｓ波感知＜リスタート機能付＞）

関 連 工 事

搬出入経路・ストックヤード等の仮設養生・撤去，清掃・処分工事 

各階エレベーターホールの安全間仕切工事

火災時管制運転（自動）

電 動 機 ＡＣ　３.５ｋＷ 

車いす兼用エレベーター仕様

視覚障がい者仕様（全ての操作盤と乗場ボタンに点字銘板付）

足場等の組立・解体工事 

動力用電源配管配線・延長・盛替工事 

照明用電源配管配線・延長・盛替工事 

音声案内装置

絶縁トランス

フェッシャープレート

乗場側利用者検知機能

敷居間ギャップ１０ｍｍ

かご内鏡（ステンレス製）

弱電（インターホン，放送等）配管配線・延長・盛替工事 

かご内手摺り（３方向，ステンレスパイプ）

各階出入口機器のハツリ出し・取付後の壁・床補修仕上工事 

機械室既設機器撤去・床補修仕上工事（防塵塗装仕上）  

多光軸式ドアセンサー

側　　板 化粧鋼板

戸 化粧鋼板

出入口上部枠 ステンレスヘアライン仕上

操 作 盤 カバー：ステンレスヘアライン仕上

車いす操作盤 カバー：ステンレスヘアライン仕上

インジケータ
全階：車いすホールボタン一体型デジタル式

カバー：ステンレスヘアライン仕上

幅　　木 化粧鋼板

機械室分電盤設置工事

かご内操作盤・車いす操作盤誤操作防止カバー

パーキングスイッチ（１階）

ピット内機器撤去・床補修仕上工事（ピット仕上げ面の水平度は１／２００以下）  

２，３階：Ｔ型大枠ステンレスヘアライン仕上

２，３階：ステンレスヘアラインエッチング仕上

非常放送（兼ＢＧＭ）用スピーカー

煙感知器及び煙感知器点検口（既設品活用）

煙感知器点検口ドアスイッチ（新製）

既設中間ビーム・ロープエンドビーム撤去及び壁補修工事

電気配管用穴遮蔽

油送管用穴及び

昇降路内三方枠固定材設置工事

停電時自動着床装置

昇降機技術基準の解説2016年版対応

公共建築工事標準仕様書（平成３１年度版）

弱電（火報等）配管配線新規引込工事 

機械室・昇降路既設油送管穴・配線ダクト等の埋め戻し工事 

三方枠固定材

L-65x65x66

遮煙性能付乗場戸（全階）

煙感知器点検用ドアスイッチ

既設出入口芯

機械室平面図（１／４０）

（頂部）

ガバナー

巻
上

機

制
御

盤

RW2

RW3

RW1

\W0.75;敷居間隙間10

RC3RC2

RC1

（P, S波）

地震感知器

Ｇ

40

ピット反力

６９５００Ｎ

ピット反力

８６５００Ｎ

フェッシャープレート

３階

２階

40

車いす注意銘板

点字注意銘板

インジケータ

（新製）

点検用梯子

（既設品活用）

点検用コンセント

ＧＬ
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A3：1/56.4

A2：1/40　

昇 降 路 断 面 図 1/40

７
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RW3

42500

RW2

25000

RC3

23000

RC2

69500

RW1

86500

RC1

長期荷重短期荷重

ピット反力値（Ｎ）
1/40出 入 口 正 面 図

1/40ピ ッ ト 平 面 図

1/40１ ～ ３ 階 昇 降 路 平 面 図

Ｈ

分電盤

（新製）

６

5,600

７

Ｈ

令和4年6月24日

阿児健康福祉センター大規模改修工事

ＥＶ据付図
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

車いすマーク

スモーク調プラスチック製，

ボタン部はステンレスヘアライン仕上 3T

マークは白色, 地はブルー色 貼付銘板

連絡装置 インターホン子機内蔵、相互同時通話方式

品名 車いす操作盤仕様

点字銘板 ステンレス調プラスチック製銘板

表示部は黒色プラスチック製
カバー

裏面より黒色印刷
表示部

積 載

LOAD

用 途 名乗 用 定 員

PERSONS

k g

k g

11

11

750

750

非常時　押しつづけると

EMERGENCY CALL

外部に連絡できます

つぎは

12/30 （金） 11:28

とじるひらく

階です

ジ ーョヒ

シ メア ケ

PASSENGERFOR

品名

表面パネル
表示部は無色透明

無色透明プラスチック製，裏面より黒色印刷

カーポジションインジケーター仕様

液晶パネル 8.4インチ IPS液晶モニター

連絡装置
音抜穴部はシルバー調メッシュシート

インターホン子機内蔵, 相互同時通話方式

品名 操作盤仕様

カバー ステンレス ヘアライン仕上

点字銘板 ステンレス調プラスチック製銘板

ヘ
ア
ラ

イ
ン

方
向

１

２

３

ひらく とじる ひらく とじる

ア ケ シ メ ア ケ シ メ

ジ ョ ーヒ ジ ョ ーヒ

ひらく とじる ひらく とじる

非常時　押しつづけると

EMERGENCY CALL

外部に連絡できます

非常時　押しつづけると

EMERGENCY CALL

外部に連絡できます

１ ２ ３

ヘ
ア

ラ
イ

ン
方

向

ヘ
ア

ラ
イ

ン
方

向

音声案内に従ってください

お子様は保護者と同乗してください

FOLLOW THE VOICE ANNOUNCEMENT

CHILDREN MUST BE ACCOMPANIED

非常時　外部と通話できます

ドアを開けたいとき押してください

ドアを閉めたいとき押してください

EMERGENCY CALL

PUSH BUTTON TO OPEN DOOR

PUSH BUTTON TO CLOSE DOOR

BY AN ADULT

NO SMOKING

エレベーター内は禁煙です

かご仕様品名

敷　居

　鏡

手摺り

光電装置

床張り

停電灯

照　明

天　井

側板，戸

幅　木

前側板，柱

出入口上部枠

天井換気ルーバー

カメラキャップ
　ABS樹脂（ホワイト）

　硬質アルミ製

　ステンレス製鏡（両側ヘアライン仕上）

　ステンレスパイプ（ヘアライン仕上）

　多光軸式ドアセンサー

　ゴムタイル（6T）

　LED

　つや消し乳白色アクリルカバーLED照明

　化粧鋼板

　化粧鋼板

　ステンレスヘアライン仕上

　ステンレスヘアライン仕上

１ ２ ３

１階用

２階用

シ タ

エウ

１ カ イ

エウ

１ カ イ

シ タ

３階用

シ タ

シ タ

エウ

エウ

位置表示灯

運転方向灯

カバー

矢印, 文字共, サンセットオレンジ色点灯表示

ボタン部はステンレスヘアライン仕上 3T

（発光ダイオード）

品名 縦型インジケータ仕様

スモーク調プラスチック製，裏面より黒色印刷

表示部は黒色プラスチック製

表示部

車いすマーク マークは白色, 地はブルー色（貼付銘板）

点字銘板 ステンレス調プラスチック製 貼付銘板

カ２ イ

カ２ イ

３ ガ イ

３ ガ イ

ヘ
ア

ラ
イ

ン
方

向

ヘ
ア

ラ
イ

ン
方

向

ヘ
ア

ラ
イ

ン
方

向

休
止

運
転

手摺り

車いす用

操作盤

カーポジション

かご内操作盤

インジケータ

鏡

誤操作防止カバー

誤操作防止カバー 14
00

出
入

口
高

さ
 2

00
0

165

0.5

410

39
0
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40
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）

　
15
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副

操
作
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）

80
0

540

20 500 20

410

100

85
0

100

75
0

73
5

100

75
0

83
5

80

85

3

断面Ａ－Ａ 断面Ｂ－Ｂ 断面Ｃ－Ｃ

1/30か ご 意 匠 図

A

B

C

B

C

A
スピーカー用

案内板

音抜穴

車いす用

副操作盤

車いす用

主操作盤

1400

11
5

13
50

出入口幅 800

550

55
0

80

27
.5

20

1/6車 い す 操 作 盤 意 匠 図

主操作盤 副操作盤

1/6操 作 盤 意 匠 図

1/6イ ン ジ ケ ー タ 意 匠 図

A2：1/6　、30

A3：1/8.5、42.3
令和4年6月24日

阿児健康福祉センター大規模改修工事

ＥＶかご意匠図
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子 A3：1/56.4

A2：1/40　

更新前エレベーター仕様要項

号 機 名

型　　式

用　　途

運転方式

積載質量／定員

速　　度

動力用電源

照明用電源

戸 形 式

No.1

油圧式

寝台用兼車いす用

油圧式ＶＦコレクチブコントロール

７５０ｋｇ／１１人

４５ｍ／ｍｉｎ

ＡＣ　３φ　２００Ｖ　６０Ｈｚ

ＡＣ　１φ　１００Ｖ　６０Ｈｚ

２枚戸片開き式

電 動 機 ＡＣ　２２ｋＷ 

停止箇所 ３箇所（１－３階） 

カゴ内法

出 入 口

間口　１３００ｍｍ　×　奥行き　２３００ｍｍ

幅　　１１００ｍｍ　×　高さ　　２１００ｍｍ

ＦＬ

既設油送管撤去

ＦＬ

煙感知器及び煙感知器点検口（既設品活用）

煙感知器点検口ドアスイッチ（新製）

既設出入口芯 新設出入口芯

既設かご機器撤去

既設油圧シリンダー撤去

既設かご機器撤去

既設乗場敷居撤去

既設乗場戸撤去

既設三方枠撤去

既設ロープエンドビーム撤去

既設バッファ撤去

既設油圧シリンダー撤去

３階

２階

１階 既設乗場敷居撤去

既設乗場戸撤去

既設三方枠撤去

既設車いす注意銘板撤去

既設点字注意銘板撤去

既設インジケータ撤去

既設かごレール撤去

既設油圧シリンダーレール撤去

既設乗場敷居撤去既設三方枠撤去既設乗場戸撤去

既設開口幅 1350

２
，

３
階

：
77

0

　
　

１
階

：
87

0

開
口

高
さ

 2
20

0

525

120

２
，

３
階

：
89

0

　
　

１
階

：
69

0

525

Ｓ

150

既設開口塞ぎ300

７６

5,600

Ｈ

1/40昇 降 路 断 面 撤 去 図

1/40 1/40出 入 口 穴 明 け 図出 入 口 撤 去 図

1/40 1/40１階既設機械室撤去図 １～３階昇降路平面撤去図

令和4年6月24日

阿児健康福祉センター大規模改修工事

解体 　ＥＶ既設撤去図

既設中間ビーム撤去

既設機器撤去

既設中間ビーム撤去

H-200×200×8×12

H-200×200×8×12
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

A2：1/500

A3：1/705外部・内部仕上表、解体順序・方法説明図

塗装合板型枠コンクリート打放補修仕上

外 部 仕 上 表

部 位 部 位 部 位

屋　根：防水モルタル金コテの上ウレタン塗膜防水塗（Ｘ－１工法）

立上り：ウレタン塗膜防水塗（Ｘ－２工法）

アルミァ２．０　シルバーパラペット笠木：

仕 上 仕 上 仕 上

曲面屋根

アスファルト防水

屋　根：ステンレス防水ァ０. ４（三次曲面）　溶接工法張　フッ素樹脂塗装

ゴムシートァ１. ０

イソシアヌレートフォーム

（曲面アルミホイル張硬質ウレタン系断熱ボード）ァ２０

高圧木毛セメント板ァ２０（アクリル系塗装吹付）

笠　木：アルミ製（シルバー）

集水桝：（内部）ステンレスァ１. ０（既製品）

（外部）ステンレスァ１．５曲げ加工　Ｗ４００Ｄ３５０Ｈ４００　

タテ樋：ステンレスφ１００　ＨＬ仕上

ステンレスァ１．０　曲げ加工

樋

軒　天

内 部 仕 上 表 № １

階 室　　名

谷　樋：

アルミスパンドレルァ１．０張　シルバー（ＬＧＳ下地）

立上り部：
ラスタータイル（マット）４５二丁掛張

ラスタータイル（マット）４５二丁掛張

コンクリート　モルタル下地

上　　部：
ＡＬＣァ１００　

北面

西面

立上り部：
ラスタータイル（マット）４５二丁掛張

塗装合板型枠コンクリート打放補修仕上円柱上部：

円柱下部：
ラスタータイル（マット）４５二丁掛張

コンクリート　モルタル下地

コンクリート　モルタル下地

３Ｆ床

屋　根：砂利敷ァ１００（５０φ程度）

露出アスファルト防水（絶縁工法）

ＡＬＣァ１００

パラペット壁：
せっ器質小口平割肌状タイル張

ＡＬＣァ１００

パラペット笠木： アルミ製

一般部　　　　：

プール部　　　： アルミカーテンウォール

開口部
アルミ製建具（電解着色）、ステンレス製建具

撤去範囲については、各図面による。

巾木 壁 天井
ＣＨ 室名札 備 考

仕上 Ｈ
廻縁

下地

床

仕上 下地 仕上 下地 仕上

ＡＬＣァ５０　ＬＧＳ下地

ＡＬＣァ１００　鉄骨下地

ＬＧＳ下地

コンクリート打放補修

磁器質二丁掛タイル張　５０×１００

弾性吹付タイル

弾性吹付タイル

ＰＢァ１２．５

内装用吹付タイル

弾性吹付タイル

磁器質二丁掛タイル張　５０×１００
モルタル下地

モルタル下地

コンクリート

ＣＢ積み

プール室
１
階

モルタル下地

モルタル下地

プール用磁器タイル張　１００×２００

プールサイド用磁器タイル張　１００×２００

ＬＧＳ下地 ケイカル板ァ６　ＶＰ

鉄骨表シ塗装仕上

（亜鉛メッキ防錆処理）

高圧木毛セメント板ァ２０

アクリル系塗装吹付

5,830～
9,400

ジャグジー

２５ｍプール、児童用プール

ロープ収納ＢＯＸ、手すり、ベンチ

釜場、排水溝、洗眼台

プール屋根及びエントランス屋根・屋外機械スペース解体手順 ※は絶対条件

解 体 順 序 ・ 方 法 説 明 図

（１） イ 通、 ロ 通間屋根材（下地含む）撤去

（２） 同上部、母屋、小梁、屋根面ブレース撤去　※（主フレーム材は最後まで残す）

（３） 通、Ｄ’ ５’ ロ 通間、外壁材、床面ＤＰＬ　撤去

（４） 同上　梁符号ｂ材のみ撤去（３階梁伏図参照）　※（ｇ材及び柱材は最後まで残す）

（５） エントランス屋根　立上り壁及び床面ＡＬＣ板　撤去

（６） 同上　小梁撤去

（注記） 通、イ Ｄ’ ５’・ 通外壁面解体については、監督職員・監理者との

・ ロ 通、３階内壁解体についても、上記同様の考え方とする。

解体手順（１）～（７）打合協議により、間のどの時期に解体するか、

また解体方法等決定する。

屋外機械スペース屋根

ＡＬＣァ１００　弾性吹付タイル

機械置場内壁
ＡＬＣァ５０　弾性吹付タイル

東面

南面

外壁

サッシ上部：

就労支援事務所ひまわり
２
階

６０ビニル床シート張 2,600
塩ビ製手すり、カウンター

厨房機器
モルタル金コテ押エ ビニル巾木 ＬＧＳ下地 ケイカル板ァ６　内装用吹付タイル 塩ビ製

陶器質１００角タイル張
モルタル下地

ＣＢ積み

ＣＢ積み
ＰＢァ１２．５

内装用吹付タイル

プール棟解体

２

３

４

５

パラペット

鉄骨梁

・パラペットのタイル撤去後

　パラペット壁ＡＬＣを解体すること

・耐火被覆を撤去した後、鉄骨を解体すること

・鉄骨、デッキプレートの耐火被覆を

　撤去した後、鉄骨を解体すること
陸屋根床デッキコンクリート、大梁、小梁、柱

軒天内の鉄骨梁、柱、補助材 ・耐火被覆を撤去した後、鉄骨を解体すること

Ｄ’

Ｆ

５’ ７

ロ

イ

３

４

５

倉庫７ 障がい者相談支援センターこだま

女子更衣室

（保健センター）

吹抜吹抜吹抜吹抜

乳児相談室

ロビー

健康推進課

５’ ７

Ｄ’

Ｆ

屋外機械スペース

ロ

イ

１

２

２
４

３ 階 平 面 図 1/500 1/500３ 階 梁 伏 図

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日
プール棟解体工事

※ＲＣ壁　弾性吹付タイルは、アスベスト含有の解体対象とする。

主フレーム解体手順

通、Ｄ’ ５’ ロ 通間、３階梁　ｇ材撤去

（７） ２階　小梁撤去

イ 通、 ロ 通間　柱　切断後　撤去

イ 通、 ロ 通間　大梁　撤去

（８）

（８）－１

（８）－２

（８）－３

１ ３階砂利敷

注意事項

・砂利敷の石撤去の際は、１か所にまとめず

　梁上に土嚢袋約１０ｋｇ×５袋までとする
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

A2：1/200
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A3：1/282
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阿児町健康福祉センター サンライフあご
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15,800 8,600 31,000

5,000 4,600 6,200 3,900 4,700 2,600 5,600 3,300 2,300 5,600 11,600

1/200南 面 立 面 図

設計ＧＬ＝プールＦＬ

※ステンレス箱文字 Ｎ

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

プール棟解体

東・南面立面図

プール棟解体工事

凡　　例

ステンレス防水ァ０. ４（三次曲面）　溶接工法張　フッ素樹脂塗装

アスファルト防水

イソシアヌレートフォーム

（曲面アルミホイル張硬質ウレタン系断熱ボード）ァ２０

ゴムシートァ１. ０

高圧木毛セメント板ァ２０（アクリル系塗装吹付）

曲面屋根：

笠　　木： アルミ製（シルバー）

集 水 桝 ：
（内部）ステンレスァ１. ０（既製品）

（外部）ステンレスァ１．５曲げ加工　Ｗ４００Ｄ３５０Ｈ４００　

ステンレスφ１００　ＨＬ仕上タ テ 樋 ：

アルミスパンドレルァ１．０張　シルバー（ＬＧＳ下地）軒 　 天 ：

パラペット笠木：

外 　 壁 ：
ラスタータイル（マット）４５二丁掛張

コンクリート　モルタル下地

ラスタータイル（マット）４５二丁掛張

ＡＬＣァ１００　

円 　 柱 ：

ラスタータイル（マット）４５二丁掛張

コンクリート　モルタル下地
円 　 柱 ：

塗装合板型枠コンクリート打放補修仕上

幕 　 板 ： アルミァ２．０　シルバー

外 　 壁 ：

外 　 壁 ： アルミパネルァ２．０張（シルバー）

Ｂ

Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ａ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

アルミァ２．０　シルバー　Ｗ６００

解体部分を示す

Ｎ パラペット壁：
ＡＬＣァ１００　

せっ器質小口割肌状タイル張

外壁タイル（モルタルとも） 撤去範囲を示す
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

A2：1/200

1
0
0

3
,
9
0
0

3
,
5
0
0

3
,
2
0
0

2
,
8
8
0

1
3,
5
8
0

設計ＧＬ

１ＦＬ

２ＦＬ

３ＦＬ

ＲＧＬ

1/200西 面 立 面 図

１’２３３’４５５’７８９ ６

5,6002,3003,3005,6002,600

19,50011,5005,00010,800

31,00015,800 3,0005,600

2,900 8,700

１

1
0
0

3
,
9
0
0

3
,
5
0
0

3
,
2
0
0

2
,
8
8
0

1
3
,
5
8
0

設計ＧＬ

１ＦＬ

２ＦＬ

３ＦＬ

ＲＧＬ

1/200

Ａ’

1,0004,000

5,0004,6006,2005,6005,6005,6005,6005,600

43,800

1,2005,0003,9001,025
675

ＨＧＦＤＣＢＡ Ｇ’

Ｆ’

Ｅ

11,600

北 面 立 面 図

水抜きパイプ：φ１００

凡　　例

ステンレス防水ァ０. ４（三次曲面）　溶接工法張　フッ素樹脂塗装

アスファルト防水

イソシアヌレートフォーム

（曲面アルミホイル張硬質ウレタン系断熱ボード）ァ２０

ゴムシートァ１. ０

高圧木毛セメント板ァ２０（アクリル系塗装吹付）

曲面屋根：

笠　　木： アルミ製（シルバー）

集 水 桝 ：
（内部）ステンレスァ１. ０（既製品）

（外部）ステンレスァ１．５曲げ加工　Ｗ４００Ｄ３５０Ｈ４００　

ステンレスφ１００　ＨＬ仕上タ テ 樋 ：

アルミスパンドレルァ１．０張　シルバー（ＬＧＳ下地）軒 　 天 ：

パラペット笠木：

外 　 壁 ：
ラスタータイル（マット）４５二丁掛張

コンクリート　モルタル下地

ラスタータイル（マット）４５二丁掛張

ＡＬＣァ１００　

円 　 柱 ：

ラスタータイル（マット）４５二丁掛張

コンクリート　モルタル下地
円 　 柱 ：

塗装合板型枠コンクリート打放補修仕上

幕 　 板 ： アルミァ２．０　シルバー

外 　 壁 ：

外 　 壁 ： アルミパネルァ２．０張（シルバー）

Ｂ

Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ａ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

解体部分を示す

Ａ

Ｃ

Ｄ

Ｇ

Ｈ

Ｊ
Ｋ

Ｍ

Ａ
Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｂ

Ｍ

アルミァ２．０　シルバー　Ｗ６００

Ｊ

Ｋ

A3：1/282

Ｇ

Ｈ

4
,
0
0
0２ＦＬ

外壁タイル（モルタルとも） 撤去範囲を示す

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

プール棟解体

プール棟解体工事

西・北面立面図
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

A2：1/200

1
0
0

3
,
9
0
0

3
,
5
0
0

１’ ２ ３ ３’ ４ ５ ５’ ７ ８ ９６

11,600 5,600 2,300 3,300 5,600 2,600

19,500 11,500 5,000 10,800

31,000 15,8003,000 5,600

設計ＧＬ

１ＦＬ

２ＦＬ

３ＦＬ

設計ＧＬ

１ＦＬ

２ＦＬ

３ＦＬ

ＲＧＬ

1
0
0

3
,
9
0
0

3
,
5
0
0

3
,
2
0
0

2
,
8
8
0

1
3
,
5
8
0

2
,
5
0
0

1
0
,
00
0

ＰＬ
2
,
6
0
0

2
,
6
0
0

3
,
7
5
0

プール室

エントランスホール

2
,
6
0
0

倉庫１ 駐車場

就労支援事務所ひまわり

１０

３．５

相談室２ 廊下 事務室

健康推進課 打合室廊下

2
,
6
0
0

1/200断 面 図

3,900

Ａ’

5,6005,6005,6005,6005,600

ＦＤＣＢＡ Ｅ

11,600

2,600 3,000 1,700

28,000

1/200北 面 立 面 図 西 面 立 面 図 1/200

１

8,7002,900

5,600 3,000 31,000

11,500 19,500

2,600 5,600 3,300 2,300 5,600

６７ ５’ ５ ４ ３’ ３ ２ １’

凡　　例

ステンレス防水ァ０. ４（三次曲面）　溶接工法張　フッ素樹脂塗装

アスファルト防水

イソシアヌレートフォーム

（曲面アルミホイル張硬質ウレタン系断熱ボード）ァ２０

ゴムシートァ１. ０

高圧木毛セメント板ァ２０（アクリル系塗装吹付）

曲面屋根：

笠　　木： アルミ製（シルバー）

集 水 桝 ：
（内部）ステンレスァ１. ０（既製品）

（外部）ステンレスァ１．５曲げ加工　Ｗ４００Ｄ３５０Ｈ４００　

ステンレスφ１００　ＨＬ仕上タ テ 樋 ：

アルミスパンドレルァ１．０張　シルバー（ＬＧＳ下地）軒 　 天 ：

パラペット笠木：

外 　 壁 ：
ラスタータイル（マット）４５二丁掛張

コンクリート　モルタル下地

ラスタータイル（マット）４５二丁掛張

ＡＬＣァ１００　

円 　 柱 ：

ラスタータイル（マット）４５二丁掛張

コンクリート　モルタル下地
円 　 柱 ：

塗装合板型枠コンクリート打放補修仕上

幕 　 板 ： アルミァ２．０　シルバー

外 　 壁 ：

外 　 壁 ： アルミパネルァ２．０張（シルバー）

Ｂ

Ｅ

Ｄ

Ｃ

Ａ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｊ

Ｋ

Ｌ

Ｍ

アルミァ２．０　シルバー　Ｗ６００

Ｃ

Ｄ

Ｍ

Ｊ

Ｋ

Ｇ

Ｎ

Ｐ
Ｆ

解体部分を示す

Ｎ

Ｐ

庇 　 　 ： スチール製

タラップ： ステンレス製

Ｎ

Ｆ
Ｐ

Ｃ

Ｄ

Ｊ
Ｋ

Ｍ
Ｂ

Ｇ

Ｈ

Ａ Ｂ
Ａ

Ｂ

1
0
0

3
,
9
0
0

3
,
5
0
0

設計ＧＬ

１ＦＬ

２ＦＬ

３ＦＬ

2,
5
0
0

1
0
,
0
0
0

ＰＬ

A3：1/282

外壁タイル（モルタルとも） 撤去範囲を示す

Ｇ

Ｈ

２ＦＬ

4
,
0
0
0

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

プール棟解体

北・西面立面図、断面図

プール棟解体工事
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

A2：1/50

A3：1/71

1/50

1
5
0

2,300

7
0

1
,
0
5
7

7
0

1
,
0
5
7

7
0

1
,
0
5
7

6
0
0

6
0
0

4
,
5
3
0

7
0
0

5,
8
3
0

1,
1
0
0

1
0
,0
0
0

4
,
0
0
0

3
,
5
0
0

3
,
20
0

３ＦＬ

ＲＧＬ

２ＦＬ

設計ＧＬ＝プールＦＬ

1
,
3
1
0

ＰＳＬ

19,500

コンクリート打放補修仕上

Ｗ４００Ｄ３５０Ｈ４００

（内部）ステンレスァ１．０（既製品）

1
5
0

3
0

2
5

8
0

注記：室内見え掛かり鉄部は全て亜鉛メッキ防錆処理の上

　　　ポリウレタン系塗装（大梁のみ）

　　　また、見え隠れ鉄部（ＬＧＳ含む）も亜鉛メッキ防錆処置とする。

Ｄ’

２５ｍプール

スロープ

5
0
0

6
0
0

ピットピット

1
,
0
25

3
09
0

1
2
0

1
,
1
0
0

シルバー　ＬＧＳ下地

150

350

プール室

車寄せ

3
0

1
,
0
5
7

4
,
4
3
8

70
1
,
0
5
7

7
0

1
,
0
5
7

7
0

1
,
0
5
7

7
0

1
,
0
5
7

7
0

7
0

8
00

8,092.6

アルミパネルァ２．０　シルバー

弾性吹付タイル

7
9
0

ＬＧＳ下地（亜鉛メッキ防錆処理）

屋外機械スペース

就労支援事務所ひまわり

5
0
0

9
,
3
0
0

Ｒ
＝
106,000

断 面 詳 細 図 № １

7
0
0

3
0

　　　　弾性吹付タイル

　　　　モルタル下地

　　　　ＬＧＳ下地

※ステンレス手すり：φ３８

※プール用磁器タイル張　１００×２００

※排水溝：防水モルタル金コテ

※アルミ膳板

塩ビ製止水板※

※地下防水用塗膜防水

※Ｈ－１９４×１５０×６×９

※内壁：ＡＬＣァ１００の上弾性吹付タイル

※集水桝：（外部）ステンレスァ１. ５曲げ加工

※軒天：アルミスパンドレルァ１. ０張

※タテ樋：ステンレスφ１００　ＨＬ仕上

※天端：４５二丁掛ラスタータイル張

※ラスタータイル４５二丁掛張　モルタル下地

※ラスタータイル４５二丁掛張　モルタル下地

※内壁：磁器質二丁掛タイル張

　　　　モルタル下地
※地下防水用塗膜防水※独立丸柱：塗装合板型枠

※外壁：ラスタータイル４５二丁掛張

※ＡＬＣァ１００

※内壁：ＡＬＣァ１００

　　　　弾性吹付タイル

※ケラバ谷樋：ステンレスァ１．０曲げ加工

※笠木：アルミ製（シルバー）

※屋根：ステンレス防水ァ０．４（三次曲面）溶接工法　フッ素樹脂塗装

　　　　イソシアヌレートフォーム（曲面アルミホイル張硬質ウレタン系断熱ボード）ァ２０

　　　　ゴムシートァ１．０

　　　　高圧木毛セメント板ァ２０（アクリル系塗装吹付）

※母屋：□Ｐ－７５×７５×２．３

※ケイカル板ァ６　ＶＰ

※床：プールサイド用磁器タイル張　１００×２００

　　　モルタル下地

解体部分を示す

コンクリートカッター切を示す

モルタルカッター切を示す

解体撤去を示す※

内壁：コンクリート打放補修
天井：ケイカル板ァ６　ＶＰ

柱型：コンクリート打放補修

下部：磁器質二丁掛タイル張

※ＣＢ壁

1
5
0

※ラスタータイル４５二丁掛張　モルタル下地

外壁タイル（モルタルとも） 撤去範囲を示す

凡 例

※ラスタータイル４５二丁掛張　モルタル下地

※ポリエチレンフィルムァ０．１５

　砂敷ァ３０

　砕石転圧ァ１５０

2
0
0

　　　アスファルト防水

　　　スタイロフォームァ２５

　　　シンダーコンクリートァ８０（温水パイプ（設備工事）打込部有）

※床：プールサイド用磁器タイル張　１００×２００　モルタル下地

　　　土間コンクリートァ１５０

※軒天：アルミスパンドレルァ１. ０張

　　　　シルバー　ＬＧＳ下地外観図

　　　　アスファルト防水

1
0
0

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

プール棟解体

プール棟解体工事

断面詳細図№１

※土間コンクリートァ１５０

※ポリエチレンフィルムァ０．１５

※砂敷ァ３０

●砕石転圧ァ１５０

解体部分以外の撤去は別図による
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内壁：コンクリート打放補修の上

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

A2：1/50

A3：1/71

就労支援事務所ひまわり

Ｆ

Ｆ

ＬＧＳ下地（亜鉛メッキ防錆処理）

天井：ケイカル板ァ６　ＶＰ

1
0
,
0
0
0

２ＦＬ

設計ＧＬ＝プールＦＬ

1/50

１ＦＬ

ＰＬ

3
,
5
0
0

3
,
9
0
0

1
0
0

2
,
5
0
0

5
0
0

6
0
0

弾性吹付タイル

7
9
0

5
0
0

3,300 5,600 2,600

３’ ４ ５ ５’

1
30

ＲＳＬ（３ＦＬ）

ＲＧＬ（Ｓ）

1
5
0

3
0

2
5

8
0

2
,
7
0
0

1
,
0
7
0

2
0
0
30

4
5
0

2
,
1
1
0

4
0

2
,
6
0
0

7
7
0

1
30

2
0
～
6
0

ポリエチレンフィルムァ０．１５＋砂ァ３０敷

砕石転圧ァ１５０

床：ビニル床シートァ２. ８張

　　モルタル金コテ押エ

天井：岩綿吸音板ァ９　ＰＢァ９. ５下地

　　　ＬＧＳ下地

300

ソファー

ラウンジ

廊下

2
,
6
0
0

1
5
0
3
0

壁：内装用吹付タイル

　　モルタル金コテ押エ

2
0
0

2
5

3060

排水溝：Ｗ１５０

ＳＵＳ製グレーチング蓋：Ｗ２００

6
0
0

2,
7
7
0

2
,
6
3
0

2
0
0

2
5

3060

6
,0
0
0

3,600

600

笠木：アルミァ２．０　シルバー

325 325

機械基礎

2
,
6
0
0 ポーチ 床：豆砂利舗装

　　シンダーコンクリートァ６０

　　養生モルタル（メタルラス下地）

　　アスファルト防水

2
,
1
5
0

5,6502,950

3,000 5,600

６

50

７

6
0
0

1
,
9
0
0

1
5
0
4
0

床：磁器質１５０角タイル張

植栽

防火シャッター

外壁：塗装合板型枠コンクリート打放補修仕上

天井：アルミスパンドレルァ１．０

　　　ＬＧＳ下地

2
,
9
3
0

外壁：せっ器質小口割肌状タイル張

1
,
10
0

4
0
0

7
00

ステンレス手すり

中庭

手すり壁：せっ器質小口割肌状タイル張

手すり壁：せっ器質小口割肌状タイル張

テラス

床：豆砂利舗装

　　シンダーコンクリートァ６０

　　養生モルタル（メタルラス下地）

　　アスファルト防水

飾り棚：タモ集成材ァ３０

屋外機械スペース

断 面 詳 細 図 № ２

Ａ’

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｄ’

Ｅ’

Ｆ

Ｇ

Ｈ

９８７６

５’

５４３２１’

Ｋ Ｅ Ｙ Ｐ Ｌ Ａ Ｎ

※ＱＬデッキ裏岩綿吹付

※天井：ケイカル板ァ６　内装用吹付タイル

　　　※ＬＧＳ下地

※床：ビニル床シート張

　　※モルタル金コテ押エ

外部改修工事図による

※外壁：４５二丁掛ラスタータイル張

　　　※ＡＬＣァ１００

※ＡＬＣァ５０　弾性吹付タイル

※タラップ：ＳＵＳ製Ｈ２１５０

内部改修工事図による

内部改修工事図による

内部改修工事図による

※ＳＵＳ製上棚：Ｗ８００Ｈ３００Ｄ２５０

※柱型：ボンテ鋼板

※ケイカル板ァ６　ＶＰ

※ＬＧＳ下地（亜鉛メッキ防錆処理）

1
0
0

700

スラブ７００角斫り

プール室

※躯体・仕上げ共撤去

※タイル撤去（モルタル下地共）

※ＡＬＣァ１００、タイル共撤去

※着色以外の工事範囲については別図参照

解体部分を示す

凡 例

※天井：アルミスパンドレルァ１．０

　　　　ＬＧＳ下地

　　　モルタル下地

※床：プールサイド用磁器タイル張　１００×２００

　　スタイロフォームァ２５

　　アスファルト防水

　　シンダーコンクリートァ８０（温水パイプ（設備工事）打込部有）

※床：プールサイド用磁器タイル張　１００×２００　モルタル下地

コンクリートカッター切を示す

モルタルカッター切を示す

解体撤去を示す※

仕上材・下地材　撤去範囲を示す

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

プール棟解体

プール棟解体工事

断面詳細図№２

解体部分以外の撤去は別図による
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

A2：1/50

A3：1/71
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,
5
0
0

800

475325
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2
,
1
10

4
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2
,
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0
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就労支援事務所ひまわり テラス

２ＦＬ

３ＦＬ 540

Ｆ

Ｆ

3,000

５’

650

325 325

Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ

断面図 断面図

立面図

1/50

Ｆ

Ｆ
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6
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1
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6
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0

3
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0

通路

Ｆ Ｆ Ｆ Ｆ
3,100

80

1
,
1
5
0

285

2,985

2,3003,300

３４ ３’

2,900

40

2,485

5,600

２ １’

11,600

1/50Ｄ ’ 通 立 面 図

3
5
0

8
0
0

225
100 100

50

225

50

コンクリートカッター切

1,985

350

1
,
1
5
0

220

クラック：０．３　Ｌ７５０

クラック：０．３　Ｌ７５０

クラック：０．５　Ｌ１００

クラック：０．２　Ｌ６００

クラック：１．０以上　Ｌ８００

※擁壁天端：ラスタータイル（マット）４５二丁掛張
※シーリング

※タイル撤去（モルタル下地共）

縁石（別図による）

※独立丸柱：塗装合板型枠

コンクリート打放補修仕上

※庇：スチール製

※外壁：４５二丁掛ラスタータイル張

　　　　（モルタル下地共）

※岩綿吹付ァ２５

※軒天：アルミパネルァ２. ０

※袖壁：４５二丁掛ラスタータイル張

　　　　ＡＬＣァ１００（コーナー）

※水切：４５二丁掛ラスタータイル張

2
,
1
10

4
5
0

※外壁：４５二丁掛ラスタータイル張

　　　　（モルタル下地共）

コンクリートカッター切

※庇：スチール製

3,150

8
0

2
4
0

Ａ Ｂ

5,600

立面図 ※外壁：４５二丁掛ラスタータイル張

　　　　（モルタル下地共）

※
躯

体
・

仕
上

共
す

べ
て

撤
去

※外壁：ラスタータイル４５二丁掛張

　　　　※ＡＬＣァ１００

断 面 詳 細 図 № ３

※アルミ水切

解体部分を示す

コンクリートカッター切を示す

モルタルカッター切を示す

解体撤去を示す※

外壁タイル（モルタルとも） 撤去範囲を示す

凡 例

3
0
0

※外壁：４５二丁掛ラスタータイル張

　　　　（モルタル下地共）

コンクリートカッター切

躯体・仕上げ共撤去

1
5
0

Ｄ’

4,700

Ｅ’

コンクリートカッター切

コンクリートカッター切

※ステンレスＨＬ

※□Ｐ－６０×４０×１．５

※ステンレスパイプ：φ４２．７

●ステンレスＨＬ：□Ｐ－５０×５０×１．５

●ＰＬ－３０×６ ●ステンレスＨＬァ２０

3
,
50
0

２ＦＬ

３ＦＬ

60
0

５

5,600

2,530

　　　　ＡＬＣァ１００　

※外壁：ラスタータイル（マット）４５二丁掛張

　　　コンクリート　モルタル下地

　　　躯体コンクリート共撤去
タイル剥がれ　補修

花壇：防水改修図参照

●アルミ製トップライト

※笠木：アルミァ２．０　シルバー

※外壁：４５二丁掛ラスタータイル張

　　　　ＡＬＣァ１００

※外壁：ラスタータイル（マット）４５二丁掛張

※庇：スチール製

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

プール棟解体

プール棟解体工事

断面詳細図№３、Ｄ’通立面図
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コンクリートァ１５０
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

1
5
0

1
,
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0

1
2
0

25541

ＰＳＬ

1
,
3
1
0

設計ＧＬ＝プールＦＬ

25 541
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0

3
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0

1
,
10
0

水
深

350

3
0

10,600

3
0

樹脂製グレーチング：Ｗ２５０ァ２０

ＰＶＣシート

ＰＶＣライニング

ＳＵＳ製手すり

φ３８（ＳＵＳ３０４）

ＰＶＣライニング

９００×１２００パネル

エキスパンション

1/30

Ｗ．Ｌ．

9
0
3
0

38

アンカープレート：６０×１３０＠９００

Ｍ１２

アンカープレート：１２０×２５０＠９００

プール用磁器タイル張　１００×２００

ワイヤーメッシュ

ＰＶＣライニング

床版コンクリートァ１２０

軽量コンクリートァ９０

タイル圧着下地

Ｍ１２
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1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
5
0

1
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アンカープレート
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Ｌ－５０×５０×３

Ｌ－１００×５０×３＠５００

５０Ｌ曲

リブＰＬ－ｔ２. ５＠５００

モルタル受：Ｌ－１５０×５０×２

［－１００×５０×３
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370370370
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ＳＵＳ製手すり：φ３８

Ｌ１３４０Ｈ８３０
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ノンスリップタイル
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2
0
0 3

２－Ｍ１２　ホールインアンカー＠５００

Ｌ－１００×５０×４
リブＰＬ－ｔ２．５＠５００

床版ァ２
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ベースＰＬ－３５０×３５０×４
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45

1,000

125 750 125

ホークネイル平面図

ホークネイル立面図

ホークネイル：ステンレス製

1/30児童用プール階段詳細図

A2：1/30

A3：1/42.3

ベースＰＬ－３５０×３５０×４

プール用磁器タイル張　１００×２００

プール用磁器タイル張　１００×２００

アルミ膳板

２ ５ ｍ プ ー ル 部 詳 細 図

コンクリート土間残置
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46
0
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溶接アンカーφ８
モルタル受：Ｌ－１５０×５０×２

リブＰＬ－ｔ２＠５００

樹脂製グレーチング：Ｗ１８０ァ２５

ピースバーデンタイプオーバーフロータイル

エキスパンション
床版ァ２アンカープレート：３００×１５０×２　ＳＵＳ製（Ｎ＝２２ケ）

1
5
0

300

25 25 902

25

丸棒：２－φ９

アンカープレート

設計ＧＬ＝プールＦＬ

ＰＳＬ

8
5
0 6
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1
0
0

150

4
0

3
6
0

15 3
シンダーコンクリート

ワイヤーメッシュ

50

２－Ｍ１２　ホールインアンカー

Ｌ－１００×５０×３＠５００

水
深

水
深

350

Ｗ．Ｌ．

アンカープレート

Ｌ－１００×５０×４

５０Ｌ曲

Ｌ－５０×５０×３

1/30児 童 用 プ ー ル 詳 細 図

プール用磁器タイル張　１００×２００

アルミ膳板
プール用磁器タイル張　１００×２００

２－Ｍ１２　ホールインアンカー＠５００

コンクリート土間残置

Ｌ－５０×５０×３

コンクリート土間残置

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

プール棟解体

プール棟解体工事

プール部分詳細図
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子
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－１６５

44
－１２１

ラウンジ

プール室
エントランスホール

受付

事務室倉庫

＋１０
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3
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5
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0

1
,
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20
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8

1
3
8

控室

－１００

Ａ

Ｄ Ｂ

Ｃ

展開記号

±０

4
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0

－１２８

ス
ロ

ー
プ

Ｌ１３４０Ｈ８３０

ＳＵＳ製手すり：φ３８

１ 階 平 面 詳 細 図 1/100

※排水溝Ｗ１００

※洗眼台

※屋内消火栓（機械設備工事）

※ベンチ（下部収納、床面木製蓋）

※ＳＵＳ製手すり：φ３５

※排水溝蓋：樹脂製Ｗ２５０ァ２０

※床下点検口：５００角

※排水溝Ｗ１５０

※２５ｍプール（５コース）

※
屋

内
消

火
栓

（
機

械
設

備
工

事
）

※ＳＵＳ製パイプ：φ６０　Ｗ６００Ｈ２５０ ※児童用プール

※ホークネイル

※排水溝蓋：樹脂製Ｗ１８０ァ２５

※ＳＵＳ製手すり：φ３８

※屋内消火栓（機械設備工事）

※タテ樋：ステンレスφ１００　ＨＬ仕上

柱型：コンクリート打放補修　弾性吹付タイル

下部：モルタル下地　磁器質二丁掛タイル張

上部ＲＣタレ壁

A3：1/141

北

※ＳＵＳ製グレーチング：Ｗ２００

※排水溝Ｗ１００

凡 例

一般ＦＬからの床仕上高さを示す±0

解体部分を示す

（着色部分は全て撤去、

　着色外は下記凡例による）

（建具共）

（建具共）

コンクリート壁撤去を示す

コンクリートブロック壁撤去を示す

ＬＧＳ壁撤去を示す

コンクリートカッター切を示す

モルタルカッター切を示す

※ 解体撤去を示す

床仕上材 撤去範囲を示す

※サッシ補強：Ｈ１９４×１５０

サッシ間柱撤去詳細図 1/30

平面図

※スチールドア

※塩ビ製製手すり：φ４０

－７５０

－１２００
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サッシ間柱詳細図参照

※ジャグジー：樹脂製

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日

プール棟解体

プール棟解体工事

１階平面詳細図

解体部分以外の撤去は別図による
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株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前  野 建 築 設 計
管理建築士　一級建築士　第320204号　前野　将輝

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号担当

担当

担当

担当

前田　祐作

一級建築士　第360917号

一級建築士　第378328号

加藤　早妃

一級建築士　第307846号

一級建築士　第117489号

前野　初像

三橋五百子

A2：1/100

A3：1/141

阿児健康福祉センター大規模改修工事

令和4年6月24日
プール棟解体工事

１階平面詳細図（床暖房配管撤去図）

プール棟解体
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床暖房用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ撤去（機械設備工事）

床暖房用ﾍｯﾀﾞｰ(9回路ﾍｯﾀﾞｰ往･還)撤去（機械設備工事）

着色部分：床暖房用配管撤去
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