
図　番 名　　　　　　　　　　称 縮　　尺 図　番 名　　　　　　　　　　称 縮　　尺

1-01 システム構成図（更新） NONE 5-02 磯部北部流量制御室 盤外形図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

1-02 システム構成図（現状） NONE 5-03 磯部北部流量制御室 配置配線図（更新）
A3:S=1/60
A4:S=1/85

1-03 磯部浄水場 一般平面図
A3:S=1/800

 A4:S=1/1128
5-04 磯部北部流量制御室 配置配線図（撤去）

A3:S=1/60
A4:S=1/85

1-04 磯部浄水場 盤外形図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

6-01 磯部北部ポンプ所 一般平面図
A3:S=1/100
A4:S=1/141

1-05 磯部浄水場 配線図（更新）
A3:S=1/800
A4:S=1/1128

6-02 磯部北部ポンプ所 盤外形図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

1-06 磯部浄水場 配置配線図（更新）
A3:S=1/60
A4:S=1/85

6-03 磯部北部ポンプ所 配置配線図（更新）
A3:S=1/100
A4:S=1/141

1-07 磯部浄水場 配線図(撤去)
A3:S=1/800
A4:S=1/1128

6-04 磯部北部ポンプ所 配置配線図（撤去）
A3:S=1/100
A4:S=1/141

1-08 磯部浄水場 配置配線図（撤去）
A3:S=1/60
A4:S=1/85

7-01 磯部北部配水池 一般平面図
A3:S=1/200
A4:S=1/282

2-01 神路ダム(管理室) 一般平面図
A3:S=1/60
A4:S=1/85

7-02 磯部北部配水池 盤外形図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

2-02 神路ダム(管理室) 盤外形図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

7-03 磯部北部配水池 配線図（更新）
A3:S=1/200,100
A4:S=1/282,141

2-03 神路ダム(管理室) 配置配線図（更新）
A3:S=1/60
A4:S=1/85

7-04 磯部北部配水池 配置配線図（更新）
A3:S=1/60
A4:S=1/85

2-04 神路ダム(管理室) 配置配線図（撤去）
A3:S=1/60
A4:S=1/85

7-05 磯部北部配水池 配線図（撤去）
A3:S=1/200,100
A4:S=1/282,141

3-01 五知ポンプ所 一般平面図
A3:S=1/60
A4:S=1/85

7-06 磯部北部配水池 配置配線図（撤去）
A3:S=1/60
A4:S=1/85

3-02 五知ポンプ所 盤外形図・単線結線図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

8-01 みかん山ポンプ所 一般平面図
A3:S=1/60
A4:S=1/85

3-03 五知ポンプ所 配置配線図（更新）
A3:S=1/60
A4:S=1/85

8-02 みかん山ポンプ所 盤外形図・単線結線図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

3-04 五知ポンプ所 配置配線図（撤去）
A3:S=1/60
A4:S=1/85

8-03 みかん山ポンプ所 配置配線図（更新）
A3:S=1/60
A4:S=1/85

4-01 五知配水池 一般平面図
A3:S=1/100
A4:S=1/141

8-04 みかん山ポンプ所 配置配線図（撤去）
A3:S=1/60
A4:S=1/85

4-02 五知配水池 盤外形図・単線結線図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

9-01 みかん山配水池 一般平面図
A3:S=1/80
A4:S=1/113

4-03 五知配水池 配置配線図（更新）
A3:S=1/100
A4:S=1/141

9-02 みかん山配水池 盤外形図・単線結線図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

4-04 五知配水池 配置配線図（撤去）
A3:S=1/100
A4:S=1/141

9-03 みかん山配水池 配置配線図（更新）
A3:S=1/80
A4:S=1/113

5-01 磯部北部流量制御室 一般平面図
A3:S=1/60
A4:S=1/85
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9-04 みかん山配水池 配置配線図（撤去）
A3:S=1/80
A4:S=1/113

14-04 恵ヶ丘流量計 配置配線図（撤去）
A3:S=1/100
A4:S=1/141

10-01 桧山ポンプ所 一般平面図
A3:S=1/100
A4:S=1/141

15-01 磯部旧国道流量計 一般平面図
A3:S=1/100
A4:S=1/141

10-02 桧山ポンプ所 盤外形図・単線結線図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

15-02 磯部旧国道流量計 盤外形図・単線結線図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

10-03 桧山ポンプ所 配置配線図（更新）
A3:S=1/100
A4:S=1/141

15-03 磯部旧国道流量計 配置配線図（更新）
A3:S=1/100
A4:S=1/141

10-04 桧山ポンプ所 配置配線図（撤去）
A3:S=1/100
A4:S=1/141

15-04 磯部旧国道流量計 配置配線図（撤去）
A3:S=1/100
A4:S=1/141

11-01 桧山配水池 一般平面図
A3:S=1/100
A4:S=1/141

16-01 磯部県道流量計 一般平面図
A3:S=1/100
A4:S=1/141

11-02 桧山配水池 盤外形図・単線結線図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

16-02 磯部県道流量計 盤外形図・単線結線図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

11-03 桧山配水池 配置配線図（更新）
A3:S=1/100
A4:S=1/141

16-03 磯部県道流量計 配置配線図（更新）
A3:S=1/100
A4:S=1/141

11-04 桧山配水池 配置配線図（撤去）
A3:S=1/100
A4:S=1/141

16-04 磯部県道流量計 配置配線図（撤去）
A3:S=1/100
A4:S=1/141

12-01 渡鹿野配水池 一般平面図
A3:S=1/200
A4:S=1/282

17-01 浅野流量計 一般平面図
A3:S=1/200
A4:S=1/282

12-02 渡鹿野配水池 盤外形図・単線結線図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

17-02 浅野流量計 盤外形図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

12-03 渡鹿野配水池 配置配線図（更新）
A3:S=1/200,100
A4:S=1/282,141

17-03 浅野流量計 配置配線図（更新）
A3:S=1/200,100
A4:S=1/282,141

12-04 渡鹿野配水池 配置配線図（撤去）
A3:S=1/200,100
A4:S=1/282,141

17-04 浅野流量計 配置配線図（撤去）
A3:S=1/200,100
A4:S=1/282,141

13-01 恵利原流量計 一般平面図
A3:S=1/100
A4:S=1/141

18-01 山田沓掛流量計 一般平面図
A3:S=1/100
A4:S=1/141

13-02 恵利原流量計 盤外形図・単線結線図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

18-02 山田沓掛流量計 盤外形図・単線結線図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

13-03 恵利原流量計 配置配線図（更新）
A3:S=1/100
A4:S=1/141

18-03 山田沓掛流量計 配置配線図（更新）
A3:S=1/100
A4:S=1/141

13-04 恵利原流量計 配置配線図（撤去）
A3:S=1/100
A4:S=1/141

18-04 山田沓掛流量計 配置配線図（撤去）
A3:S=1/100
A4:S=1/141

14-01 恵ヶ丘流量計 一般平面図
A3:S=1/100
A4:S=1/141

19-01 神原流量計 一般平面図
A3:S=1/200
A4:S=1/282

14-02 恵ヶ丘流量計 盤外形図・単線結線図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

19-02 神原流量計 盤外形図・単線結線図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

14-03 恵ヶ丘流量計 配置配線図（更新）
A3:S=1/100
A4:S=1/141

19-03 神原流量計 配置配線図（更新）
A3:S=1/200
A4:S=1/282
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19-04 神原流量計 配置配線図（撤去）
A3:S=1/200
A4:S=1/282

24-02 汐見成流量計 盤外形図・単線結線図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

20-01 磯部西部配水池 一般平面図
A3:S=1/600
A4:S=1/846

24-03 汐見成流量計 配置配線図（更新）
A3:S=1/300,100
A4:S=1/423,141

20-02 磯部西部配水池 盤外形図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

24-04 汐見成流量計 配置配線図（撤去）
A3:S=1/300,100
A4:S=1/423,141

20-03 磯部西部配水池 配線図（更新）
A3:S=1/600,100
A4:S=1/846,141

25-01 大崎配水池 一般平面図
A3:S=1/400
A4:S=1/564

20-04 磯部西部配水池 配置配線図（更新）
A3:S=1/100
A4:S=1/141

25-02 大崎配水池 盤外形図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

20-05 磯部西部配水池 配線図（撤去）
A3:S=1/600,100
A4:S=1/846,141

25-03 大崎配水池 配線図（更新）
A3:S=1/400,200
A4:S=1/564,282

20-06 磯部西部配水池 配置配線図（撤去）
A3:S=1/100
A4:S=1/141

25-04 大崎配水池 配置配線図（更新）
A3:S=1/60
A4:S=1/85

21-01 浜島流量制御室 一般平面図
A3:S=1/60
A4:S=1/85

25-05 大崎配水池 配線図（撤去）
A3:S=1/400,200
A4:S=1/564,282

21-02 浜島流量制御室 盤外形図・単線結線図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

25-06 大崎配水池 配置配線図（撤去）
A3:S=1/60
A4:S=1/85

21-03 浜島流量制御室 配置配線図（更新）
A3:S=1/60
A4:S=1/85

26-01 横山ポンプ所 一般平面図
A3:S=1/60
A4:S=1/85

21-04 浜島流量制御室 配置配線図（撤去）
A3:S=1/60
A4:S=1/85

26-02 横山ポンプ所 盤外形図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

22-01 浜島配水池 一般平面図
A3:S=1/200
A4:S=1/282

26-03 横山ポンプ所 配置配線図（更新）
A3:S=1/100
A4:S=1/141

22-02 浜島配水池 盤外形図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

26-04 横山ポンプ所 配置配線図（撤去）
A3:S=1/100
A4:S=1/141

22-03 浜島配水池 配置配線図（更新）
A3:S=1/200,100
A4:S=1/282,141

27-01 神明追塩所 一般平面図
A3:S=1/200
A4:S=1/282

22-04 浜島配水池 配置配線図（撤去）
A3:S=1/200,100
A4:S=1/282,141

27-02 神明追塩所 盤外形図・単線結線図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

23-01 南張配水池 一般平面図
A3:S=1/200
A4:S=1/282

27-03 神明追塩所 配線図（更新）
A3:S=1/200,100
A4:S=1/282,141

23-02 南張配水池 盤外形図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

27-04 神明追塩所 配置配線図(更新)
A3:S=1/60
A4:S=1/85

23-03 南張配水池 配置配線図（更新）
A3:S=1/200,100
A4:S=1/282,141

28-01 阿児西部配水池 一般平面図
A3:S=1/400
A4:S=1/564

23-04 南張配水池 配置配線図（撤去）
A3:S=1/200,100
A4:S=1/282,141

28-02 阿児西部配水池 盤外形図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

24-01 汐見成流量計 一般平面図
A3:S=1/300
A4:S=1/423

28-03 阿児西部配水池 配線図（更新）
A3:S=1/400,100
A4:S=1/564,141
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28-04 阿児西部配水池 配置配線図（更新）
A3:S=1/60
A4:S=1/85

32-04 国府安乗配水池 配置配線図（撤去）
A3:S=1/200,100
A4:S=1/282,141

28-05 阿児西部配水池 配線図（撤去）
A3:S=1/400,100
A4:S=1/564,141

33-01 登茂山配水池 一般平面図
A3:S=1/200
A4:S=1/282

28-06 阿児西部配水池 配置配線図（撤去）
A3:S=1/60
A4:S=1/85

33-02 登茂山配水池 盤外形図・単線結線図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

29-01 横山配水池 一般平面図
A3:S=1/80
A4:S=1/113

33-03 登茂山配水池 配線図（更新）
A3:S=1/200,100
A4:S=1/282,141

29-02 横山配水池 盤外形図・単線結線図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

33-04 登茂山配水池 配置配線図（更新）
A3:S=1/60
A4:S=1/85

29-03 横山配水池 配置配線図（更新）
A3:S=1/80
A4:S=1/113

33-05 登茂山配水池 配線図（撤去）
A3:S=1/200,100
A4:S=1/282,141

29-04 横山配水池 配置配線図（撤去）
A3:S=1/80
A4:S=1/113

33-06 登茂山配水池 配置配線図（撤去）
A3:S=1/60
A4:S=1/85

30-01 横山台流量計 一般平面図
A3:S=1/200
A4:S=1/282

34-01 波切配水池 一般平面図
A3:S=1/200
A4:S=1/282

30-02 横山台流量計 盤外形図・単線結線図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

34-02 波切配水池 盤外形図・単線結線図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

30-03 横山台流量計 配置配線図（更新）
A3:S=1/200,100
A4:S=1/282,141

34-03 波切配水池 配線図（更新）
A3:S=1/200,100
A4:S=1/282,141

30-04 横山台流量計 配置配線図（撤去）
A3:S=1/200,100
A4:S=1/282,141

34-04 波切配水池 配置配線図（更新）
A3:S=1/100
A4:S=1/141

31-01 鵜方高区配水池 一般平面図
A3:S=1/200
A4:S=1/282

34-05 波切配水池 配線図（撤去）
A3:S=1/200,100
A4:S=1/282,141

31-02 鵜方高区配水池 盤外形図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

34-06 波切配水池 配置配線図（撤去）
A3:S=1/100
A4:S=1/141

31-03 鵜方高区配水池 配線図（更新）
A3:S=1/200,100
A4:S=1/282,141

35-01 波切名田畔名配水池 一般平面図
A3:S=1/100
A4:S=1/141

31-04 鵜方高区配水池 配置配線図（更新）
A3:S=1/100
A4:S=1/141

35-02 波切名田畔名配水池 盤外形図・単線結線図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

31-05 鵜方高区配水池 配線図（撤去）
A3:S=1/200,100
A4:S=1/282,141

35-03 波切名田畔名配水池 配置配線図（更新）
A3:S=1/100
A4:S=1/141

31-06 鵜方高区配水池 配置配線図（撤去）
A3:S=1/100
A4:S=1/141

35-04 波切名田畔名配水池 配置配線図（撤去）
A3:S=1/100
A4:S=1/141

32-01 国府安乗配水池 一般平面図
A3:S=1/200
A4:S=1/282

36-01 船越配水池 一般平面図
A3:S=1/100
A4:S=1/141

32-02 国府安乗配水池 盤外形図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

36-02 船越配水池 盤外形図・単線結線図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

32-03 国府安乗配水池 配置配線図（更新）
A3:S=1/200,100
A4:S=1/282,141

36-03 船越配水池 配置配線図（更新）
A3:S=1/100
A4:S=1/141
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36-04 船越配水池 配置配線図（撤去）
A3:S=1/100
A4:S=1/141

40-06 志摩分水 配置配線図（撤去）
A3:S=1/60
A4:S=1/85

37-01 間崎流量計 一般平面図
A3:S=1/100
A4:S=1/141

37-02 間崎流量計 盤外形図・単線結線図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

37-03 間崎流量計 配置配線図（更新）
A3:S=1/100
A4:S=1/141

37-04 間崎流量計 配置配線図（撤去）
A3:S=1/100
A4:S=1/141

38-01 和具配水池 一般平面図
A3:S=1/400
A4:S=1/564

38-02 和具配水池 盤外形図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

38-03 和具配水池 配線図（更新）
A3:S=1/400,100
A4:S=1/564,141

38-04 和具配水池 配置配線図（更新）
A3:S=1/200
A4:S=1/282

38-05 和具配水池 配線図（撤去）
A3:S=1/400,100
A4:S=1/564,141

38-06 和具配水池 配置配線図（撤去）
A3:S=1/200
A4:S=1/282

39-01 御座配水池 一般平面図
A3:S=1/200
A4:S=1/282

39-02 御座配水池 盤外形図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

39-03 御座配水池 配置配線図（更新）
A3:S=1/200,100
A4:S=1/282,141

39-04 御座配水池 配置配線図（撤去）
A3:S=1/200,100
A4:S=1/282,141

40-01 志摩分水 一般平面図
A3:S=1/200
A4:S=1/282

40-02 志摩分水 盤外形図
A3:S=1/20
A4:S=1/28

40-03 志摩分水 配線図（更新）
A3:S=1/200,50
A4:S=1/282,71

40-04 志摩分水 配置配線図（更新）
A3:S=1/60
A4:S=1/85

40-05 志摩分水 配線図（撤去）
A3:S=1/200,50
A4:S=1/282,71

設　計　図

図　  面  　目  　録
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注)

1.　　　は、今回工事を示す。

2.　　　は、機能増設を示す。

4.特記なき設備は全て既設を示す。

3.特記なき場外設備の盤内配線はPI/O取合とする。

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 1-01NONE

システム構成図(更新)

磯部町恵利原223 他

水道施設遠方監視制御装置更新工事
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遠方監視制御装置

インターフェイス盤

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号NONE

磯部町恵利原223 他

水道施設遠方監視制御装置更新工事

システム構成図(現状)

1-02



水道施設遠方監視制御装置更新工事

沈殿池 沈殿池

(管理本館)

発電機室

予備

ボンベ室

変電所

1系ポンプ室

2系ポンプ室

池

車庫

水道工務事務所

車庫

車庫

天日乾燥池

1系急速ろ過池

2系急速ろ過池

汚水井

排水池

No.2

排水池

No.1

磯部浄水場 一般平面図(S=1/1128)

排泥池

次亜塩注入室

薬注ポンプ室

濃縮槽

中央監理棟 電気棟

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号

磯部浄水場 一般平面図

磯部町恵利原223

A4:S=1/1128
A3:S=1/800

1-03

注 記

１. は今回工事箇所を示す。
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水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号

磯部浄水場 盤外形図

磯部町恵利原223

側面図正面図

NP-1

場外設備制御装置（３）外形図(S=1/28)

A4:S=1/28
A3:S=1/20

1-04

注記

２．特記なきものは既設を示す。

３．本図は参考とし、承諾図において決定する。

１．　　　は、機能増設を示す。

 凡例 

記号 内　容　文　字

NP-1 名称銘板　場外設備制御装置(3)



水道施設遠方監視制御装置更新工事

沈殿池 沈殿池

(管理本館)

発電機室

予備

ボンベ室

変電所

1系ポンプ室

2系ポンプ室

池

車庫

水道工務事務所

車庫

車庫

天日乾燥池

1系急速ろ過池

2系急速ろ過池

汚水井

排水池

No.2

排水池

No.1

浄水場全体平面図(S=1/1128)

排泥池

LKP-5

番　号 名　　　称

1

凡例

備　　考記　号

1系ろ過流量浄水池水位変換器盤
2

次亜塩注入室

3

4
LKP-62系ろ過流量浄水池水位変換器盤

5

6

7

薬注ポンプ室

濃縮槽

8

2 1

34

1系浄水池水位計(投込式)

2系浄水池水位計(投込式)

5

1系取水ポンプ盤 LCB-101

6

7

恵利原ダム放水ゲート開度変換器盤 LKP-2

恵利原ダム維持放水弁盤 LCB-319

排水池排泥池水位変換器

8

9

排泥池盤

10

排水池盤

11
原水流量変換器・取水弁盤

12
2系PAC流量変換器盤

LCB-601

LCB-604

9

10

11

12

13 1系急速攪拌機盤 LCB-302

14
2系急速攪拌機盤 LCB-402

15
1系沈殿池排泥弁盤 LCB-330

16
LCB-430A

17
LCB-430B

18
濃縮槽汚泥掻寄機盤 LCB-607

2系1号沈殿池排泥弁盤

2系2号沈殿池排泥弁盤

13

14

15

17

16

18

中央監理棟 電気棟

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号

磯部浄水場 配線図(更新)

磯部町恵利原223

NTT柱

A4:S=1/1128
A3:S=1/800

19
雨量計 今回更新

19

屋上に設置の雨量計1台を更新する

1-05

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。２.

３.

本図は配線経路図を示す。



水道施設遠方監視制御装置更新工事

磯部浄水場 電気棟2階電気室 平面図(S=1/85)

27

41 40 39 38 37 36 35 34

DN
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25

26

28

18

22

21

33

42

43

44

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号

磯部浄水場 配置配線図（更新）

磯部町恵利原223

16

15

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

9

10

11

12

13

14

15

16

18

21

22

24

25

26

27

28

画像監視制御装置

分電盤(県防災無線衛星用系)

遠方監視制御装置

電話保安器収納盤

保安器箱

恵利原調整池向計装伝送盤

入出力装置分電盤

屋外照明制御盤

-

32

31

30

29

33

34

35

36

37

38

39

40

41

受変電･発電設備制御装置(1) STN-1

受変電･発電設備制御装置(2) TBR-11

取水･浄水･送水設備制御装置(1) STN-2

TBR-21

薬注･水質設備制御装置(1) STN-3

場外設備制御装置(1) STN-4

取水･浄水･送水設備制御装置(2)

薬注･水質設備制御装置(2) TBR-31

場外設備制御装置(2)

場外設備制御装置(3)

TBR-41

TBR-42

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

TMC-913

42 主装置 既　設

1

2

3

4

既　設

既　設

機能増設

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43 交流無停電電源装置

44 蓄電池盤 既　設

既　設

ミニUPS(3kVA) 既　設

中央電源分電盤 既　設

電力会社
1φ3w 200-100V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

-

-
フリーアクセスフロア補修
1800W×800D

A4:S=1/85
A3:S=1/60

-

1-06

注 記

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

３.

はピット、ダクト、ラック内配線を示す。４.

６.

は機能増設工事を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。５.

場外設備制御装置までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。

は機能停止を示す。

７.

１. は今回工事を示す。

８.

5000 4000 4000

8
50
0

（G42）C 通信会社光専用回線
場外設備制御装置(3)電話保安器収納盤

C 通信会社光専用回線

600V EM-CE 2sq - 2c
中央電源分電盤



水道施設遠方監視制御装置更新工事

沈殿池 沈殿池

(管理本館)

発電機室

予備

ボンベ室

変電所

1系ポンプ室

2系ポンプ室

池

車庫

水道工務事務所

車庫

車庫

天日乾燥池

1系急速ろ過池

2系急速ろ過池

汚水井

排水池

No.2

排水池

No.1

浄水場全体平面図(S=1/1128)

排泥池

LKP-5

番　号 名　　　称

1

凡例

備　　考記　号

1系ろ過流量浄水池水位変換器盤
2

次亜塩注入室

3

4
LKP-62系ろ過流量浄水池水位変換器盤

5

6

7

薬注ポンプ室

濃縮槽

8

2 1

34

1系浄水池水位計(投込式)

2系浄水池水位計(投込式)

5

1系取水ポンプ盤 LCB-101

6

7

恵利原ダム放水ゲート開度変換器盤 LKP-2

恵利原ダム維持放水弁盤 LCB-319

排水池排泥池水位変換器

8

9

排泥池盤

10

排水池盤

11
原水流量変換器・取水弁盤

12
2系PAC流量変換器盤

LCB-601

LCB-604

9

10

11

12

13 1系急速攪拌機盤 LCB-302

14
2系急速攪拌機盤 LCB-402

15
1系沈殿池排泥弁盤 LCB-330

16
LCB-430A

17
LCB-430B

18
濃縮槽汚泥掻寄機盤 LCB-607

2系1号沈殿池排泥弁盤

2系2号沈殿池排泥弁盤

13

14

15

17

16

18

中央監理棟 電気棟

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号

磯部浄水場 配線図(撤去)

磯部町恵利原223

NTT柱

A4:S=1/1128
A3:S=1/800

1-07

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。２.

３.

本図は配線経路図を示す。
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27

41 40 39 38 37 36 35 34

DN

24

25

26

28

18

22

21

33

42

123

43

44

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号

磯部浄水場 配置配線図（撤去）

磯部町恵利原223

16

15

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

9

10

11

12

13

14

15

16

18

21

22

24

25

26

27

28

画像監視制御装置

分電盤(県防災無線衛星用系)

遠方監視制御装置

電話保安器収納盤

保安器箱

恵利原調整池向計装伝送盤

入出力装置分電盤

屋外照明制御盤

-

32

31

30

29

33

34

35

36

37

38

39

40

41

受変電･発電設備制御装置(1) STN-1

受変電･発電設備制御装置(2) TBR-11

取水･浄水･送水設備制御装置(1) STN-2

TBR-21

薬注･水質設備制御装置(1) STN-3

場外設備制御装置(1) STN-4

取水･浄水･送水設備制御装置(2)

薬注･水質設備制御装置(2) TBR-31

場外設備制御装置(2)

場外設備制御装置(3)

TBR-41

TBR-42

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

TMC-913

42 主装置 既　設

1

2

3

4

インターフェース盤

遠方監視制御装置親局盤(1)

遠方監視制御装置親局盤(2)

既　設

既　設

既　設

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43 交流無停電電源装置

44 蓄電池盤 既　設

既　設

ミニUPS(3kVA) 既　設

中央電源分電盤

撤　去

撤　去

既　設

配線系統図 (S=1/NONE)

電力会社
1φ3w 200-100V

通信会社専用回線

磯部浄水場 電気棟2階電気室 平面図(S=1/85)

A4:S=1/85
A3:S=1/60

撤　去

1-08

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

３.

はピット、ダクト、ラック内配線を示す。

電話保安器収納盤内の保安器は撤去するものとする。

４.

５.

は今回撤去工事を示す。

5000 4000 4000

85
0
0

EM-CE 3.5sq - 2c IE 3.5sq

（G42）C 通信会社専用回線
EM-CPEE-S 0.65mm - 10P ×2

電話保安器収納盤

EM-CE 3.5sq - 2c

中央電源分電盤

IE 3.5sq

EM-CEE 1.25sq - 20c

インターフェース盤

EM-CEE-S 1.25sq - 2c

EM-CPEE-S 0.65mm - 10P

EM-CEE 1.25sq - 10c
EM-CEE-S 1.25sq - 2c
光ケーブル

光ケーブル



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 2-01

神路ダム（管理室）一般平面図

磯部町恵利原地番なし 神路ダム付近

1号 2号 3号

トイレ

神路ダム管理室 一般平面図(S=1/85)

NTT専用回線

A4:S=1/85
A3:S=1/60

注 記

１. は今回工事箇所を示す。

5
00
0

2300 3300 4900
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水道施設遠方監視制御装置更新工事

遠方監視制御装置子局盤外形図(S=1/28)

NP-2

側面図正面図

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 2-02

神路ダム(管理室) 盤外形図

磯部町恵利原地番なし 神路ダム付近

FI

PB-1 -2
CP-1

NP-1

A4:S=1/28
A3:S=1/20

注記

２．特記なきものは既設を示す。

３．本図は参考とし、承諾図において決定する。

１．　　　は、機能増設を示す。

FI

異　常

機　器
回線断

渋　滞

回　線

PB-1

記号 名称 備考

押釦スイッチ　表示復帰

押釦スイッチ　ランプテストPB-2

CP-1 TMT-1

NP-1 神路ダム計装盤

NP-2 遠方監視制御装置子局盤



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 2-03

神路ダム（管理室） 配置配線図（更新）

磯部町恵利原地番なし 神路ダム付近

1号 2号 3号

2

3

9
4

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

1

2

3

4

6

7

8

9

引込電灯分電盤

ミニUPS

取水電動弁操作盤

神路ダム計装盤

中継端子盤(NTT保安器収納)

侵入警報盤

コンプレッサー操作盤

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

空調機

10

画像監視制御伝送装置 既　設

6

神路ダム放送装置 既　設

11

トイレ

8

番　号 名　　　称 備　考記　号

動 力 分 電 盤

1

10

1

11

7

5
-

神路ダム管理室 平面図(S=1/85)

既設プルボックス

既設プルボックス

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

250×250×100

地震計盤 既　設12

12

A4:S=1/85
A3:S=1/60

既設プルボックス(樹脂)
150×150×100

1
遠方監視制御装置子局盤
神路ダム

TMT-01 機能増設

2 更新雨量計

2 屋上に設置の雨量計1台を更新する

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

８.

は今回工事を示す。

は埋込配管を示す。

４.

７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。

５.

は今回機能増設工事を示す。

遠方監視制御装置子局盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。

３. はピット・ラック・ダクト内配線を示す。

９.

5
00
0

2300 3300 4900

中継端子盤（G22）C 通信会社光専用回線

(NTT保安器収納)
遠方監視制御装置子局盤

（G22）C 通信会社光専用回線
地震計器

（G22）EM-CEE 1.25sq - 2c



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 2-04

神路ダム（管理室） 配置配線図（撤去）

磯部町恵利原地番なし 神路ダム付近

1号 2号 3号

2

3

9
4

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

1

2

3

4

16

7

8

9

引込電灯分電盤

ミニUPS

取水電動弁操作盤

神路ダム計装盤

遠方監視制御装置子局盤

中継端子盤(NTT保安器収納)

侵入警報盤

コンプレッサー操作盤

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

空調機

10

画像監視制御伝送装置 既　設
6

神路ダム放送装置 既　設

11

トイレ

8

番　号 名　　　称 備　考記　号

動 力 分 電 盤

1

10

1

11

7

神路ダム

5

TMT-01 既　設

-

神路ダム管理室 平面図(S=1/85)

既設プルボックス

既設プルボックス

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

250×250×100

A4:S=1/85
A3:S=1/60

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回撤去工事を示す。

３. は埋込配管を示す。

４.

中継端子盤内の保安器は撤去するものとする。

７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

５.

5
00
0

2300 3300 4900

中継端子盤（G22）C 通信会社専用回線

(NTT保安器収納)

CPEV-S 0.65mm - 3P （G22）
遠方監視制御装置子局盤



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 3-01

五知ポンプ所 一般平面図

磯部町五知410-3

五知ポンプ所 一般平面図(S=1/85)

発電機

1φ3W 200-100V
3φ3W 200V 

NTT専用回線

No.1

No.2

架空配線

中部電力(株)より

ケーブルピット

五知配水池分追加

A4:S=1/85
A3:S=1/60

1

注 記

１. は今回工事箇所を示す。

5200

42
0
0



500 350

1
20
0

500 350

60
0

水道施設遠方監視制御装置更新工事

N P 1

側面図正面図

遠方監視制御装置子局盤外形図(S=1/28)

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 3-02

五知ポンプ所 盤外形図・単線結線図

磯部町五知410-3

N P

側面図正面図

伝送装置盤外形図(S=1/28)

CP-1

A4:S=1/28
A3:S=1/20

注記

３．特記なきものは既設を示す。

１．　　　は、今回を示す。

４．本図は参考とし、承諾図において決定する。

２．　　　は、機能増設を示す。

FI-1

PB-1 -2

FI1

異　常

機　器

回線渋滞

磯部浄水場

PB-1

記号 名称 備考

押釦スイッチ　表示復帰

押釦スイッチ　ランプテストPB-2

FI-2

回線断

磯部浄水場

FI2

機器異常

五知配水池

回線渋滞 回線断

五知配水池 五知配水池

CP-1 TMT-10

NP-1 遠方監視制御装置子局盤

遠方監視制御装置子局盤より

1φ2W 100V

多重･IP変換装置

CP
5AF

CP
5AF

CP
5AF

MCCB
2P
50AF

IPテレメータ装置ONU

CP
5AF

予備

CP
5AF

SPD

ED

SPD

分離機

ルーター装置



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 3-03

五知ポンプ所 配置配線図（更新）

磯部町五知410-3

五知ポンプ所平面図(S=1/85)

A

A

発電機

1

6 3 4

5

▽FL

A-A断面図(S=1/85)

PB.300 ×300

ケーブルダクト

ケーブルピット

7

1φ3w 200-100V
3φ3w 200V 

NTT専用回線

8

8

No.1

No.2

架空配線

中部電力(株)より

ケーブルピット

1

1

既設プルボックス

電力会社
3φ3w 200V 

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

1φ3w 200-100V

300×300×300

2

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

1

3

4

5

6

7

建屋分電盤

計装盤

ポンプ制御盤

接地端子盤

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設ミニUPS

既　設引込開閉器盤

LP1

LP2

8
既　設保安器箱

2

五知ポンプ所
TMT-10遠方監視制御装置子局盤1 機能増設

-

伝送装置盤2 今　回

A4:S=1/85
A3:S=1/60

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

８.

は今回工事を示す。

３.

は埋込配管を示す。

４.

７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。

５.

は今回機能増設工事を示す。

伝送装置盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。

はピット、ダクト、ラック内配線を示す。

９.

5200

42
00

遠方監視制御装置子局盤保 安 器 箱
（G22）C 通信会社光専用回線 （G22）C 通信会社光専用回線

伝 送 装 置 盤
（G22）LANケーブル cat - 6e
（G28）600V EM-CE 2sq - 2c EM-IE 5.5sq

（G22）通信会社光専用回線C



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 3-04

五知ポンプ所 配置配線図（撤去）

磯部町五知410-3

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

1

3

4

5

6

7

建屋分電盤

計装盤

ポンプ制御盤

接地端子盤

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設ミニUPS

五知ポンプ所平面図(S=1/85)

A

A

発電機

1

6 3 4

5

▽FL

A-A断面図(S=1/85)

ケーブルダクト

ケーブルピット

7

既　設引込開閉器盤

LP1

LP2

1φ3w 200-100V
3φ3w 200V 

NTT専用回線

8

8

8
既　設保安器箱

No.1

No.2

架空配線

中部電力(株)より

ケーブルピット

2

五知ポンプ所
TMT-35

五知配水池分追加

遠方監視制御装置子局盤1

1

1

既　設

-

既設プルボックス

電力会社
3φ3w 200V 

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

1φ3w 200-100V

300×300×300

既設プルボックス
300×300×300

A4:S=1/85
A3:S=1/60

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

６.

は今回撤去工事を示す。

保安器箱内の保安器は撤去するものとする。

５.

４.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。３.

5200

42
00

遠方監視制御装置子局盤保 安 器 箱
（G22）通信会社専用回線 EM-CPEE-S 0.65mm - 5P （G22）C



志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 4-01

五知配水池 一般平面図

磯部町五知415-6

配水池

五知配水池 一般平面図(S=1/141)

引込柱

通信会社専用回線
1φ3w 200-100V
電力会社

A4:S=1/141
A3:S=1/100

水道施設遠方監視制御装置更新工事

注 記

１. は今回工事箇所を示す。



850 800

16
70

10
0

17
7
0

N P

計装制御盤外形図(S=1/28)

側面図正面図

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 4-02

五知配水池 盤外形図・単線結線図

磯部町五知415-6

内扉

A4:S=1/28
A3:S=1/20

水道施設遠方監視制御装置更新工事

注記

２．特記なきものは既設を示す。

１．全て今回を示す。

３．本図は参考とし、承諾図において決定する。

FI-1

停　電

商用電源

異　常

UPS
NP-1

記号 名称 備考

名称銘板　計装制御盤

商用受電CP-1
過負荷

流入弁

過トルク

流入弁

準備完了

流入弁

全　閉

流入弁

全　開

流入弁

異常低

配水池水位

漏　電

流入弁

浸　水

流入弁室

運　転

次亜注入機

動作中

流入弁

異常高

配水池水位

故　障

次亜注入機

異　常

通信機器
回線渋滞 回線断

配水池水位CP-2

配水流量CP-3

流入弁CP-4

次亜注入機CP-5

切替スイッチ（手動-自動）COS-1

FI-2

切替スイッチ（試験-停止-連動）COS-2

操作スイッチ（閉-停止（引き）-開）CS-1

LI FI

PL-1PL-1

CP-1

CP-2 -3

CS-1

PB-1

FI-1

CP-4 -5

COS-1 -2

FI-2

F
PL

MC 計装電源

CP
5AF

CP
5AF

CP
5AF

MCCB
3P
50AF

MC

SC
110μF

ELCB
3P
50AF

制御電源盤内電源 通信機器用電源

CP
5AF

予備

CP
5AF

SPD

ED

SPD

分離機

引込開閉器より

1φ3W 100V

流
入
電
動
弁

0.2

M



志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 4-03

五知配水池 配置配線図（更新）

磯部町五知415-6

電力会社
1φ3w 200-100V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

4

1

2
引込開閉器盤

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

既　設

既　設
3

保安器箱 既　設

-

4
計装制御盤 今　回

2 3

既設プルボックス(SUS-WP)
350×350×200

既設プルボックス(SUS-WP)
350×350×200

A - A 断 面 図 (S=1/141)

既設プルボックス(SUS-WP)
200×200×150

既設プルボックス(SUS-WP)
350×350×200

既設プルボックス(SUS-WP)
200×200×150

既設プルボックス(SUS-WP)
200×200×150

既設プルボックス(SUS-WP)
200×200×150

配水池

五知配水池 全体平面図(S=1/141)

引込柱

2 3

通信会社専用回線
1φ3w 200-100V
電力会社

既設プルボックス(SUS-WP)
350×350×200

既設プルボックス(SUS-WP)
350×350×200

既設プルボックス(SUS-WP)
200×200×150

AA

受水電動弁

受水流量計

水位制御用電極SW
配水流量計

既設プルボックス(SUS-WP)
200×200×150

既設プルボックス

既設プルボックス

接続点B

プルボックス(SUS-WP)
700×700×200

引戻点A

FEP接続点
盤基礎参考図（S=1/NONE）

A4:S=1/141
A3:S=1/100

掘削断面図 (S=1/NONE)

ケーブル埋設シート

水位計中継箱
水位計

既設プルボックス(SUS-WP)
300×300×200
300×300×300

水道施設遠方監視制御装置更新工事

クッション砂

アスファルト舗装

路盤工(M-30)

引込開閉器盤電力会社

/ 保 安 器 箱
計 

装 

制 

御 

盤EM-CEE-S 1.25sq - 2c （G28 /FEP30）
配水流量計

EM-CEE 2sq - 2c

流量計ケーブル
受水流量計

EM-CEE 1.25sq - 2c

（FEP30）

引戻点A

接続点B

600V EM-CE 3.5sq - 3c （G22/G28 /FEP30)

受水電動弁

水位計中継箱

EM-CEE 2sq - 8c
600V EM-CE 2sq - 3c
600V EM-CE 2sq - 3c
600V EM-CE 2sq - 3c
IE 3.5sq

（FEP50）

通信会社専用回線 （G22 /FEP30)

EM-CEE-S 1.25sq - 2c （G22）

水位計専用ケーブル 水位計
（G22）

C

C

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

８.

は今回工事を示す。

３.

は埋込配管を示す。４.

は地中埋設配管を示す。

計装制御盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。

５.

コンクリート柱

1φ3w 200-100V

は今回移設工事を示す。

９.

掘削時は試掘を行い、埋設物等に十分注意しながら作業するものとする。

１２.

計装制御盤の基礎は増打を行うものとする。

１３.

FEP50

水位計スタンションは既設流用するものとする。１０.

配水流量計のケーブルは、既設計装制御盤の基礎開口部にて１１.

ケーブルの接続を行うものとする。

GL

7
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0
0

5
5
0
0

1
5
0
0

1250 1
5
0

4
8
0250

1
1
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0

9
6
0
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2
1
0

480150

2
5

2
3
5

7
2
0

5
0
0

1
0
0

370

2
2
0

870

3
0

▽GL

▽
GL

鉄筋コンクリート
24N/mm2

異形鉄筋　D10

路盤工

アスファルト舗装

路盤工

捨てコンクリート
18N/mm2

砕石基礎

鉄筋コンクリート
24N/mm2

異形鉄筋　D10
掘削、埋戻し

アスファルト舗装



志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 4-04

五知配水池 配置配線図（撤去）

磯部町五知415-6

配水池

五知配水池 全体平面図(S=1/141)

引込柱

1 4

1

2
引込開閉器盤

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

既　設

既　設
3

保安器箱 既　設

計装制御盤

4
三重県企業庁計装伝送盤 撤　去

撤　去

2 3

通信会社専用回線
1φ3w 200-100V
電力会社

既設プルボックス(SUS-WP)
350×350×200

既設プルボックス(SUS-WP)
350×350×200

電力会社
1φ3w 200-100V

通信会社専用回線

既設プルボックス(SUS-WP)
200×200×150 2 3

1
既設プルボックス(SUS-WP)

350×350×200既設プルボックス(SUS-WP)
350×350×200

A - A 断 面 図 (S=1/141)

配線系統図 (S=1/NONE)

AA

受水電動弁

受水流量計

水位制御用電極SW
配水流量計

水位計中継箱

既設プルボックス(SUS-WP)
200×200×150

既設プルボックス(SUS-WP)
200×200×150

既設プルボックス(SUS-WP)
350×350×200

既設プルボックス(SUS-WP)
200×200×150

既設プルボックス(SUS-WP)
200×200×150

既設プルボックス(SUS-WP)
200×200×150

引戻点A

A4:S=1/141
A3:S=1/100

引戻点B

水位計

既設プルボックス(SUS-WP)
300×300×200
300×300×300

水道施設遠方監視制御装置更新工事

引込開閉器盤（PE22）通信会社専用回線

/ 保 安 器 箱

EM-CPEE-S 0.65mm - 3P （PE22 /FEP30） EM-CPEE 1.2mm - 3P （G22 /FEP30）
600V EM-CE 2sq - 2c （G28 /FEP30）

三重県企業庁

計装伝送盤

計 
装 
制 

御 

盤

配水流量計
流量計ケーブル ×2

CVV 2sq - 8c
受水電動弁

600V CV 2sq - 3c
600V CV 2sq - 3c
600V CV 3.5sq - 3c

流量計ケーブル
受水流量計

600V EM-CE 5.5sq - 3c （PE28 /FEP30）
600V EM-CE 5.5sq - 2c

EM-CEE 1.25sq - 2c

（FEP30）

引戻点A

（FEP30）

（FEP50）

光ケーブル
水位計中継箱

（G22）

（G22）
（G22）
（G22）
（G22）

（G22）×2

引戻点B

水位計専用ケーブル
水位計

（G22）

C

GL

1φ3w 200-100V通信会社専用回線

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回撤去工事を示す。

４.

は地中埋設配管を示す。

保安器盤内の保安器は撤去するものとする。７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

５.

３.

は今回再利用撤去を示す。

９.

は埋込配管を示す。

１０.

水位計スタンションは既設流用するものとする。８.

7
0
0
0

5
5
0
0

1
5
0
0



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 5-01

磯部北部流量制御室 一般平面図

磯部町下之郷82-2 付近

磯部北部流量制御室 平面図(S=1/85)

中電柱
(62ケ583)1φ3W 200V-100V

NTT専用回線

中部電力(株)より

A4:S=1/85
A3:S=1/60

注 記

１. は今回工事箇所を示す。

2610

2
60

0
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600

水道施設遠方監視制御装置更新工事

NP-2

遠方監視制御装置子局盤外形図(S=1/28)

側面図正面図

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 5-02

磯部北部流量制御室 盤外形図

磯部町下之郷82-2 付近

CP-1

NP-1

A4:S=1/28
A3:S=1/20

注記

２．特記なきものは既設を示す。

３．本図は参考とし、承諾図において決定する。

１．　　　は、機能増設を示す。

FI

PB-1 -2

FI

異　常

機　器
回線断

渋　滞

回　線

PB-1

記号 名称 備考

押釦スイッチ　表示復帰

押釦スイッチ　ランプテストPB-2

CP-1 TMT-11

NP-1 遠方監視制御装置子局盤

NP-2 磯部北部分水計装盤



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 5-03

磯部北部流量制御室 配置配線図（更新）

磯部町下之郷82-2 付近

磯部北部流量制御室 平面図(S=1/85)

中電柱
(62ケ583)

1

3
4

7

6

5

1φ3w 200V-100V
NTT専用回線

中部電力(株)より

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

1
磯部北部分水計装盤 既　設

3
ミニUPS 既　設

4
野川外部電源装置 既　設

5
分電盤 既　設

6
電話保安器盤 既　設

7
引込開閉器盤 既　設

1
遠方監視制御装置子局盤

1

2

磯部北部流量制御室
TMT-07 機能増設

-

電力会社
1φ3w 200-100V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

5

A - A断面図（S=1/85）

AA

A4:S=1/85
A3:S=1/60

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

８.

は今回工事を示す。

３.

４.

はピット、ダクト、ラック内配線を示す。

遠方監視制御装置子局盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。

７.

６.

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。５.

通信会社専用回線

は今回機能増設を示す。

は露出配管を示す。

2610

26
00

（G22）通信会社光専用回線
遠方監視制御装置子局盤電 話 保 安 器 盤

（G22）通信会社光専用回線C C

GL



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 5-04

磯部北部流量制御室 配置配線図（撤去）

磯部町下之郷82-2 付近

磯部北部流量制御室 平面図(S=1/85)

中電柱
(62ケ583)

1

3
4

7
5

1φ3w 200V-100V
NTT専用回線

中部電力(株)より

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

1
磯部北部分水計装盤 既　設

3
ミニUPS 既　設

4
野川外部電源装置 既　設

5
分電盤 既　設

6
電話保安器盤 既　設

7
引込開閉器盤 既　設

1
遠方監視制御装置子局盤

1

2

磯部北部流量制御室
TMT-07 既　設

-

AA

電力会社
1φ3w 200-100V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

5

A - A断面図（S=1/85）

6

A4:S=1/85
A3:S=1/60

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回撤去工事を示す。

４.

はピット、ダクト、ラック内配線を示す。

電話保安器盤内の保安器は撤去するものとする。

７.

６.

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

５.

３.

通信会社専用回線

は露出配管を示す。

2610

26
00

（G16）通信会社専用回線 TIV-F 0.65mm - 2c （G16）
遠方監視制御装置子局盤電 話 保 安 器 盤

C

GL



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 6-01

磯部北部ポンプ所 一般平面図

磯部町山田739-5

電気室

1号ポンプ

発電機

減圧水槽

燃料槽

2号ポンプ

ポンプ室

自家発電機室

流量計室

磯部北部ポンプ所 一般平面図(S=1/141)

3φ3W 200V
1φ3W 200-100V
NTT専用回線

中部電力(株)より

HH

A4:S=1/141
A3:S=1/100

注 記

１. は今回工事箇所を示す。
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水道施設遠方監視制御装置更新工事

計装盤外形図(S=1/28)

NP-1

側面図正面図

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 6-02

磯部北部ポンプ所 盤外形図

磯部町山田739-5

FI

PB-1

Ｐ
Ｉ

Ｆ
Ｉ

Ｐ
Ｉ

Ｌ
Ｉ

Ｆ
Ｉ

CP-1 -2

Ｆ
Ｑ

-3-4-5-6

-9

Ｆ
Ｉ

-8-7

A4:S=1/28
A3:S=1/20

注記

２．特記なきものは既設を示す。

３．本図は参考とし、承諾図において決定する。

１．　　　は、機能増設を示す。

FI

受電中

配水池

停　電
テレメータ異常

送水圧力

異常高 過　大

送水流量

過　大

配水流量計室

浸　水

低水位

配水池水位

高水位 異　常

配水池

異　常

流入圧力

異常低

加圧ポンプ室

浸　水
UPS

ポンプ場
UPS

配水流量

送水流量計室

浸　水

記号 名称 備考

CP-1 流入圧力

NP-1 計装盤

CP-2 送水流量

CP-3 送水圧力

CP-4 配水池水位

CP-5 配水流量

CP-6 配水流量

CP-7 配水池水位

CP-8 配水流量

CP-9 送水流量

PB-1 押釦スイッチ　ランプテスト

FI



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 6-03

磯部北部ポンプ所 配置配線図（更新）

磯部町山田739-5

1

2

3

4

5

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

計装盤

1号加圧ポンプ盤

電源切替盤

3号加圧ポンプ盤

2号加圧ポンプ盤

既　設

将　来

既　設

既　設

電気室

1

1号ポンプ

2 3 54

6

6

7

8

分電盤

接地箱

無停電装置

発電機

減圧水槽

燃料槽

7

2号ポンプ

ポンプ室

ED

ED

自家発電機室

流量計室

ED ED

FEP 30×2
FEP 80×1

磯部北部ポンプ所 平面図(S=1/141)

9

既　設

既　設

既　設

8

10
引込開閉器盤

11
保安器箱

既　設

既　設

11

10

3φ3W 200V
1φ3W 200-100V
NTT専用回線

中部電力(株)より

HH
機能増設

-

11

10

A - A 断 面 図 (S=1/141)

AA

電力会社
3φ3w 200V 

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

1φ3w 200-100V

A4:S=1/141
A3:S=1/100

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

８.

は今回工事を示す。

３. はピット、ダクト、ラック内配線を示す。

４.

は地中埋設配管を示す。

計装盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。７.

６. 埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。

５.

3φ3w 200V
通信会社専用回線 1φ3w 200-100V

は今回機能増設を示す。

９.

は露出配管を示す。

49
00

40
0
0

4
00
0

30
04

6500 3200 6350

30
05

（G22）通信会社光専用回線
計 装 盤保 安 器 箱

（G22 /FEP30）通信会社光専用回線C C

GL

6
0
0
0



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 6-04

磯部北部ポンプ所 配置配線図（撤去）

磯部町山田739-5

1

2

3

4

5

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

計装盤

1号加圧ポンプ盤

電源切替盤

3号加圧ポンプ盤

2号加圧ポンプ盤

既　設

将　来

既　設

既　設

電気室

1

1号ポンプ

2 3 54

6

6

7

8

分電盤

接地箱

無停電装置

発電機

減圧水槽

燃料槽

7

2号ポンプ

ポンプ室

ED

ED

自家発電機室

流量計室

ED ED

磯部北部ポンプ所 平面図(S=1/141)

9

既　設

既　設

既　設

8

10
引込開閉器盤

11
保安器箱

既　設

既　設

11

10

3φ3W 200V
1φ3W 200-100V
NTT専用回線

中部電力(株)より

HH
既　設

-

11

10

A - A 断 面 図 (S=1/141)

AA

電力会社
3φ3w 200V 

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

1φ3w 200-100V

A4:S=1/141
A3:S=1/100

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

８.

は今回撤去工事を示す。

３.

はピット、ダクト、ラック内配線を示す。

４. は地中埋設配管を示す。

保安器箱内の保安器は撤去するものとする。

７.

６.

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。５.

3φ3w 200V
通信会社専用回線 1φ3w 200-100V

は露出配管を示す。

49
00

40
0
0

4
00
0

30
04

6500 3200 6350

30
05

（G22）通信会社専用回線 CPEV 0.65mm - 6P （G22 /FEP30）
計 装 盤保 安 器 箱

C

GL

6
0
0
0



志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 7-01

磯部北部配水池　一般平面図

磯部町的矢939-154

A4:S=1/282
A3:S=1/100

水道施設遠方監視制御装置更新工事

磯部北部配水池 一般平面図(S=1/282)

配水池

φ18m×10m　V=2,500m3

1F　電気室(別図参照)
B1F 配管室

HML+79.000

LML+69.000

1φ2W 100V 
NTT専用回線

中部電力(株)より

注 記

１. は今回工事箇所を示す。



700 600

19
0
0

50

19
50

水道施設遠方監視制御装置更新工事

NP-1

側面図正面図

配水池計器盤外形図(S=1/28)

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 7-02

磯部北部配水池 盤外形図

磯部町的矢939-154

LI FI

FI

CP-1 -2

PB-1

A4:S=1/28
A3:S=1/20

注記

２．特記なきものは既設を示す。

３．本図は参考とし、承諾図において決定する。

１．　　　は、機能増設を示す。

FI

CP-1

記号 名称 備考

配水池水位

配水流量CP-2

浸　水

流量計室

停　電
異　常

UPS

水位(電極)

ポンプ停止

水位(電極)

ポンプ運転

受電中

PB-1 押釦スイッチ　ランプテスト

NP-1 配水池計器盤予備 予備 予備

予備予備予備



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 7-03

磯部北部配水池 配線図（更新）

磯部町的矢939-154

磯部北部配水池 平面図(S=1/282)

ED

配水池

φ18m×10m　V=2,500m3

1F　電気室(別図参照)
B1F 配管室

HML+79.000

LML+69.000

南部配水池

4.0×4.6×H2.5　2池　V=92m

HML+91.700

LML+89.000

3

1φ2w 100V 
NTT専用回線

5

4

中部電力(株)より

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

1

2

3

4

5
保安器箱 既　設

6
緊急遮断弁制御盤 既　設

A

A

5

4

A - A 断 面 図 (S=1/141)

A4:S=1/282,141
A3:S=1/200,100

配水池計器盤

ミニUPS

分電盤

既　設

既　設

引込開閉器盤 既　設

既　設

注 記

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

１.

２.

３. は地中埋設配管を示す。

６.

５.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。４.

1φ2w 100V 

通信会社専用回線

本図は配線経路図を示す。

GL

7
7
0
0



水道施設遠方監視制御装置更新工事

電気室 平面図(S=1/85)

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

1

2

3

配水池計器盤

ミニUPS

分電盤

既　設

既　設

4
引込開閉器盤 既　設

5
保安器箱 既　設

機能増設

6
緊急遮断弁制御盤 既　設

既設プルボックス

2

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 7-04

磯部北部配水池 配置配線図（更新）

磯部町的矢939-154

6

1

3

至ル、保安器箱へ

電力会社
1φ2w 100V 

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

300×300×200

A4:S=1/85
A3:S=1/60

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回工事を示す。

３. は埋込配管を示す。

４.

配水池計器盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。

７.

６.

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。

５.

は今回機能増設工事を示す。

3400

32
50

（G22）通信会社光専用回線
保 安 器 箱 配 水 池 計 器 盤

（G22 /FEP30）通信会社光専用回線C C



A3:S=1/200.100
A4:S=1/282.141

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 7-05

磯部北部配水池 配置配線図（撤去）

磯部町的矢939-154

水道施設遠方監視制御装置更新工事

磯部北部配水池 平面図(S=1/282)

ED

配水池

φ18m×10m　V=2,500m3

1F　電気室(別図参照)
B1F 配管室

HML+79.000

LML+69.000

南部配水池

4.0×4.6×H2.5　2池　V=92m

HML+91.700

LML+89.000

3

1φ2w 100V 
NTT専用回線

5

4

中部電力(株)より

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

1

2

3

4

5
保安器箱 既　設

6
緊急遮断弁制御盤 既　設

A

A

5

4

A - A 断 面 図 (S=1/141)

配水池計器盤

ミニUPS

分電盤

既　設

既　設

引込開閉器盤 既　設

既　設 注 記

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

１.

７.

２.

３. は地中埋設配管を示す。

保安器箱内の保安器は撤去するものとする。

６.

５.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。４.

1φ2w 100V 

通信会社専用回線

本図は配線経路図を示す。

GL

7
7
0
0



水道施設遠方監視制御装置更新工事

電気室 平面図(S=1/85)

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

1

2

3

配水池計器盤

ミニUPS

分電盤

既　設

既　設

4
引込開閉器盤 既　設

5

既　設

6

既設プルボックス

2

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 7-06

磯部北部配水池 配置配線図（撤去）

磯部町的矢939-154

6

1

3

至ル、保安器箱へ

電力会社
1φ2w 100V 

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

300×300×200

A4:S=1/85
A3:S=1/60

保安器箱 既　設

緊急遮断弁制御盤 既　設

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

は今回撤去工事を示す。

２. は埋込配管を示す。

４.

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

５.

３

3400

32
50

（G22）通信会社専用回線
保 安 器 箱

CPEV-S 0.65mm - 3P （G22 /FEP30）
配 水 池 計 器 盤

C



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 8-01

みかん山ポンプ所 一般平面図

磯部町恵利原2145-2

みかん山ポンプ所 一般平面図(S=1/85)

薬注室電気室

1φ3W 200-100V
3φ3W 200V

NTT専用回線

HH

321

B

A

フェンス

コンクリート柱(10-19-430)

中部電力(株)より

A4:S=1/85
A3:S=1/60

注 記

１. は今回工事箇所を示す。

15004000

2
50

0



600 600

2
25
0

5
0

23
0
0

500 350

60
0

水道施設遠方監視制御装置更新工事

側面図正面図

計装盤外形図(S=1/28)

N P

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 8-02

みかん山ポンプ所 盤外形図・単線結線図

磯部町恵利原2145-2

N P

側面図正面図

伝送装置盤外形図(S=1/28)

A4:S=1/28
A3:S=1/20

注記

３．特記なきものは既設を示す。

１．　　　は、今回を示す。

４．本図は参考とし、承諾図において決定する。

２．　　　は、機能増設を示す。

遠方監視制御装置子局盤より

1φ2W 100V

多重･IP変換装置

CP
2P
10AF

CP
2P
10AF

CP
2P
10AF

MCCB
2P
50AF

IPテレメータ装置ONU

CP
2P
10AF

予備

CP
2P
10AF

SPD

ED

SPD

分離機

ルーター装置



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 8-03

みかん山ポンプ所 配置配線図（更新）

磯部町恵利原2145-2

みかん山ポンプ所 平面図(S=1/85)

ED

薬注室電気室

1φ3w 200-100V
3φ3w 200V

NTT専用回線

HIVE 16×1

HH

321

B

A

フェンス

1

3

2

4

5

コンクリート柱(10-19-430)

中部電力(株)より

A
A

A - A 断 面 図 (S=1/85)

4
5

電力会社
3φ3w 200V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

1φ3w 200-100V

計装盤
1

2
加圧ポンプ盤

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

既　設

既　設
3

分電盤 既　設

4
電話保安器箱 既　設

既　設
5

引込開閉器盤 既　設

機能増設

6
伝送装置盤 今　回

6

プルボックス(SS)
250×250×100

A4:S=1/85
A3:S=1/60

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

８.

は今回工事を示す。

３.

は埋込配管を示す。４.

は地中埋設配管を示す。

伝送装置盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。

５.

通信会社専用回線

3φ3w 200V

1φ3w 200-100V

は今回機能増設工事を示す。

９.

15004000

25
00

（G22）通信会社光専用回線
電 話 保 安 器 箱 計 装 盤

（G22 /FEP30）通信会社光専用回線
伝 送 装 置 盤

（G22）LANケーブル cat - 6e
（G28）600V EM-CE 2sq - 2c EM-IE 5.5sq

（G22）通信会社光専用回線

C C

C

GL

7
7
0
0



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 8-04

みかん山ポンプ所 配置配線図（撤去）

磯部町恵利原2145-2

みかん山ポンプ所 平面図(S=1/85)

ED

薬注室電気室

1φ3w 200-100V
3φ3w 200V

NTT専用回線

HIVE 16×1

HH

321

B

A

フェンス

計装盤
1

2
加圧ポンプ盤

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

既　設

既　設
3

分電盤 既　設

4
電話保安器箱 既　設

既　設
5

引込開閉器盤 既　設

1

3

2

4

5

コンクリート柱(10-19-430)

中部電力(株)より

既　設

A
A

A - A 断 面 図 (S=1/85)

4
5

電力会社
3φ3w 200V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

1φ3w 200-100V

A4:S=1/85
A3:S=1/60

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回撤去工事を示す。

３.

は埋込配管を示す。

は地中埋設配管を示す。

電話保安器箱内の保安器は撤去するものとする。

７.

６.

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

５.

通信会社専用回線

3φ3w 200V

1φ3w 200-100V

４.

15004000

25
00

（G22）通信会社専用回線
電 話 保 安 器 箱

CPEV-S 0.65mm - 3P （G22 /FEP30）
計 装 盤

C

GL

7
7
0
0



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 9-01

みかん山配水池 一般平面図

磯部町恵利原2230-2

NTT専用回線

みかん山配水池 一般平面図(S=1/113)

A4:S=1/113
A3:S=1/80

注 記

１. は今回工事箇所を示す。



700 500

1
60
0

10
0

17
0
0

水道施設遠方監視制御装置更新工事

N P

配水池計器盤外形図(S=1/28)

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 9-02

みかん山配水池 盤外形図・単線結線図

磯部町恵利原2230-2

A4:S=1/28
A3:S=1/20

注記

正面図 側面図

２．特記なきものは既設を示す。

１．全て今回を示す。

３．本図は参考とし、承諾図において決定する。

FI-1

高（電極）

配水池水位
NP-1

記号 名称 備考

名称銘板　配水池計器盤

商用受電CP-1

予備

低（電極）

配水池水位

異常

UPS

異常

通信装置
配水池水位CP-2

配水流量CP-3

受電中

停電 予備

押釦スイッチ　ランプテストPB-1

引込柱開閉器より

1φ3W 100V

計装電源

MCCB
2P
50AF

MCCB
2P
50AF

MCCB
2P
50AF

MCCB
3P
50AF
50AT

制御電源盤内電源 通信機器用電源

MCCB
2P
50AF

予備

MCCB
2P
50AF

SPD

ED

SPD

分離機

LI FI

PL-1PL-1

CP-1

CP-2 -3

PB-1

FI-1

F
PL



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 9-03

みかん山配水池 配置配線図（更新）

磯部町恵利原2230-2

NTT専用回線

21

3

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

1

2

引込開閉器

電話保安器 既　設

3
配水池計器盤 今　回

みかん山配水池 全体平面図 (S=1/113)

ED

既　設

A

A

A - A 断 面 図 (S=1/113)

21

電力会社
1φ3w200-100V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

A4:S=1/113
A3:S=1/80

通信会社専用回線

1φ3w200-100V

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回工事を示す。

４.

は地中埋設配管を示す。

配水池計器盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。

７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。

５.

３.

（G22）通信会社光専用回線
電 話 保 安 器 配 水 池 計 器 盤

（G22 /FEP30）通信会社光専用回線C C

GL

6
0
0
0



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 9-04

みかん山配水池 配置配線図（撤去）

磯部町恵利原2230-2

NTT専用回線

21

3

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

1

2

引込開閉器

電話保安器 既　設

3
配水池計器盤 撤　去

みかん山配水池 全体平面図 (S=1/113)

ED

既　設

A

A

A - A 断 面 図 (S=1/113)

21

電力会社

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

1φ3w200-100V

A4:S=1/113
A3:S=1/80

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回撤去工事を示す。

４.

は地中埋設配管を示す。

電話保安器内の保安器は撤去するものとする。

７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

５.

通信会社専用回線

３.

1φ3w200-100V

（PE22）通信会社専用回線
電 話 保 安 器

CPEV 0.9 - 3P （PE22 /FEP30）
配 水 池 計 器 盤

C

GL

6
0
0
0



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 10-01

桧山ポンプ所 一般平面図

磯部町桧山406-4

桧山ポンプ所 一般平面図(S=1/141)

1φ2W100V
NTT専用回線

3φ3W200V
中部電力(株)より

HH

A4:S=1/141
A3:S=1/100

注 記

１. は今回工事箇所を示す。



PB-1

700 600

19
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50

19
50

500 350

60
0

水道施設遠方監視制御装置更新工事

側面図正面図

計装盤外形図(S=1/28)

NP-1

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 10-02

桧山ポンプ所 盤外形図・単線結線図

磯部町桧山406-4

FI

CP-1 -2 -3

N P

側面図正面図

伝送装置盤外形図(S=1/28)

A4:S=1/28
A3:S=1/20

注記

３．特記なきものは既設を示す。

１．　　　は、今回を示す。

４．本図は参考とし、承諾図において決定する。

２．　　　は、機能増設を示す。

FI1

停　電

ポンプ場

異常高

残留塩素

CP-1

記号 名称 備考

残留塩素

配水圧力CP-2

異常高

配水池水位

電極運転

配水池

異常高

配水管圧力

停　電

配水池

UPS異常

ポンプ場

異常低

残留塩素

異常低

配水池水位

水位計運転

配水池

異常低

配水管圧力

TM異常

配水池向

配水池水位CP-3

NP-1 計装盤

NP-2 伝送装置盤

押釦スイッチ　ランプテストPB-1

計装盤より

1φ2W 100V

多重･IP変換装置

CP
5AF

CP
5AF

CP
5AF

MCCB
2P
50AF

IPテレメータ装置ONU

CP
5AF

予備

CP
5AF

SPD

ED

SPD

分離機

ルーター装置



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 10-03

桧山ポンプ所 配置配線図（更新）

磯部町桧山406-4

桧山ポンプ所 全体平面図(S=1/141)

1φ2w100V
NTT専用回線

3φ3w200V
中部電力(株)より

1 2

43

HH

4

3

A
A

A - A 断 面 図 (S=1/141)

電力会社
3φ3w 200V 

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

1φ3w 200-100V

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

1

2

加圧ポンプ盤

計装盤

既　設

3
引込開閉器盤

4
電話保安器箱 既　設

既　設

機能増設

5
伝送装置盤 今　回

5

A4:S=1/141
A3:S=1/100

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

８.

は今回工事を示す。

３.

４. は地中埋設配管を示す。

伝送装置盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。

７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。５.

3φ3w 200V

1φ2w 100V

通信会社専用回線

は今回機能増設工事を示す。

（G22）通信会社光専用回線
計 装 盤電 話 保 安 器 箱

（G22 /FEP30）通信会社光専用回線
伝 送 装 置 盤

（G22）LANケーブル cat - 6e
（G28）600V EM-CE 2sq - 2c EM-IE 5.5sq

（G22）通信会社光専用回線

C C

C

GL

7
0
0
0



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 10-04

桧山ポンプ所 配置配線図（撤去）

磯部町桧山406-4

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

1

2

加圧ポンプ盤

計装盤

既　設

桧山ポンプ所 全体平面図(S=1/141)

3
引込開閉器盤

4
電話保安器箱 既　設

1φ2w100V
NTT専用回線

3φ3w200V
中部電力(株)より

既　設

既　設

1 2

43

HH

4

3

A
A

A - A 断 面 図 (S=1/141)

電力会社
3φ3w 200V 

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

1φ3w 200-100V

A4:S=1/141
A3:S=1/100

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回撤去工事を示す。

３.

４.

は地中埋設配管を示す。

電話保安器箱内の保安器は撤去するものとする。

７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

５.

3φ3w 200V

1φ2w 100V

通信会社専用回線

（G22）通信会社専用回線 CPEV 0.5mm - 3P （G22 /FEP30）
計 装 盤電 話 保 安 器 箱

C

GL

7
0
0
0



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 11-01

桧山配水池 一般平面図

磯部町桧山401-18

NTT専用回線

桧山配水池 一般平面図(S=1/141)
A4:S=1/141
A3:S=1/100

注 記

１. は今回工事箇所を示す。
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水道施設遠方監視制御装置更新工事

配水池計器盤外形図(S=1/28)

N P

側面図正面図

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 11-02

桧山配水池 盤外形図・単線結線図

磯部町桧山401-18

A4:S=1/28
A3:S=1/20

注記

２．特記なきものは既設を示す。

１．全て今回を示す。

３．本図は参考とし、承諾図において決定する。

FI-1

受電中
高（電極）

配水池水位
NP-1

記号 名称 備考

名称銘板　計装制御盤

商用受電CP-1

低（電極）

配水池水位

異常

UPS

動作中

テレメータ
配水池水位CP-2

押釦スイッチ　ランプテストPB-1停電

予備

予備

引込開閉器より

1φ3W 100V

計装電源

MCCB
3P
50AF

MCCB
3P
50AF

MCCB
3P
50AF

MCCB
3P
50AF

制御電源盤内電源 通信機器用電源

MCCB
3P
50AF

予備

MCCB
3P
50AF

SPD

ED

SPD

分離機

LI

PL-1PL-1

CP-1

CP-2

FI

PB-1

F
PL



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 11-03

桧山配水池 配置配線図（更新）

磯部町桧山401-18

NTT専用回線

桧山配水池 場内全体平面図(S=1/141)

電気保安器箱

引込開閉器盤

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

既　設

既　設

3
配水池計器盤 今　回

1

2

3

2

1

A - A 断 面 図 (S=1/141)

A

A

21

電力会社

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

1φ2w 100V

A4:S=1/141
A3:S=1/100

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回工事を示す。

４.

は地中埋設配管を示す。

配水池計器盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。

７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。

５.

通信会社専用回線

３.

1φ2w 100V

（G22）通信会社光専用回線
電 話 保 安 器 箱 配 水 池 計 器 盤

（G22 /FEP30）通信会社光専用回線C C

GL

7
0
0
0



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 11-04

桧山配水池 配置配線図（撤去）

磯部町桧山401-18

NTT専用回線

桧山配水池 場内全体平面図(S=1/141)

電気保安器箱

引込開閉器盤

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

既　設

既　設

既　設
3

配水池計器盤 撤　去

1

2

3

2

1

A - A 断 面 図 (S=1/141)

A

A

21

電力会社
1φ2w 100V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

A4:S=1/141
A3:S=1/100

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回撤去工事を示す。

４.

は地中埋設配管を示す。

電話保安器箱内の保安器は撤去するものとする。

７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

５.

通信会社専用回線

1φ2w 100V

３.

（G22）通信会社専用回線
電 話 保 安 器 箱

CPEV-S 0.9mm - 3P （G22 /FEP30）
配 水 池 計 器 盤

C

GL

7
0
0
0



志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号

渡鹿野配水池　一般平面図

磯部町的矢993　付近

A4:S=1/282
A3:S=1/200

水道施設遠方監視制御装置更新工事

貯留施設

薬注室

配管室

フェンス

+28.00
敷き砂利±150

渡鹿野配水池 一般平面図(S=1/282)

中部電力(株)より
1φ3W 200-100V

NTT 専用回線(今回)

12-01

注 記

１. は今回工事箇所を示す。



FI

PB-1 -2

500 350

10
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500 350

60
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水道施設遠方監視制御装置更新工事

NP-1

側面図正面図

遠方監視制御装置子局盤外形図(S=1/28)

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 12-02

渡鹿野配水池 盤外形図・単線結線図

磯部町的矢993 付近

NP-2

側面図正面図

伝送装置盤外形図(S=1/28)

A4:S=1/28
A3:S=1/20

注記

３．特記なきものは既設を示す。

１．　　　は、今回を示す。

４．本図は参考とし、承諾図において決定する。

２．　　　は、機能増設を示す。

FI

異　常

機　器
回線断

渋　滞

回　線

PB-1

記号 名称 備考

押釦スイッチ　表示復帰

押釦スイッチ　ランプテストPB-2

NP-1 遠方監視制御装置子局盤

伝送装置盤NP-2

遠方監視制御装置子局盤より

1φ2W 100V

多重･IP変換装置

CP
5AF

CP
5AF

CP
5AF

MCCB
2P
50AF

IPテレメータ装置ONU

CP
5AF

予備

CP
5AF

SPD

ED

SPD

分離機

ルーター装置



A3:S=1/200.100
A4:S=1/282.141

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 12-03

渡鹿野配水池 配置配線図（更新）

磯部町的矢993 付近

水道施設遠方監視制御装置更新工事

貯留施設

薬注室配管室

(別図参照)

HH

フェンス

ED
E計装

+28.00
敷き砂利±150

+28.15

渡鹿野配水池 場内全体平面図(S=1/282)

貯留施設

薬注室

アルミケーブルラック

▽LWL

▽HWL

平面図(S=1/282)

断面図(S=1/282)

1

2

5

1

中部電力(株)より
1φ3w 200-100V

NTT 専用回線(今回)

4
3

アルミケーブルラック

既設PB

1

43

AA

A - A 断 面 図 (S=1/141)

2

1

至ル、HHへ

電力会社
1φ3w 200-100V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

2

電気保安器箱

引込開閉器盤

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

既　設

既　設

既　設
3

分電盤 既　設

4
緊急遮断弁操作盤 既　設

1

2

5
貯留施設計器盤

1
遠方監視制御装置子局盤
渡鹿野配水池

TMT-16

既　設既　設

機能増設

2
伝送装置盤 今　回

既設プルボックス

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

８.

は今回工事を示す。

３.

４. は地中埋設配管を示す。

伝送装置盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。

７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。５.

1φ3w 200-100V通信会社専用回線

は今回機能増設工事を示す。
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（G22）通信会社専用回線
電 気 保 安 器 箱 遠方監視制御装置子局盤

（G22 /FEP30）通信会社専用回線
伝 送 装 置 盤

（G22）LANケーブル cat - 6e
（G28）600V EM-CE 2sq - 2c EM-IE 5.5sq

（G22）通信会社光専用回線
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7
0
0
0



A3:S=1/200.100
A4:S=1/282.141

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 12-04

渡鹿野配水池 配置配線図（撤去）

磯部町的矢993 付近

水道施設遠方監視制御装置更新工事

貯留施設

薬注室配管室

(別図参照)

HH

フェンス

ED
E計装

+28.00
敷き砂利±150

+28.15

渡鹿野配水池 場内全体平面図(S=1/282)

貯留施設

薬注室

アルミケーブルラック

▽LWL

▽HWL

平面図(S=1/282)

断面図(S=1/282)

1

2

電話保安器箱

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

既　設

既　設

既　設
3

分電盤 既　設

4
緊急遮断弁操作盤 既　設

1

2

5
貯留施設計器盤

5

1

中部電力(株)より
1φ3w 200-100V

NTT 専用回線(今回)

1
遠方監視制御装置子局盤
渡鹿野配水池

TMT-16

既　設既　設

既　設

4

3

アルミケーブルラック

既設プルボックス

1

43

AA

A - A 断 面 図 (S=1/141)

2

1

至ル、HHへ

電力会社
1φ3w 200-100V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

引込開閉器盤

既設プルボックス

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回撤去工事を示す。

３.

４.

は地中埋設配管を示す。

電話保持器箱内の保安器は撤去するものとする。

７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

５.

1φ3w 200-100V通信会社専用回線

FEP 30×2FEP 30×2
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（HIVE22）通信会社専用回線
電 話 保 安 器 箱

EM-CPEE-S 0.65mm - 3P （HIVE22 /FEP30）
遠方監視制御装置子局盤
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水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 13-01

恵利原流量計 一般平面図

磯部町恵利原1858-2 付近

引込柱

中電柱
(61ク363)

水道メータピット

恵利原流量計 一般平面図(S=1/141)

1φ2W 100V 60Hz
NTT専用回線

中部電力(株)より

A4:S=1/141
A3:S=1/100

注 記

１. は今回工事箇所を示す。
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水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 13-02

恵利原流量計 盤外形図・単線結線図

磯部町恵利原1858-2 付近

N P

遠方監視制御装置子局盤外形図(S=1/28)

側面図正面図

A4:S=1/28
A3:S=1/20

注記

２．特記なきものは既設を示す。

１．全て今回を示す。

３．本図は参考とし、承諾図において決定する。

FI

渋滞

回線
NP-1

記号 名称 備考

名称銘板　遠方監視制御装置子局盤

商用受電CP-1

配水流量積算CP-2

押釦スイッチ　ランプテストPB-1

回線断
異常

機器

PBS

設定減増

引込開閉器より

1φ3W 100V

計装電源

MCCB
3P
50AF

制御電源盤内電源 通信機器用電源 予備

SPD

ED

SPD

分離機

CP
5AF

CP
5AF

CP
5AF

CP
5AF

CP
5AF

PL-1PL-1

CP-1

FI

-2PB-1

PBS

FQCP-2

F
PL



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 13-03

恵利原流量計 配置配線図（更新）

磯部町恵利原1858-2 付近

水道メータピット

引込柱

中電柱
(61ク363)

A

A

水道メータピット

恵利原流量計 平面図(S=1/141)

A - A 断 面 図 (S=1/141)

凡例

遠方監視制御装置子局盤 今　回
恵利原流量計

1φ2w 100V 60Hz
NTT専用回線

中部電力(株)より

▽GL

1

1

1

番　号 名　　　称 備　考記　号

-
1

電力会社

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

1φ2w 100V

盤基礎参考図（S=1/NONE）

A4:S=1/141
A3:S=1/100

600

1
4
0
0

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回工事を示す。

３.

４.

は地中埋設配管を示す。

遠方監視制御装置子局盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。

７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。

５.

1φ2w 100V

通信会社専用回線

遠方監視制御装置子局盤基礎は増打を行うものとする。

８.

（G22 /FEP30)通信会社光専用回線
遠方監視制御装置子局盤
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▽
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鉄筋コンクリート
24N/mm2

異形鉄筋　D10

コンクリート舗装

異形鉄筋　D10

鉄筋コンクリート
24N/mm2

掘削、埋戻し

コンクリート舗装
異形鉄線溶接金網

路盤工（ＲＣ-４０）

路盤工（ＲＣ-４０）



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 13-04

恵利原流量計 配置配線図（撤去）

磯部町恵利原1858-2 付近

水道メータピット

引込柱

中電柱
(61ク363)

A

A

水道メータピット

恵利原流量計 平面図(S=1/141)

A - A 断 面 図 (S=1/141)

凡例

遠方監視制御装置子局盤 撤　去
恵利原流量計

1φ2w 100V 60Hz
NTT専用回線

中部電力(株)より

▽GL

1

1

1

TMT-08

番　号 名　　　称 備　考記　号

-
1

電力会社

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

1φ2w 100V

A4:S=1/141
A3:S=1/100

600

1
4
0
0

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回撤去工事を示す。

４.

は地中埋設配管を示す。

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

５.

1φ2w 100V

通信会社専用回線

３.

（G22 /FEP30)通信会社専用回線
遠方監視制御装置子局盤

C
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水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 14-01

恵ヶ丘流量計 一般平面図

磯部町恵利原1331-33 付近

水道メータピット

恵ヶ丘流量計 一般平面図(S=1/141)

中電柱

引込柱

1φ2W 100V
NTT専用回線

中電柱
(62ク476)

中部電力(株)より

A4:S=1/141
A3:S=1/100

注 記

１. は今回工事箇所を示す。

3000
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水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 14-02

恵ヶ丘流量計  盤外形図・単線結線図

磯部町恵利原1331-33 付近

N P

遠方監視制御装置子局盤外形図(S=1/28)

側面図正面図

A4:S=1/28
A3:S=1/20

注記

２．特記なきものは既設を示す。

１．全て今回を示す。

３．本図は参考とし、承諾図において決定する。

FI

渋滞

回線
NP-1

記号 名称 備考

名称銘板　遠方監視制御装置子局盤

商用受電CP-1

配水流量積算CP-2

押釦スイッチ　ランプテストPB-1

回線断
異常

機器

PBS

設定減増

引込開閉器より

1φ3W 100V

計装電源

CP
5AF

CP
5AF

CP
5AF

MCCB
3P
50AF

制御電源盤内電源 通信機器用電源

CP
5AF

予備

CP
5AF

SPD

ED

SPD

分離機

PL-1PL-1

CP-1

FI

-2PB-1

PBS

FQCP-2

F
PL



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 14-03

恵ヶ丘流量計 配置配線図（更新）

磯部町恵利原1331-33 付近

A - A 断 面 図 (S=1/141)

水道メータピット

恵ヶ丘流量計 平面図(S=1/141)

中電柱

A

引込柱

1φ2w 100V
NTT専用回線 B

B

遠方監視制御装置子局盤
1

今　回

中電柱
(62ク476)

中部電力(株)より

▽GL

1

1

恵ヶ丘流量計

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

-
1

A

配線系統図 (S=1/NONE)

電力会社

通信会社専用回線

1φ2w 100V

盤基礎参考図（S=1/NONE）

A4:S=1/141
A3:S=1/100

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回工事を示す。

３.

４.

は地中埋設配管を示す。

遠方監視制御装置子局盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。

７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。

５.

水道メータピット

1φ2w 100V通信会社専用回線

3000

（G22 /FEP30)通信会社光専用回線
遠方監視制御装置子局盤
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鉄筋コンクリート
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異形鉄筋　D10
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鉄筋コンクリート
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掘削、埋戻し



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 14-04

恵ヶ丘流量計 配置配線図（撤去）

磯部町恵利原1331-33 付近

A - A 断 面 図 (S=1/141)

水道メータピット

恵ヶ丘流量計 平面図(S=1/141)

中電柱

A

引込柱

1φ2w 100V
NTT専用回線 B

B

遠方監視制御装置子局盤
1

撤　去

中電柱
(62ク476)

中部電力(株)より

▽GL

1

1

恵ヶ丘流量計
TMT-09

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

-
1

A

配線系統図 (S=1/NONE)

電力会社

通信会社専用回線

1φ2w 100V

A4:S=1/141
A3:S=1/100

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回撤去工事を示す。

４.

は地中埋設配管を示す。

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

５.

水道メータピット

1φ2w 100V通信会社専用回線

３.

3000

（G22 /FEP30)通信会社専用回線
遠方監視制御装置子局盤
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水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 15-01

磯部旧国道流量計 一般平面図

磯部町穴川1141-13 付近

磯部旧国道流量計 一般平面図(S=1/141)

中電柱

中電柱

側溝

引込柱

水道メータピット

1φ2W 100V
NTT専用回線

中電柱

中部電力(株)より

A4:S=1/141
A3:S=1/100

注 記

１. は今回工事箇所を示す。
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水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 15-02

磯部旧国道流量計 盤外形図・単線結線図

磯部町穴川1141-13 付近

N P

遠方監視制御装置子局盤外形図(S=1/28)

側面図正面図

A4:S=1/28
A3:S=1/20

注記

２．特記なきものは既設を示す。

１．全て今回を示す。

３．本図は参考とし、承諾図において決定する。

FI

渋滞

回線
NP-1

記号 名称 備考

名称銘板　遠方監視制御装置子局盤

商用受電CP-1

配水流量積算CP-2

押釦スイッチ　ランプテストPB-1

回線断
異常

機器

PBS

設定減増

引込開閉器より

1φ3W 100V

計装電源

CP
5AF

CP
5AF

CP
5AF

MCCB
3P
50AF

制御電源盤内電源 通信機器用電源

CP
5AF

予備

CP
5AF

SPD

ED

SPD

分離機

PL-1PL-1

CP-1

FI

-2PB-1

PBS

FQCP-2

F
PL



注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回工事を示す。

３.

４. は地中埋設配管を示す。

遠方監視制御装置子局盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。

７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。５.

通信会社専用回線

1φ2w 100V

は今回移設工事を示す。

８.

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 15-03

磯部旧国道流量計 配置配線図（更新）

磯部町穴川1141-13 付近

磯部旧国道流量計 平面図(S=1/141)

中電柱

中電柱

側溝

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

1
今　回

-

遠方監視制御装置子局盤
磯部旧国道流量計

1

引込柱

流量計ピット

1φ2w 100V
NTT専用回線

中電柱

中部電力(株)より

1

A - A 断 面 図 (S=1/141)

A

A

配線系統図 (S=1/NONE)

電力会社

通信会社専用回線

1φ2w 100V

盤基礎参考図（S=1/NONE）

プルボックス(SUS-WP)
200×200×100

引戻点

A4:S=1/141
A3:S=1/100

流量計ピット変換器

接続点

接続点

水道施設遠方監視制御装置更新工事

GL

1
1
5
0
0

800

800

1
6
0

700

1
9
0

1
6
0

5
6
0

5
6
0

1
0
0

3
0
0

300

100 300

100

3
0
0

4
0
0

30

3
0

（G22 /FEP30)通信会社光専用回線
遠方監視制御装置子局盤 流量計ピット

専用ケーブル
PB

流量計ピット

引戻点

（FEP50）EM-CEE-S 1.25sq - 2c ×2
（FEP50）×2

C

アスファルト舗装

鉄筋コンクリート
24N/mm2

異形鉄筋　D10

異形鉄筋　D10

鉄筋コンクリート
24N/mm2

掘削、埋戻し

アスファルト舗装

路盤工(Ｍ-３０）

路盤工（Ｍ-３０）

▽
G
L

▽GL



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 15-04

磯部旧国道流量計 配置配線図（撤去）

磯部町穴川1141-13 付近

磯部旧国道流量計 平面図(S=1/141)

中電柱

中電柱

側溝

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

1
撤　去

-

遠方監視制御装置子局盤
磯部旧国道流量計

1

引込柱

1φ2w 100V
NTT専用回線

中電柱

中部電力(株)より

1

TMT-12

A - A 断 面 図 (S=1/141)

A

A

配線系統図 (S=1/NONE)

電力会社

通信会社専用回線

1φ2w 100V

流量計ピット

引戻点

流量計変換器

A4:S=1/141
A3:S=1/100

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回撤去工事を示す。

４. は地中埋設配管を示す。

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。５.

通信会社専用回線

1φ2w 100V

３.

は今回再利用撤去工事を示す。

７.

（G22 /FEP30)通信会社専用回線
遠方監視制御装置子局盤 流量計ピット

専用ケーブル
変換器

流量計ピット

（FEP50)×2EM-CEE-S 1.25sq - 2c ×2
（FEP50)600V CE 2sq - 3c

引戻点

C

GL

1
1
5
0
0



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 16-01

磯部県道流量計 一般平面図

磯部町穴川1395-1 付近

中電柱
(64コ513)

側溝

磯部県道流量計 一般平面図(S=1/141)

水道メータピット

引込柱
(10-19-350)

NTT専用回線

A4:S=1/141
A3:S=1/100

注 記

１. は今回工事箇所を示す。
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水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号

磯部町穴川1395-1 付近

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 16-02

磯部県道流量計 盤外形図・単線結線図

N P

遠方監視制御装置子局盤外形図(S=1/28)

側面図正面図

A4:S=1/28
A3:S=1/20

注記

２．特記なきものは既設を示す。

１．全て今回を示す。

３．本図は参考とし、承諾図において決定する。

FI

渋滞

回線
NP-1

記号 名称 備考

名称銘板　遠方監視制御装置子局盤

商用受電CP-1

配水流量積算CP-2

押釦スイッチ　ランプテストPB-1

回線断
異常

機器

PBS

設定減増

引込開閉器より

1φ3W 100V

計装電源

CP
5AF

CP
5AF

CP
5AF

MCCB
3P
50AF

制御電源盤内電源 通信機器用電源

CP
5AF

予備

CP
5AF

SPD

ED

SPD

分離機



▽GL

水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 16-03

磯部県道流量計 配置配線図（更新）

磯部町穴川1395-1 付近

A - A 断 面 図 (S=1/141)

中電柱
(64コ513)

側溝

磯部県道流量計 平面図(S=1/141)

水道メータピット

引込柱
(10-19-350)

A

A

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

1
今　回遠方監視制御装置子局盤

磯部県道流量計

1

1

1
-

NTT専用回線

電力会社

配線系統図 (S=1/NONE)

1φ2W 100V

1φ 2W 100V

通信会社専用回線

A4:S=1/141
A3:S=1/100

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回工事を示す。

３.

４. 遠方監視制御装置子局盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。

５.

水道メータピット

通信会社専用回線 1φ2w 100V

（G22)通信会社光専用回線
遠方監視制御装置子局盤

C

8
0
0
0



▽GL

水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 16-04

磯部県道流量計 配置配線図（撤去）

磯部町穴川1395-1 付近

A - A 断 面 図 (S=1/141)

中電柱
(64コ513)

側溝

磯部県道流量計 平面図(S=1/141)

水道メータピット

引込柱
(10-19-350)

A

A

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

1
撤　去遠方監視制御装置子局盤

磯部県道流量計

1

1

1

TMT-13

-

NTT専用回線

電力会社

配線系統図 (S=1/NONE)

1φ2w 100V

1φ2w 100V

通信会社専用回線

A4:S=1/141
A3:S=1/100

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回撤去工事を示す。

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

５.

水道メータピット

通信会社専用回線 1φ2w 100V

４.

３.（G22)通信会社専用回線
遠方監視制御装置子局盤

C

8
0
0
0



志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 17-01

浅野流量計　一般平面図

A4:S=1/282
A3:S=1/200

水道施設遠方監視制御装置更新工事

NTT専用回線

浅野流量計　一般平面図(S=1/282)

NTT専用回線

浅野流量計　一般平面図(S=1/282)

磯部町穴川1183-12　付近

注 記

１. は今回工事箇所を示す。

注 記

１. は今回工事箇所を示す。
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水道施設遠方監視制御装置更新工事

N P

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 17-02

浅野流量計 盤外形図

側面図正面図

遠方監視制御装置子局盤外形図(S=1/28)

A4:S=1/28
A3:S=1/20

磯部町穴川1183-12 付近

注記

２．特記なきものは既設を示す。

３．本図は参考とし、承諾図において決定する。

１．　　　は、機能増設を示す。

NP-1

記号 名称 備考

名称銘板　遠方監視制御装置子局盤

商用受電CP-1



志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 17-03

浅野流量計　配置配線図（更新）

水道施設遠方監視制御装置更新工事

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

引込開閉器盤

遠方監視制御装置子局盤

1

2

既　設

2

NTT専用回線

浅野流量計　全体平面図 (S=1/282)

A

A

TMT-7 機能増設

1

A - A 断 面 図 (S=1/141)

▽GL

1

電力会社

配線系統図 (S=1/NONE)

1φ2w 100V

通信会社専用回線

1φ2w 100V

磯部町穴川1183-12 付近

A3:S=1/200.100
A4:S=1/282.141

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

８.

は今回工事を示す。

３.

４. は地中埋設配管を示す。

遠方監視制御装置子局盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。

７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。５.

1φ 2w 100V通信会社専用回線

は今回機能増設工事を示す。

（G22）通信会社光専用回線
引込開閉器盤 遠方監視制御装置子局盤

（G22 /FEP30）通信会社光専用回線C C

4
6
0
0



志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 17-04

浅野流量計　配置配線図（撤去）

水道施設遠方監視制御装置更新工事

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

引込開閉器盤

遠方監視制御装置子局盤

1

2

既　設

2

NTT専用回線

浅野流量計　全体平面図 (S=1/282)

A

A

TMT-7 既　設

1

A - A 断 面 図 (S=1/141)

▽GL

1

電力会社

配線系統図 (S=1/NONE)

1φ2w 100V

通信会社専用回線

1φ2w 100V

磯部町穴川1183-12 付近

A4:S=1/282.141
A3:S=1/200.100

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回撤去工事を示す。

４.

は地中埋設配管を示す。

引込開閉器盤内の保安器は撤去するものとする。

７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

５.

1φ 2w 100V通信会社専用回線

３.

（G22）通信会社専用回線
引込開閉器盤 遠方監視制御装置子局盤

CPEV 0.65mm - 3P （G22 /FEP30）C

4
6
0
0



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 18-01

山田沓掛流量計 一般平面図

中電柱
(60コ202)

引込柱
(10-19-350)

側溝

水道メータピット

山田沓掛流量計 一般平面図(S=1/141)

A4:S=1/141
A3:S=1/100

磯部町沓掛36-1 付近

注 記

１. は今回工事箇所を示す。

NTT専用回線

1200

1200

30
0
0
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水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 18-02

山田沓掛流量計 盤外形図・単線結線図

N P

遠方監視制御装置子局盤外形図(S=1/28)

側面図正面図 内扉

A4:S=1/28
A3:S=1/20

磯部町沓掛36-1 付近

注記

２．特記なきものは既設を示す。

１．全て今回を示す。

３．本図は参考とし、承諾図において決定する。

FI

渋滞

回線
NP-1

記号 名称 備考

名称銘板　遠方監視制御装置子局盤

商用受電CP-1

配水流量積算CP-2

押釦スイッチ　ランプテストPB-1

回線断
異常

機器

PBS

設定減増

引込開閉器より

1φ3W 100V

計装電源

MCCB
3P
50AF

MCCB
3P
50AF

MCCB
3P
50AF

MCCB
3P
50AF

制御電源盤内電源 通信機器用電源

MCCB
3P
50AF

予備

MCCB
3P
50AF

SPD

ED

SPD

分離機

PL-1PL-1

CP-1

FI

-2PB-1

PBS

FQCP-2

F
PL



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 18-03

山田沓掛流量計 配置配線図（更新）

A - A 断 面 図 (S=1/141)

中電柱
(60コ202)

引込柱
(10-19-350)

側溝

水道メータピット

山田沓掛流量計 平面図(S=1/141)

AA

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

1
-

▽GL

1
今　回遠方監視制御装置子局盤

1

1
山田沓掛流量計

電力会社

配線系統図 (S=1/NONE)

1φ2W 100V

通信会社専用回線

A4:S=1/141
A3:S=1/100

磯部町沓掛36-1 付近

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回工事を示す。

３.

４. 遠方監視制御装置子局盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。

５.

水道メータピット側溝

引込柱
(10-19-350)

1φ2w 100V
通信会社専用回線

NTT専用回線

1200

1200

3
00
0

（G22)通信会社光専用回線
遠方監視制御装置子局盤

C

7
0
0
0



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 18-04

山田沓掛流量計 配置配線図（撤去）

A - A 断 面 図 (S=1/141)

中電柱
(60コ202)

引込柱
(10-19-350)

側溝

水道メータピット

山田沓掛流量計 平面図(S=1/141)

AA

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

1
-

▽GL

1
撤　去遠方監視制御装置子局盤

1

1
山田沓掛流量計

TMT-15

電力会社

配線系統図 (S=1/NONE)

1φ2w 100V

通信会社専用回線

A4:S=1/141
A3:S=1/100

磯部町沓掛36-1 付近

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回撤去工事を示す。

４.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

５.

水道メータピット側溝

引込柱
(10-19-350)

1φ2w 100V
通信会社専用回線

３.

NTT専用回線

1200

1200

3
00
0

（G22)通信会社専用回線
遠方監視制御装置子局盤

C

7
0
0
0



志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 19-01

神原流量計　一般平面図

A4:S=1/282
A3:S=1/200

水道施設遠方監視制御装置更新工事

公民館

花壇

中電柱
(63ク776)

神原流量計 一般平面図(S=1/282)

川

水道メータピット

引込柱

フェンス

磯部町迫間526-1　付近

注 記

１. は今回工事箇所を示す。
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水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 19-02

神原流量計 盤外形図・単線結線図

N P

遠方監視制御装置子局盤外形図(S=1/28)

側面図正面図

A4:S=1/28
A3:S=1/20

磯部町迫間526-1 付近

注記

２．特記なきものは既設を示す。

１．全て今回を示す。

３．本図は参考とし、承諾図において決定する。

FI

渋滞

回線
NP-1

記号 名称 備考

名称銘板　遠方監視制御装置子局盤

商用受電CP-1

配水流量積算CP-2

押釦スイッチ　ランプテストPB-1

回線断
異常

機器

PBS

設定減増

引込開閉器より

1φ3W 100V

計装電源

MCCB
3P
50AF

MCCB
3P
50AF

MCCB
3P
50AF

MCCB
3P
50AF

制御電源盤内電源 通信機器用電源

MCCB
3P
50AF

予備

MCCB
3P
50AF

SPD

ED

SPD

分離機

PL-1PL-1

CP-1

FI

-2PB-1

PBS

FQCP-2

F
PL



注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回工事を示す。

３. は埋込配管を示す。

４.

遠方監視制御装置子局盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。

７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。

５.

花壇 水道メータピット

1φ2w 100V通信会社専用回線

遠方監視制御装置子局盤の基礎は増打を行うものとする。

８.

公民館

花壇

中電柱
(63ク776)

A

A

神原流量計 平面図(S=1/282)

A - A 断 面 図 (S=1/282)

川

水道メータピット

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

1
-

引込柱

フェンス

遠方監視制御装置子局盤
1

今　回

1

1

神原流量計

B

B

電力会社

配線系統図 (S=1/NONE)

1φ2w 100V

通信会社専用回線

盤基礎参考図（S=1/NONE）

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 19-03

神原流量計 配置配線図（更新）

A4:S=1/282
A3:S=1/200

水道施設遠方監視制御装置更新工事

磯部町迫間526-1 付近

4
2
0
0

（G22 /FEP30)通信会社光専用回線
遠方監視制御装置子局盤
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▽
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鉄筋コンクリート
24N/mm2

異形鉄筋　D10

異形鉄筋　D10

鉄筋コンクリート
24N/mm2

掘削（土）、埋戻し(土、砕石)

土

砕石（ＲＣ－４０）



志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 19-04

神原流量計 配置配線図（撤去）

A4:S=1/282
A3:S=1/200

水道施設遠方監視制御装置更新工事

公民館

花壇

中電柱
(63ク776)

A

A

川

水道メータピット

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

1
-

引込柱

フェンス

遠方監視制御装置子局盤
1

撤　去

1

1

神原流量計
TMT-11

B

B

電力会社

配線系統図 (S=1/NONE)

1φ2W 100V

通信会社専用回線

神原流量計 平面図(S=1/282)

A - A 断 面 図 (S=1/282)

磯部町迫間526-1 付近

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回撤去工事を示す。

４.

は地中埋設配管を示す。

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

５.

花壇 水道メータピット

1φ2w 100V通信会社専用回線

3.

4
20
0

（G22 /FEP30)通信会社専用回線
遠方監視制御装置子局盤

C

5
0
0
0



志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 20-01

磯部西部配水池 一般平面図

A4:S=1/846
A3:S=1/600

水道施設遠方監視制御装置更新工事

緊急遮断弁室

磯部西部配水池
(別図参照)

HH2

HH3

HH4

磯部西部分水 一般平面図(S=1/846)

R167

1φ2W 100V

NTT専用回線

中部電力(株)より

HH1

計装室

磯部町迫間1025-12付近

注 記

１. は今回工事箇所を示す。
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50

19
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500 350
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水道施設遠方監視制御装置更新工事

NP-1

側面図正面図

計装テレメータ盤外形図(S=1/28)

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 20-02

磯部西部配水池 盤外形図

N P

正面図

伝送装置盤外形図(S=1/28)

側面図

LI FI

FI-1

CP-1 -2

PB-4 -5

ZI

-3

FI-2

PB-1-2-3

CP-4

CP-5

NP-01

COS

CS

A4:S=1/28
A3:S=1/20

磯部町迫間1025-12付近

注記

３．特記なきものは既設を示す。

１．　　　は、今回を示す。

４．本図は参考とし、承諾図において決定する。

２．　　　は、機能増設を示す。

FI-1

水位高

配水池

全　開

受水弁

PB-4

記号 名称 備考

押釦スイッチ　表示復帰

押釦スイッチ　ランプテストPB-5

過負荷

受水弁

過トルク

受水弁

水位低

配水池

全　閉

受水弁

ELCB断

受水弁

中　間

受水弁

予　備 予　備

FI-2

異　常

機　器

渋　滞

回　線
回線断

CP-2

配水池水位

CP-3

配水流量

CP-4

受水弁開度

CP-5

受水流量積算

受水弁

LI 水位指示計

FI 流量指示計

ZI 開度指示計

COS 切換スイッチ　手動-自動

PB-1 押釦スイッチ　増

PB-2 押釦スイッチ　減

PB-3 押釦スイッチ　設定

NP-1 計装テレメータ盤

NP-01 TMT-13

CP-1

操作スイッチ（閉-停止（引き）-開）CS



A3:S=1/600,100
A4:S=1/846,141

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 20-03

磯部西部配水池 配線図（更新）

水道施設遠方監視制御装置更新工事

緊急遮断弁室

磯部西部配水池
(別図参照)

HH2

HH3

HH4

磯部西部分水 平面図(S=1/846)

R167

1φ2W 100V

NTT専用回線

中部電力(株)より

HH1

A - A 断 面 図 (S=1/141)

▽GL

11

A
A

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

1
引込開閉器盤 既　設

2

受水流量計変換器収納箱
1

既　設

-

磯部町迫間1025-12付近

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

４.

は地中埋設配管を示す。

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。

５.

受水流量計ピット側溝

通信会社専用回線1φ2w 100V

３.

本図は配線経路図を示す。

FEP 30×1(NTT)
FEP 30×1(電源)

FEP 30×1(NTT)
FEP 30×1(電源)

FEP 30×1(NTT)
FEP 30×1(電源)

FEP 30×1(NTT)
FEP 30×1(電源)

8
0
0
0



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 20-04

磯部西部配水池 配置配線図（更新）

緊急遮断弁室

磯部西部配水池 全体平面図(S=1/141)

既設プルボックス

HH4

1

1

計装室

3

電力会社

配線系統図 (S=1/NONE)

1φ2W 100V

通信会社専用回線

300×300×200

2

4

緊急遮断弁操作盤
1

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

既　設

計装テレメータ盤
1 磯部西部配水池

分電盤
2

TMT-18

ミニUPS(1KVA)
3

既　設

既　設

機能増設

伝送装置盤
4

今　回

プルボックス(SS)
250×250×100

A4:S=1/141
A3:S=1/100

磯部町迫間1025-12付近

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

８.

は今回工事を示す。

３.

は埋込配管を示す。４.

は地中埋設配管を示す。

伝送装置盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。

５.

は今回機能増設工事を示す。

９.

（G22)通信会社光専用回線
計装テレメータ盤

伝 送 装 置 盤
（G22）LANケーブル cat - 6e
（G28）600V EM-CE 2sq - 2c EM-IE 5.5sq

受水流量計変換器収納箱
（G22 /FEP30)通信会社光専用回線

引込開閉器盤
（G22)通信会社光専用回線

（G22）通信会社光専用回線

C CC

C



志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 20-05

磯部西部配水池 配線図（撤去）

水道施設遠方監視制御装置更新工事

緊急遮断弁室

磯部西部配水池
(別図参照)

HH2

HH3

HH4

R167

1φ2W 100V

NTT専用回線

中部電力(株)より

HH1

▽GL

11

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

1
引込開閉器盤 既　設

2

受水流量計変換器収納箱
1

既　設

A
A

-

磯部西部分水 平面図(S=1/846)

A - A 断 面 図 (S=1/141)

磯部町迫間1025-12付近

A3:S=1/600,100
A4:S=1/846,141

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

４.

は地中埋設配管を示す。

受水流量計変換器収納箱内の保安器は撤去するものとする。

７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

５.

受水流量計ピット側溝

通信会社専用回線1φ2w 100V

３.

本図は配線経路図を示す。

FEP 30×1(NTT)
FEP 30×1(電源)

FEP 30×1(NTT)
FEP 30×1(電源)

FEP 30×1(NTT)
FEP 30×1(電源)

FEP 30×1(NTT)
FEP 30×1(電源)

8
0
0
0



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 20-06

磯部西部配水池 配置配線図（撤去）

緊急遮断弁室

既設プルボックス

HH4

緊急遮断弁操作盤
1

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

既　設

1

1

計装室

計装テレメータ盤
1 磯部西部配水池

分電盤
2

TMT-18

ミニUPS(1KVA)
3

3

既　設

既　設

既　設

電力会社

配線系統図 (S=1/NONE)

1φ2w 100V

通信会社専用回線

2

300×300×200

磯部西部配水池 全体平面図(S=1/141)

A4:S=1/141
A3:S=1/100

磯部町迫間1025-12付近

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

は今回撤去工事を示す。

３.

は埋込配管を示す。

４.

は地中埋設配管を示す。

６.

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

５.

２.

FEP 30×1(NTT)
FEP 30×1(電源)

（G28)通信会社専用回線 EM-CEE-S 1.25sq - 4c （PE28 /FEP30）
計装テレメータ盤受水流量計変換器収納箱

EM-CPEE 0.65mm - 5P

引込開閉器盤
（G28)通信会社専用回線C C



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 21-01

浜島流量制御室 一般平面図

浜島町塩屋467-24

浜島流量制御室 一般平面図(S=1/85)

1φ3W 200V-100V
NTT専用回線

中部電力(株)より

A4:S=1/85
A3:S=1/60

注 記

１. は今回工事箇所を示す。
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700 700

19
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50

19
50

500 350

60
0

水道施設遠方監視制御装置更新工事

NP-1

側面図正面図

遠方監視制御装置子局盤外形図(S=1/28)

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 21-02

浜島流量制御室 盤外形図・単線結線図

浜島町塩屋467-24

FI-1

PB-1 -2

FI-2

PBS-1-2-3

CP-5

NP-01
N P

側面図正面図

伝送装置盤外形図(S=1/28)

A4:S=1/28
A3:S=1/20

注記

３．特記なきものは既設を示す。

１．　　　は、今回を示す。

４．本図は参考とし、承諾図において決定する。

２．　　　は、機能増設を示す。

FI-1

異　常

PLC

PB-1

記号 名称 備考

押釦スイッチ　表示復帰

押釦スイッチ　ランプテストPB-2

FI-2

TM異常

機　器
予備

TM異常

回　線
予備

TM異常

汐見成

TM異常

回　線
予備流量計

TM異常

南張配水池

異　常

TM

通信カード

CP-5 流量積算

PBS-1 表示灯　増

PBS-2 表示灯　減

PBS-3 表示灯　設定

NP-01 TMT-21

NP-1 遠方監視制御装置子局盤

遠方監視制御装置子局盤より

1φ2W 100V

多重･IP変換装置

CP
5AF

CP
5AF

CP
5AF

MCCB
2P
50AF

IPテレメータ装置ONU

CP
5AF

予備

CP
5AF

SPD

ED

SPD

分離機

ルーター装置



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 21-03

浜島流量制御室 配置配線図（更新）

浜島町塩屋467-24

浜島流量制御室 平面図(S=1/85)

1 3

5

4

6

7

1φ3w 200V-100V
NTT専用回線

中部電力(株)より

既設プルボックス

1
8

電力会社
1φ3w 200-100V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

150×150×150

2

浜島分水計装盤
1

-

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

既　設

既　設
3

ミニUPS 既　設

4
電灯分電盤(NTT保安器収納) 既　設

既　設
5

桧山路外電 既　設

6
侵入警報盤 既　設

7
引込開閉器盤 既　設

1
遠方監視制御装置子局盤

2

浜島流量制御室
TMT-06 機能増設

8
保安器箱 既　設

2
伝送装置盤 今　回

既設プルボックス
150×150×150

8

A - A 断 面 図 (S=1/85)

AA

A4:S=1/85
A3:S=1/60

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回工事を示す。

３.

４.

伝送装置盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。

５.

は今回機能増設工事を示す。

７.

4000

32
0
0

（G22）通信会社光専用回線
保 安 器 箱 遠方監視制御装置子局盤

（G22）通信会社光専用回線
伝 送 装 置 盤

（G22）LANケーブル cat - 6e
（G28）600V EM-CE 2sq - 2c EM-IE 5.5sq

（G22）通信会社光専用回線

C C

C



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 21-04

浜島流量制御室 配置配線図（撤去）

浜島町塩屋467-24

浜島分水計装盤
1

-

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

既　設

既　設
3

ミニUPS 既　設

4
電灯分電盤(NTT保安器収納) 既　設

既　設
5

桧山路外電 既　設

6
侵入警報盤 既　設

1 3

5

4

6

7

7
引込開閉器盤 既　設

1φ3W 200V-100V
NTT専用回線

1
遠方監視制御装置子局盤

中部電力(株)より

既設プルボックス

1

2

浜島流量制御室
TMT-06 既　設

8

8
保安器箱 既　設

電力会社
1φ3w 200-100V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

150×150×150

既設プルボックス
150×150×150

8AA

浜島流量制御室 平面図(S=1/85)

A - A 断 面 図 (S=1/85)

A4:S=1/85
A3:S=1/60

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回撤去工事を示す。

３.

４. 保安器箱内の保安器は撤去するものとする。

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

５.

4000

32
0
0

（G22）通信会社専用回線
保 安 器 箱

EM-CPEE-S 0.65mm - 3P （G22）
遠方監視制御装置子局盤

C



志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 22-01

浜島配水池　一般平面図

A4:S=1/282
A3:S=1/200

水道施設遠方監視制御装置更新工事

浜島配水池 一般平面図(S=1/282)

引込柱

配水流量計室

配水池

受水弁室

3φ3W 200V 
1φ2W 200V-100V 

アスファルト舗装

中部電力(株)より

計装室

NTT専用回線

浜島町浜島1050-3

注 記

１. は今回工事箇所を示す。



1
85
0

10
0

19
50

700 700

水道施設遠方監視制御装置更新工事

NP-1

計装テレメータ盤外形図(S=1/28)

側面図正面図

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 22-02

浜島配水池  盤外形図

CP-1 -2 -3

-5-4

FI-1

PB-1 -2

FI-2

-3

NP-01 FQ
-6

A4:S=1/28
A3:S=1/20

浜島町浜島1050-3

注記

２．特記なきものは既設を示す。

３．本図は参考とし、承諾図において決定する。

１．　　　は、機能増設を示す。

FI

COS

FI-1

水位高

配水池

全　開

受水弁

PB-1

記号 名称 備考

押釦スイッチ　表示復帰

押釦スイッチ　ランプテストPB-2

CP-2 配水池水位

CP-1 受水流量
中　間

受水弁

ELCB断

受水弁

浸　水

受　水

渋　滞

回　線

異　常

残塩計

異　常

UPS

水位低

配水池

全　閉

受水弁

過負荷

受水弁

過トルク

受水弁

異常低

配水池残塩

異　常

流量計

電動弁室

浸　水

配　水

流量計室

CP-3 配水流量

CP-4 受水弁開度

CP-5 配水残留塩素

FI-2

異　常

機　器

渋　滞

回　線
回線断

COS 押釦スイッチ　手動-自動

LI FI

RCLZI

CP-6 配水流量積算



A3:S=1/200.100
A4:S=1/282.141

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 22-03

浜島配水池  配置配線図（更新）

水道施設遠方監視制御装置更新工事

引込柱

配水流量計室

配水池

受水弁室

1

3

緊急遮断弁制御盤

残塩計器盤

1

2

3

-

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

既　設

既　設

引込開閉器盤
4

既　設

3φ3w 200V 
1φ2w 200V-100V 

E

アスファルト舗装

4

中部電力(株)より

計装テレメータ盤
浜島配水池1

1

計装室

TMT-061

分電盤
2

保安器箱
3

D

2

ミニUPS(1KVA)
4

3 4NTT専用回線

既　設

既　設

既　設

機能増設

A

A

電力会社
3φ3w 200V 

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

1φ3w 200-100V

3
4

浜島配水池 全体平面図(S=1/282)

A - A 断 面 図 (S=1/141)

浜島町浜島1050-3

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

８.

は今回工事を示す。

３.

４. は地中埋設配管を示す。

計装テレメータ盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。

７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。５.

3φ3w 200V 

1φ2w 200V-100V 

通信会社専用回線

は今回機能増設工事を示す。

（G22）通信会社光専用回線
保 安 器 箱 計装テレメータ盤

（G22 /FEP30）通信会社光専用回線C C

GL

6
5
0
0



A3:S=1/200.100
A4:S=1/282.141

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 22-04

浜島配水池  配置配線図（撤去）

水道施設遠方監視制御装置更新工事

浜島配水池 全体平面図(S=1/282)

引込柱

配水流量計室

配水池

受水弁室

1

3

緊急遮断弁制御盤

残塩計器盤

1

2

3

-

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

既　設

既　設

引込開閉器盤
4

既　設

3φ3w 200V 
1φ2w 200V-100V 

E

アスファルト舗装

4

中部電力(株)より

計装テレメータ盤
浜島配水池1

1

計装室

TMT-061

分電盤
2

保安器箱
3

D

2

ミニUPS(1KVA)
4

3 4NTT専用回線

既　設

既　設

既　設

既　設

A - A 断 面 図 (S=1/141)

A

A

電力会社
3φ3w 200V 

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

1φ3w 200-100V

3
4

浜島町浜島1050-3

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回撤去工事を示す。

３.

４.

は地中埋設配管を示す。

保安器箱内の保安器は撤去するものとする。

７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

５.

3φ3w 200V 

1φ2w 200V-100V 

通信会社専用回線

（G28）通信会社専用回線
保 安 器 箱

EM-CPEE-S 0.65mm - 3P （G28 /FEP30）
計装テレメータ盤

C

GL

6
5
0
0



志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 23-01

南張配水池  一般平面図

浜島町南張30-11 付近

A4:S=1/282
A3:S=1/200

水道施設遠方監視制御装置更新工事

南張配水池　一般平面図(S=1/282)

引込柱

1φ2W 100V

配水流量計室

配水池

流入流量計室

NTT専用回路

中部電力(株)より

南張配水池　一般平面図(S=1/282)

引込柱

1φ2W 100V

配水流量計室

配水池

流入流量計室

NTT専用回路

中部電力(株)より

注 記

１. は今回工事箇所を示す。

注 記

１. は今回工事箇所を示す。



600

1
90
0

1
00

20
0
0

700

水道施設遠方監視制御装置更新工事

NP-1

計装テレメータ盤外形図(S=1/28)

側面図正面図

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 23-02

南張配水池 盤外形図

浜島町南張30-11 付近

LI FI

FI-1

CP-1 -2

PB-1 -2

ZI

-4

FI-2

COS

CP-7

NP-01

FI-3

RCL

-5

-3

FI

-6
FQ

CS

A4:S=1/28
A3:S=1/20

注記

２．特記なきものは既設を示す。

３．本図は参考とし、承諾図において決定する。

１．　　　は、機能増設を示す。

FI-1

水位高

配水池

全　開

受水弁
記号 名称 備考

異　常

水位計

異　常

配水流量計

水位低

配水池

全　閉

受水弁

異　常

残塩計

中　間

受水弁

FI-2

異　常

機　器

渋　滞

回　線
回線断

CP-2

受水流量

CP-3

配水池水位

CP-4

配水流量

CP-5

受水弁開度

CP-6

配水残留塩素

NP-1 計装テレメータ盤

FI-3

ELCB断

受水弁

過負荷

受水弁

異　常

UPS

浸　水

流量計

過トルク

受水弁

CP-7

配水流量積算

受水弁

PB-1 押釦スイッチ　表示復帰

押釦スイッチ　ランプテストPB-2

CS 操作スイッチ　閉-引いて停止-開

CP-1

NP-01 TMT-214

COS 切換スイッチ　手動-自動



志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 23-03

南張配水池 配置配線図（更新）

浜島町南張30-11 付近

水道施設遠方監視制御装置更新工事

南張配水池　平面図(S=1/282)

引込柱

A

A

1φ2w 100V

配水流量計室

配水池

流入流量計室

1

2

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

-

残塩計器盤

1

2
既　設

NTT専用回路

引込開閉器盤3 既　設

保安器箱4 既　設

計装テレメータ盤1

43

中部電力(株)より

南張配水池
TMT-062 機能増設

A - A 断 面 図 (S=1/141)

AA

4

3

電力会社
1φ2w 100V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

プルボックス(SUS-WP)
200×200×100

プルボックス(SUS-WP)
200×200×100

プルボックス(SUS-WP)
200×200×100

プルボックス(SUS-WP)
200×200×100

掘削断面図 (S=1/NONE)

クッション砂

路盤工（ＲＣ-４０）

ケーブル埋設シート

コンクリート舗装

異形鉄線溶接金網

A4:S=1/282.141
A3:S=1/200.100

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

８.

は今回工事を示す。

３.

４. は地中埋設配管を示す。

計装テレメータ盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。

７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。５.

通信会社専用回線

1φ2w 100V 

は今回機能増設工事を示す。

FEP30

（G28）通信会社光専用回線
保 安 器 箱 計装テレメータ盤

（G28/FEP30）通信会社光専用回線C C

GL
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0



A3:S=1/200.100
A4:S=1/282.141

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 23-04

南張配水池 配置配線図（撤去）

浜島町南張30-11 付近

水道施設遠方監視制御装置更新工事

引込柱

A

A

1φ2w 100V

FEP 30×2

配水流量計室

配水池

流入流量計室

1

2

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

-

残塩計器盤

1

2
既　設

NTT専用回路

引込開閉器盤3 既　設

保安器箱4 既　設

計装テレメータ盤1

43

中部電力(株)より

南張配水池
TMT-062 既　設

AA

4

3

電力会社
1φ2w 100V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

南張配水池　平面図(S=1/282)

A - A 断 面 図 (S=1/141)

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回撤去工事を示す。

４.

は地中埋設配管を示す。

保安器箱内の保安器は撤去するものとする。

７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

５.

通信会社専用回線

1φ2w 100V 

３.

（VE22）通信会社専用回線
保 安 器 箱

CPEV 0.65mm - 3P （VE22 /FEP30）
計装テレメータ盤

C

GL

6
5
0
0



志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 24-01

汐見成流量計 一般平面図

浜島町塩屋604-8付近

A4:S=1/423
A3:S=1/300

水道施設遠方監視制御装置更新工事

浜島中学校

汐見成流量計 一般平面図(S=1/423)

注 記

１. は今回工事箇所を示す。



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 24-02

汐見成流量計  盤外形図・単線結線図

浜島町塩屋604-8　付近

N P

遠方監視制御装置子局盤外形図(S=1/28)

側面図正面図

A4:S=1/28
A3:S=1/20

注記

２．特記なきものは既設を示す。

１．全て今回を示す。

３．本図は参考とし、承諾図において決定する。

600 350

6
00

NP-1

記号 名称 備考

名称銘板　遠方監視制御装置子局盤

F
PL

引込開閉器より

1φ3W 100V

計装電源

CP
5AF

CP
5AF

CP
5AF

MCCB
3P
50AF

制御電源盤内電源 通信機器用電源

CP
5AF

予備

CP
5AF

SPD

ED

SPD

分離機



A3:S=1/300,100
A4:S=1/423,141

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 24-03

汐見成流量計 配置配線図（更新）

浜島町塩屋604-8　付近

水道施設遠方監視制御装置更新工事

浜島中学校

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

引込開閉器盤

遠方監視制御装置子局盤

1

2
今　回

1

2

既　設

汐見成流量計 全体平面図(S=1/423)

A

A

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

A - A 断 面 図 (S=1/141)

12

（G22）通信会社光専用回線
遠方監視制御装置子局盤

C

GL

通信会社専用回線

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回工事を示す。

３.

４.

遠方監視制御装置子局盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。

７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。

５.

は架空可架線を示す。

4
7
0
0



A3:S=1/300,100
A4:S=1/423,141

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 24-04

汐見成流量計 配置配線図（撤去）

浜島町塩屋604-8　付近

水道施設遠方監視制御装置更新工事

浜島中学校

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

引込開閉器盤

保安器盤

1

2
撤　去

1

2

既　設

1

2

A

A

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

汐見成流量計 全体平面図(S=1/423)

A - A 断 面 図 (S=1/141)

（VE22）通信会社専用回線
保 安 器 盤

C

GL

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回撤去工事を示す。

３.

４.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

５.

通信会社専用回線

は架空可架線を示す。

4
7
0
0



志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 25-01

大崎配水池 一般平面図

浜島町迫子607-57

A4:S=1/564
A3:S=1/400

水道施設遠方監視制御装置更新工事

大崎配水池 一般平面図(S=1/564)

配水流量計室

受水弁室

HH

HH

HH

配水池

3φ3W 200V

NTT 専用回線
1φ3W 200V-100V

中部電力(株)より

アスファルト舗装

電気室

注 記

１. は今回工事箇所を示す。



水道施設遠方監視制御装置更新工事

NP-1

計装テレメータ盤外形図(S=1/28)

側面図正面図

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 25-02

大崎配水池 盤外形図

浜島町迫子607-57

FI LI

FI-1

CP-1 -2

PB-1 -2

ZI

FI-2

CP-6
COS

CP-7

NP-01

FI

-3

-4

RCL

-5

CS

FQ

A4:S=1/28
A3:S=1/20

注記

２．特記なきものは既設を示す。

３．本図は参考とし、承諾図において決定する。

１．　　　は、機能増設を示す。

600

19
0
0

50

19
50

600

FI-1

水位高

配水池

全　開

受水弁

PB-1

記号 名称 備考

押釦スイッチ　表示復帰

押釦スイッチ　ランプテストPB-2

過負荷

受水弁

浸　水

受水弁室

水位低

配水池

全　閉

受水弁

ELCB断

受水弁

中　間

受水弁

FI-2

異　常

機　器

渋　滞

回　線
回線断

CP-2

受水流量

CP-3

配水池水位

CP-4

配水流量

CP-5

受水弁開度

CP-6

配水残留塩素

FI 流量指示計

RCLI 残留塩素指示計

COS 切換スイッチ　手動-自動

NP-1 計装テレメータ盤

NP-01 TMT-20

異　常

水位計

異　常

残留計

異　常

流量計
予　備

浸　水

流量計室

過トルク

受水弁

CP-7

配水流量積算

受水弁

LI 水位指示計

FQ 積算カウンタ

CP-1

操作スイッチ（閉-停止（引き）-開）CS



大崎分水計装盤

ミニUPS

-

既　設

既　設

分電盤(NTT保安器収納) 既　設

侵入警報盤 既　設

計装テレメータ盤
大崎配水池

-

既　設

A3:S=1/400,200
A4:S=1/564,282

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 25-03

大崎配水池 配線図（更新）

浜島町迫子607-57

水道施設遠方監視制御装置更新工事

配水流量計室
電気室

受水弁室

ED

HH

HH

配水池

9

3φ3w 200V

NTT 専用回線
1φ3w 200V-100V

中部電力(株)より

アスファルト舗装

A

A

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

1

3

4

5

番　号 名　　　称 備　考記　号

1

2

残塩計器盤

8

9
既　設

引込開閉器盤
10

既　設

引込開閉器盤

11

12
既　設

保安器箱 既　設

10

11

12

10 12

11

大崎配水池 全体平面図(S=1/564)

A - A 断 面 図 (S=1/282)

(別図参照)

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

４.

は地中埋設配管を示す。

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。

５.

3φ3w 200V

通信会社専用回線

1φ3w 200V-100V

３.

7
5
0
0



残塩計器盤 既　設

-

引込開閉器盤 既　設

引込開閉器盤 既　設

保安器箱 既　設

水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号

浜島町迫子607-57

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 25-04

大崎配水池 配置配線図（更新）

浜島町迫子607-57

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

大崎分水計装盤

ミニUPS

-

1

3

既　設

既　設

保安器箱
4

既　設

侵入警報盤
5

既　設

13
4

5

1

番　号 名　　　称 備　考記　号

計装テレメータ盤
1

既設プルボックス(SUS-WP)

大崎配水池

2

TMT-04

8

9

機能増設

電力会社
1φ3w 200-100V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

300×300×200

10

11

12

電気室(S=1/85)

A4:S=1/85
A3:S=1/60

ED

至ル、分電盤へ

保安器箱
（G22）通信会社光専用回線

計装テレメータ盤
（G22 /FEP30）通信会社光専用回線C C

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

８.

３.

４. は地中埋設配管を示す。

７.

６.

５.

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

８.

は今回工事を示す。

３. はピット、ダクト、ラック内配線を示す。

４. は地中埋設配管を示す。

計装テレメータ盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。

７.

６.

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。５.

は今回機能増設工事を示す。

5600

40
00



大崎分水計装盤

ミニUPS

-

既　設

既　設

分電盤(NTT保安器収納) 既　設

侵入警報盤 既　設

計装テレメータ盤
大崎配水池

-

既　設

A3:S=1/400,200
A4:S=1/564,282

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号

浜島町迫子607-57

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 25-05

大崎配水池 配線図（撤去）

浜島町迫子607-57

水道施設遠方監視制御装置更新工事

大崎配水池 全体平面図(S=1/564)

配水流量計室
電気室

受水弁室

ED

HH

HH

配水池

9

3φ3w 200V

NTT 専用回線
1φ3w 200V-100V

中部電力(株)より

アスファルト舗装

A - A 断 面 図 (S=1/282)

A

A

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

1

3

4

5

番　号 名　　　称 備　考記　号

1

2

残塩計器盤

8

9
既　設

引込開閉器盤
10

既　設

引込開閉器盤

11

12
既　設

保安器箱 既　設

10

11

12

10 12

11

(別図参照)

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回撤去工事を示す。

４.

は地中埋設配管を示す。

保安器箱内の保安器は撤去するものとする。

７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

５.

3φ3w 200V

通信会社専用回線

1φ3w 200V-100V

３.

7
5
0
0



残塩計器盤 既　設

-

引込開閉器盤 既　設

引込開閉器盤 既　設

保安器箱 既　設

水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号

浜島町迫子607-57

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 25-06

大崎配水池 配置配線図（撤去）

浜島町迫子607-57

電気室(S=1/85)

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

大崎分水計装盤

ミニUPS

-

1

3

既　設

既　設

保安器箱
4

既　設

侵入警報盤
5

既　設

13
4

5

1

ED

番　号 名　　　称 備　考記　号

計装テレメータ盤
1

既設プルボックス(SUS-WP)

大崎配水池

2

TMT-04

8

9

既　設

電力会社
1φ3w 200-100V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

300×300×200

10

11

12

A4:S=1/85
A3:S=1/60

至ル、分電盤へ

保安器箱
（G22）通信会社専用回線 CPEV 0.65mm - 3P （G22 /FEP30）

計装テレメータ盤
C

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

は今回撤去工事を示す。

３.

はピット、ダクト、ラック内配線を示す。

４.

６.

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

５.

は地中埋設配管を示す。

２.

5600

40
00



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 26-01

横山ポンプ所 一般平面図

阿児町鵜方628-2
横山ポンプ所 一般平面図(S=1/85)

既設配管

電気室

A4:S=1/85
A3:S=1/60

注 記

１. は今回工事箇所を示す。

40
00

40
0
0

60006000



水道施設遠方監視制御装置更新工事

NP-1

側面図正面図

遠方監視制御装置子局盤外形図(S=1/28)

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 26-02

横山ポンプ所 盤外形図

阿児町鵜方628-2

FI-2

PB-1 -2

FI-1

NP-01

A4:S=1/28
A3:S=1/20

注記

２．特記なきものは既設を示す。

３．本図は参考とし、承諾図において決定する。

１．　　　は、機能増設を示す。

19
0
0

50

19
50

700 740

FI-2

TM異常

磯部浄水場

PB-1

記号 名称 備考

押釦スイッチ　表示復帰

押釦スイッチ　ランプテストPB-2

TM異常

横山配水池
予　備

FI-1

異　常

PLC

異　常

TM

LI 水位指示計

NP-1 遠方監視制御装置子局盤

NP-01 TMT-17

通信カード

TM異常

鵜方高区
配水池

TM異常

国府安乗
配水池 予　備

TM異常

阿児西部
配水池

TM異常

横山台
流量計



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 26-03

横山ポンプ所 配置配線図（更新）

阿児町鵜方628-2

電力会社
3φ3w 200V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

1φ3w 200-100V

1

2

3

4

5

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

南勢系向ポンプ盤

計装盤

補機分電盤

ミニUPS

-

既　設

既　設

既　設

既　設

6
(NTT保安器収納) 既　設
専用ケーブル引込盤

遠方監視制御装置子局盤
横山ポンプ所1

機能増設

横山ポンプ所 電気室平面図(S=1/141)

1 1

NTT引込

既設配管

配水池向

配水池向
２号ポンプ

電気室

１号ポンプ

消音器桝

2 3 5

6

低圧引込盤

プルボックス(SUS-WP)

ケーブルラック

150×150×100

A - A 断 面 図 (S=1/141)

A
A

NTT

A4:S=1/141
A3:S=1/100

▽FGL

専用ケーブル引込盤（G22）通信会社光専用回線

(NTT保安器収納)
遠方監視制御装置子局盤

（G22）通信会社光専用回線C C

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

８.

は今回工事を示す。

３.

は埋込配管を示す。

４.

遠方監視制御装置子局盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。

５.

はピット、ダクト、ラック内配線を示す。

は今回機能増設工事を示す。

9.

4
00

0
4
00
0

60006000



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 26-04

横山ポンプ所 配置配線図（撤去）

阿児町鵜方628-2

1

1

2

3

4

5

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

南勢系向ポンプ盤

計装盤

補機分電盤

ミニUPS

-

既　設

既　設

既　設

既　設

6
(NTT保安器収納) 既　設
専用ケーブル引込盤

遠方監視制御装置子局盤
横山ポンプ所1

1

TMT-17 既　設

電力会社
3φ3w 200V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

1φ3w 200-100V

NTT引込

既設配管

配水池向

配水池向
２号ポンプ

電気室

１号ポンプ

消音器桝

2 3 5

6

低圧引込盤

A
A

プルボックス(SUS-WP)

ケーブルラック

150×150×100

NTT

横山ポンプ所 電気室平面図(S=1/141)

A - A 断 面 図 (S=1/141)

A4:S=1/141
A3:S=1/100

▽FGL

専用ケーブル引込盤（G28）通信会社専用回線

(NTT保安器収納)

EM-CPEE-S 0.65mm - 5P
遠方監視制御装置子局盤

（G28）C

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回撤去工事を示す。

４.

はピット、ダクト、ラック配線を示す。

専用ケーブル引込盤内の保安器は撤去するものとする。

７.

６.

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

５.

３. は埋込配管を示す。

40
00

40
00

60006000



志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 27-01

神明追塩所　一般平面図

志摩市阿児町神明　地内

A4:S=1/282
A3:S=1/200

水道施設遠方監視制御装置更新工事

T2

仕

Co

As

As 市道 松
本南草線

T2

注 記

１. は今回工事箇所を示す。

仕

ET

量

Co

駐 車 場

駐 車 場

g

g

志摩市学校給食センター

As

神明追塩所 一般平面図(S=1/282)

神明追塩室



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 27-02

神明追塩所 盤外形図・単線結線図

阿児町神明1538-10

側面図正面図

NP

テレメータ装置

収納余地

COS-1

PB-1 -2

-2

CS-1

次亜注入制御盤外形図(S=1/28)

A4:S=1/28
A3:S=1/20

注記

２．特記なきものは既設を示す。

３．本図は参考とし、承諾図において決定する。

１．　　　は、機能増設を示す。

40 600

640

1
95
0

19
00

700 500

1200

NP-1

記号 名称 備考

名称銘板　次亜注入制御盤

切替スイッチ　現場-遠方COS-1

操作スイッチ　試験-停止-自動CS-1

押釦スイッチ　ランプテストPB-1

切替スイッチ　1号-交互-2号COS-2

押釦スイッチ　リセットPB-2

操
作

回
路

2P

制
御

回
路

テ
レ

メ

ー

タ
装

置

計
装

回
路

制
御

回
路

制
御

回
路

次
亜

注
入

機

次
亜

注
入

機

表
示

灯
回

路

盤
内

照
明

表
示

灯
回

路

DC

DC

電
源

DC

F F

UPS

1kVA

予
備

回
路

引込開閉器より

1φ3W,AC210-105V,60Hz 

MCCB
3P(200V)

50AF

1φ TR
AC200／100V
2kVA

MCCB
2P

30AF
MCCB
30AF

MCCB
2P

30AF
MCCB
2P

30AF
MCCB
2P

30AF

2P
ELCB
30AF

2P
ELCB
30AF

15W

M M

1号 2号

F
DC

MCCB
2P

30AF

30A
2P DT

15W

2P
MCCB
30AF

MCMC



A3:S=1/200.100
A4:S=1/282.141

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 27-03

神明追塩所 配線図（更新）

水道施設遠方監視制御装置更新工事

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

神明追塩所 全体平面図(S=1/282)

A - A 断 面 図 (S=1/141)

阿児町神明1538-10

T2

T3

敷地境界

T2

T3

H

A

A

別途工事

▽GL

8
0
0
0

（PE28/FEP30）通信会社光専用回線
遠方監視制御装置子局盤

（HIVE28）通信会社光専用回線C C

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回機能増設工事を示す。

４.

は地中埋設配管を示す。

５.

３. 遠方監視制御装置子局盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。

ET

量

Co

Co

g

As

駐 車 場

駐 車 場

市道 松本南草線

志摩市学校給食センター

神明追塩室

ED

ED

引込開閉器盤

仕切弁（常時閉）

HH



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 27-04

神明追塩所　配置配線図(更新)

志摩市 阿児町神明 地内

HH

エアコン

エアコン

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

1
遠方監視制御装置子局盤 機能増設

1

神明追塩所 平面図(S=1/85)

電灯分電盤

神明追塩所

A4:S=1/85
A3:S=1/60

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回機能増設工事を示す。

４.

はピット、ダクト、ラック内配線を示す。

５.

３. 遠方監視制御装置子局盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。

5000

50
0
0



志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 28-01

阿児西部配水池 一般平面図

阿児町鵜方970-204

A4:S=1/564
A3:S=1/400

水道施設遠方監視制御装置更新工事

引込柱

HH

配　水　池

配水流量計室

阿児西部配水池 一般平面図(S=1/564)

西部配水池計装室

(別図参照)

HH

3φ3W 200V
1φ3W 200-100V
NTT専用回線

中部電力(株)より

注 記

１. は今回工事箇所を示す。



水道施設遠方監視制御装置更新工事

NP-1

側面図正面図

遠方監視制御装置子局盤外形図(S=1/28)

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 28-02

阿児西部配水池 盤外形図

阿児町鵜方970-204

PB-1 -2

FI

NP-01

A4:S=1/28
A3:S=1/20

注記

２．特記なきものは既設を示す。

３．本図は参考とし、承諾図において決定する。

１．　　　は、機能増設を示す。

19
0
0

50

19
50

600 800

PB-1

記号 名称 備考

押釦スイッチ　表示復帰

押釦スイッチ　ランプテストPB-2

FI

異　常

機　器

渋　滞

回　線
回線断 NP-1 遠方監視制御装置子局盤

NP-01 TMT-175



遠方監視制御装置子局盤

既　設既　設

-

ミニUPS 既　設

侵入警報盤 既　設

分電盤 既　設

既　設

―

―

計装盤

A3:S=1/400,100
A4:S=1/564,141

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 28-03

阿児西部配水池 配線図（更新）

阿児町鵜方970-204

水道施設遠方監視制御装置更新工事

HH

配　水　池

配水流量計室

阿児西部配水池 平面図(S=1/564)

西部配水池計装室

(別図参照)

HH

3φ3w 200V
1φ3w 200-100V
NTT専用回線

中部電力(株)より

1

2

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

3

4

5

6

7

8

9
緊急遮断弁操作盤 既　設

10
引込開閉器盤 既　設

11
保安器箱 既　設

10
11

9

A - A 断 面 図 (S=1/141)

10

11

A

A

計装室

(別図参照)

ED

GL

注 記

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

１.

６.

２.

は地中埋設配管を示す。

５.

４.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。

３.

3φ3w 200V
通信会社専用回線

1φ3w 200-100V

本図は配線経路図を示す。

8
0
0
0



侵入警報盤 既　設

緊急遮断弁操作盤 既　設

引込開閉器盤 既　設

保安器箱 既　設

―

―

水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 28-04

阿児西部配水池 配置配線図（更新）

阿児町鵜方970-204

3

6

西部配水池計装室･旧企業庁計装室 平面図(S=1/85)

西部配水池計装室 旧企業庁計装室

空調機
1

2
遠方監視制御装置子局盤

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

既　設
3

既　設

4
-

5

6
ミニUPS 既　設

7

8
分電盤 既　設

9

機能増設

10

11

電力会社
1φ3w 200-100V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

至ル、保安器箱へ

2

8

A4:S=1/85
A3:S=1/60

計装盤

（G22）通信会社光専用回線
保 安 器 箱 遠方監視制御装置子局盤

（G22）通信会社光専用回線C C

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回工事を示す。

３.

４.

は埋込配管を示す。

遠方監視制御装置子局盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。

７.

６.

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。

５.

は今回機能増設工事を示す。

3150 4950

31
50



遠方監視制御装置子局盤

既　設既　設

-

ミニUPS 既　設

侵入警報盤 既　設

分電盤 既　設

既　設

―

―

計装盤

A3:S=1/400,100
A4:S=1/564,141

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 28-05

阿児西部配水池 配線図（撤去）

阿児町鵜方970-204

水道施設遠方監視制御装置更新工事

HH

配　水　池

配水流量計室

阿児西部配水池 平面図(S=1/564)

西部配水池計装室

(別図参照)

HH

3φ3w 200V
1φ3w 200-100V
NTT専用回線

中部電力(株)より

1

2

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

3

4

5

6

7

8

9
緊急遮断弁操作盤 既　設

10
引込開閉器盤 既　設

11
保安器箱 既　設

10
11

9

A - A 断 面 図 (S=1/141)

10

11

A

A

計装室

(別図参照)

ED

GL

注 記

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

１.

６.

２.

は地中埋設配管を示す。

５.

４.

は露出配管を示す。

保安器箱内の保安器は撤去するものとする。

３.

3φ3w 200V
通信会社専用回線

1φ3w 200-100V

本図は配線経路図を示す。

４. 埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

8
0
0
0



侵入警報盤 既　設

緊急遮断弁操作盤 既　設

引込開閉器盤 既　設

保安器箱 既　設

―

―

水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 28-06

阿児西部配水池 配置配線図（撤去）

阿児町鵜方970-204

3

6

西部配水池計装室 旧企業庁計装室

8

空調機
1

2
遠方監視制御装置子局盤

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

既　設
3

横山神明分水計装盤 既　設

4
-

5

6
ミニUPS 既　設

7

8
分電盤 既　設

9

既　設

10

11

電力会社
1φ3w 200-100V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

至ル、保安器箱へ

2

西部配水池計装室･旧企業庁計装室 平面図(S=1/85)

A4:S=1/85
A3:S=1/60

（PE22）通信会社専用回線
保 安 器 箱

EM-CPEE-S 0.65mm - 3P （PE22 /FEP30）
遠方監視制御装置子局盤

C

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

は今回撤去工事を示す。

３.

はピット、ダクト、ラック配線を示す。

４.

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

５.

２.

3150 4950

31
50



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 29-01

横山配水池 一般平面図

阿児町鵜方605-6

正門

横山配水池　一般平面図(S=1/113)

鋼管柱

鋼管柱

配水池

3φ3W 200V
1φ3W 200-100V
NTT専用回線

中部電力(株)より

A4:S=1/113
A3:S=1/80

注 記

１. は今回工事箇所を示す。

7200



水道施設遠方監視制御装置更新工事

側面図正面図

テレメータ・電動弁制御盤外形図(S=1/28)

N P

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 29-02

横山配水池 盤外形図・単線結線図

阿児町鵜方605-6

A4:S=1/28
A3:S=1/20

注記

２．特記なきものは既設を示す。

３．本図は参考とし、承諾図において決定する。

１．全て今回を示す。

800 640

18
00

10
0

19
0
0

FI

電源 NP-1

記号 名称 備考

名称銘板　テレメータ・電動弁制御盤

電源電圧CP-1
全開

受水弁

故障

配水弁

全閉

受水弁

トルク異常

配水弁

故障

受水弁

全開

配水弁

水位計

トルク異常

受水弁

全閉

配水弁

電極

受水弁開度CP-2

配水弁開度CP-3

配水池水位CP-4

受水流量CP-5

切替スイッチ（現場-遠方）COS-1

切替スイッチ（手動-自動）COS-2

予備

予備予備

予備

予備

高水位

配水池

低水位

配水池

異常

UPS
予備

予備 予備

配水流量CP-6

受水流量積算CP-7

配水流量積算CP-8

受水弁CP-9

CP-10 配水弁

CP-11 水位制御

記号 名称 備考

操作スイッチ（閉-停止（引き）-開）CS-1

切替スイッチ（電極-水位計）COS-3

押釦スイッチ　（ランプテスト）PB-1

F
PL

受
水

弁

配
水

弁

引込開閉器より

1φ3W 100V

MC

計装電源

CP
5AF

CP
5AF

CP
5AF

MCCB
3P
50AF

MC

ELCB
3P
50AF

制御電源 通信機器用電源

CP
5AF

予備

CP
5AF

SPD

ED

SPD

分離機

Th

MC MC

ELCB
3P
50AF

Th

MCCB
3P
50AF

1φ TR
AC200／100V
500VA

LI FI FI

VI ZI ZI

FI-1

FQ

CP-4 CP-5 CP-6

COS-1

FQ

-7 -8

CP-1 CP-2 CP-3

CP-9 -10 -11

CS-1 -1

-1 -1

-3COS-2

COS-1

CP-12

PB-1

0.2

M

0.2

M



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 29-03

横山配水池 配置配線図（更新）

阿児町鵜方605-6

正門

EC

横山配水池　平面図(S=1/113)

鋼管柱

鋼管柱

配水池

3φ3w 200V
1φ3w 200-100V
NTT専用回線

3

中部電力(株)より

4

5

4

5

1

2

A - A 断 面 図 (S=1/113)

A
A

電力会社
3φ3w 200V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

1φ3w 200-100V

6

テレメータ・電動弁制御盤
1

2
展望台下配水池盤

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

既　設

3
引込開閉器盤

4
保安器箱

5
分電盤

既　設

既　設

既　設

今　回

盤基礎参考図（S=1/NONE）

A4:S=1/113
A3:S=1/80

（G22）通信会社光専用回線
保 安 器 箱

テレメータ

・電動弁制御盤

（G22）通信会社光専用回線C C

GL

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回工事を示す。

３.

４.

は地中埋設配管を示す。

テレメータ・電動弁制御盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。

７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。

５.

通信会社専用回線

3φ3w 200V

1φ3w 200-100V

テレメータ・電動弁制御盤は増打を行うものとする。

８.

3
6
0
0

1
9
0

1400

1
6
0

1300

5
0
0

1400

3
8
0

1
0
0

5
3
0

5
3
0

4
8
0

5
0

1
0
0

1600

480

50
100

1
6
0

1
6
0

5
0
0

7200

▽GL

▽
G
L

異形鉄筋　D10

鉄筋コンクリート
24N/mm2

捨てコンクリート
18N/mm2

砕石基礎

鉄筋コンクリート
24N/mm2

異形鉄筋　D10

掘削、埋戻し（土）



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 29-04

横山配水池 配置配線図（撤去）

阿児町鵜方605-6

正門

EC

テレメータ・電動弁制御盤
1

2
展望台下配水池盤

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

既　設

横山配水池　平面図(S=1/113)

鋼管柱

鋼管柱

配水池

3
引込開閉器盤

4
保安器箱

5
分電盤

3φ3w 200V
1φ3w 200-100V
NTT専用回線

3

既　設

既　設

既　設

中部電力(株)より

撤　去

4

5

4

5

1

2

A - A 断 面 図 (S=1/113)

A
A

電力会社
3φ3w 200V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

1φ3w 200-100V

A4:S=1/113
A3:S=1/80

（VE22）通信会社専用回線
保 安 器 箱

CPEV-S 0.65mm - 3P （VE22 /FEP30） テレメータ

・電動弁制御盤

C

GL

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回撤去工事を示す。

４.

は地中埋設配管を示す。

保安器箱内の保安器は撤去するものとする。

７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

５.

通信会社専用回線

3φ3w 200V

1φ3w 200-100V

３.

3
6
0
0

7200



志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 30-01

横山台流量計 一般平面図

阿児町鵜方875-5 付近

A4:S=1/282
A3:S=1/200

水道施設遠方監視制御装置更新工事

水道メータピット

中電柱
(66ケ812)

横山台流量計 一般平面図(S=1/282)

引込柱
(10-19-350)

1φ2W100V
NTT専用回線

中部電力(株)より

注 記

１. は今回工事箇所を示す。



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 30-02

横山台流量計 盤外形図・単線結線図

阿児町鵜方875-5 付近

N P

遠方監視制御装置子局盤外形図(S=1/28)

側面図正面図 内扉

A4:S=1/28
A3:S=1/20

注記

２．特記なきものは既設を示す。

１．全て今回を示す。

３．本図は参考とし、承諾図において決定する。

600 500

13
0
0

FI

渋滞

回線
NP-1

記号 名称 備考

名称銘板　遠方監視制御装置子局盤

商用受電CP-1

配水流量積算CP-2

押釦スイッチ　ランプテストPB-1

回線断
異常

機器

PBS

設定減増

F
PL

引込開閉器より

1φ3W 100V

計装電源

MCCB
3P
50AF

MCCB
3P
50AF

MCCB
3P
50AF

MCCB
3P
50AF

制御電源盤内電源 通信機器用電源

MCCB
3P
50AF

予備

MCCB
3P
50AF

SPD

ED

SPD

分離機
PL-1PL-1

CP-1

FI

-2PB-1

PBS

FQCP-2



A3:S=1/200.100
A4:S=1/282.141

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 30-03

横山台流量計 配置配線図（更新）

阿児町鵜方875-5 付近

水道施設遠方監視制御装置更新工事

A - A 断 面 図 (S=1/141)

水道メータピット

A A

中電柱
(66ケ812)

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

1

1
今　回

-

遠方監視制御装置子局盤

1

1

横山台流量計 平面図(S=1/282)

引込柱
(10-19-350)

横山台流量計

1φ2w 100V
NTT専用回線

中部電力(株)より

電力会社
1φ2w 100V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

（G22）通信会社光専用回線
遠方監視制御装置子局盤

C

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回工事を示す。

３.

４. 遠方監視制御装置子局盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。

５.

水道メータピット

1φ2w 100V通信会社専用回線

8
0
0
0



A3:S=1/200.100
A4:S=1/282.141

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 30-04

横山台流量計 配置配線図（撤去）

阿児町鵜方875-5 付近

水道施設遠方監視制御装置更新工事

A - A 断 面 図 (S=1/141)

水道メータピット

A A

中電柱
(66ケ812)

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

1

1
撤　去

-

遠方監視制御装置子局盤

1

1

横山台流量計 平面図(S=1/282)

引込柱
(10-19-350)

横山台流量計
TMT-171

1φ2w 100V
NTT専用回線

中部電力(株)より

電力会社
1φ2w 100V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

（G22）通信会社専用回線
遠方監視制御装置子局盤

C

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回撤去工事を示す。

４.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

５.

水道メータピット

1φ2w 100V通信会社専用回線

３.
8
0
0
0



志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 31-01

鵜方高区配水池 一般平面図

阿児町鵜方2637-46

A4:S=1/282
A3:S=1/200

水道施設遠方監視制御装置更新工事

HH

電気室

鵜方高区配水池 一般平面図(S=1/282)

鵜方高区配水池

引込柱(10-19-350)

3φ3W200V
1φ3W200-100V
NTT専用回線

中部電力(株)より

注 記

１. は今回工事箇所を示す。



水道施設遠方監視制御装置更新工事

NP-1

正面図 側面図

計装操作盤外形図(S=1/28)

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 31-02

鵜方高区配水池 盤外形図

阿児町鵜方2637-46

VI AI

FI-1

CP-1 -3

PB-1 -2

VS

ZI

-4

ZI

FI-2

CP-5
AS
-6

CP-7 -8 -9

COS-1

CP-13

-1

-15

-1

-16

-1

CP-17 -18

-2
-10

-3
-11

-3

CP-12

-2

-14

-1CS-1

A4:S=1/28
A3:S=1/20

注記

２．特記なきものは既設を示す。

３．本図は参考とし、承諾図において決定する。

１．　　　は、機能増設を示す。

1000 800

19
0
0

5
0

19
50

FI-1

記号 名称 備考

地　絡

無停電電源

地　絡

流入電動弁

地　絡

無停電電源

トリップ

200V MCB

CP-2

電源圧力

CP-3

電源電流

CP-4

流入電動弁開度

CP-5

配水電動弁開度

CP-6

電力切換

流入流量

配水池水位

配水流量

NP-1 計装操作盤

CP-7

電流切換

トリップ

200V MCB
100V 停電

200V 停電 200V 復電

100V 復電 バイパス回路

FI-2

高水位

配水池

過負荷

排水ポンプ

過負荷

流入電動弁

過トルク

流入電動弁

低水位

配水池

流量異常

COS-1

COS-2

COS-3

CP-8

CP-9

CP-10 流入電動弁

CP-11 配水電動弁

CP-12

流入電動弁CP-13

配水電動弁CP-14

水位制御CP-15

水位制御切替CP-16

操作場所切替

記号 名称 備考

切替スイッチ（現場-遠方）

切替スイッチ（水位計-電極）

PB-1 ブザー停止

PB-2 ランプテスト

CP-1

CS-1 操作スイッチ（閉-停止（引き）-開）

流入流量積算CP-17

配水流量積算CP-18

切替スイッチ（手動-自動）

PB-3 地震計復帰



A3:S=1/200.100
A4:S=1/282.141

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 31-03

鵜方高区配水池 配線図（更新）

阿児町鵜方2637-46

水道施設遠方監視制御装置更新工事

HH

電気室

2 3

1

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

-

2
既　設引込開閉器盤

3
既　設NTT保安器箱

4
-

(別図参照) 鵜方高区配水池

引込柱(10-19-350)

3φ3w200V
1φ3w200-100V
NTT専用回線

中部電力(株)より

A

A

A - A 断 面 図 (S=1/141)

2

3

鵜方高区配水池 全体平面図(S=1/282)

FEP30×4

GL

注 記

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

４.

は地中埋設配管を示す。

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。

５.

３.

１.

3φ3w 200V

通信会社専用回線

1φ3w 200-100V

本図は配線経路図を示す。

7
2
0
0



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 31-04

鵜方高区配水池 配置配線図（更新）

阿児町鵜方2637-46

1階平面図(S=1/141)

BB

A

A

HH

1

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

計装操作盤

2
既　設ミニUPS

1
2

3
既　設電灯分電盤

3

L-2

機能増設

電力会社
3φ3w 200V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

1φ3w 200-100V

A4:S=1/141
A3:S=1/100

至ル、引込柱へ

NTT保安器箱
（G22）通信会社光専用回線

計 装 操 作 盤
（G22 /FEP40）通信会社光専用回線C C

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

３.

４.

計装操作盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。

７.

６.

はピット、ダクト、ラック内配線を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。

５.

は今回工事を示す。

は今回機能増設工事を示す。

89
00

6000



A3:S=1/200.100
A4:S=1/282.141

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 31-05

鵜方高区配水池 配線図（撤去）

阿児町鵜方2637-46

水道施設遠方監視制御装置更新工事

HH

電気室

2 3

鵜方高区配水池 全体平面図(S=1/282)

1

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

-

2
既　設引込開閉器盤

3
既　設NTT保安器箱

4
-

(別図参照) 鵜方高区配水池

引込柱(10-19-350)

3φ3w200V
1φ3w200-100V
NTT専用回線

中部電力(株)より

A

A

A - A 断 面 図 (S=1/141)

3

2

FEP30×4 GL

注 記

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

４.

は地中埋設配管を示す。

NTT保安器箱内の保安器は撤去するものとする。

６.

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

５.

3φ3w 200V

通信会社専用回線

1φ3w 200-100V

３.

１.

は露出配管を示す。

本図は配線経路図を示す。

7.

7
2
0
0



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 31-06

鵜方高区配水池 配置配線図（撤去）

阿児町鵜方2637-46

1階平面図(S=1/141)

BB

A

A

HH

1

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

計器操作盤

2
既　設ミニUPS

1
2

3
既　設電灯分電盤

3

L-2

既　設

電力会社
3φ3w 200V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

1φ3w 200-100V

A4:S=1/141
A3:S=1/100

至ル、引込柱へ

NTT保安器箱
（VE22）通信会社専用回線 CPEV-S 0.65mm - 3P （VE22 /FEP40）

計 装 操 作 盤
C

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。４.

はピット、ダクト、ラック内配線を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

５.

は今回撤去工事を示す。

２.

３.

89
00

6000



DN

UP

監視室

2号配水池1号配水池

HH

3φ3W200V
1φ3W200-100V
NTT専用回線

中部電力(株)より

コンクリート柱

国府安乗配水池 一般平面図(S=1/282)

電気室

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 32-01

国府安乗配水池 一般平面図

阿児町国府1592-26

A4:S=1/282
A3:S=1/200

水道施設遠方監視制御装置更新工事

注 記

１. は今回工事箇所を示す。

5100

5
1
0
0

5
10
0



NP-1

正面図 側面図

計装操作盤外形図(S=1/28)

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 32-02

国府安乗配水池 盤外形図

阿児町国府1592-26

V A

FI-1

PB-1 -2

VS

ZI

FI-2

CP-5
AS
-6 CP-7

COS-1

CP-11

-1

-12

-1

-13

-2

-9
CP-10

CP-1 -2 -3

-8

CS-1
PL

-3

CP-14

A4:S=1/28
A3:S=1/20

水道施設遠方監視制御装置更新工事

注記

２．特記なきものは既設を示す。

３．本図は参考とし、承諾図において決定する。

１．　　　は、機能増設を示す。

1000 800

19
0
0

5
0

19
50

FI-1

地　絡

無停電電源

地　絡

仕切弁

地　絡

無停電電源

トリップ

200V MCB

トリップ

200V MCB
100V 停電

200V 停電 200V 復電

100V 復電 バイパス回路

FI-2

高水位

配水池

過負荷

仕切弁

過トルク

仕切弁

低水位

配水池

流量異常

記号 名称 備考

CP-2

電源圧力

CP-3

電源電流

流入電動弁開度

CP-5

CP-6

電圧切換

1号配水池水位、受水流量

2号配水池水位、受水流量

NP-1 計装操作盤

CP-7

電流切換

COS-1

COS-2

CP-8

仕切弁CP-9

流入電動弁CP-11

水位切替CP-12

配水池切替CP-13

配水残塩CP-14

操作場所切替

記号 名称 備考

CS-1

切替スイッチ　現場-遠方

切替スイッチ　１号-２号

操作スイッチ　閉-引いて停止-開

PB-1 ブザー停止

PB-2 ランプテスト

PB-3 地震計復帰

CP-10

CP-1

予備予備予備

予備 予備 予備

予備



A3:S=1/200.100
A4:S=1/282.141

A A

B

B

計装操作盤

電灯分電盤

1

2

3

ミニUPS

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

KP

LP2

既　設

既　設

3

UP

配管室

電気室B1F平面図(S=1/282)

配管室

電気室

1

階段室

A-A断面図(S=1/282)

▽GL

B-B断面図(S=1/282)

配管室

電気室

階段室

▽GL

1
3

監視室

1

2

4

接地端子盤
4

既　設

4

DN

UP

電気室

監視室

2号配水池1号配水池

HH

A A

B

B

3φ3w 200V
1φ3w 200-100V
NTT専用回線

ケーブルダクト

ケーブルダクト

中部電力(株)より

機能増設

緊急遮断弁制御盤
5

既　設

5

コンクリート柱

C - C 断 面 図 (S=1/141)

C

C

引込開閉器盤
7

8
保安器箱

7
8

7

8

既　設

既　設

電力会社
3φ3w 200V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

1φ3w 200-100V

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 32-03

国府安乗配水池 配置配線図（更新）

阿児町国府1592-26

水道施設遠方監視制御装置更新工事

至ル、引込開閉器盤へ

（G22）通信会社光専用回線
保 安 器 箱 計 装 操 作 盤

（G54 /FEP50）通信会社光専用回線C C

GL

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。８.

は今回工事を示す。

３.

４.

は地中埋設配管を示す。

計器操作盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。

５.

3φ3w 200V

通信会社専用回線

1φ3w 200-100V

２. は今回機能増設工事を示す。

はピット、ダクト、ラック内配線を示す。

９.

6
3
0
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5100

5
1
0
0

51
0
0



A3:S=1/200.100
A4:S=1/282.141

A A

B

B

計器操作盤

電灯分電盤

1

2

3

ミニUPS

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

KP

LP2

既　設

既　設

3

UP

配管室

配管室

電気室

1

階段室

▽GL 配管室

電気室

階段室

▽GL

1
3

監視室

1

2

4

接地端子盤
4

既　設

4

DN

UP

電気室

監視室

2号配水池1号配水池

HH

A A

B

B

3φ3w 200V
1φ3w 200-100V
NTT専用回線

ケーブルダクト

ケーブルダクト

中部電力(株)より

既　設

緊急遮断弁制御盤
5

既　設

5

コンクリート柱
C

C

引込開閉器盤
7

8
保安器箱

7
8

7

8

既　設

既　設

電力会社
3φ3w 200V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

1φ3w 200-100V

電気室B1F平面図(S=1/282)A-A断面図(S=1/282) B-B断面図(S=1/282)

C - C 断 面 図 (S=1/141)

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 32-04

国府安乗配水池 配置配線図（撤去）

阿児町国府1592-26

水道施設遠方監視制御装置更新工事

至ル、引込開閉器盤へ

（G54）通信会社専用回線
保 安 器 箱

CPEV-S 0.65mm - 5P （G54 /FEP50）
計 装 操 作 盤

C

GL

注 記

１.

注記なきは、既設を示す。

２.

８.

は今回撤去工事を示す。

３.

はラック、ダクト、ラック配線を示す。

４. は地中埋設配管を示す。

保安器箱内の保安器は撤去するものとする。

７.

６.

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。５.

3φ3w 200V

通信会社専用回線

1φ3w 200-100V

は露出配管を示す。

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。
6
3
0
0

51005100 5100 5100

5100

5
1
0
0

5
10
0



1

2

登茂山ポンプ場 一般平面図(S=1/282)

ポンプ室
(別図参照)

配水池

電気室

流入弁室

引込柱

配水流量計室
HH

3φ3W 200V
1φ3W 200V-100V
NTT専用回線

中部電力(株)より

アスファルト舗装

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 33-01

登茂山配水池 一般平面図

大王町船越2881-1

A4:S=1/282
A3:S=1/200

水道施設遠方監視制御装置更新工事

注 記

１. は今回工事箇所を示す。



水道施設遠方監視制御装置更新工事

NP-1

側面図正面図

遠方監視制御装置子局盤外形図(S=1/28)

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 33-02

登茂山配水池 盤外形図・単線結線図

大王町船越2881-1

PB-4 -5

FI-1

NP-01

FI-2

PB-1-2-3

CP-5

N P

側面図正面図

伝送装置盤外形図(S=1/28)

A4:S=1/28
A3:S=1/20

注記

３．特記なきものは既設を示す。

１．　　　は、今回を示す。

４．本図は参考とし、承諾図において決定する。

２．　　　は、機能増設を示す。

700

1
85
0

50

19
0
0

740

500 350

60
0

FI-2

TM異常

磯部浄水場

PB-4

記号 名称 備考

押釦スイッチ　表示復帰

押釦スイッチ　ランプテストPB-5

TM異常

船越配水池

TM異常

間崎流量計

TM異常

波切配水池

予　備

FI-1

異　常

PLC

異　常

TM

CP-5 受水流量積算

PB-1 押釦スイッチ　増

PB-2 押釦スイッチ　減

PB-3 押釦スイッチ　設定

NP-1 遠方監視制御装置子局盤通信カード

TM異常

名田畔名

配水池

予　備

予　備

NP-01 TMT-18

遠方監視制御装置子局盤より

1φ2W 100V

多重･IP変換装置

CP
5AF

CP
5AF

CP
5AF

MCCB
2P
50AF

IPテレメータ装置ONU

CP
5AF

予備

CP
5AF

SPD

ED

SPD

分離機

ルーター装置



A3:S=1/200.100
A4:S=1/282.141

登茂山ポンプ場 全体平面図(S=1/282)

ポンプ室
(別図参照)

配水池

電気室

流入弁室

引込柱

配水流量計室
HH

3φ3w 200V
1φ3w 200V-100V

(別図参照)

NTT専用回線

中部電力(株)より

アスファルト舗装

A - A 断 面 図 (S=1/141)
引込開閉器盤

1

2
電話端子箱

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

既　設

既　設

A

A

1

2

12

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 33-03

登茂山配水池 配線図（更新）

大王町船越2881-1

水道施設遠方監視制御装置更新工事

GL

注 記

注記なきは、既設を示す。

１.

４.

は地中埋設配管を示す。

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。

５.

3φ3w 200V

1φ3w 200V-100V通信会社専用回線

２.

３.

本図は配線経路図を示す。

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

5
5
0
0



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 33-04

登茂山配水池 配置配線図（更新）

大王町船越2881-1

電気室 平面図(S=1/85)

21

B

A

計装盤

2号配水ポンプ盤

3号配水ポンプ盤

1

2

3

4

1号配水ポンプ盤

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

既　設

既　設

既　設

既　設

ポンプ室 平面図(S=1/85)

1234

6

-

分電盤

5

6
既　設L-1

4

3

燃料小出槽

発　電　機

MCP3

MCP2

MCP1

KIP1

1

電力会社
3φ3w 200V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

1φ3w 200-100V

5

2

-
1

2
-

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

既　設
3

ミニUPS 既　設

4
分電盤 既　設

遠方監視制御装置子局盤
1

登茂山配水池
TMT-05 機能増設

伝送装置盤
2

今　回

5
保安器盤 既　設

A4:S=1/85
A3:S=1/60

（G22 /FEP30）通信会社光専用回線
保 安 器 箱 遠方監視制御装置子局盤

（G22）通信会社光専用回線
伝 送 装 置 盤

（G22）LANケーブル cat - 6e
（G28）600V EM-CE 2sq - 2c EM-IE 5.5sq

（G22）通信会社光専用回線

C C

C

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

８.

は今回工事を示す。

３.

４.

伝送装置盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。

７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。５.

は今回機能増設工事を示す。

はピット、ダクト、ラック内配線を示す。
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A3:S=1/200.100
A4:S=1/282.141

登茂山ポンプ場 全体平面図(S=1/282)

ポンプ室
(別図参照)

配水池

電気室

流入弁室

配水流量計室
HH

3φ3w 200V
1φ3w 200V-100V

(別図参照)

NTT専用回線

中部電力(株)より

アスファルト舗装

A - A 断 面 図 (S=1/141)
引込開閉器盤

1

2
電話端子箱

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

既　設

既　設

A

A

1

2

12

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 33-05

登茂山配水池 配線図（撤去）

大王町船越2881-1

水道施設遠方監視制御装置更新工事

GL

注 記

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

１.

４.

は地中埋設配管を示す。

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

５.

3φ3w 200V

1φ3w 200V-100V通信会社専用回線

２.

３.

本図は配線経路図を示す。

5
5
0
0



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 33-06

登茂山配水池 配置配線図（撤去）

大王町船越2881-1

電気室 平面図(S=1/85)

-
1

2
-

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

既　設

21

B

A

計装盤

2号配水ポンプ盤

3号配水ポンプ盤

1

2

3

4

1号配水ポンプ盤

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

既　設

既　設

既　設

既　設

ポンプ室 平面図(S=1/85)

1234

6

-

分電盤

5

6
既　設L-1

3
ミニUPS 既　設

4
分電盤 既　設

4

3

燃料小出槽

発　電　機

MCP3

MCP2

MCP1

KIP1

遠方監視制御装置子局盤
1

登茂山配水池

1

TMT-05 既　設

電力会社
3φ3w 200V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

1φ3w 200-100V

5
保安器盤 既　設

5

A4:S=1/85
A3:S=1/60

（G28 /FEP30）通信会社専用回線
保 安 器 箱

EM-CPEE-S 0.65mm - 3P×5 （G42）
遠方監視制御装置子局盤

C

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

は今回撤去工事を示す。

４.

はピット、ダクト、ラック内配線を示す。

保安器盤内の保安器は撤去するものとする。

６.

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

５.

２.

３.
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50
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65

00



波切配水池 一般平面図(S=1/282)

引込柱

分岐盤

管理棟

ポンプ棟

倉庫

配水池

HH

HH

NTT専用回線

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 34-01

波切配水池 一般平面図

大王町波切1484-3

A4:S=1/282
A3:S=1/200

水道施設遠方監視制御装置更新工事

注 記

１. は今回工事箇所を示す。



水道施設遠方監視制御装置更新工事

NP-1

側面図正面図

遠方監視制御装置子局盤外形図(S=1/28)

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 34-02

波切配水池 盤外形図・単線結線図

大王町波切1484-3

PB-1 -2

FI

NP-01

N P

側面図正面図

伝送装置盤外形図(S=1/28)

A4:S=1/28
A3:S=1/20

注記

３．特記なきものは既設を示す。

１．　　　は、今回を示す。

４．本図は参考とし、承諾図において決定する。

２．　　　は、機能増設を示す。

500 350

10
00

500 350

60
0

FI

異　常

機　器

渋　滞

回　線

PB-1

記号 名称 備考

押釦スイッチ　表示復帰

押釦スイッチ　ランプテストPB-2

回線断 NP-1 遠方監視制御装置子局盤

NP-01 TMT-182

遠方監視制御装置子局盤より

1φ2W 100V

多重･IP変換装置

CP
5AF

CP
5AF

CP
5AF

MCCB
2P
50AF

IPテレメータ装置ONU

CP
5AF

予備

CP
5AF

SPD

ED

SPD

分離機

ルーター装置



LP-P2

KLP-1

K-1

LP-P11号配水ポンプ盤

2号配水ポンプ盤

計装盤

アクティブフィルタ盤

50kVA 75(dB)パッケージ

70(dB)給気ファン0.75kW

排気消音器 70(dB)

燃料小出槽 190(L)

補水槽 40(L)

接地端子箱 2P

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

排風消音器 65(dB)

搭載型自家発電装置

給気消音器

-

ミニUPS(1KVA) 既　設

伝送装置盤 今　回

A3:S=1/200.100
A4:S=1/282.141

波切配水池 全体平面図(S=1/282)

引込柱

分岐盤

管理棟

ポンプ棟

倉庫

配水池

(別図参照)

HH

HH

NTT専用回線

既設プルボックス
150×150×150

13

1

A - A 断 面 図 (S=1/141)

A
A

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

11

12

遠方監視制御装置子局盤 機能増設

10

波切配水池

2

3

13
保安器盤 既　設

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 34-03

波切配水池 配線図（更新）

大王町波切1484-3

水道施設遠方監視制御装置更新工事

GL

注 記

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

１.

５.

４.

３.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。

２.

通信会社専用回線

は今回機能増設工事を示す。



水道施設遠方監視制御装置更新工事

HH

8

7

5

9
4 1 2 3

12

ポンプ棟平面図(S=1/141)

1

2

既設プルボックス

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 34-04

波切配水池 配置配線図（更新）

大王町波切1484-3

電力会社
1φ3w 200-100V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

13

3

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

11

12

LP-P2

KLP-1

K-1

LP-P11号配水ポンプ盤

2号配水ポンプ盤

計装盤

アクティブフィルタ盤

50kVA 75(dB)パッケージ

70(dB)給気ファン0.75kW

排気消音器 70(dB)

燃料小出槽 190(L)

遠方監視制御装置子局盤

補水槽 40(L)

接地端子箱 2P

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

機能増設

既　設

既　設

排風消音器 65(dB)

搭載型自家発電装置

給気消音器

-
10

波切配水池

2
ミニUPS(1KVA) 既　設

3
伝送装置盤 今　回

NTT専用回線

A
A

150×150×150

13
保安器盤 既　設

A4:S=1/141
A3:S=1/100

（G22）通信会社光専用回線
保 安 器 盤 遠方監視制御装置子局盤

（G22）通信会社光専用回線
伝 送 装 置 盤

（G22）LANケーブル cat - 6e
（G28）600V EM-CE 2sq - 2c EM-IE 5.5sq

（G22）通信会社光専用回線

C C

C

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

８.

は今回工事を示す。

３.

４.

伝送装置盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。

７.

６.

は埋設配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。５.

は今回機能増設工事を示す。

はピット、ダクト、ラック内配線を示す。

5000 5000

10000

5
50

0



LP-P2

KLP-1

K-1

LP-P11号配水ポンプ盤

2号配水ポンプ盤

計装盤

アクティブフィルタ盤

50kVA 75(dB)パッケージ

70(dB)給気ファン0.75kW

排気消音器 70(dB)

燃料小出槽 190(L)

補水槽 40(L)

接地端子箱 2P

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

排風消音器 65(dB)

搭載型自家発電装置

給気消音器

-

ミニUPS(1KVA) 既　設

伝送装置盤 今　回

A3:S=1/200.100
A4:S=1/282.141

波切配水池 全体平面図(S=1/282)

引込柱

分岐盤

管理棟

ポンプ棟

倉庫

配水池

(別図参照)

HH

HH

NTT専用回線

既設プルボックス
150×150×150

13

1

A - A 断 面 図 (S=1/141)

A
A

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

11

12

遠方監視制御装置子局盤

10

波切配水池

2

3

13
保安器盤 既　設

既　設

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 34-05

波切配水池 配線図（撤去）

大王町波切1484-3

水道施設遠方監視制御装置更新工事

GL

注 記

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

１.

５.

４.

３.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

２.

通信会社専用回線

本図は配線経路図を示す。



水道施設遠方監視制御装置更新工事

HH

8

7

5

9
4 1 2 3

12

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

11

12

LP-P2

KLP-1

K-1

LP-P11号配水ポンプ盤

2号配水ポンプ盤

計装盤

アクティブフィルタ盤

50kVA 75(dB)パッケージ

70(dB)給気ファン0.75kW

排気消音器 70(dB)

燃料小出槽 190(L)

遠方監視制御装置子局盤

補水槽 40(L)

接地端子箱 2P

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

既　設

ポンプ棟平面図(S=1/141)

排風消音器 65(dB)

搭載型自家発電装置

給気消音器

-

1

10

波切配水池
TMT-052

2
ミニUPS(1KVA)

2

既　設

既設プルボックス

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 34-06

波切配水池 配置配線図（撤去）

大王町波切1484-3

NTT専用回線

電力会社
1φ3w 200-100V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

13
保安器盤 既　設

13 150×150×150

A
A

A4:S=1/141
A3:S=1/100

（G22）通信会社専用回線
保 安 器 盤

CPEV-S 0.5mm - 2P （G22）
遠方監視制御装置子局盤

C

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

は今回撤去工事を示す。

２. は埋込配管を示す。

保安器盤内の保安器は撤去するものとする。

６.

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

５.

４.

３.

5000 5000

10000

5
50
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水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 35-01

波切名田畔名配水池 一般平面図

大王町波切2809

名田畔名配水池 一般平面図(S=1/141)

配水池
引込柱

1φ2W 100V
NTT専用回線

アスファルト舗装

緊急遮断弁室

中部電力(株)より

計装室

A4:S=1/141
A3:S=1/100

注 記

１. は今回工事箇所を示す。



水道施設遠方監視制御装置更新工事

NP-1

計装テレメータ盤外形図(S=1/28)

側面図正面図

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 35-02

波切名田畔名配水池 盤外形図・単線結線図

大王町波切2809

PI LI

FI-1

CP-1 -2

PB-1 -2

FI-2

CP-5
COS

CP-6

NP-01

ZI FI

-3 -4

FQ

CS

N P

側面図正面図

伝送装置盤外形図(S=1/28)

A4:S=1/28
A3:S=1/20

注記

３．特記なきものは既設を示す。

１．　　　は、今回を示す。

４．本図は参考とし、承諾図において決定する。

２．　　　は、機能増設を示す。

800 800

18
5
0

10
0

1
95
0

500 350

60
0

FI-1

水位高

配水池

全　開

受水弁
記号 名称 備考

押釦スイッチ　表示復帰

押釦スイッチ　ランプテスト

過負荷

受水弁

過トルク

受水弁

水位低

配水池

全　閉

受水弁

地　絡

受水弁

中　間

受水弁

予　備

FI-2

異　常

機　器

渋　滞

回　線
回線断

CP-2 受水圧力

CP-3 配水池水位

CP-4 受水弁開度

CP-5 配水流量

CP-6 配水流量積算

PL 圧力指示計

LI 水位指示計

FL 流量指示計

COS 切換スイッチ　手動-自動

PB-1

PB-2

CP-1 計装テレメータ盤

CP-01 TMT-181

浸　水

流量計室

CP-7 受水弁

FQ 積算カウンタ

操作スイッチ（閉-停止（引き）-開）CS

計装テレメータ盤より

1φ2W 100V

多重･IP変換装置

CP
5AF

CP
5AF

CP
5AF

MCCB
2P
50AF

IPテレメータ装置ONU

CP
5AF

予備

CP
5AF

SPD

ED

SPD

分離機

ルーター装置



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 35-03

波切名田畔名配水池 配置配線図（更新）

大王町波切2809

波切名田畔名配水池 全体平面図(S=1/141)

配水池
1φ2w 100V
NTT専用回線

アスファルト舗装

3

4

緊急遮断弁室

ED

ED

中部電力(株)より

1

既設プルボックス(SUS-WP)
800×800×300

2

計装室

3

A - A 断 面 図 (S=1/141)

3

4

A

A

電力会社
1φ2w 100V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

4

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

-

-

引込開閉盤
3

既　設

保安器箱
4

既　設

1
計装テレメータ盤
名田畔名配水池

1

2

2
分電盤

TMT-051

3
ミニUPS

既　設

既　設

機能増設

4
伝送装置盤 今　回

A4:S=1/141
A3:S=1/100

（G22）通信会社光専用回線
保 安 器 箱 計装テレメータ盤

（G22 /FEP30）通信会社光専用回線

伝 送 装 置 盤
（G22）LANケーブル cat - 6e
（G28）600V EM-CE 2sq - 2c EM-IE 5.5sq

（G22）通信会社光専用回線

C C

C

GL

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。８.

は今回工事を示す。

３.

は埋込配管を示す。４.

は地中埋設配管を示す。

伝送装置盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。

５.

1φ2w 100V通信会社専用回線

２. は今回機能増設工事を示す。

9.

5
5
0
0



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 35-04

波切名田畔名配水池 配置配線図（撤去）

大王町波切2809

名田畔名配水池 全体平面図(S=1/141)

配水池

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

-

-

1φ2w 100V
NTT専用回線

アスファルト舗装

3

4

緊急遮断弁室

引込開閉盤
3

既　設

保安器箱
4

既　設

ED

ED

中部電力(株)より

1
計装テレメータ盤
名田畔名配水池

1

1

2

2
分電盤

既設プルボックス(SUS-WP)
800×800×300

TMT-051

2

計装室

3

3
ミニUPS

既　設

既　設

既　設

A - A 断 面 図 (S=1/141)

3

4

A

A

電力会社
1φ3w 200-100V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

A4:S=1/141
A3:S=1/100

（VE22）通信会社専用回線
保 安 器 箱

CPEV 0.65mm - 3P （VE22 /FEP30）
計装テレメータ盤

C

GL

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

８.

は今回撤去工事を示す。

３. は埋込配管を示す。

４. は地中埋設配管を示す。

保安器箱内の保安器は撤去するものとする。

７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。５.

1φ2w 100V通信会社専用回線

5
5
0
0



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 36-01

船越配水池 一般平面図

大王町船越2048

船越配水池 一般平面図(S=1/141)

電気室

中電柱
(73セ292)

HH

NTT専用回線
NTT専用回線(旧企業庁)

引込柱

アスファルト舗装

No.1 配水流量計室

No.2 配水流量計室

配水池

1φ2W 100V
中部電力(株)より

A4:S=1/141
A3:S=1/100

注 記

１. は今回工事箇所を示す。



水道施設遠方監視制御装置更新工事

NP-1

正面図 側面図

計装テレメータ盤外形図(S=1/28)

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 36-02

船越配水池 盤外形図・単線結線図

大王町船越2048

PL FI

FI-1

CP-1 -3

PB-1 -2

FI-2

COS

CP-9

NP-01

FI

ZI LI

-5 -6

FI

CP-7

CP-8

-4

-2

FQ

FQ

CS

N P

側面図正面図

伝送装置盤外形図(S=1/28)

A4:S=1/28
A3:S=1/20

注記

３．特記なきものは既設を示す。

１．　　　は、今回を示す。

４．本図は参考とし、承諾図において決定する。

２．　　　は、機能増設を示す。

900 700

17
0
0

5
0

17
50

500 350

60
0

FI-1

水位高

配水池

全　開

受水弁

記号 名称 備考

過負荷

受水弁

過トルク

受水弁

水位低

配水池

全　閉

受水弁

ELCB断

受水弁

中　間

受水弁

予　備 予　備

FI-2

異　常

機　器

渋　滞

回　線
回線断

CP-2

受水圧力

CP-3

受水流量

CP-4

No.1配水流量

CP-5

受水弁開度

CP-6

配水池水位

NP-1 計装テレメータ盤

NP-01 TMT-183

CP-7

No.2配水流量

CP-8

No.1配水流量積算

CP-9

No.2配水流量積算

受水弁

押釦スイッチ　表示復帰

押釦スイッチ　ランプテスト

COS 切換スイッチ　手動-自動

PB-1

PB-2

FI 流量指示計

PI 圧力指示計

LI 水位指示計

ZI 開度指示計

CP-1

操作スイッチ（閉-停止（引き）-開）CS

計装テレメータ盤より

1φ2W 100V

多重･IP変換装置

CP
5AF

CP
5AF

CP
5AF

MCCB
2P
50AF

IPテレメータ装置ONU

CP
5AF

予備

CP
5AF

SPD

ED

SPD

分離機

ルーター装置



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 36-03

船越配水池 配置配線図（更新）

大王町船越2048

船越配水池 全体平面図(S=1/141)

電気室

中電柱
(73セ292)

HH
1

5

7

8

NTT専用回線
NTT専用回線(旧企業庁)

引込柱

アスファルト舗装

No.1 配水流量計室

No.2 配水流量計室

配水池

1φ2w 100V
中部電力(株)より

2

既設プルボックス
250×200×200

A - A 断 面 図 (S=1/141)

8

7

電力会社
1φ2w 100V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

3

凡例

番　号 名　　　称 備　考記　号

1

2

3

4

5

6

7

8

緊急遮断弁盤

保安器箱

計装テレメータ盤

既　設

既　設

既　設

引込開閉器盤

船越配水池

-

-

TMT-53

2
ミニUPS(1KVA) 既　設

1

-

機能増設

-

-

3
伝送装置盤 今　回

A

A

A4:S=1/141
A3:S=1/100

（G22）通信会社光専用回線
保 安 器 箱 計装テレメータ盤

（G22）通信会社光専用回線
伝 送 装 置 盤

（G22）LANケーブル cat - 6e
（G28）600V EM-CE 2sq - 2c EM-IE 5.5sq

（G22）通信会社光専用回線

C C

C

GL

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。８.

は今回工事を示す。

３.

は埋込配管を示す。４.

は地中埋設配管を示す。

伝送装置盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。

５.

通信会社専用回線

1φ2w 100V

２. は今回機能増設工事を示す。

９.

6
5
0
0



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 36-04

船越配水池 配置配線図（撤去）

大王町船越2048

船越配水池 全体平面図(S=1/141)

電気室

中電柱
(73セ292)

HH

凡例

1

5

7

8

NTT専用回線
NTT専用回線(旧企業庁)

引込柱

アスファルト舗装

No.1 配水流量計室

No.2 配水流量計室

配水池

1φ2w 100V
中部電力(株)より

番　号 名　　　称 備　考記　号

1

2

3

4

5

6

7

8

緊急遮断弁盤

保安器箱

計装テレメータ盤

既　設

既　設

既　設

引込開閉器盤

船越配水池

-

-

TMT-53

2

2
ミニUPS(1KVA) 既　設

1

-

既　設

既設プルボックス

-

-

250×200×200

A - A 断 面 図 (S=1/141)

8

7

電力会社
1φ2w 100V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

A

A

A4:S=1/141
A3:S=1/100

（PE22）通信会社専用回線
保 安 器 箱

CPEV 0.65mm - 5P （G22 /VE22）
計装テレメータ盤

C

GL

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

８.

は今回撤去工事を示す。

３. は埋込配管を示す。

４. は地中埋設配管を示す。

保安器箱内の保安器は撤去するものとする。

７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。５.

通信会社専用回線

1φ2w 100V

6
5
0
0



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 37-01

間崎流量計 一般平面図

大王町波切2197-1

間崎流量計 一般平面図(S=1/141)

水道メータピット

引込柱

中電柱
(72シ802)

中電柱(杉木柱)
(72シ802)

A4:S=1/141
A3:S=1/100

注 記

１. は今回工事箇所を示す。



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 37-02

間崎流量計 盤外形図・単線結線図

大王町波切2197-1

N P

遠方監視制御装置子局盤外形図(S=1/28)

側面図正面図

A4:S=1/28
A3:S=1/20

注記

２．特記なきものは既設を示す。

３．本図は参考とし、承諾図において決定する。

１．　　　は、機能増設を示す。

600 500

13
0
0

FI

渋滞

回線
NP-1

記号 名称 備考

名称銘板　遠方監視制御装置子局盤

商用受電CP-1

配水流量積算CP-2

押釦スイッチ　ランプテストPB-1

回線断
異常

機器

PBS

設定減増

F
PL

引込開閉器より

1φ3W 100V

計装電源

MCCB
3P
50AF

MCCB
3P
50AF

MCCB
3P
50AF

MCCB
3P
50AF

制御電源盤内電源 通信機器用電源

MCCB
3P
50AF

予備

MCCB
3P
50AF

SPD

ED

SPD

分離機

PL-1PL-1

CP-1

FI

-2PB-1

PBS

FQCP-2



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 37-03

間崎流量計 配置配線図（更新）

大王町波切2197-1

間崎流量計 平面図(S=1/141)

水道メータピット

引込柱

中電柱
(72シ802)

中電柱(杉木柱)
(72シ802)

水道メータピット

A - A 断 面 図 (S=1/141)

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

今　回

1

1

▽GL

1 遠方監視制御装置子局盤

1 -

A

A

電力会社
1φ2w 100V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

A4:S=1/141
A3:S=1/100

（G22）通信会社光専用回線
遠方監視制御装置子局盤

C

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回工事を示す。

３.

４. 間崎流量計までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。

５.

1φ2w 100V通信会社専用回線

7
5
0
0



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 37-04

間崎流量計 配置配線図（撤去）

大王町波切2197-1

間崎流量計 平面図(S=1/141)

水道メータピット

引込柱

中電柱
(72シ802)

中電柱(杉木柱)
(72シ802)

水道メータピット

A - A 断 面 図 (S=1/141)

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

撤　去

1

1

▽GL

1 間崎流量計 TMT-059

1 -

A

A

電力会社
1φ2w 100V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

A4:S=1/141
A3:S=1/100

（G22）通信会社専用回線
間崎流量計

C

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

は今回撤去工事を示す。

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

５.

1φ2w 100V通信会社専用回線

３.

４.

7
5
0
0



ポンプ室 滅菌室 発電機室 高圧電気室

和具第1配水池

倉　庫
物
置

志摩町

中電柱
(75コ652)

引込柱1

引込柱2

HH

HH

中電柱
(75コ651)

志摩町計装盤

水道課庁舎

和具配水池 一般平面図 (S=1/564)

NTT専用回線

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 38-01

和具配水池 一般平面図

志摩町和具695

A4:S=1/564
A3:S=1/400

水道施設遠方監視制御装置更新工事

注 記

１. は今回工事箇所を示す。

50
00

60
00

7000 5000



水道施設遠方監視制御装置更新工事

NP-1

計装盤外形図(S=1/28)

側面図正面図

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 38-02

和具配水池 盤外形図

志摩町和具695

NP-2

テレメータ盤外形図(S=1/28)

TP

多機能

A4:S=1/28
A3:S=1/20

注記

３．特記なきものは既設を示す。

１．　　　は、今回を示す。

４．本図は参考とし、承諾図において決定する。

２．　　　は、機能増設を示す。

1680

23
0
0

50

23
50

800 800

FI-1

NP-1

記号 名称 備考

名称銘板　テレメータ盤

押釦スイッチ　ランプテストPB-1

故障

御座

FI-2

予備

FI-3

テレメータ

故障

超賀

テレメータ

故障

間崎

テレメータ

開

御座

緊急遮断弁

動作

御座

緊急遮断弁

故障

御座

緊急遮断弁 予備

開

和具

緊急遮断弁

動作

和具

緊急遮断弁

故障

和具

緊急遮断弁 予備

NP-2 名称銘板　計装盤

FI-1

FI-2

-2

FI-3

-2

CP-1 -2 -3



-

テレメータ盤

1号ポンプ盤

計装盤 既　設

既　設

2号ポンプ盤 既　設

既　設

注 記

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

１.

５.

４.

３.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。

２.

は今回工事を示す。

ポンプ室 滅菌室 発電機室 高圧電気室

和具第1配水池

倉　庫
物
置

志摩町

引込柱1

引込柱2

6

HH

HH

7

中電柱
(75コ651)

水道課庁舎

(別図参照)

和具配水池平面図 (S=1/564)

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

分水水質自動測定装置盤
6

既　設

引込開閉器盤
7

既　設

5

1

2

3

4

A A

中電柱
(75コ652)

A - A 断 面 図 (S=1/141)

HH

MDF

プルボックス(SUS-WP)
200×200×200

コア貫通(壁)
φ50×L200

プルボックス(SS)
200×200×200

ポンプ室

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 38-03

和具配水池 配線図（更新）

志摩町和具695

A4:S=1/564,141
A3:S=1/400,100

水道施設遠方監視制御装置更新工事

5
00

0
6
00

0

7000 5000

GL



分水水質自動測定装置盤 既　設

引込開閉器盤 既　設

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

は今回工事を示す。

３.

４.

テレメータ盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。

７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。

５.

２. は今回機能増設工事を示す。

1

2

3

4

ポンプ室

滅菌室 発電機室 発電機室

HH

HH

既設プルボックス
500×500×500

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

和具配水池平面図(S=1/282)

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

-

6

7

5

テレメータ盤

1号ポンプ盤

計装盤

1

2

3
既　設

2号ポンプ盤
4

既　設

機能増設

機能増設

HH

NTT専用回線

プルボックス(SUS-WP)
200×200×200

プルボックス(SUS-WP)
200×200×200

コア貫通(壁)
φ50×L200

プルボックス(SS)
200×200×200

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 38-04

和具配水池 配置配線図（更新）

志摩町和具695

A4:S=1/282
A3:S=1/200

水道施設遠方監視制御装置更新工事

5
0
0
0

6
0
00

7000 5000

（G22）通信会社光専用回線
テレメータ盤 計装盤

通信会社光専用回線C C



-

テレメータ盤

1号ポンプ盤

計装盤 既　設

既　設

2号ポンプ盤 既　設

既　設

注 記

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

１.

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

本図は配線経路図を示す。

通信会社専用回線

は地中埋設配管を示す。

は露出配管を示す。２.

３.

４.

６.

５.

ポンプ室 滅菌室 発電機室 高圧電気室

和具第1配水池

倉　庫
物
置

志摩町

中電柱
(75コ652)

引込柱1

引込柱2

6

HH

HH

7

中電柱
(75コ651)

MDF

水道課庁舎

(別図参照)

和具配水池平面図 (S=1/564)

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

分水水質自動測定装置盤
6

既　設

引込開閉器盤
7

既　設

5

1

2

3

4

A - A 断 面 図 (S=1/141)

A A

HH

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 38-05

和具配水池 配線図（撤去）

志摩町和具695

A4:S=1/564,141
A3:S=1/400,100

水道施設遠方監視制御装置更新工事

7
0
0
0

5
00

0
6
0
00

7000 5000

GL



分水水質自動測定装置盤 既　設

引込開閉器盤 既　設

注 記

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

は今回撤去工事を示す。

テレメータ盤内の保安器は撤去するものとする。

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

２.

３. はピット、ダクト、ラック内配線を示す。

４.

６.

５.

７.

１.

1

2

3

4

和具配水池平面図 (S=1/282)

ポンプ室

滅菌室 発電機室 発電機室

HH

HH

既設プルボックス
500×500×500

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

-

6

7

5

テレメータ盤

1号ポンプ盤

計装盤

1

2

3

既　設

既　設

2号ポンプ盤
4

既　設

既　設

HH

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 38-06

和具配水池 配置配線図（撤去）

志摩町和具695

A4:S=1/282
A3:S=1/200

水道施設遠方監視制御装置更新工事

5
0
00

6
0
0
0

7000 5000

（G22 /FEP30)通信会社専用回線
テレメータ盤

CVV-S 2sq - 20c
計装盤

CPEVS 0.65mm - 3p
MDF

（既設配管）C



御座配水池 一般平面図(S=1/282)

配水池

配水池

配水池

電気計装室

流量計室

HH

HH

HH

HH

HH

4

引込柱

緊急遮断弁室

HH

NTT専用回線

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 39-01

御座配水池 一般平面図

志摩町御座42-15

A4:S=1/282
A3:S=1/200

水道施設遠方監視制御装置更新工事

注 記

１. は今回工事箇所を示す。

4000

62
00



水道施設遠方監視制御装置更新工事

NP-2

側面図

テレメータ盤外形図(S=1/28)

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 39-02

御座配水池 盤外形図

志摩町御座42-15

NP-1

滅菌機操作盤外形図(S=1/28)

正面図

CP-1-2 -3

-2

FQ

LI FI QI
A4:S=1/28
A3:S=1/20

注記

３．特記なきものは既設を示す。

１．　　　は、今回を示す。

４．本図は参考とし、承諾図において決定する。

２．　　　は、機能増設を示す。
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50

800

NP-1

記号 名称 備考

滅菌機操作盤

テレメータ盤NP-2

御座配水池水位CP-1

御座配水流量CP-2

残留塩素濃度CP-3



A3:S=1/200.100
A4:S=1/282.141

御座配水池 全体平面図(S=1/282)

配水池

配水池

配水池

電気計装室

薬品注入室

流量計室

HH

HH

HH

HH

HH

1 2

3

4

引込柱

緊急遮断弁室

HH

5

6

NTT専用回線

A

A

A - A 断 面 図 (S=1/141)

56

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

7 番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

テレメータ盤

分電盤

滅菌機操作盤

1

2

3

既　設

既　設

緊急遮断弁操作盤
4

既　設

引込開閉器盤
6

既　設保安器箱
5

既　設

機能増設

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 39-03

御座配水池 配置配線図（更新）

志摩町御座42-15

水道施設遠方監視制御装置更新工事（G22）通信会社光専用回線
保 安 器 箱 テレメータ盤

（G36 /FEP30）通信会社光専用回線C C

GL

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

８.

は今回工事を示す。

３.

は埋込配管を示す。４.

は地中埋設配管を示す。

７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。

５.

通信会社専用回線

２. は今回機能増設工事を示す。
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A3:S=1/200.100
A4:S=1/282.141

御座配水池 全体平面図(S=1/282)

配水池

配水池

配水池

電気計装室

薬品注入室

流量計室

HH

HH

HH

HH

HH

1 2

3

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

テレメータ盤

分電盤

滅菌機操作盤

1

2

3

既　設

既　設

緊急遮断弁操作盤
4

既　設

4

引込柱

引込開閉器盤
6

既　設保安器箱
5

既　設

緊急遮断弁室

HH

5

6

NTT専用回線

既　設

A

A

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

56

A - A 断 面 図 (S=1/141)

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 39-04

御座配水池 配置配線図（撤去）

志摩町御座42-15

水道施設遠方監視制御装置更新工事（G36）通信会社専用回線
保 安 器 箱

CPEV 0.5mm - 3P （G36 /FEP30）
テレメータ盤

C

GL

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

８.

は今回撤去工事を示す。

３. は埋込配管を示す。

４. は地中埋設配管を示す。

保安器箱内の保安器は撤去するものとする。

７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。５.

通信会社専用回線
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志摩分水 一般平面図(S=1/282)

パンザマスト

建屋電気室

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 40-01

志摩分水 一般平面図

浜島町桧山路191-2

A4:S=1/282
A3:S=1/200

水道施設遠方監視制御装置更新工事

注 記

１. は今回工事箇所を示す。



水道施設遠方監視制御装置更新工事

NP-1

側面図正面図

遠方監視制御装置子局盤外形図(S=1/28)

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 40-02

志摩分水 盤外形図

浜島町桧山路191-2

FI

PB-1 -2

A4:S=1/28
A3:S=1/20

注記

２．特記なきものは既設を示す。

１．　　　は、機能増設を示す。

３．本図は参考とし、承諾図において決定する。

600 740

1
60
0

5
0

1
65

0

FI

異　常

機　器
回線断

渋　滞

回　線

PB-1

記号 名称 備考

押釦スイッチ　表示復帰

押釦スイッチ　ランプテストPB-2

NP-1 遠方監視制御装置子局盤



A3:S=1/200,50
A4:S=1/282,71

志摩分水 全体平面図(S=1/282)

パンザマスト

建屋電気室
(別図参照)

A - A 断 面 図 (S=1/71)

既設プルボックス
150×150×100

保安器
A A

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 40-03

志摩分水 配線図（更新）

浜島町桧山路191-2

水道施設遠方監視制御装置更新工事

GL

注 記

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

１.

５.

４.

３. 埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。

２.

通信会社専用回線

は露出配管を示す。

本図は配線経路図を示す。



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 40-04

志摩分水 配置配線図（更新）

浜島町桧山路191-2

建屋電気室 平面図(S=1/85)

浜島町計装室1

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

1

2

-

NTT保安器 既　設

3
計装盤 既　設

4
南勢テレメータ盤 既　設

遠方監視制御装置子局盤

3

5

4

6

7

5
保安器箱 既　設

6
ミニUPS 既　設

7
分電盤 既　設
志摩分水

TMT-0641
機能増設

電力会社
1φ3w 200-100V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

2

既設プルボックス
150×150×100

NTT専用回線

プルボックス(SS)
150×150×100

A4:S=1/85
A3:S=1/60

（G22）通信会社光専用回線
NTT保安器 遠方監視制御装置子局盤

（G22）通信会社光専用回線C C

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

２.

８.

は今回工事を示す。

３.

４.

遠方監視制御装置子局盤までのケーブル敷設は通信会社所掌とする。

７.

６.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は更新するものとする。５.

は今回機能増設工事を示す。

はピット、ダクト、ラック内配線を示す。
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A3:S=1/200,50
A4:S=1/282,71

志摩分水 全体平面図(S=1/282)

パンザマスト

建屋電気室
(別図参照)

A - A 断 面 図 (S=1/71)

既設プルボックス
150×150×100

保安器
A A

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 40-05

志摩分水 配線図（撤去）

浜島町桧山路191-2

水道施設遠方監視制御装置更新工事

GL

注 記

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

１.

５.

４.

３.

は露出配管を示す。

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

２.

通信会社専用回線

本図は配線経路図を示す。



水道施設遠方監視制御装置更新工事

志 摩 市 上 下 水 道 部

縮　　尺

図面の種類

工　事　名

施工箇所名

図面番号 40-06

志摩分水 配置配線図（撤去）

浜島町桧山路191-2

建屋電気室 平面図(S=1/85)

浜島町計装室1

番　号

凡例

名　　　称 備　考記　号

1

2

-

NTT保安器 既　設

2

3
計装盤 既　設

4
南勢テレメータ盤 既　設

遠方監視制御装置子局盤

3

5

4

6

7

5
保安器箱 既　設

6
ミニUPS 既　設

7
分電盤 既　設
志摩分水

TMT-0641
既　設

既設プルボックス

電力会社
1φ3w 200-100V

通信会社専用回線

配線系統図 (S=1/NONE)

150×150×100

NTT専用回線

A4:S=1/85
A3:S=1/60

（G22）通信会社専用回線
NTT保安器

AE 0.9mm - 2P
遠方監視制御装置子局盤

（G22）C

注 記

１.

本図は参考とし、承諾図により決定するものとする。

注記なきは、既設を示す。

は今回撤去工事を示す。

３.

はピット、ダクト、ラック内配線を示す。

４.

は露出配管を示す。

保安器箱内の保安器は撤去するものとする。

７.

６.

埋込及び埋設配管は既設流用とし、露出部の配管は撤去するものとする。

５.

２.
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